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ASUNTO

REFERENCIA :

FECHA
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ADMINISTRADOR LOCAL DE AGUA
ADMINISTRACION LOCAL DE AGUA TARAPOTO
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ADMINISTRACION LOCAL DE AGUA ALTO MAYO

GUSTAVO CAJUSOL CHAPONAN
COORDINADOR TECNICO
COORDINACION TECNICA DE LA CUENCA MAYO

: Remite Conformidad y aprobacién del Informe Técnico N° 003-2021-

ANA- PGIRH/JSV - de los resultados del "I Monitoreo participativo
de la Calidad de los recursos hidricos superficiales en la unidad
hidrografica Mayo (49844) - 2021”

INFORME N° 0004-2022-ANA-AAA.H/FTD

. Tarapoto, 17 de marzo de 2022

Es grato dirigirme a Ustedes, con relacion al documento de la referencia, mediante el
cual se dala Conformidad y aprobacion del Informe Técnico N° 003-2021-ANA- PGIRH/JSV
— de los resultados del "I Monitoreo participativo de la Calidad de los recursos hidricos
superficiales en la unidad hidrografica Mayo (49844) - 2021”, presentado por el Coordinador
Técnico Cuenca Mayo — PGIRH-DC-CM.

Atentamente,

FIRMADO DIGITALMENTE

JOSE DOLORES RIVAS LLUNCOR

DIRECTOR(E)

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA — HUALLAGA

JDRL/gmt
Cc: Archivo
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A . JOSE DOLORES RIVAS LLUNCOR
DIRECTOR(E)
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA - HUALLAGA

ASUNTO : Conformidad y aprobacion del Informe Técnico N° 003-2021-ANA-
PGIRH/JSV — de los resultados del "I Monitoreo participativo de la
Calidad de los recursos hidricos superficiales en la unidad hidrogréfica
Mayo (49844) - 2021”

REFERENCIA : MEMORANDO N° 0012-2022-ANA-AAA.H-ALA.TA

FECHA . Tarapoto, 12 de marzo de 2022

Es grato dirigirme a Usted, con relacion al documento de la referencia, con el cual el
Administrador de ALA Tarapoto deriva el expediente que contiene la conformidad por
parte de ALA Alto Mayo y la propia, solicitando se continte el trdmite de aprobacién
mediante evaluacién de esta area y se brinde conformidad (Direccion de la AAA Huallaga)
al Informe Técnico referido de resultados del | Monitoreo participativo de la Calidad de los
recursos hidricos superficiales en la unidad hidrografica Mayo (49844) — 2021, presentado
por el Coordinador Técnico Cuenca Mayo — PGIRH-DC-CM. Sobre el particular informo
a Usted lo siguiente:

.  ANTECEDENTES

1.1 Que mediante Resolucién Jefatural N° 771-2017-AG, se crea (Articulo 1°) el Comité
de Subcuenca Mayo, con la finalidad de contribuir en la gestion integrada de los
recursos hidricos en su ambito, de acuerdo con la Ley N°29338 —“Ley de Recursos
Hidricos”- y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N°001-2010-AG.

1.2 Mediante la Unidad Ejecutora 02: Modernizacion de la Gestion de Recursos Hidricos,
y el Proyecto Gestion Integrada de los Recursos Hidricos en Diez cuencas en su
Componente Il lleva a cabo acciones diferenciadas: Mejoramiento de la GIRH en
cuencas hidrogréficas seleccionadas (Subcomponente IIA: Consolidacion de 6
cuencas piloto de la Vertiente del Pacifico y Subcomponente 1IB: Mejoramiento de
4 cuencas de la Vertiente del Atlantico), siendo el monitoreo de calidad de aguas
una de las actividades que se vienen desarrollando en la cuenca Mayo.

1.3. Acta de reunidn, Actividades de Supervision en las Cuencas Piloto-PGIRH (ANA), de
fecha 5 de noviembre del afio 2018, suscrita por: Director de la AAA Huallaga,
Profesional especialista Responsable del Componente Calidad y Aguas Subterraneas
del PIGIRH, profesional especialista de monitoreo PGIRH, profesional especialista del
area técnica - Calidad y Evaluacion de Recursos Hidricos AAA H, Administrador Local
de Agua Alto Mayo y Tarapoto con sus respectivos responsables de calidad y
Coordinador del Area Técnica de la AAA H, que en acuerdo se firma el flujo a seguir
para la presentacion de los documentos (Informes Técnicos) correspondiente a las
actividades que se desarrollen en la CTC Mayo.
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1.4. Mediante Informe Técnico N° 0013-2021-ANA-AAAH-FTD, se aprobd el Plan de
Trabajo Anual para la ejecucion de los monitoreos participativos de la calidad de los
recursos hidricos superficiales y difusion de los resultados de la unidad hidrografica
Mayo para el afio fiscal 2021.

1.5. A través de oficio N° 0021-2021-MGRH-CTCMAYO, el Coordinador Técnico de la
CTC Mayo, de fecha 16 de diciembre del 2021, remite el Informe Técnico
correspondiente a los resultados del | Monitoreo participativo de la Calidad de los
recursos hidricos superficiales en la unidad hidrografica Mayo (49844) — 2021,
realizado del 18 al 28 de mayo del 2021, para su evaluacién, conformidad y
aprobacion por este 6rgano desconcentrado, tal como corresponde.

. OBJETIVO
Dar conformidad al Informe Técnico N° 003-2021-ANA-PGIRH/JSV — “I Monitoreo

participativo de la Calidad de los recursos hidricos superficiales en la unidad
hidrografica Mayo (49844) - 2021", realizado por PGIRH-Diez Cuencas-Cuenca
Mayo, para su aprobacion.

lll. ANALISIS

3.1. Mediante reunién coordinada entre las Autoridades Administrativas de Agua —

Profesionales de Calidad y la DCERH — ANA, se logré uniformizar los criterios a
considerar en la elaboracion de los informes para los resultados de los diversos
monitoreos en las cuencas; siendo asi que, luego de ello, se vienen elaborando y
presentando los informes que obedece al modelo — guia elaborado en conjunto.
De lo antes mencionado, el Informe Técnico N° 003-2021-ANA-PGIRH/JSV — ‘I
Monitoreo participativo de la Calidad de los recursos hidricos superficiales en la
unidad hidrogréafica Mayo (49844) - 2020”, esta estructurado de acuerdo al formato
elaborado en conjunto con la DCERH vy las Autoridades Administrativas del Agua —
Area Técnica — Calidad.

3.2. El Informe Técnico de resultados del monitoreo, contiene la ubicacion de los puntos
monitoreados, los resultados de campo y de los ensayos de laboratorio, los cuadros
comparativos con los ECA — Agua segun categoria, el andlisis de los resultados, los
mapas de ubicacién de los puntos que superan los ECA — Agua y los anexos que
corresponden a informacion de campo y reportes de ensayo remitidos por el
laboratorio, las actas correspondientes, y deméas documentos que corresponden.

3.3. Segun el acta de reunion, sefala en el item 1.3, ”...los instrumentos y/o documentos,
elaborados por la profesional especialista del monitoreo de calidad PGIRH-ANA
(Informe Técnico del IFC, Plan de trabajo: Plan de Trabajo para el Monitoreo
Participativo de la Calidad del Agua Superficial en la Cuenca del Rio Mayo y el Informe
Técnico de los resultados del Monitoreo de Calidad de Agua en la cuenca del rio
Mayo), contaran con el visto bueno y la aprobacion consensuada de la AAA-Huallaga,
Coordinador Técnico PGIRH, ALA Alto Mayo y Tarapoto y sus profesionales
especialistas de calidad respectivamente...”, en ese sentido sobre los instrumentos o
documentos que se generen, deberan continuar con el flujo acordado. Por
consiguiente, el Informe Técnico de Resultados del Monitoreo, debera contar con el
visto bueno y la aprobacién consensuada de la AAA-Huallaga, ALA Alto Mayo y
Tarapoto; y sus responsables de calidad, asi como los especialistas de la AAA
Huallaga.
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De lo antes mencionado, se confirma que el presente Informe Técnico fue
consensuado a los profesionales de las ALA Alto Mayo y Tarapoto, quienes
presentaron las conformidades correspondientes posterior a la evaluacion
independiente. Asimismo, siguiendo el flujo acordado, se realiza la evaluacion tal
como se solicita y corresponde.

IV. CONCLUSIONES

4.1.El Informe Técnico presentado, fue elaborado conforme a los criterios técnicos
presentados en conjunto (DCERH y las AAA — Area Técnica - Calidad y Evaluacion
de los Recursos Hidricos).

4.2.El presente Informe Técnico cuenta con informacion referida a las actividades
desarrolladas en el monitoreo como los resultados de campo y los reportes de ensayo
de laboratorio, entre otra informacién relevante y necesaria anexada.

4.3. El Informe Técnico N° 003-2021-ANA-PGIRH/JSV - de resultados del “I Monitoreo
participativo de la Calidad de los recursos hidricos superficiales en la unidad
hidrogréafica Mayo (49844) — 2021”, requiere del visto bueno ya que, a la fecha cuenta
con la aprobacion consensuada de las ALA Alto Mayo y Tarapoto (Previo a la
recepcion en la AAA Huallaga).

V. RECOMENDACIONES:

5.1. Que la direccion a través del visto bueno otorgue la aprobacion del presente informe
por encontrarlo conforme a los criterios técnicos que se vienen utilizando en el area.

5.2. Posterior a la aprobacién, remitir de forma virtual (Correo electrénico) a la Direccion
de Calidad y Evaluacién de los Recursos Hidricos, a las Administraciones Locales de
Agua Tarapoto y Alto Mayo y a la Coordinacion Técnica Cuenca Mayo (PGIRH-DC)
para conocimiento y tramites que correspondan.

Sin méas que informar me despido de usted, no sin antes brindar muestras de mi estima
personal.

Atentamente,

FIRMADO DIGITALMENTE

FROY TORRES DELGADO
PROFESIONAL
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA - HUALLAGA
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A . José Wildor Estela Balcazar ii} . !
Administrador Local de Agua J{CUTavunernnnctoiles !

Administracion Local de Agua Tarapoto i

ASUNTO . Remite Informe Técnico N° 003- 2021-ANA—PGIRHIJS\V sobre los
resultados de | monitoreo de Recursos Hidricos Superficiales de la
cuenca Mayo afio 2021

REFERENCIA : a) Oficio N° 0021-2021-MGRH-CTCMAYO
b) INFORME TECNICO N° 0132-2021-ANA-AAA . H-ALA.ALTO
MAYO/GCL

FECHA : Rioja, 17 de diciembre de 2021

El presente es para hacerle llegar un cordial saludo y a la vez en atencién al documento de la
referencia a), se esta remitiendo adjunto el documento de la referencia b), mediante el cual
esta Administracion Local de Agua Alto Mayo, da la conformidad al Informe Técnico N° 003-
2021-ANA-PGIRH/JSV sobre los resultados del | monitoreo de Recursos Hidricos
superficiales de la cuenca Mayo afio 2021; para que vuestro Despacho haga lo propio yala
vez sea elevado a la Autoridad Administrativa del Agua Huallaga para su tramite
correspondiente.

Propicia la oportunidad, para expresarle las muestras de consideracion y estima personal.
Atentamente,

FIRMADO DIGITALMENTE

ANGEL ANTONIO SALDIVAR HIDALGO

ADMINISTRADOR LOCAL DE AGUA
ADMINISTRACION LOCAL DE AGUA ALTO MAYO

AASH/aycm

Cc.
Archivo
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INFORME TECNICO N° 0132-2021-ANA-AAA.H-ALA.ALTO MAYO/GCL

A : ANGEL ANTONIO SALDIVAR HIDALGO

ADMINISTRADOR LOCAL DE AGUA

ADMINISTRACION LOCAL DE AGUA ALTO MAYO
ASUNTO . Conformidad del INFORME TECNICO N° 003-2021-ANA-PGIRH/JSV.
REFERENCIA : OFICIO N° 0021-2021-MGRH-CTCMAYO

FECHA : Rioja, 17 de diciembre de 2021

l. ANTECEDENTES.

1.1. Mediante Resolucién Jefatural N° 771-2017-AG, se crea (articulo 1°) el Comité de
Subcuenca Mayo, con la finalidad de contribuir en la gestién integrada de los recursos
hidricos en su ambito, de acuerdo con la Ley N°29338 —“Ley de Recursos Hidricos” y su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N°001-2010-AG.

1.2. A traves de la Unidad Ejecutora 02. Modernizacion de la Gestion de Recursos Hidricos, y
el Proyecto Gestion Integrada de los Recursos Hidricos en Diez cuencas en su
Componente Il lleva a cabo acciones diferenciadas: Mejoramiento de la GIRH en cuencas
hidrograficas seleccionadas (Subcomponente IIA: Consolidacién de 6 cuencas piloto de la
Vertiente del Pacifico y Subcomponente 1IB: Mejoramiento de 4 cuencas de la Vertiente del
Atlantico), siendo el monitoreo de calidad de aguas una de las actividades que se vienen
desarrollando en la cuenca Mayo.

frmado 1.3. Mediante OFICIO N° 0021-2021-MGRH-CTCMAYO, feeepcionado por esta oficina con

& antoaco fecha 15.12.2021, La Coordinacion Técnica de la Cuenca Mayo remite el “l MONITOREO

fieird  DE LA CALIDAD DE LOS RECURSOS HIDRICOS SUPERFICIALES EN LA UNIDAD

eoha: 171212021 HIDROGRAFICA MAYO (49844) realizado del 18 al 28 de mayo del 2021, para su
conformidad.

Il. ANALISIS.

2.1. Segun el Reglamento de Organizaciones y Funciones, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 018-2017-MINAGRI, sefiala:
articulo 48°. - Funciones de la Administraciones Locales del Agua.
(-.)
c) Ejecutar acciones de supervision, control, vigilancia y fiscalizacion para asegurar el uso
sostenible, la conservacion y proteccion de la calidad de los recursos hidricos, asi como
instruir procedimientos sancionadores por infraccion a la normativa de recursos hidricos y
por incumplimiento de las funciones de las organizaciones de usuarios de agua.
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2.2. La Autoridad Nacional del Agua cuenta con el Modulo de la Direccién de Calidad y

Evaluacion de los Recursos Hidricos, en el cual se sistematiza los resultados de monitoreo
de calidad de calidad de agua ejecutados, el mismo que te facilita los graficos y reportes
necesarios para ser incluidos en los informes de monitoreo de calidad de agua.

2.3. El cuarto informe técnico del monitoreo participativo de calidad de agua superficial en la

cuenca del rio Mayo contiene la metodologia de trabajo, red de los puntos a monitorear,
clasificacién de cuerpos de agua en la cuenca, resultados de los parametros de campo
(temperatura, pH, Conductividad eléctrica y Oxigeno disuelto), asi mismo contiene los
resultados de los parametros realizados por el laboratorio ALS PERU SRL, actas de
monitoreo participativo, se precisa que el presente informe corresponde al primer
monitoreo del afio 2021 y se ha realizado en época de transicién.

CONCLUSIONES

3.1. El INFORME TECNICO N° 003-2021-ANA-PGIRH/JSV contiene los resultados del |

V.

MONITOREO PARTICIPATIVO DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL EN LA CUENCA
DEL RIO MAYO realizado del 18 al 28 de mayo del 2021 y esta elaborado conforme a los
criterios técnicos de la Autoridad Administrativa del Agua Huallaga, asi mismo utiliza los
datos y reportes del Médulo de la Direccion de Calidad y Evaluacién de los Recursos
Hidricos.

RECOMENDACIONES:

4.1. Otorgar la conformidad del INFORME TECNICO N° 003-2021-ANA-PGIRH/JSV:; el cual

contiene los resultados del | MONITOREO DE LA CALIDAD DE LOS RECURSOS
HIDRICOS SUPERFICIALES EN LA UNIDAD HIDROGRAFICA MAYO (49844) por
encontrarlo conforme.

4.2. Remitir el INFORME TECNICO N° 003-2021-ANA-PGIRH/JSV con los vistos respectivos,

Firmado
digh‘aaensntu por

a la Administracion Local de Agua — Tarapoto, para la aprobacién del mismo, adjuntando
copia del presente informe técnico.

sarowanHibatco - Es todo cuanto informo a usted, para conocimiento y fines.

Antonio FAU
Ewl. 11865 hard
ouvo!

: V'B
~echa: 17/12/2021

Atentamente,

FIRMADO DIGITALMENTE

GARY CHOTA LOAYZA
PROFESIONAL
ADMINISTRACION LOCAL DE AGUA ALTO MAYO
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. 207063-2021
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

ADMINISTRACION LOCAL DEL AGUA ALTO MAYQ

Moyobamba, 15 de diciembre de 2021 VENTANILLA UNICA
RECEPCION
OFICIO N° 0021-2021-MGRH-CTCMAYO
T 16 DIC 2021
ANGEL ANTONIO SALDIVAR HIDALGO AécBida per 7
ADMINISTRADOR LOCAL DE AGUA HOTR L, FONOS:

UT: 2070623 - =5,
LA RECEPCION NO IMPLICA CONFORMIDAD

Asunto . Solicito conformidad al INFORME TECNICO N° 003-2021-ANA-
PGIRH/JSV, correspondiente a los resultados del Primer monitoreo de
recursos hidricos superficiales del ambito de la cuenca Mayo del afio 2021.

ADMINISTRACION LOCAL DE AGUA ALTO MAYO

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para expresarle en nombre de la Coordinacion Técnica
del Proyecto GIRH — Cuenca Mayo, mi cordial saludo institucional, al mismo tiempo mediante
el presente documento remitir a su Despacho el INFORME TECNICO N°003-2021-ANA-
PGIRH/JSV; correspondiente a los resultados del Primer Monitoreo de Calidad de Recursos
Hidricos Superficiales de la cuenca del rio Mayo, realizado en el mes de mayo del afio 2021,
el mismo que incluye la conformidad de los profesionales en calidad de los recursos hidricos
de las ALA Alto Mayo, Tarapoto, AAA Huallaga y sede central del PGIRH de conformidad
técnica.

En ese sentido, solicito a su representada colocar los V. B® en dicho documento. Asimismo,
traslade este Informe técnico a la ALA Tarapoto, para que finalmente lo eleve a la AAA
Huallaga para su aprobacién final.

Es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de consideracion.

Atentamente,
FIRMADO DIGITALMENTE
GUSTAVO CAJUSOL CHAPONAN

COORDINADOR TE‘CNICO
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EN LA UNIDAD HIDROGRAFICA MAYO (49844)
ANTECEDENTES

Mediante Informe Técnico N.° 002-2021-ANA-PGIRH/JSV (CUT: 195934-2021),
se presenta los resultados del Il monitoreo participativo de la calidad de los
recursos hidricos superficiales en la unidad hidrografica Mayo, ejecutado del
18 de noviembre al 01 de diciembre de 2020, por el Proyecto de Gestion
Integrada de los Recursos Hidricos en Diez Cuencas (PGIRH), la Autoridad
Administrativa del Agua Huallaga, las ALA Alto Mayo y ALA Tarapoto.

Mediante Informe N.° 0013-2021-ANA-AAAH-FTD (CUT: 66206-2021), se
aprobé el Plan de Trabajo Anual para la ejecucién de los monitoreos
participativos de la calidad de los recursos hidricos superficiales y difusion de
resultados de la unidad hidrografica Mayo - 2021.

OBJETIVO

Evaluar los resultados del | monitoreo de la calidad de los recursos hidricos

superficiales en la unidad hidrografica Mayo, sobre la base de los Estandares de Calidad
Ambiental para Agua, realizado del 18 al 28 de mayo de 2021.

3.

3.1,
3.2

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

w
—
o

JESUS SAAVEDRA VEGAS
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MARCO LEGAL

Ley N.° 29338, Ley de Recursos Hidricos y modificatorias.

Decreto Supremo N.° 018-2017-AG, que aprueba el Reglamento de Organizacién
y Funciones de la ANA.

Decreto Supremo N.° 004 - 2017-MINAM, que aprueba los Estandares de Calidad
Ambiental para Agua.

Decreto Supremo N.° 001-2010-AG, Reglamento de la Leyr de Recursos Hidricos
y modificatorias.

Resolucion Ministerial N.° 033-2008-AG, que aprueba la Metodologia de
Delimitacién y codificacion de Unidades hidrograficas del Per.

Resolucion Jefatural N.° 143-2021-ANA, que aprueba la Directiva General N° 004-
2021-ANA-J-DCERH “Normas para el Funcionamiento y Operatividad de la
Inscripcién de Datos de la Vigilancia de la Calidad de Recursos Hidricos
Superficiales en el Sistema Nacional de Informacién de Recursos Hidricos.
Resolucion Jefatural N.° 263-2019-ANA, que aprueba el Plan Anual de Evaluacién
y Fiscalizacion Ambiental de la Autoridad Nacional del Agua para el afio 2020.
Resolucioén Jefatural N.° 056-2018-ANA, que aprueba la clasificacién de los
cuerpos de aguas continentales superficiales.

Resolucion Jefatural N.° 010-2016-ANA, que aprueba el Protocolo Nacional para
el Monitoreo participativo de la Calidad de los Recursos Hidricos Superficiales.

Directiva General N.° 004-2021-ANA-J-DCERH, aprueba Normas para el
funcionamiento y operatividad de la inscripcién de datos de la vigilancia de la
calidad de los recursos hidricos superficiales en el Sistema Nacional de
nformacién de Recursos Hidricos.
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4. ASPECTOS GENERALES DE LA CUENCA

4.1 AMBITO DE INFLUENCIA

La Unidad Hidrografica Mayo, con cédigo Pfafstetter 49844, corresponde al ambito
de gestion de la Autoridad Administrativa del Agua Huallaga, a través de las
Administraciones Locales de Agua Alto Mayo y Tarapoto.

Cuadro 1. Caracteristicas Generales de la Unidad Hidrografica Mayo, 2020.

Caracteristicas

Descripcion

Vertiente hidrografica

Atlantico

Nombre de la Unidad Hidrografica
Mayor

Unidad Hidrografica Mayo (codigo Pfafstetter 49844),
conformada por 9 Unidades Hidrograficas menores (Nivel 6):
e Alto Mayo (codigo Pfafstetter 498449).

e Ténchima (codigo Pfafstetter 498448).

¢ Intercuenca Mayo (codigo Pfafstetter 498447).

» Huascayacu (codigo Pfafstetter 498446).

e Intercuenca Mayo (cédigo Pfafstetter 498445).

e Indoche (cédigo Pfafstetter 498444).

e Intercuenca Mayo (cédigo Pfafstetter 498443).

e Cumbaza (codigo Pfafstetter 498442).

e _Intercuenca Bajo Mayo (cédigo Pfafstetter 498441).

Superficie (km?)

9 774,25 km?

Cadigo Pfafstetter de la Unidad
Hidrografica mayor

49844

Ambito Administrativo

e Autoridad Administrativa del Agua Huallaga (AAA - H)
Administraciones Locales de Agua (ALA): Alto Mayo y
Tarapoto.

Limites hidrograficos
(Fuente: AAA-Huallaga)

s Norte: Cuenca Potro y Cuenca Cahuapanas.

e Sur: Cuencas Huayabamba, Intercuenca Medio Alto
Huallaga e Intercuenca Medio Huallaga.

e Este: Intercuenca Medio Bajo Huallaga,
Paranapura.

e QOeste: Intercuenca Alto Marafién |, Intercuenca Alto
Marafién I, Cuenca Utcubamba, Intercuenca 49879.

Cuenca

Limites departamentales

o Norte: Amazonas
e Sur: Loreto

o Este: Loreto

e Qeste: Amazonas

Ambito de influencia politico

Regiones San Martin y Amazonas

Rio Principal

Rio Mayo

Longitud del rio principal

364,746 km

Principales tributarios (quebradas,
rios, lagunas, embalses y
humedales)

e Margen derecha: Rios: Serranoyacu, Naranjos,
Tumbaro, Naranjillo, Soritor, Yuracyacu, Negro,
Toénchima, Tangomi, Indoche, Risagonavi,
Mamonaquihua, Gera y Cumbaza; quebradas: Pacoyacu,
Rumiyacu, Aguas Claras.

e Margen izquierda: Rios: Cachiyacu, Cumbaza, Huasta,
Tioyacu, Avisado, Huascayacu, Shilcayo; quebradas:
Doradille, Shatuyacu, Ahuashiyacu, Mishquiyacu y
Shupishifia.

Poblacion 1/

482 757 habitantes en las regiones San Martin y Amazonas
(Fuente: INEI, Censo del afio 2017).

Principales actividades
socioecondmicas

Agricultura: café y arrozrge{naderia, tala selectiva, pesca.
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l:.u(orado por: Autoridad Administrativa del Agua Huallaga.
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Figura 1. Unidades hidrograficas de nivel 6 en la unidad hidrografica Mayo.
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498441  |Intercuenca Bajo Mayo
498442  |Cuenca Cumbaza
498443  |Intercuenca Mayo 498443
498444  |Cuenca Indoche
498445  |Intercuenca Mayo 498445
498446  |Cuenca Huascayacu
498447  |Intercuenca Mayo 498447
498448  |Cuenca Tonchima
498449  |Cuenca Alto Mayo

Fuente: Autoridad Nacional del Agua.
Elaborado por: Proyecto de Gestion Integrada de los Recursos Hidricos en Diez cuencas.
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4.2 PRESIONES IDENTIFICADAS

Identificacion de fuentes contaminantes del afio 2018.

La actualizacion de Identificacion de Fuentes Contaminantes (IFC) en la Unidad
Hidrografica Mayo, fue ejecutado del 28 de mayo al 12 de junio de 2018, siguiendo los
lineamientos establecidos en la Resolucién Jefatural N.° 136-2018-ANA.

Al respecto, se identificé un total de 76 fuentes contaminantes, de las cuales 72
(95%) corresponden a aguas residuales, 2 (2%) residuos sélidos y 2 (3%) a sustancias
vertidas in situ. Ver Cuadro 2.

Cabe precisar que la fuente de contaminaciéon que predomina en la Unidad
Hidrografica Mayo son las aguas residuales, de las cuales: el 50% corresponden aguas
residuales domeésticas, el 35% corresponde aguas residuales Municipales, el 11 %
corresponden aguas residuales agropecuarias y el 4% corresponden a aguas residuales
industriales (provenientes de la elaboracion de productos alimenticios).

Cuadro 2. Fuentes Contaminantes Identificadas, Unidad Hidrografica Mayo, 2018.

Cadigo : : 2
UH | Pfafstetter Origen de la FC |Naturaleza de la Tipo de FC Ndmero de Subtotal
" FC 1/ 11 FC 1/
UH
Aguas Minero - 0
Medicinal (Termal).
Aguas Minero - 0
Aguas naturales | Medicinal (Mineral). 0
Agua Minero —
Natural Medicinal (Termo — 0
Mineral).
Minas de sal 0
Depésitos Minas de carbén 0 0
naturales Depdsitos no
A 0
metalicos
Agroindustriales 0
Agropecuarias 8
Domésticas 36
49844 . Energéticas 0
fhvo
y Aguas residuales Fospltalarias 0 72
Industriales 3
Minero metaltrgicas 0
Municipales 25
Antropogénica Gestion ‘n."uummpal 2
Gestion no
municipal, no 0
Residuos sélidos peligrosos 2
< -
g g Gestion no
22 municipal, 0
2 = peligrosos
= o S T
i ustancias .
g 5 dispuestas “in Ejemplo"Lavado de 2 2
S vehiculos
situ
Total 76

1/ FC es fuente contaminante
Fuente: Informe técnico de identificacion de fuentes contaminantes IT 060-2019-ANA-AAA H-AT/FDT vy plataforma

DCERH-ANA.

Elaborado por: Proyecto de Gestién Integrada de los Recursos Hidricos en Diez Cuencas y Autoridad Administrativa

del Agua Huallaga.
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Figura 2. Fuentes contaminantes identificadas en la unidad hidrografica Mayo.
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4.3 VERTIMIENTOS AUTORIZADOS

De acuerdo a

la informacién obtenida del
Autorizaciones de Vertimientos y Reusos de la Autoridad N
en el ambito de la Unidad Hidrografica Mayo, se cuent

vertimientos de agua residuales tratadas detalladas en el Cuadro 3.

Registro Administrativo de
acional del Agua al afio 2020,
a con las autorizaciones de

Cuadro 3. Vertimientos autorizados en |a Unidad Hidrografica Mayo, diciembre 2020

—-

: = Nimero de
Entidad Resolucién Directoral Tipo e et
ey _ Vertimiento de Aguas
Municlpalidad  Distrital | . 019-2020-ANA-DCERH | Residuales Municipales 01
de Pésic
tratadas.
g o Vertimiento de Aguas
S el DB | oyt A nGoRE, | oD Municipales 01
oritar
tratadas.
g o Vertimiento de Aguas
\'r\fltjlrr:?p;aclijdad Distrital de | R.D. 141-2019-ANA-DGCRH. Residuales Municipales 01

4 tratadas.

; . Vertimiento de Aguas
i d [T T — Residuales industriales 01
Valencia S. A

tratadas.
Vertimiento de Aguas
R.D. 147-2018-ANA-DGCRH. Residuales Municipales 01
Municipalidad Distrital de tratadas.
Elias Soplin Vargas. Vertimiento de Aguas
R.D. 123-2017-ANA-DGCRH. Residuales Municipales 01
tratadas.
i oyl il Vertimiento de Aguas
- JASS del Centro R.D. 97-2018-ANA-DCERH Residuales Municipales 01
Poblado Shampuyacu. tratadas.
Vertimiento de Aguas
EPS Rioja S. A. R.D. 114-2017-ANA-DGCRH. Residuales Municipales 01
tratadas. J
Total 08

Fuente: Registro Administrativo d

Mayo (2021-1)".

El | monitoreo de la calidad de los

e Autorizaciones de Vertimientos y Relisos.
ﬁ Elaborado por: Autoridad Administrativa del Agua Huallaga.

DESARROLLO DEL MONITOREO

FECHA DE INTERVENCION

5.2 ACTORES PARTICIPANTES DEL MONITOREO (M)

El monitoreo fue liderado por la Autorida
Proyecto de Gestién Integral de Recurs
iconjuntamente con la Autoridad Administr
idcales de Agua: Alto Mayo y Tarapoto.
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recursos hidricos superficiales en la unidad
idrografica Mayo, se desarrollé durante un periodo de 9 dias, del 18 al 28 de mayo de
2021, de acuerdo con lo establecido en
participativo de la calidad de los recu

el Plan de Trabajo Anual “I monitoreo
rsos hidricos superficiales en la unidad hidrografica

d Nacional del Agua (ANA) a través del
0s Hidricos en Diez Cuencas (PGIRH),
¢l Agua Huallaga, Administraciones
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Cuyo equipo estuvo conformado por:

° Blga. Ruth Gonzalez Veliz. Analista | en Calidad de los recursos hidricos de la ALA

Tarapoto.

° Ing. Gary Chota Loayza. Profesional en Calidad de recursos hidricos de la ALA
Alto Mayo.

° Ing. JesUs Saavedra Vegas. Profesional Especialista en Gestién de la calidad de

los recursos hidricos CTC - Mayo, PGIRH.

El monitoreo de la calidad de los recursos hidricos superficiales en la Unidad
Hidrografica Mayo 2021, no se realizé con la participacién de los actores del ambito de
la cuenca Mayo, en atencién a las medidas excepcionales y temporales establecidas en
el territorio nacional para prevenir la propagacion del coronavirus (COVID-19)"

5.3 RED DE PUNTOS DE MUESTREO

La red de puntos de muestreo en la unidad hidrogréfica Mayo, esta conformada
por 41 puntos de muestreo: 24 puntos ubicados en el ambito de la Administracion Local
de Agua Alto Mayo; y 17 puntos ubicados en el ambito de la Administracion Local de
Agua Tarapoto.

La actualizacién e incremento de la red de puntos de muestreo de calidad de los
recursos hidricos superficiales desde el afio 2020, se sustenta con los resultados de la
identificacion de fuentes contaminantes en la cuenca Mayo (Informe Técnico. N.° 060-
2019-ANA-AAA.H-AT/FDT).

uadro 4. Red de puntos de muestreo de calidad de recursos hidricos superficiales en
la Unidad Hidrografica Mayo, 2020.

Coordenadas UTM, Datum
N° Cadigo Descripcion WGS 84
Este | Norte | Altitud

Zona Alta de la Cuenca (Jurisdiccion de la ALA Alto Mayo)

Rio Naranjos, aproximadamente a 140 m
aguas arriba del vertimiento de la laguna de
RNara1l | oxidacién del centro poblado San Agustin, | 219986 | 9360223 | 1089
distrito de Pardo Miguel Naranjos (margen
derecha).

Rio Naranjos, aproximadamente a 3,2 km del
puente Naranjos de carretera Belaunde
RNara6 | Terry, hacia la zona de extraccion de material | 223872 | 9366554 | *900
de acarreo, CCPP Yarinal, distrito de Pardo
Miguel Naranjos (mangen derecha)

Rio Naranjillo, aproximadamente a 50 m del
colegio del Centro Poblado Tdpac Amaru, 230771 | 9354177 | *952

Categoria 4

ENIERA @ ‘m,c:

ING|
R

RiNar3 distrito de Nueva Cajamarca (margen
derecha).
Rio Naranjillo, aproximadamente a 100 m
RNari2 aguas abajo del vertimiento de la laguna de 235794 | 9359076 | *868

oxidacion del centro poblado Naranjillo,

distrito Awajin (margen derecha)

Rio Yuracyacu, aproximadamente a 50 m de
la captacion de agua potable del distrito -

RYurad Nueva Cajamarca, Centro Poblado La 230042 | 9339763 1049

Florida (margen izquierda).
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10

11

12

13

Cadigo

Descripcion

Coordenadas UTM, Datum

WGS 84

Este

Norte

Altitud

RYura2

Rio Yuracyacu, aproximadamente a 100 m
aguas abajo de la Bocatoma Bajo
Plantanoyacu-Naranjal, Centro Poblado
Ucrania, distrito de Nueva Cajamarca
(margen derecha).

247491

9342757

*838

RYura3

Rio Yuracyacu, aproximadamente a 1,1 km
antes de tributar al rio Mayo, centro poblado
de Yuracyacu, distrito de Yuracyacu (margen
derecha).

253467

9344655

*816

RMayo1

Rio Mayo, aproximadamente a 750 m antes
que el rio Yuracyacu tribute centro poblado
Bellavista, distrito de Moyobamba (margen
izquierda).

254579

9345823

*815

RMayo2

Rio Mayo, aproximadamente a 100 m aguas
abajo del puente Yuracyacu, centro poblado
de Yuracyacu, distrito de Yuracyacu (margen
derecha).

254561

9345063

812

RTioy1

Rio Tioyacu, debajo del puente Tioyacu,
centro poblado Segunda Jerusalén, distrito
Elias Soplin Vargas (margen derecha)

248805

9336542

716

RTioy2

Rio Tioyacu, naciente del rio Tioyacu, centro
poblado Segunda Jerulalén, distrito Elias
Soplin Vargas (margen derecha)

246792

9337152

*842

RNegr1

Rio Negro, naciente del rio Negro, centro
poblado naciente del rio negro, distrito Elias
Soplin Vargas (margen derecha).

249575

8326583

813

RNegr2

Rio Negro, en la captacién de agua del
centro poblado de Yuracyacu, sector Lloros,
distrito de Yuracyacu (margen derecha)

255791

9341548

820

14

15 e Sl

16

RAvis1

Rio Avisado, en la bocatoma Luchador,
sector CC.NN. Huascayacu, distrito de
Moyobamba (margen izquierda)

258270

9354079

780

RTonc2

Rio Ténchima, aproximadamente a 280 m
aguas arriba de la plaza de armas de Santa
Rosa del bajo de Tangumi, centro poblado
Faustino Maldonado, distrito Calzada
(margen derecha).

262993

9339554

804

RTonc4

Rio Tonchima aproximadamente a 100 m
aguas abajo de la PTAR Rioja, sector Ajial,
distrito de Calzada (margen derecha).

261754

9331230

*823

RMayo3

Rio Mayo, aproximadamente a 500 m aguas
abajo de Ila desembocadura del rio
Tonchima. Centro poblado El Eden, distrito
de Yantal6 (margen derecha).

263216

9343219

774

RUqui2

Rio Uquihua, en la Bocatoma del canal de
riego Posic, Centro Poblado Las Palmeras,
distrito de Rioja (margen izquierda).

259950

9330644

*821

RUqui1

Rio Uquihua, aproximadamente a 30 m
aguas abajo del puente Zarandajos centro
poblado Santa Rosa de Cocayacu, distrito de
Rioja (margen derecha).

257604

9328851

*825

RMayo4

Rio Mayo, aproximadamente a 500 m aguas
abajo del vertimiento de aguas residuales de
la provincia de Moyobamba, sector Juan
Antonio, distrito Moyobamba (margen
derecha).

282582

9334426

*805

RMayo10

Rio Mayo, Puerto Metoyacu, en el centro
poblado puerto Metoyacu, distrito de
Moyobamba (margen derecha).

284993

9333848

*808




ND

Cédigo

Descripcion

Coordenadas UTM, Datum

WGS 84

Este

Norte

Altitud

22

QRumi1

Quebrada Rumiyacu, aproximadamente a 30
m aguas arriba del cruce de la quebrada
Rumiyacu con la carretera a Jepelacio,
centro poblado San Mateo, distrito de
Moyobamba (margen izquierda).

283232

9326296

*1155

23

QRumi2

Quebrada Rumiyacu, aproximadamente a 20
m aguas- arriba del cruce de la quebrada
Rumiyacu con la carretera Fernando
Belaunde Terry. Centro poblado Las
Palmeras, distrito de Moyobamba (margen
izquierda)

283002

9331492

*829

24

RTonc3

Rio Ténchima, debajo del puente colgante en
el centro poblado Nuevo Tabalosos-San
Marcos, distrito de Soritor (margen derecha)

263814

9313149

*893

Zona Baja de la Cuenca (Jurisdiccion de la ALA

Tarapoto)

25

RGera1

Rio Gera, aproximadamente a 40 m aguas
arriba del puente Gera,centro poblado Brisas
del Gera, distrito Moyobamba (margen
derecha).

292489

9325924

782

26 |

RMayo5

Rio Mayo, aproximadamente a 40 m aguas
abajo de la descarga de la Central
Hidroeléctrica Gera Il, sector Brisas del Gera,
provincia de Moyobamba (margen derecha).

292828

9325695

772

27

RMayo6

Rio Mayo, aproximadamente a 600 m antes
de tributar el rio Chumbakiwi al rio Mayo,
centro poblado Lucitana, distrito Pinto
Recodo (margen izquierda)

323293

9294440

292

28

RMayo7

Rio Mayo, aproximadamente a 400 m aguas
arriba del puente Bolivia,centro poblado
Shanao, distritoc de Shanao (margen
izquierda).

323461

9290986

*276

29

Q8hit1

Quebrada Shitariyacu, aproximadamente a
50 m aguas abajo del puente del centro
poblado de Cufiumbuqui, distrito de
Cufiumbuqui (margen izquierda)

335570

9279623

254

30 |

RMayo8

Rio Mayo, aproximadamente a 80 m aguas
abajo del centro poblado Estero del rio Mayo,
distrito de Cufiumbuqui (margen derecha).

338508

9276904

217

31

QShup1

Quebrada Shupishifia, aproximadamente a
700 m aguas arriba del campo deportivo del
centro poblado Pomalca, distrito Rumisapa
(margen derecha).

336388

9287749

*371

32

RCumb1

Rio Cumbaza, aproximadamente a 30m
aguas arriba del puente peatonal del centro
poblado San Rogque, distrito San Roque de
Cumbaza (margen derecha)

340574

9293992

587

33 |

RCumb2

Rio Cumbaza, aproximadamente a 40 m
aguas arriba de la bocatoma Cumbaza,
centro poblado Nueva Esperanza, distrito de
Morales (margen derecha).

347027

9286229

305

w
B

RCumb3

Rio Cumbaza, a la altura del Jr. Santa Rosa
del centro poblado Santa Rosa de Cumbaza,
distrito de Tarapoto (Margen derecha).

347949

9278535

226

PO

RCumb6

Rio Cumbaza, debajo del puente San
Antonio, en el centro poblado San Antonio,
distrito San Antonio de Cumbaza (margen

derecha).

344373

9290164

397
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Coordenadas UTM, Datum

N° Cddigo Descripcién WGS 84
Este Norte | Altitud

Rio Shilcayo, aproximadamente a 10 m
aguas abajo de la captacion de EMAPA San
36 RShil1 Martin S.A.-Area de Conservacion Regional | 350719 | 9285836 | 430
Cordillera Escalera distrito de La Banda de
Shilcayo (margen derecha)

Rio Shilcayo, aproximadamente a 200 m
antes de tributar al rio Cumbaza, centro 349134 | 9277981 430

7 RShil2 poblado San Juan de Cumbaza, distrito La
Banda del Shilcayo (margen izquierda).
Rio Cumbaza, aproximadamente a 300 m
38 RCumba | 29uas abajo del puente Tarapoto, centro 349285 | 9277029 223

poblado San Juan de Cumbaza, distrito de
Tarapoto (margen izquierda).

Quebrada Ahuashiyacu aproximadamente a
50 m aguas arriba de la captacién de EMAPA
39 QAhuat | SAN MARTIN S.A. centro poblado La | 354280 | 9283622 | 451
Carafia, distrito de La Banda del Shilcayo
(margen derecha)

Rio Cumbaza, aproximadamente a 210 m
antes de tributar a rio Mayo, centro poblado 353008 | 9270233 193

40 REumbB Puerto Tingana, distrito de San Juan Guerra
(margen izquierda)
Rio Mayo, aproximadamente a 200 m aguas
41 RMayo9 abajo del puente Colombia, estacion 355707 | 9271688 189

experimental El Porvenir, distrito de Juan
Guerra (margen izquierda).

Nota: Los cddigos de los puntos de muestreo RNara3, RNara3y, y RNara2;, se uniformizaron con los codigos RNara6,
RNari3 y RNari2 respectivamente, segtin Acta N.> 001-2021-ANA-AAA.H-AT/FTD con CUT N.° 2378-2021, por tal motivo
en el presente informe se procede a la actualizacién de los cédigos de los puntos de muestreo.

Elaborado por: Autoridad Administrativa del Agua Huallaga y Proyecto de Gestion Integrada de los Recursos Hidricos
en Diez Cuencas.

VEGAS

AA
INGENIERA Qu

Reg. CIP N

MICA

VEDRA

feencaan
JESUS §

I Monitoreo de la Calidad de los Recursos Hidricos Superficiales en la Unidad Hidrografica 5
Mayo.



Figura 3. Ubicacién de la red de puntos de muestreo en la unidad hidrografica Mayo,

2020.
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Fuente: Autoridad Administrativa del Agua Huallaga
Elaborado por: Proyecto de Gestion Integrada de los Recursos Hidricos en Diez Cuencas.
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5.4 CLASIFICACION DE LOS CUERPOS DE AGUA

Conforme a la Resolucion Jefatural N.° 056-2018-ANA, que aprueba la
Clasificacion de los Cuerpos de Aguas Continentales Superficiales; el rio Mayo se
encuentra clasificado con las, Categoria 3: (Riego de vegetales y bebidas de animales).
Subcategoria D1: Riego de vegetales y Categoria 4: (Conservacién del ambiente
acuatico). Subcategoria E2: Rios de la selva, de acuerdo a lo establecido en el Cuadro
5.

Cuadro 5. Clasificacion del rio Mayo en la Unidad Hidrogréfica Mayo, 2018.

Nombre del Cuerpo | Clasificacion | Coordenadas UTM, WGS 84/ Zona | Longitud del cuerpo
de Agua 1 18 de agua (km) 2/

Categoria 4 Inicio: E: 195704.25, N: 9398642.35
Fin: E: 262824, N: 9343320
Categoria 3 Iqicio: E: 262824, N: 9343320
Fin: E: 358401.95, N: 9272046.55
Fuente: 1/ Resolucion Jefatural N.° 056-2018-ANA, 2/ Elaboracion propia.
Elaborado por: Proyecto de Gestion Integrada de los Recursos hidricos en Diez Cuencas.

104,40

Rio Mayo
175,24

En tanto la Autoridad Nacional del Agua, no haya asignado una categoria a un
determinado cuerpo natural de agua, se debe aplicar la categoria del recurso hidrico al
que este tributa, previo analisis de dicha Autoridad; conforme a lo previsto en la Tercera
Disposicion Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N.° 004-2017-MINAM. En
ese sentido, en el Cuadro 6 se indica la categoria asumida para los cuerpos de agua
gue se sujetan a la presente disposicion.

Cuadro 6. Clasificacion transitoria de los cuerpos de agua en la Unidad Hidrografica

Mayo, 2018.

Cédigo U.H. Umdadﬂ?eur:l‘:,orgraﬁca Nombre dAequ(;uerpo de C;astsg?;laa
498449 Alto Mayo Rio Naranjos Categoria 4
498449 Alto Mayo Rio Naranjillo Categoria 4
498449 Alto Mayo Rio Yuracyacu Categoria 4
498449 Alto Mayo Rio Tioyacu Categoria 4
498449 Alto Mayo Rio Negro Categoria 4
498447 Intercuenca Mayo Rio Avisado Categoria 3
498448 Ténchima Rio Uquihua Categoria 3
498448 Ténchima Rio Ténchima Categoria 3
498444 Indoche Rio Gera Categoria 3
498444 Indoche Quebrada Rumiyacu Categoria 3
498443 Intercuenca Mayo Quebrada Shitariyacu Categoria 3
498442 Cumbaza Rio Cumbaza Categoria 3
498442 Cumbaza Quebrada Shupishifia Categoria 3
498442 Cumbaza Rio Shilcayo Categoria 3
498442 Cumbaza Quebrada Ahuashiyacu Categoria 3

Elaborado por: Proyecto de Gestion Integrada de los Recursos hidricos en Diez Cuencas y Autoridad Administrativa del
gua Huallaga.

JESUS SAAVEDRA VEG,
INGENIERA QUIMICA
Reg. CIP N 188364

'?/? <05
O Mps
l:Moniloreo de la Calidad de los Recursos Hidrico$ Superficiales en la Unidad Hidrografica

=]
[
<
o



5.5 CRITERIOS DE EVALUACION

La evaluacion de la calidad del agua se realizé considerando los resultados de los
Informes de Ensayo del laboratorio acreditados por el INACAL-DA, de acuerdo a la
Norma Técnico Peruana (NTP) - ISO/IEC 17025:2017; que muestran los resultados de
los analisis de parametros fisicos, quimicos y microbiolégicos de los diversos cuerpos
de agua monitoreados en la Unidad Hidrografica Mayo, comparandolos con los
Estandares de Calidad Ambiental para Agua (ECA - Agua), segln la siguiente
clasificacién y de acuerdo a lo establecido en la Resolucion Jefatural N.° 056-2018-ANA:

° Categoria 3: (Riego de vegetales y bebidas de animales). Subcategoria D1:
Riego de vegetales; agua para riego no restringido (c): Para riego de parques
publicos, campos deportivos, areas verdes y plantas ornamentales, solo aplican
los parametros microbioldgicos y parasitoldgicos del tipo de riego no restringido.

° Categoria 4: (Conservacion del ambiente acuatico). Subcategoria E2: Rios de
la selva.

5.6 PARAMETROS EVALUADOS

Los resultados de los parametros in situ y de los andlisis de los parametros fisicos,
quimicos y microbiologicos se evallan de manera comparativa con los Estandares de
Calidad Ambiental para agua (ECA-Agua), de acuerdo al Decreto Supremo N.° 004-
2017-MINAM segun la categoria asignada al cuerpo natural de agua.

Parametros medidos in situ.

Los parametros temperatura, pH, conductividad y oxigeno disuelto fueron medidos
in situ con el equipo multiparametro debidamente calibrado, y con nUmero de
certificaciéon de calibracién LFQ -149 - 2019.

Parametros analizados en el laboratorio

Las muestras de agua colectadas en el monitoreo de calidad de los recursos
/—\* hidricos superficiales en la Unidad Hidrografica Mayo, fueron analizadas por el
' | laboratorio ALS LS PERU S.A.C., cuyos métodos cuentan con la acreditacion de la NTP
=ri~. - ISO/IEC? 17025:2017, otorgado por el Instituto Nacional de Calidad (INACAL), se
adjuntan Informes de Ensayo de laboratorio. (Ver anexo 5).

Para la evaluacion de la calidad de los recursos hidricos superficiales en la Unidad
idrografica Mayo, se realiz6 los siguientes analisis:
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Cuadro 7. Parametros analizados y nimero de muestras, 2021.

Numero de puntos de muestreo
segun ALA y Categoria ECA
N.° Parametros Alto Mayo Tarapoto okt
Categoria 4 | Categoria 3 | Categoria 3
1 (D[?;(?;;da Bioguimica de Oxigeno 14 12 15 41
2 | Demanda Quimica de Oxigeno (DQQ) 0 12 15 27
3 | Solidos Suspendidos Totales (SST) 14 12 15 41
4 | Cloruros 0 12 15 27
5 | Sulfatos 14 12 15 41
6 | Sulfuros 14 12 16 41
7 | Foésforo Total 14 12 15 41
8 | Nitrogeno Amoniacal 14 12 15 41
9 | Nitratos 14 12 15 41
10 | Nitrégeno Total 14 12 15 41
11 | Aceites y Grasas 14 12 15 41
12 | Detergentes (SAAM) 0 12 15 27
13 | Coliformes Termotolerantes 14 12 15 41
14 | Escherichia coli 14 12 15 41
Metalgs y metaloides (Ag, Al, As, B, Ba.‘
15 | g, Min, Mo, Na, NP5, Sb, 86,51 &n, | 12 | #
Sr, Ti, TI, V, Zn, Hg).

Fuente: Plan de trabajo Anual de los Monitoreos de la Calidad de los Recursos Hidricos Superficiales de afio 2021,
Elaborado por: Proyecto de Gestion Integrada de los Recursos Hidricos en Diez Cuencas y Autoridad Administrativa
del Agua Huallaga.

5.7 METODOLOGIA

Para la ejecucion del | Monitoreo de la Calidad de los Recursos Hidricos en la
Unidad Hidrografica Mayo, se aplicé los criterios establecidos en el “Protocolo Nacional
para el Monitoreo de la Calidad de los Recursos Hidricos Superficiales”, vigente.

6. EVALUACION Y DISCUSION DE LOS RESULTADOS

' | 6.1 RESULTADOS DE LOS PARAMETROS EVALUADOS

as muestras colectadas en el | Monitoreo de Calidad de Recursos Hidricos Superficiales
en la Unidad Hidrografica Mayo, 2021; cuyos parametros son evaluados sobre la base
de los Estandares de Calidad Ambiental de Agua, para la Categoria 3, subcategoria D1
y para la Categoria 4, subcategoria E2, se presentan en los Cuadros 8, 9, 10y 11.
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Cuadro 8. Resultados de los parametros in situ, fisicoquimicos y microbiolégicos de los recursos hidricos superficiales en la Unidad Hidrografica Mayo, 2021.

Resultado
RMayo1 RMayo2 RNara1 RNara6 RNari2 RNari3 RNegr1 RNegr2 RTioy1 RTioy2 RYura2 RYura3 RYura4
Nombre del Cuerpo de Agua Rio Mayo Rio Mayo Rio Naranjos Rio Naranjos Rio Naranjillo Rio Naranjilo  Rio Negro Rio Negro Rio Tioyacu  Rio Tioyacu Yu raRci; it Rio Yuracyacu YuraRci:; i
Fecha monitoreo DD/MMIYYY  19/05/2021 19/05/2021 18/05/2021 18/05/2021 18/05/2021 18/05/2021 20/05/2021 20/05/2021 20/05/2021 20/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021
Hora Monitoreo hh:mm 10:00 11:00 07:45 08:45 11:30 10:45 10:00 11:00 08:00 09:00 08:00 09:00 07:00
Nro. del Informe del Ensayo analitico 28253-2021  28253-2021  27944-2021  27944-2021  27944-2021  27944-2021  28618-2021 28618-2021 28618-2021 28618-2021  28253-2021 28253-2021 28253-2021
Departamento SAN MARTIN SAN MARTIN SAN MARTIN SAN MARTIN SAN MARTIN SAN MARTIN SAN MARTIN SAN MARTIN SAN MARTIN SAN MARTIN SAN MARTIN SAN MARTIN SAN MARTIN
PARAMETROS UNIDAD ' P RMayo1 RMayo2 RNara1 RNara6 RNari2 RNari3 RNegr1 RNegr2 RTioy1 RTioy2 RYura2 RYura3 RYura4
Fisicos - Quimicos
Aceites y Grasas mg/L <=5 <01 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <01 <0,1 <01 <0,1 <01
Amoniaco-N mg/L e < 0,008 < 0,008 < 0,008 < 0,008 < 0,008 < 0,008 < 0,008 < 0,008 0,023 < 0,008 < 0,008 0,058 <0,008
Conductividad (uS/cm) <=1000 209 213 158,4 160,2 161,1 160,2 336 285 298 243 1453 257 122,8
%nggng;"(%”;gigf mglL <=10 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2
Fésforo Total mg/L <=0,05 0,008 0,008 < 0,007 0,024 0,039 0,028 0,071 0,114 0,089 0,071 0,027 0,015 0,023
Nitratos (NO3-) mg/L <=13 0,51 0,461 0,827 0,804 0,957 0,935 0,559 0,49 1,625 1,406 0,685 0,935 0,606
Nitratos-N mg/L e 0,115 0,104 0,187 0,182 0,216 0,211 0,126 0,111 0,345 0,318 0,155 0,211 0,137
Nitrégeno Total mag/L - 0,368 0,438 0,318 0,343 0,329 0,336 0,438 0,476 0,741 0,661 0,353 0,475 0,272
Oxigeno Disuelto mg/L =5 7.6 7.53 8,02 8,89 8,68 8,79 7,04 5,66 7,42 8,1 8,1 7.51 9,03
pH Unidad de PH 6,5a90 7,84 7,77 8,12 8,019 8,16 8,19 7,48 7,46 7,77 7,68 7,98 7.8 8,13
SRl e mgiL = 400 60 44 30 41 23 34 4 7 <3 <3 12 25 9
Sulfuros mg/L <=0,002 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001
Temperatura °C +3 20,5 20,8 16,4 17,1 18,7 17,6 16,3 19,1 19,5 17,7 17.1 21 16,2
INORGANICOS
Aluminio mg/L - 1,117 1,104 0,743 0,79 0,544 0,657 0,079 0,215 0,124 0,051 0,226 0,469 0,219
Antimonio mg/L <=0,64 0,0005 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 <0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 <0,0002 0,0014 <0,0002
Arsénico mag/L <=0,15 0,0008 0,001 0,0006 0,0006 0,0007 0,0007 0,0005 0,0007 0,0005 < 0,0001 0,0008 0,0017 0,0008
Bario mg/L <=1 0,0337 0,0363 0,0253 0,0268 0,0345 0,0348 0,0226 0,0238 0,0203 0,0187 0,0464 0,0586 0,0431

Notas: Los c6digos de los puntos de muestreo RNara3, RNara3,) y RNara2,, se uniformizaron con los codigos RNara6, RNari3 y RNari2 respectivamente, seguin Acta N.° 001-2021-ANA-AAA H-AT/FTD con CUT N.° 2378-2021, por tal motivo en el presente informe se procede a la actualizacién
de los codigos de los puntos de muestreo.

1/ Parametros evaluados in sifu.
El simbolo ** significa que el pardmetro no aplica para esta Subcategoria; “——"significa, Parametro no evaluado
Fuente: Informes de Ensayo / Registro de datos in situ - Laboratorio ALS Per( SA
Elabgrado por: Proyecto de Gestién Integrada de los Recursos Hidricos en Diez
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Resultado
RMayo1 RMayo2 RNara1 RNara6é RNari2 RNari3 RNegr1 RNegr2 RTioy1 RTioy2 RYura2 RYura3 RYura4
Nombre del Cuerpo de Agua Rio Mayo Rio Mayo  Rio Naranjos Rio Naranjos Rio Naranjillo Rio Naranjilo Rio Negro Rio Negro Rio Tioyacu  Rio Tioyacu YuraRci.{;acu Yu raRgacu Yursgacu
Fecha monitoreo DD/MM/YYY  19/05/2021 19/05/2021 18/05/2021 18/05/2021 18/05/2021 18/05/2021  20/05/2021  20/05/2021 20/05/2021 20/05/2021  19/05/2021  19/05/2021 19/05/2021
Hora Monitoreo hh:mm 10:00 11:00 07:45 08:45 11:30 10:45 10:00 11:00 08:00 09:00 08:00 09:00 07:00
Nro. del Informe del Ensayo analitico 28253-2021  28253-2021  27944-2021  27944-2021  27944-2021  27944-2021 28618-2021 28618-2021 28618-2021  28618-2021 28253-2021 28253-2021  28253-2021
Departamento SAN MARTIN SAN MARTIN SAN MARTIN SAN MARTIN SAN MARTIN SAN MARTIN SAN MARTIN SAN MARTIN SAN MARTIN SAN MARTIN Mig"}llN SAN MARTIN SAN MARTIN
PARAMETROS UNIDAD RMayo1 RMayo2 RNara1 RNara6 RNari2 RNari3 RNegr1 RNegr2 RTioy1 RTioy2 RYura2 RYura3 RYura4
INORGANICOS
Berilio ma/L - < 0,0002 < 0,0002 <0,0002 <0,0002 < 0,0002 < 0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Bismuto mg/L —-- <0,0002 < 0,0002 < 0,0002 <0,0002 <0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 <0,0002 < 0,0002 <0,0002 < 0,0002 <0,0002
Boro mg/L - < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 0,016 < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 <0,003
Cadmio ma/L - < 0,0001 < 0,0001 < 10,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 10,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001
Calcio mg/L - 31,13 31,25 28,74 30,2 26,9 27 48,17 49,34 42,12 40,37 37,57 43,75 34,93
Cobalto mg/L e 0,0006 0,0006 0,0004 0,0005 0,0005 0,0004 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 <0,0002 < 0,0002 0,0004 < 0,0002
Cobre mg/L <=0,1 0,0023 0,0023 0,0014 0,0014 0,0015 0,0012 0,0006 0,001 0,0009 0,0009 0,0008 0,0019 0,0006
Cromo Total mg/L — 0,0025 0,0023 0,0018 0,0013 0,0024 0,0017 0,0018 0,0018 0,0276 0,0013 0,002 0,0033 0,0019
Estafio mg/L - < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 <0,0002 <0,0002 < 0,0002 0,0009 0,0006 0,0009 0,0009 < 0,0002 <0,0002 <0,0002
Estroncio mg/L ——- 0,193 0,1857 0,1493 0,1493 0,1841 0,1954 0,3403 0,3127 0,3736 0,3185 0,1258 0,1507 0,1176
Hierro mg/L R 1,283 1,304 0,748 0,844 0,626 0,62 0,097 0,347 0,535 0,059 0,233 0,704 0,21
Litio mg/L —-en 0,0019 0,0018 0,0021 0,0021 0,0021 0,0018 < 0,0007 < 0,0007 0,0017 < 0,0007 < 0,0007 < 0,0007 < 0,0007
Magnesio mg/L - 3,045 3,022 2,259 2,403 2,645 2,685 3,742 3,679 3,595 2,338 3,608 3,849 3,529
Manganeso mg/L e 0,0526 0,0563 0,0341 0,0339 0,0265 0,0304 0,0033 0,0333 0,0159 0,0036 0,0227 0,0824 0,0112
Mercurio mg/L <=0,0001 < 0,00005 < 0,00005 < 0,00005 < 0,00005 < 0,00005 < 0,00005 < 0,00005 < 0,00005 < 0,00005 < 0,00005 < 0,00005 < 0,00005 < 0,00005
Molibdeno mg/L — 0,0005 0,0006 0,0005 0,0004 0,0005 0,0005 0,0009 0,0009 0,0018 < 0,0002 0,0005 0,0007 <0,0002
Niquel mg/L <=0,052 0,0016 0,0015 0,0015 0,0012 0,0012 0,001 0,0005 0,0007 0,0021 < 0,0002 < 0,0002 0,0008 < 0,0002
Plata mg/L e < 0,00008 < 0,00008 < 0,00008 < 0,00008 < 0,00008 < 0,00008 <0,00008 < 0,00008 < 0,00008 < 0,00008 < 0,00008 < 0,00008 < 0,00008
Plomo mg/L <=0,0025 0,0014 0,0014 0,0012 0,0009 0,0015 0,0012 0,0019 0,0005 0,0005 < 0,0002 0,0007 0,0017 0,0005
Potasio mg/L — 0,95 0,96 0,57 0,58 0,49 0,45 0,4 0,69 0,45 0,24 0,41 1,24 0,36
Selenio mg/L <=0,005 < 0,0006 < 0,0006 < 0,0006 < 0,0006 < 0,0006 < 0,0006 < 0,0006 <0,0006 < 0,0008 < 10,0006 < 0,0006 < 0,0006 < 0,0006
Silicio mg/L e 4.4 39 3,3 32 37 34 2,6 2,7 2,2 1,7 34 4 3.8
Sodio mg/L - 8,52 7,54 0,66 0,63 0,98 1 2,04 2,24 2,12 < 0,01 1,01 1,18 0,93

...Continuacién Cuadro 8. Resultados de los parametros in situ, fisicoquimicos y microbiolégicos de los recursos hidricos superficiales en la Unidad Hidrografica Mayo, 2021.

Notas: Los cddigos de los puntos de muestreo RNara3, RNara3(, y RNara2;, se uniformizaron con los cédigos RNara6, RNari3 y RNari2 respectivaniente, segtin Acta N.° 001-2021-ANA-AAA H-AT/FTD con CUT N.° 2378-2021, por tal motivo en el presente informe se procede a la actualizacién
de los cddigos de los puntos de muestreo. T

El simbolo ** significa que el parametro no aplica para esta Subcategoria; “----"significa, Parametro no evaluado
Fuente: Informes de Ensayo / Registro de datos in situ - Laboratorio ALS Perd SAC.

Elaborado porj Proyecto de Gestion Integrada de los Recursos Hidricos en Diez Eue
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...Continuacion Cuadro 8. Resultados de los parametros in situ, fisicoquimicos y microbiolégicos de los recursos hidricos superficiales en la Unidad Hidrografica Mayo, 2021.

Resultado
RMayo1 RMayo2 RNara1 RNaraé RNari2 RNari3 RNegr1 RNegr2 RTioy1 RTioy2 RYura2 RYura3 RYura4
Nombre del Cuerpo de Agua Rio Mayo Rio Mayo  Rio Naranjos Rio Naranjos Rio Naranjillo Rio Naranjilo Rio Negro Rio Negro Rio Tioyacu Rio Tioyacu YuraRéﬁ - Yu raR:i; - YuraRci:;a i
Fecha monitoreo DD/MMIYYY 19/05/2021 19/05/2021 18/05/2021 18/05/2021 18/05/2021 18/05/2021 20/05/2021 20/05/2021 20/05/2021 20/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021
Hora Monitoreo hh:mm 10:00 11:00 07:45 08:45 11:30 10:45 10:00 11:00 08:00 09:00 08:00 09:00 07:00
Nro. del Informe del Ensayo analitico 28253-2021  28253-2021  27944-2021  27944-2021 27944-2021 27944-2021 28618-2021 28618-2021 28618-2021 28618-2021 28253-2021 28253-2021  28253-2021
Departamento SAN MARTIN SAN MARTIN SAN MARTIN SAN MARTIN SAN MARTIN SAN MARTIN SAN MARTIN SAN MARTIN SAN MARTIN SAN MARTIN SAN MARTIN SAN MARTIN SAN MARTIN
PARAMETROS UNIDAD RMayo1 RMayo2 RNara1 RNara6 RNari2 RNari3 RNegr1 RNegr2 RTioy1 RTioy2 RYura2 RYura3 RYura4
INORGANICOS
Talio mg/L <=0,0008 < 0,0002 < 0,0002 <0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Titanio mg/L - 0,0129 0,0125 0,0094 0,0094 0,0119 0,0123 < 0,0005 0,0018 0,0023 < 0,0005 0,002 0,005 0,0019
Uranio ma/L e <0,0002 < 0,0002 < 0,0002 <0,0002 < 0,0002 < 0,0002 0,0004 0,0004 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 0,0004 < 0,0002
Vanadio mg/L - 0,0031 0,0031 0,0022 0,0023 0,0022 0,0022 0,0018 0,0019 0,0014 0,0008 0,0012 0,002 0,0011
Zinc mg/L <=0,12 < 0,008 0,028 < 0,008 < 0,008 < 0,008 < 0,008 < 0,008 < 0,008 < 0,008 < 0,008 < 0,008 0,032 < 0,008
MICROBIOLOGICO Y
PARASITOLOGICOS
- efﬂ:’g{gg‘::; - NMP/100ml <=2000 700 790 130 1400 700 330 4,5 790 1100 79 1100 1300 49
PLAGUICIDAS
Aldrin mg/L <=0,000004  <0,00000005 < 0,00000005 < 0,00000005 < 0,00000005 < 0,00000005 < 0,00000005 < 0,00000005 < 0,00000005 < 0,00000005 < 0,00000005 < 0,00000005 < 0,00000005 < 0,00000005
Aldrin + Dieldrin mg/L --en < 0,00000006 < 0,00000006 < 0,00000006 < 0,00000006 < 0,00000006 < 0,00000006 < 0,00000006 < 0,00000006 < 0,00000006 < 0,00000006 < 0,000000068 < 0,00000006 < 0,00000006
alfa Clordano mg/L e <0,00000005 < 0,00000005 < 0,00000005 < 0,00000005 < 0,00000005 < 0,00000005 < 0,00000005 < 0,00000005 < 0,00000005 < 0,00000005 < 0,00000005 < 0,00000005 < 0,00000005
Beta-BHC mg/L e < 0,00000003 <0,00000003 < 0,00000003 <0,00000003 <0,00000003 < 0,00000003 < 0,00000003 < 0,00000003 < 0,00000003 < 0,00000003 < 0,00000003 < 0,00000003 < 0,00000003
Clordano mg/L <=0,0000043 < 0,00000007 <0,00000007 < 0,00000007 < 0,00000007 < 0,00000007 < 0,00000007 < 0,00000007 < 0,00000007 < 0,00000007 < 0,00000007 < 0,00000007 < 0,00000007 < 0,00000007
DDD mg/L e <0,00000006 < 0,00000006 < 0,00000006 < 0,00000006 < 0,00000006 < 0,00000006 < 0,00000006 < 0,00000006 < 0,00000006 < 0,00000006 < 0,00000006 < 0,00000006 < 0,00000006
DDE mg/L e < 0,00000004 < 0,00000004 < 0,00000004 < 0,00000004 <0,00000004 < 0,00000004 < 0,00000004 < 0,00000004 < 0,00000004 < 0,00000004 < 0,00000004 < 0,00000004 < 0,00000004
il (Syur:_%%dé;i'-DDD mg/L <=0,000001 <0,00000009 < 0,00000009 < 0,00000009 < 0,00000009 < 0,00000009 < 0,00000009 < 0,00000009 < 0,00000009 < 0,00000009 <0,00000009 < 0,00000009 < 0,00000009 < 0,00000009
Delta-BHC mg/L - < 0,00000006 < 0,00000006 < 0,00000006 < 0,00000006 < 0,00000006 < 0,00000006 < 0,00000006 < 0,00000006 < 0,00000006 < 0,00000006 < 0,00000006 < 0,00000006 < 0,00000006
*'ig;?g)e?agg?gilli)ﬂ mg/L - < 0,00000006 < 0,00000006 < 0,00000006 < 0,00000006 < 0,00000006 < 0,00000006 < 0,00000006 < 0,00000006 < 0,00000006 < 0,00000006 < 0,00000006 < 0,00000006 < 0,00000006
Dieldrin mg/L <=0,000056  <0,00000005 < 0,00000005 < 0,00000005 < 0,00000005 <0,00000005 < 0,00000005 < 0,00000005 < 0,00000005 < 0,00000005 < 0,00000005 < 0,00000005 < 0,00000005 < 0,00000005
Dimetoato mg/L e <0,0000012 <0,0000012 <0,0000012 <0,0000012 <0,0000012 <0,0000012 <0,0000012 <0,0000012 <0,0000012 <0,0000012 <0,0000012 <0,0000012 < 0,0000012
Disulfoton mg/L - <0,0000012 <0,0000012 <0,0000012 <0,0000012 <0,0000012 <0,0000012 <0,0000012 <0,0000012 <0,0000012 <0,0000012 <0,0000012 <0,0000012 < 0,0000012
Endosulfan mg/L <=0,000056 <0,00000012 <0,00000012 <0,00000012 < 0,00000012 < 0,0000001 2: < 0,00000012 <0,00000012 < 0,00000012 < 0,00000012 <0,00000012 < 0,00000012 <0,00000012 < 0,00000012

Notas: Los codigos de los puntos de muestreo RNara3, RNara3;y RNara2y, se uniformizaron con los cédigos RNara6, RNari3 y RNari2 respectivamen g=sealin Acta N.° 001-2021-ANA-AAA H-AT/FTD con CUT N.° 2378-2021, por tal motivo en el presente informe se procede a la actualizacién
de los cddigos de los puntos de muestreo. i !

El simbolo ** significa que el pardmetro no aplica para esta Subcategoria; "--—--"significa, Pardmetro no evaluado
Fuente: Informes de Ensayo / Registro de datos in situ - Laboratorio ALS Per(i SAE
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Nombre del Cuerpo de Agua

Fecha monitoreo
Hora Monitoreo

Nro. del Informe del Ensayo

analitico
Departamento

PARAMETROS

PLAGUICIDAS
Endosulfan | (Alfa)
Endosulfan Il (Beta)
Endosulfan sulfato

Endrin
Endrin aldehido
(Aldehyde)
Endrin cetona
(ketone)
Famfur
Forato
Gamma Clordano
Heptacloro
Heptacloro +
Heptacloro Epoxido
Heptacloro Epo6xido

(Isdbmero B)

Lindano
Malation
Metil Paration
Metoxicloro
0,0,0-Triethyl
phosphorothioate
Paration
Sulfotep
Tionazinén

Notas: Los cédigos de los puntos de muestreo RNara3, RNara3y,, y RNara2,, se uniformizaron con los cédigos RNara6, RNari3 y RNari2 respectivamente, segtin Acta N.° 001-2021-ANA-AAA H-AT/FTD con CUT N.° 2378
de los cédigos de los puntos de muestreo.

UNIDAD

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

mg/L

mg/L

mg/L
mag/L
mg/L
mg/L

mg/L

mg/L

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

mg/L

mg/L
mg/L
mg/L

DD/IMM/YYY
hh:mm

<=0,000036

<=0,0000038

<=0,00095
<=0,0001

<=0,000013

RMayo1

Rio Mayo

19/05/2021
10:00

28253-2021
SAN MARTIN
RMayo1

< 0,00000005
< 0,00000005
< 0,00000005
< 0,00000004

< 0,00000005

< 0,00000005

< 0,0000012
< 0,0000012
< 0,00000005
< 0,00000006

< 0,00000004

< 0,00000006

< 0,00000006
<0,0000012
< 0,0000012
< 0,00000003

< 0,0000012

< 0,0000012
< 0,0000012
< 0,0000012

RMayo2

Rio Mayo

19/05/2021
11:00

28253-2021
SAN MARTIN
RMayo2

< 0,00000005
< 0,00000005
< 0,00000005
< 0,00000004

< 0,00000005

< 0,00000005

< 0,0000012
< 0,0000012
< 0,00000005
< 0,00000006

< 0,00000004

< 0,00000006

< 0,000000086
< 0,0000012
< 0,0000012

< 0,00000003

<0,0000012

< 0,0000012
< 0,0000012
< 0,0000012

RNara1

Rio Naranjos

18/05/2021
07:45

27944-2021
SAN MARTIN
RNara1

< 0,00000005
< 0,00000005
< 0,00000005
< 0,00000004

< 0,00000005

< 0,00000005

<0,0000012
< 0,0000012
< 0,00000005
< 0,00000006

< 0,00000004

< 0,00000006

< 0,00000006
< 0,0000012
< 0,0000012

< 0,00000003

< 0,0000012

< 0,0000012
< 0,0000012
< 0,0000012

El simbolo ** significa que el pardmetro no aplica para esta Subcategoria; “—"significa, Parametro no evaluado
Fuente: Informes de Ensayo / Registro de datos in situ - Laboratorio ALS Pert SAC.

Elaborado por: Proyecto de Gestién Integrada de los Recursos Hidricos en Diez Cuencas y Autoridad Administrativa del Agua Huallaga.
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RNara6

Rio Naranjos

18/05/2021
08:45

27944-2021
SAN MARTIN
RNara6

< 0,00000005
< 0,00000005
< 0,00000005
< 0,00000004

< 0,00000005

< 0,00000005

< 0,0000012
< 0,0000012
< 0,00000005
< 0,00000006

< 0,00000004

< 0,00000006

< 0,00000006
< 0,0000012
< 0,0000012
< 0,00000003

< 0,0000012

< 0,0000012
<0,0000012
< 0,0000012

RNari2

Rio Naranijillo

18/06/2021
11:30

27944-2021
SAN MARTIN
RNari2

< 0,00000005
< 0,00000005
< 0,00000005
< 0,00000004

< 0,00000005

< 0,00000005

< 0,0000012
< 0,0000012
< 0,00000005
< 0,00000006

< 0,00000004

< 0,000000086

< 0,000000086
< 0,0000012
< 0,0000012
< 0,00000003

< 0,0000012

< 0,0000012
< 0,0000012
< 0,0000012

RNari3

Rio Naranijillo

18/05/2021
10:45

27944-2021
SAN MARTIN
RNari3

< 0,00000005
< 0,00000005
< 0,00000005
< 0,00000004

< 0,00000005

< 0,00000005

< 0,0000012
< 0,0000012
< 0,00000005
< 0,000000086

< 0,00000004

< 0,00000006

< 0,00000006
< 0,0000012
< 0,0000012
< 0,00000003

< 0,0000012

< 0,0000012
< 0,0000012
<0,0000012

Resultado
RNegr1

Rio Negro

20/05/2021
10:00

28618-2021
SAN MARTIN
RNegr1

< 0,00000005
< 0,00000005
< 0,00000005
< 0,00000004

< 0,00000005

< 0,00000005

< 0,0000012
< 0,0000012
< 0,00000005
< 0,00000006

< 0,00000004

< 0,00000006

< 0,00000006
< 0,0000012
< 0,0000012
< 0,00000003

< 0,0000012

< 0,0000012
< 0,0000012
<0,0000012

I Monitoreo de la Calidad de los Recursos Hidricos Superficiales en la Unidad Hidrografica

Mayo.

RNegr2

Rio Negro

20/05/2021
11:00

28618-2021
SAN MARTIN
RNegr2

< 0,00000005
< 0,00000005
< 0,00000005
< 0,00000004

< 0,00000005

< 0,00000005

< 0,0000012
<0,0000012
< 0,00000005
< 0,00000006

< 0,00000004

< 0,00000006

< 0,000000086
< 0,0000012
< 0,0000012

< 0,00000003

<0,0000012

<0,0000012
< 0,0000012
< 0,0000012

RTioy1

Rio Tioyacu

20/05/2021
08:00

28618-2021
SAN MARTIN
RTioy1

< 0,00000005
< 0,00000005
< 0,00000005
< 0,00000004

< 0,00000005

< 0,00000005

< 0,0000012
< 0,0000012
< 0,00000005
< 0,00000006

< 0,00000004

< 0,00000006

< 0,00000006
< 0,0000012
< 0,0000012
< 0,00000003

< 0,0000012

< 0,0000012
< 0,0000012
< 0,0000012

RTioy2

Rio Tioyacu

20/05/2021
09:00

28618-2021
SAN MARTIN
RTioy2

< 0,00000005
< 0,00000005
< 0,00000005
< 0,00000004

< 0,00000005

< 0,00000005

< 0,0000012
< 0,0000012
< 0,00000005
< 0,00000006

< 0,00000004

< 0,000000086

< 0,00000006
< 0,0000012
< 0,0000012
< 0,00000003

<0,0000012

< 0,0000012
< 0,0000012
< 0,0000012

RYura2

Rio
Yuracyacu
19/05/2021

08:00

28253-2021
SAN MARTIN
RYura2

< 0,00000005
< 0,00000005
< 0,00000005
< 0,00000004

< 0,00000005

< 0,00000005

< 0,0000012
< 0,0000012
< 0,00000005
< 0,00000006

< 0,00000004

< 0,00000006

< 0,00000006
< 0,0000012
< 0,0000012
< 0,00000003

< 0,0000012

< 0,0000012
< 0,0000012
< 0,0000012

...Continuacién Cuadro 8. Resultados de los parametros in situ, fisicoquimicos y microbiolégicos de los recursos hidricos superficiales en la Unidad Hidrografica Mayo, 2021.

RYura3
Rio
Yuracyacu
19/05/2021
09:00

28253-2021
SAN MARTIN
RYura3

< 0,00000005
< 0,00000005
< 0,00000005
< 0,00000004

< 0,00000005

< 0,00000005

<0,0000012
< 0,0000012
< 0,00000005
< 0,00000006

< 0,00000004

< 0,00000006

< 0,00000006
< 0,0000012
< 0,0000012

< 0,00000003

<0,0000012

<0,0000012
< 0,0000012
< 0,0000012

RYura4

Rio
Yuracyacu
19/05/2021

07:00

28253-2021
SAN MARTIN
RYurad

< 0,00000005
< 0,00000005
< 0,00000005
< 0,00000004

< 0,00000005

< 0,00000005

< 0,0000012
< 0,0000012
< 0,00000005
< 0,00000006

< 0,00000004

< 0,00000006

< 0,00000006
< 0,0000012
< 0,0000012

< 0,00000003

< 0,0000012

< 0,0000012
< 0,0000012
< 0,0000012

-2021, por tal motivo en el presente informe se procede a la actualizacion



Cuadro 9. Resultados de los parametros in situ, fisicoquimicos y microbiolégicos de los recursos hidricos superficiales en la Unidad Hidrografica Mayo, 2021.

ECA-AGUA Resultado
Cat.3-D1 Cat.3-D2 QAhua1 QRumi1 QRumi2 QShit1 QShup1 RAvis1 RCumb1
Nombre del Cuerpo de Agua Otros Otros Otros Otros Otros Rio Avisado  Rio Cumbaza
Fecha monitoreo DD/MM/IYYYY DD/MM/IYYYY  28/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 26/05/2021 26/05/2021 20/05/2021 27/05/2021
Hora Monitoreo hh:mm hh:mm 09:00 09:00 10:00 10:00 11:30 07:00 07:00
Nro. del Informe del Ensayo analitico 30317-2021 29448-2021 29448-2021 31851-2021  31851-2021  28618-2021 30088-2021
Departamento SAN MARTIN  SAN MARTIN SAN MARTIN SAN MARTIN SAN MARTIN SAN MARTIN SAN MARTIN
PARAMETROS UNIDAD Cat.3-D1 Cat.3-D2 QAhua1 QRumi1 QRumi2 QShit1 QShup1 RAvis1 RCumb1
FISICOS - QUIMICOS
Aceites y Grasas mg/L <=5 <=10 <01 <0,1 1,774 <01 <01 <0,1 <01
Amoniaco-N mg/L - — - e - e e 0,035 -
Cloruros mg/L <=500 —-- 1,653 0,387 86,71 2,535 19,39 e 0,23
Conductividad (uS/cm) <=2500 <=5000 133 327 795 317 501 123,2 54,3
du Ootomns (UHCE mg/L <=15 <=15 <2 <2 <2 <2 9 2 <2
Degig’; S‘(‘é"gga)‘ de mg/L <=40 <=40 13 8 7 6 34 - 6
Detergentes (SAAM) mg/L <=0,2 <=0,5 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 . < 0,002
Fasforo Total mg/L s --- 0,105 < 0,007 0,072 0,025 0,259 0,063 0,012
Nitratos (NO3-) mg/L e -—-- 0,4 1,778 0,76 1,528 29,76 0,064 0,033
N)f;}m‘;i ((bf:lg??:N) mg/L <=100 <=100 0,09 0,402 0,172 0,345 6,722 — 0,008
Nitratos-N mg/L - - 0,09 0,402 0,172 0,345 6,722 0,014 0,008
Nitritos (NO2-) mg/L ———- - <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 — <0,015
Nitritos-N mg/L <=10 <=10 < 0,004 < 0,004 < 0,004 < 0,004 < 0,004 - < 0,004
Nitrégeno Total mg/L —— - 0,495 0,676 373.8 0,755 8,69 0,352 0,196
Oxigeno Disuelto mg/L =4 = 8,39 7,67 6,88 8,52 7,94 6,71 8,27
pH Unidad de PH 6,5-8,5 6,5-8,4 8,24 8,09 7,26 8,38 8,15 6,72 7.7
S‘f'"d':’s,rggl'g:"d'dos mg/L o o o —_— — — o 14 -
Sulfatos mg/L <=1000 <=1000 10,64 4,129 28,75 3713 41,37 - 4,626
Sulfuros mg/L - - - ———- - e ——— < 0,001 -
Temperatura °C +3 13 223 20,2 243 22,7 23,5 21,8 20,8
INORGANICOS
Aluminio mg/L <=5 <= 0,208 0,28 1,048 2,087 0,851 0,244 0,209
Antimonio mg/L - - 0,0003 < 0,0002 <0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Arsénico mg/L <=0,1 <=0,2 0,0005 0,0004 0,0009 0,0007 0,0011 0,0007 < 0,0001
Bario mg/L <=0,7 ——ee 0,1012 0,0856 0,084 0,1308 0,0597 0,0384 0,0269
Berilio mg/L <=0,1 <=0,1 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Notas:
1/ Parametros evaluados in situ.
El simbolo ** significa que el parametro no aplica para esta Subcategoria; “—~—"significa, Pardmetro no evaluado

Fuente: Informes de Ensayo / Registro de datos in situ - Laboratorio ALS Perd SAC. _
Elaborado por: Proyecto de Gesti6n Integrada de los Recursos Hidricos en Diez Cuencds

MoaESEDe S AW W .

JESUS SAAVEDRA VEGAS
INGENIERA QUIMICA
Reg. CIP N° 188324

!

24

RCumb2
Rio Cumbaza
27/05/2021

09:00

30088-2021
SAN MARTIN
RCumb2

<0,1
0,518
97,4

<2

8

< 0,002
0,018
0,014

< 0,006

0,003
<0,015
< 0,004

0,172

8,46

7,92

9,233

234

0,108
< 0,0002
< 0,0001

0,0398
< 0,0002

RCumb3
Rio Cumbaza
27/05/2021

10:00
30088-2021
SAN MARTIN
RCumb3

<0,1
6,996
291

4

20

< 0,002
0,545
1,328
0,326

0,3
0,085
0,026
2,063

5,36
74

36,36

270

1,382
< 0,0002
0,0012
0,0928
< 0,0002

RCumb4 RCumb5
Rio Cumbaza Rio Cumbaza
27/05/2021 27/05/2021
11:00 11:30
30088-2021 30088-2021
SAN MARTIN SAN MARTIN
RCumb4 RCumb5
<0,1 1,465
6,891 9,059
274 311
3 4
21 18
< 0,002 < 0,002
0,269 0,284
0,952 2,23
0,215 0,886
0,215 0,504
<0,015 1,255
< 0,004 0,382
24 2,24
4,71 4,78
7,45 7,39
27,96 30,67
27 30,8
0,357 0,635
< 0,0002 < 0,0002
0,0008 0,001
0,0751 0,095
< 0,0002 < 0,0002



...Continuacion Cuadro 9. Resultados de los parametros in situ, fisicoquimicos y microbiolégicos de los recursos hidricos superficiales en la Unidad Hidrografica Mayo, 2021.

ECA-AGUA Resultado
Cat.3-D1 Cat.3-D2 QAhuat QRumi1 QRumi2 QsShit1 QShup1 RAvis1 RCumb1 RCumb2 RCumb3 RCumb4 RCumb5
Nombre del Cuerpo de Agua Otros Otros Otros Otros Otros Rio Avisado Rio Cumbaza RioCumbaza RioCumbaza RioCumbaza Rio Cumbaza
Fecha monitoreo DD/MM/YYYY DD/MMIYYYY  28/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 26/05/2021 26/05/2021 20/05/2021 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021
Hora Monitoreo hh:mm hh:mm 09:00 09:00 10:00 10:00 11:30 07:00 07:00 09:00 10:00 11:00 11:30
Nro. del Informe del Ensayo analitico 30317-2021 29448-2021 29448-2021 31851-2021  31851-2021  28618-2021 30088-2021 30088-2021 30088-2021 30088-2021 30088-2021
Departamento SAN MARTIN ~ SAN MARTIN SAN MARTIN SAN MARTIN SAN MARTIN SAN MARTIN SAN MARTIN SAN MARTIN SAN MARTIN SAN MARTIN SAN MARTIN
PARAMETROS UNIDAD Cat.3-D1 Cat.3-D2 QAhua1 QRumi1 QRumi2 QShit1 QShup1 RAvis1 RCumb1 RCumb2 RCumb3 RCumb4 RCumb5
INORGANICOS
Bismuto mg/L - - < 0,0002 < 0,0002 <0,0002 < 0,0002 < 0,0002 <0,0002 <0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Boro mg/L <=1 <=5 < 0,003 < 0,003 < 0,003 0,015 0,037 <0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003
Cadmio mg/L <=0,01 <=0,05 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 <0,0001 < 0,0001
Calcio mg/L e - 14,55 45,35 33,24 46,76 39,26 4,34 7,44 11,96 30,68 29,47 32,36
Cobalto mg/L <=0,05 <=1 0,0004 < 0,0002 0,0007 0,0009 0,0007 0,0005 < 0,0002 < 0,0002 0,0014 0,0007 0,0009
Cobre mg/L <=0,2 <=0,5 0,0027 0,0007 0,0021 0,0024 0,0034 0,0013 0,0011 0,0017 0,0041 0,0019 0,0025
Cromo Total mg/L <=0,1 <= < 0,0007 0,0009 0,0015 0,0011 < 0,0007 0,0009 < 0,0007 < 0,0007 0,002 0,0016 0,001
Estafio mg/L e -—- < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 0,001 0,0004 <0,0002 0,0005 0,0005 < 0,0002
Estroncio mag/L - ---- 0,0521 0,1081 0,1934 0,3063 0,1503 0,0246 0,0133 0,0549 0,1232 0,1159 0,1213
Hierro mg/L <=5 —-- 0,306 0,282 1,956 1,722 1,051 2,051 0,311 0,163 2,928 1,007 1,326
Litio mg/L <=2,5 <=25 0,0048 0,0037 0,0093 0,0055 0,0035 0,0022 0,0023 0,0033 0,0042 0,0039 0,0043
Magnesio mg/L - <=250 3,871 3,117 2,922 5,391 8,397 1,396 1,067 2,262 5,097 4,749 4,793
Manganeso mg/L <=0,2 <=0,2 0,0212 0,0115 0,0542 0,0537 0,0518 0,1018 0,0176 0,0112 0,1535 0,1952 0,2626
Mercurio mg/L <=0,001 <=0,01 < 0,00005 < 0,00005 < 0,00005 < 0,00005 < 0,00005 < 0,00005 < 0,00005 < 0,00005 < 0,00005 < 0,00005 < 0,00005
Molibdeno mg/L . e < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 0,0014 0,0009 < 0,0002 < 0,0002 <0,0002 0,0004 0,0006 < 0,0002
Niquel mg/L <=0,2 <=1 0,0007 < 0,0002 0,0015 0,0011 0,0016 0,001 0,0006 0,0009 0,0023 0,0011 0,0016
Plata mg/L R < 0,00008 < 0,00008 < 0,00008 < 0,00008 < 0,00008 < 0,00008 < 0,00008 < 0,00008 < 0,00008 < 0,00008 < 0,00008
Plomo mg/L <=0,05 <=0,05 0,0004 < 0,0002 0,0011 0,0011 0,0008 0,0004 0,0005 < 0,0002 0,0028 0,0008 0,0015
Potasio mg/L - e 2,14 0,93 2,87 2,23 22,76 1,44 1,07 1,18 4,06 3,69 413
Selenio mg/L <=0,02 <=0,05 < 0,0006 < 0,0006 < 0,0006 < 0,0006 < 0,0006 < 0,0006 < 0,0006 < 0,0006 < 0,0006 < 0,0006 < 0,0006
Silicio mg/L - - 49 9,8 8,1 8,8 6,9 7.2 3,2 4 6,3 58 6,2
Sodio mg/L . ---- 3,77 5,71 62,06 21,52 16,07 16,35 0,83 2,47 12,27 11,18 14,36
Talio mg/L e - < 0,0002 < 0,0002 <0,0002 < 0,0002 <0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Titanio mg/L - - 0,0028 0,0032 0,0135 0,0377 0,0156 0,0033 < 0,0005 0,0028 0,0159 0,0056 0,0095
Uranio mg/L e - < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 0,001 0,0004 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 <0,0002 < 0,0002
Vanadio mg/L -—- R 0,0014 0,0021 0,0032 0,0063 0,0031 0,0014 0,0004 0,0006 0,0039 0,0017 0,0022
Zinc mg/L <=2 <=24 < 0,008 < 0,008 < 0,008 < 0,008 < 0,008 < 0,008 < 0,008 < 0,008 0,036 < 0,008 < 0,008
MICROBIOLOGICO Y PARASITOLOGICOS
Coffonea NMP/100ml <=1000 <=1000 1100 790 9200 70000 460000 240 110 1300 1300 11000 7000
Termotolerantes
Escherichia coli NMP/100mi 1000 - 490 490 3500 46000 170000 49 490 490 7000 4600
Notas: /-\".
El simbolo ** significa que el pardmetro no aplica para esta Subcategoria; “-—"significa, Parametro no evaluado {

Fuente: Informes de Ensayo / Registro de datos in situ - Laboratorio ALS Perti SAC.
\jabyja por: Proyecto de Gestién Integrada de los Recursos Hidricos en Diez Cue

JESUS SAAVEDRA VEGAS
INGENIERA QUIMICA
Reg. CIP N° 188384

ferad Hidrografica



...Continuacién Cuadro 9. Resultados de los parametros in situ, fisicoquimicos y microbiolégicos de los recursos hidricos superficiales en la Unidad Hidrografica Mayo, 2021.

ECA-AGUA

Cat.3-D1 Cat.3-D2 QAhua1 QRumi1 QRumi2
Nombre del Cuerpo de Agua Otros Otros Otros
Fecha monitoreo DD/MM/YYYY DD/MMIYYYY  28/05/2021 25/05/2021 25/05/2021
Hora Monitoreo hh:mm hh:mm 09:00 09:00 10:00
Nro. del Informe del Ensayo analitico 30317-2021 29448-2021 29448-2021
Departamento SAN MARTIN  SAN MARTIN SAN MARTIN
PARAMETROS UNIDAD Cat.3-D1 Cat.3-D2 QAhuat QRumi1 QRumi2
PLAGUICIDAS
Aldrin pg/L <=0,004 <=0,7 = o —
Aldrin + Dieldrin mg/L - - < 0,00000006 < 0,00000006 < 0,00000006
alfa Clordano ug/L - — G i e
Beta-BHC pg/L — . — - "
Clordano pg/L <=0,006 <= —— — -~
DDD pg/L ---- — — i s
DDE pg/L - = e i 2
DSEEESY“;'} i-_doe;é?" mg/L - — <0,00000009 < 0,00000009 < 0,00000009
Delta-BHC pg/L — — — i =
TricEl)tIJ?g?ar?g ?Blllj'l'} WL <=0,001 <=30 s .
Dieldrin Mg/l <=0,5 <=0,5 — — —
Dimetoato pg/L ---- — — i —
Disulfoton pg/L —- - s wa —
Endosulfan pg/L <=0,01 <=0,01 - — i
Endosulfan | (Alfa) pag/L — . — - .
Endosulfan |l (Beta) pg/L - — e S -
Endosulfan sulfato pg/L ——- e e — -
Endrin pa/L <=0,004 <=0,2 i s e
T W= === -
Endrin cetona
(ketone) Hg/lL o - - - -
Famfur pg/L -—-- wiem i S s
Forato pg/L — - A —— .
Gamma Clordano pg/L — — - — —
Heptacloro mg/L - - <0,00000006 < 0,00000006 < 0,00000006
Hepi-tlaetl:)lgarg%rgé;ido Bk 0.01 0,03 == === =
Heptacloro Epoxido
(Isémero B) Hg/L - - - - -

Notas:
El simbolo ** significa que el parametro no aplica para esta Subcategoria; "----"significa, Parametro no evaluado
Fuente: Informes de Ensayo / Registro de datos in situ - Laboratorio ALS Perti SAC.
Elaborado por: Proyecto de Gestion Integrada de los Recursos Hidricos en Diez Cue

JESUS SAAVEDRA VEGAS
INGENIERA QUIMICA
Reg. CIP N° 188384

QShit1
Otros
26/05/2021
10:00
31851-2021

QShup1
Otros
26/05/2021
11:30
31851-2021

SAN MARTIN SAN MARTIN

QShit1

QShup1

< 0,00000006 < 0,00000006

< 0,00000009 < 0,00000009

< 0,00000006 < 0,00000006

RAvis1
Rio Avisado
20/05/2021

07:00
28618-2021
SAN MARTIN
RAvis1

< 0,00000005
< 0,00000006
< 0,00000005
< 0,00000003
< 0,00000007
< 0,00000006
< 0,00000004

< 0,00000009
< 0,00000006
< 0,000000086

< 0,00000005
< 0,0000012
< 0,0000012

< 0,00000012

< 0,00000005

< 0,00000005

< 0,00000005

< 0,00000004

< 0,00000005

< 0,00000005

< 0,0000012
< 0,0000012
< 0,00000005
< 0,00000006

< 0,00000004

< 0,00000006

Resultado

RCumb1 RCumb?2
Rio Cumbaza Rio Cumbaza
27/05/2021 27/05/2021
07:00 09:00
30088-2021 30088-2021
SAN MARTIN SAN MARTIN
RCumb1 RCumb2
< 0,00000006 < 0,00000006
< 0,00000009 <0,00000009

< 0,00000006 < 0,00000006

I
(3]

RCumb3
Rio Cumbaza
27/05/2021
10:00
30088-2021
SAN MARTIN
RCumb3

< 0,00000006

< 0,00000006

RCumb4
Rio Cumbaza
27/05/2021
11:00
30088-2021
SAN MARTIN
RCumb4

< 0,00000006

< 0,00000009

< 0,00000006

RCumbh5
Rio Cumbaza
27/05/2021
11:30
30088-2021
SAN MARTIN
RCumb5

< 0,00000008

< 0,00000008

< 0,00000006



...Continuacién Cuadro 9. Resultados de los parametros in situ, fisicoquimicos y microbiolégicos de los recursos hidricos superficiales en la Unidad Hidrografica Mayo, 2021.

Categoria 3

ECA-AGUA Resultado

Cat.3-D1 Cat.3-D2 QAhua1 QRumi1 QRumi2 QSshit1 QShup1 RAvis1 RCumb1 RCumb2 RCumb3 RCumb4 RCumb5
Nombre del Cuerpo de Agua Otros Otros Otros Otros Otros Rio Avisado  Rio Cumbaza RioCumbaza RioCumbaza RioCumbaza Rio Cumbaza
Fecha monitoreo DD/MMIYYYY DD/MMIYYYY 28/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 26/05/2021 26/05/2021 20/05/2021 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021
Hora Monitoreo hh:mm hh:mm 09:00 09:00 10:00 10:00 11:30 07:00 07:00 09:00 10:00 11:00 11:30
Nro del Informe del Ensayo analitico 30317-2021 29448-2021 29448-2021 31851-2021 31851-2021 28618-2021 30088-2021 30088-2021 30088-2021 30088-2021 30088-2021
Departamento SAN MARTIN  SAN MARTIN SAN MARTIN SAN MARTIN SAN MARTIN SAN MARTIN SAN MARTIN SAN MARTIN SAN MARTIN SAN MARTIN SAN MARTIN
PARAMETROS UNIDAD Cat.3-D1 Cat.3-D2 QAhua1 QRumi1 QRumi2 QShit1 QShup1 RAvis1 RCumb1 RCumb2 RCumb3 RCumb4 RCumb5
PLAGUICIDAS
Lindano ug/L 4 <=4 s = e - — < 0,00000006 — S - — —
Malation mg/L — — = — o - S <0,0000012 n—— - - s s
Metil Paration Hg/L - —-- e - o - - < 0,0000012 - - — - e
Metoxicloro pg/L - - e - - - - < 0,00000003 o e —- -

B oo glL - - - - - —  <00000012 - - - e
Paration ug/L <=35 <=35 - - - i iz <0,0000012 i — — — -
Sulfotep ug/L — —-- e — e . - < 0,0000012 e n—em — . -

Tionazinén pg/L —-es - ——en — . - - < 0,0000012 --n- e — - m—--
Notas:

El simbolo ** significa que el parametro no aplica para esta Subcategoria; “-—"significa, Pardmetro no evaluado
Fuente: Informes de Ensayo / Registro de datos in situ - Laboratorio ALS Pert SAC,
Elaborado por: Proyecto de Gestion Integrada de los Recursos Hidricos en Diez Cuencas y Autoridad Administrativa del Agua Huallaga.

JESUS SAAVEDRA VEGAS
INGENIERA QUIMICA
Reg. GIP N° 188384

| Monitoreo de la Calidad de los Recursos Hidricos Superficiales en la Unidad Hidrografica
Mayo.

P2
=~




Cuadro 10. Resultados de los parametros in situ, fisicoquimicos y microbioldgicos de los recursos hidricos superficiales en la Unidad Hidrografica Mayo, 2021.

S 4t

Resultado

ECA-AGUA

Cat.3-D1 Cat.3-D2 RCumbé RGera1 RMayo10 RMayo3 RMayo4 RMayo5 RMayo6 RMayo7 RMayo8
Nombre del Cuerpo de Agua Rio Cumbaza Otros Rio Mayo Rio Mayo Rio Mayo Rio Mayo Rio Mayo Rio Mayo Rio Mayo
Fecha monitoreo DD/IMM/YYYY DD/IMMIYYYY 27/05/2021 24/05/2021 24/05/2021 21/05/2021 24/05/2021 24/05/2021 26/05/2021 26/05/2021 26/05/2021
Hora Monitoreo hh:mm hh:mm 08:00 09:00 07:00 07:00 06:00 10:00 07:00 08:00 09:00
Nro. del Informe del Ensayo analitico 30088-2021 28904-2021 28904-2021 28833-2021 28904-2021 28904-2021 31851-2021 31851-2021 31851-2021
Departamento SAN MARTIN SAN MARTIN SAN MARTIN SAN MARTIN SAN MARTIN SAN MARTIN SAN MARTIN SAN MARTIN SAN MARTIN
PARAMETROS UNIDAD Cat.3-D1 Cat.3-D2 RCumb6 RGera1 RMayo10 RMayo3 RMayo4 RMayo5 RMayo6 RMayo7 RMayo8
FISICOS - QUIMICOS
Aceites y Grasas mg/L <=5 <=10 1,502 <01 <0,1 <0,1 <0,1 <01 <0,1 <0,1 <01
Amoniaco-N mg/L - e - - e — — ——- - —-
Cloruros mg/L <=500 — 0,357 262,3 11;75 13,35 11,91 13,96 22,65 21,48 24,36
Conductividad (uS/cm) <=2500 <=5000 74 1219 246 269 243 250 265 265 275
e mg/L <=15 <=15 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 2 <2
Degi%iig‘(‘ggc"; L mglL <=40 <=40 6 9 5 12 12 18 8 5 5
Detergentes (SAAM) mg/L <=0,2 <=0,5 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002
Fosforo Total mg/L - ——en 0,01 0,008 < 0,007 0,149 < 0,007 < 0,007 < 0,007 < 0,007 0,132
Nitratos (NO3-) mg/L ——— - 0,013 0,16 0,544 < 0,009 0,592 0,6 0,476 0,642 0,463
il -5 mg/L <=100 <=100 <0,006 0,036 0,123 <0,008 0,134 0,136 0,108 0,145 0,105
Nitratos-N mg/L ———- e 0,003 0,036 0,123 < 0,002 0,134 0,136 0,108 0,145 0,105
Nitritos (NO2-) mg/L - - < 0,015 < 0,015 <0,015 <0,015 < 0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015
Nitritos-N mg/L <=10 <=10 < 0,004 < 0,004 < 0,004 < 0,004 < 0,004 < 0,004 < 0,004 < 0,004 < 0,004
Nitrégeno Total mg/L ---- - 0,315 0,207 0,229 0,273 0,678 0,57 0,287 0,413 0,323
Oxigeno Disuelto mg/L =4 = 8,34 8,16 6,8 6,94 6,77 7.86 8,52 8,47 8,38
pH Unidad de PH 6,5-8,5 6,5-8,4 7,85 8,11 7,57 7.6 7.51 7,75 8,22 Tl 8,23
Solidos Suspendi
Totalgs s mgﬂ- - R Rt " e e e T - - -
Sulfatos mg/L <=1000 <=1000 7,399 72,57 11,43 14,48 11,57 10,75 13,99 13,36 14,31
Sulfuros ma/L e - e - e e - e = — -
Temperatura ©C +3 +3 22,5 227 221 21,9 22 22,7 22,6 228 23,3
INORGANICOS
Aluminio mg/L <=5 <=5 0,119 0,158 1,063 0,972 0,966 1,292 1,222 1,198 1,282
Antimonio mg/L - - < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Arsénico mg/L <=0,1 <=0,2 < 0,0001 0,0008 0,0008 0,0009 0,0008 0,0009 0,0009 0,001 0,001
Bario mg/L <=0,7 - 0,0357 0,1046 0,0457 0,0597 0,0462 0,0511 0,0515 0,0551 0,0603
Berilio mg/L <=0,1 <=0,1 < 0,0002 <0,0002 <0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Bismuto mg/L —een - < 0,0002 <0,0002 <0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 <0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Boro mg/L <=1 <=5 < 0,003 0,024 < 0,003 <0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003
Cadmio mg/L <=0,01 <=0,05 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001
Calcio mg/L —- oo 8,62 55,33 36,03 38,32 35,13 34,24 35,07 34,76 35,26
Cobalto mg/L <=0,05 <=1 < 0,0002 < 0,0002 0,00086 0,0006 0,0007 0,0007 0,0008 0,0009 0,0008
Cobre mg/L <=0,2 <=0,5 0,0023 0,0013 0,0021 0,0018 0,0019 0,0025 0,002 0,0019 0,002
Cromo Total mg/L <=0,1 <=1 < 0,0007 < 0,0007 0,0026 0,0015 0,0016 < 0,0007 < 0,0007 0,0035
Notas:
El simbolo ** significa que el parametro no aplica para esta Subcategoria; “--—"significa, Pardmetro no evaluado
Fuente: Informes de Ensayo / Registro de datos in situ - Laboratorio ALS Pert SAC.
Elaborado por: Proyecto de Gestion Integrada de los Recursos Hidricos en Diez Cue
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...Continuacién Cuadro 10. Resultados de los parametros in situ, fisicoquimicos y microbiolégicos de los recursos hidricos superficiales en la Unidad Hidrografica Mayo, 2021.

ECA-AGUA
Cat.3-D1 Cat.3-D2 RCumb6 RGera1 RMayo10 RMayo3
Nombre del Cuerpo de Agua Rio Cumbaza Otros Rio Mayo Rio Mayo
Fecha monitoreo DD/IMMIYYYY DD/IMMIYYYY 27/05/2021 24/05/2021 24/05/2021 21/056/2021
Hora Monitoreo hh:mm hh:mm 08:00 09:00 07:00 07:00
Nro del Informe del Ensayo analitico 30088-2021 28904-2021 28904-2021 28833-2021
Departamento SAN MARTIN SAN MARTIN SAN MARTIN SAN MARTIN
PARAMETROS UNIDAD Cat.3-D1 Cat.3-D2 RCumbé RGera1 RMayo10 RMayo3
INORGANICOS
Estafio mg/L - o < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Estroncio mg/L - o 0,0319 0,3882 0,2222 0,2645
Hierro mg/L <=5 - 0,211 0,214 1,248 1,115
Litio mg/L <=2,5 <=2,5 0,003 0,0075 0,002 < 0,0007
Magnesio ma/L - <=250 1,821 6,284 3,367 3,427
Manganeso mg/L <=0,2 <=0,2 0,0133 0,0278 0,0563 0,0562
Mercurio mg/L <=0,001 <=0,01 < 0,00005 < 0,00005 < 0,00005 < 0,00005
Molibdeno mg/L e o < 0,0002 0,0005 0,0005 0,0007
Niquel mg/L <=0,2 <=1 0,0012 0,0006 0,0013 0,0018
Plata mg/L - - < 0,00008 < 0,00008 <0,00008 < 0,00008
Plomo mg/L <=0,05 <=0,05 0,0004 0,0004 0,0012 0,001
Potasio mg/L - e 1,07 2,23 0,98 0,98
Selenio mg/L <=0,02 <=0,05 < 0,0006 < 0,0006 < 0,0006 < 0,0006
Silicio mg/L -—-- - 3,5 4,6 4.8 4,6
Sodio mg/L - ---- 1,68 162,1 8,45 10,09
Talio mg/L - - < 0,0002 < 0,0002 <0,0002 < 0,0002
Titanio mg/L - - < 0,0005 0,005 0,0107 0,0099
Uranio mg/L ——an —— <0,0002 <0,0002 0,0003 0,0003
Vanadio mg/L e - 0,0005 0,0013 0,0034 0,0033
Zinc mg/L <=2 <=24 < 0,008 < 0,008 < 0,008 < 0,008
MICROBIOLOGICO Y PARASITOLOGICOS
Ter?,fg{g{::::tes NMP/100ml <=1000 <=1000 240 540 3500 1300
Escherichia coli NMP/100ml 1000 - 79 70 110 790
PLAGUICIDAS
Aldrin g/l <=0,004 <=0,7 s . -
Aldrin + Dieldrin mg/L - - < 0,00000006 < 0,00000006 < 0,00000006 < 0,00000006
alfa Clordano Hg/L —eee e - —- neen -
Beta-BHC pg/L — - - - - -
Clordano ug/L <=0,006 <=7 - o — -
DDD Hg/L e - o - — ----
DDE Hg/L . - — - ———- o
RRY (?,“rj_%%g"'m“ mg/L - - <0,00000009  <0,00000008,” 0,00000008  <0,00000009

Notas:
El simbolo ** significa que el parametro no aplica para esta Subcategoria; “----"significa, Pardmetro no evaluado
Fuente: Informes de Ensayo / Registro de datos in situ - Laboratorio ALS Peri SAC.
Elaborado por: Proyecto de Gesti6n Integrada de los Recursos Hidricos en D

= - el L L]
JESUS SAAVEDRA VEGAS ~
INGENIERA QUIMICA
Reg. CIP t° 188384

Resultado
RMayo4
Rio Mayo
24/05/2021
06:00
28904-2021
SAN MARTIN
RMayo4

< 0,0002
0,2219
1,108
0,002
3,314
0,0516
< 0,00005
0,0008
0,0012
< 0,00008
0,001
0,96
< 0,0006
4.6
8,43
< 0,0002
0,0104
< (0,0002
0,0037
< 0,008

2200
170

< 0,00000006

< 0,00000009

[ae]
[o]

RMayo5
Rio Mayo
24/05/2021
10:00
28904-2021
SAN MARTIN
RMayo5

< 0,0002
0,2045
1,403
0,0023
3,273
0,074
< 0,00005
0,0004
0,0015
0,00102
0,0015
1,11
< 0,0006
51
10,55
< 0,0002
0,0132
< 0,0002
0,0036
0,014

16000
330

< 0,00000006

< 0,00000009

RMayo6
Rio Mayo

26/05/2021

07:00

31851-2021
SAN MARTIN

RMayo6

< 0,0002
0,2152
1,551
0,0025
3,487
0,075
< 0,00005
0,0005
0,0011
< 0,00008
0,0014
1.21
< 0,0006
54
14,27
<0,0002
0,0157
0,0003
0,0034
< 0,008

9200
3500

< 0,000000086

< 0,00000009

RMayo7
Rio Mayo

26/05/2021

08:00

31851-2021
SAN MARTIN

RMayo7

<0,0002
0,2124
1,511
0,0022
3,488
0,0748
< 0,00005
0,0006
0,001
< 0,00008
0,0013
1,23
< 0,0006
55
14,23
< 0,0002
0,0146
< 0,0002
0,0036
< 0,008

5400
3500

< 0,00000006

< 0,00000009

RMayo8
Rio Mayo
26/06/2021
09:00
31851-2021
SAN MARTIN
RMayo8

< 0,0002
0,2142
1,698
0,0023
3,524
0,078
< 0,00005
0,0005
0,0011
< 0,00008
0,0013
1,256
< 0,0006
54
16,14
< 0,0002
0,0168
< 0,0002
0,0036
< 0,008

11000
4600

< 0,00000006

< 0,00000009



...Continuacién Cuadro 10. Resultados de los parametros in situ, fisicoquimicos y microbiolégicos de los recursos hidricos superficiales en la Unidad Hidrogréfica Mayo, 2021.

SfFCateqoriaat e B EE
Resultado

ECA-AGUA

Cat.3-D1 Cat.3-D2 RCumbé RGera1 RMayo10 RMayo3 RMayo4 RMayo5 RMayo6 RMayo7 RMayo8
Nombre del Cuerpo de Agua Rio Cumbaza Otros Rio Mayo Rio Mayo Rio Mayo Rio Mayo Rio Mayo Rio Mayo Rio Mayo
Fecha monitoreo DD/MMIYYYY DD/IMMIYYYY 27/05/2021 24/05/2021 24/05/2021 21/05/2021 24/05/2021 24/05/2021 26/05/2021 26/05/2021 26/05/2021
Hora Monitoreo hh:mm hh:mm 08:00 09:00 07:00 07:00 06:00 10:00 07:00 08:00 09:00
Nro. del Informe del Ensayo analitico 30088-2021 28904-2021 28904-2021 28833-2021 28904-2021 28904-2021 31851-2021 31851-2021 31851-2021
Departamento SAN MARTIN SAN MARTIN SAN MARTIN SAN MARTIN SAN MARTIN SAN MARTIN SAN MARTIN SAN MARTIN SAN MARTIN
PARAMETROS UNIDAD Cat.3-D1 Cat.3-D2 RCumb6 RGera1 RMayo10 RMayo3 RMayo4 RMayo5 RMayo6 RMayo7 RMayo8
PLAGUICIDAS
Delta-BHC pa/L - - e R~ R - -—- - - - -
Ticloroetano (ODT) gL <=0,001 <=30 - - - - - s =
Dieldrin pg/L <=0,5 <=0,5 — g i —— - — —_ . o
Dimetoato pa/l -— — ——- - s e e s — — _—
Disulfoton pg/L e - —— s e — —_— — s Silie S
Endosulfan pa/L <=0,01 <=0,01 — i == iy Zasa — = —_— o
Endosulfan | (Alfa) pg/L —— i s — ——- P o e i s o
Endosulfan Il (Beta) pg/L - - - et e s — — — S —
Endosulfan sulfato Hg/L - —— — — S ez i e i = =
Endrin pg/L <=0,004 <=0,2 — sy o — - - —_— . e
e w O T S N SR SO - U= SN =N N D
Endrin cetona (ketone) ua/l — i S s = - - - i e e
Famfur pg/L ——n e —— — e i s e — o
Forato pg/L —- - - - - - . - s i iz
Gamma Clordano pa/L - -— —- e ascs iz _— i — - —_
Heptacloro mg/L e —-en < 0,00000006 < 0,00000006 < 0,00000006 < 0,00000006 < 0,00000006 < 0,00000006 < 0,00000006 < 0,00000006 < 0,00000006
HEP‘ac"ggé’;ci’;gPt“"’m ug/L 0,01 0,03 e i i s — - - - -
Eigiasiou Fpiics gl - - - - - - ==
Lindano pal/L 4 <=4 R s i S - e - . S
Malation mg/L -e- - — — - i i = - e -y
Metil Paration pa/l —n- — -— B —— —_— o S o i i
Metoxicloro pg/L - - —— s i i e — — o —_—"
Dasmey — » = - - =
Paration Hg/L <=35 <=35 o o i = . —— S - Sy
Sulfotep pa/L - mn m—en _— . . = e = e =
Tionazinon ug/L — - == i ok - ey — — o i
Notas: o _ , N '
El simbolo ** significa que el pardmetro no aplica para esta Subcategoria; “-—"significa, Pardmetro no evaluado {

Fuente: Informes de Ensayo / Registro de datos in situ - Laboratorio ALS Perti SAC.

Elaborado por: Proyecto de Gestion Integrada de los Recursos Hidricos en Diez Cusncas y Autoridad Administrativa del Agua Huallaga.

SUS SAAVEDRA VEGAS
INGENIERA QUIMICA

Reg. CIP N° 188384
onitoreo de la Calidad de los Recursos Hidricos Superficiales en la Unidad Hidrografica
Mayo. I
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Cuadro 11.
ECA-AGUA
Cat.3-D1 Cat.3-D2
Nombre del Cuerpo de Agua
Fecha monitoreo DD/MMIYYYY DD/IMMIYYYY
Hora Monitoreo hh:mm hh:mm
Nro del Informe del Ensayo analitico
Departamento
PARAMETROS UNIDAD Cat.3-D1 Cat.3-D2
FISICOS - QUIMICOS
Aceites y Grasas mg/L <=5 <=10
Amoniaco-N mg/L ——— —
Cloruros mg/L <=500 e
Conductividad (uS/cm) <=2500 <=5000
e Oxigono (DBOS) gt =15 <10
iy = | <=0
Detergentes (SAAM) mg/L <=0,2 <=0,5
Fésforo Total mg/L -—-- mone
Nitratos (NO3-) mg/L —— ———
Nitratos gmgg:mg-wllrltos mgiL <=100 <=100
Nitratos-N mg/L - .
Nitritos (NO2-) mg/L —— S
Nitritos-N mg/L <=10 <=10
Nitrégeno Total mg/L - e
Oxigeno Disuelto mg/L = =5
pH Unidad de PH 6,5-8,5 6,5—-8,4
SolldosT g;sl.g:ndldos mgl/L . L
Sulfatos mg/L <=1000 <=1000
Sulfuros mg/L e -—
Temperatura °C +3 +3
INORGANICOS
Aluminio mg/L <=5 <=5
Antimonio mg/L -— -
Arsénico mg/L <=0,1 <=0,2
Bario mg/L <=0,7 ——-
Berilio mg/L <=0,1 <=0,1
Bismuto mg/L - -emn
Boro mg/L <=1 <=5
Cadmio mg/L <=0,01 <=0,05
Calcio mg/L - e
Cobalto mg/L <=0,05 <=1
Cobre mg/L <=0,2 <=0,5
Cromo Total mg/L <=0,1 <=1
Notas:
El simbolo ** significa que el parametro no aplica para esta Subcategoria; "---"significa, Parametro no evaluado

Fuente: Informes de Ensayo / Registro de datos in situ - Laboratorio ALS Peri SAC.
Elaborado por: Proyecio de Gestién Integrada de los Recursos Hidricos en Diez Cuenga

JESUS SAAVEDRA VEGAS
INGENIERA QUIMICA
Reg. CIP N° 188384

Resultados de los parametros in situ, fisicoquimicos y microbiolégicos de los recursos hidricos superficiales en la Unidad Hidrografica Mayo, 2021.

RMayo9
Rio Mayo
28/05/2022

07:30

30317-2021
SAN MARTIN
RMayo9

1,76
21,2
248

<2

28

< 0,002
0,169
0,494

0,112

0,112
< 0,015
< 0,004

0,513

7,93

8,09

13,61

24

1,728
0,0003
0,001
0,0667
< 0,0002
<0,0002
< 0,003
< 0,0001
32,57
0,0013
0,0035
0,0019

Autoridad Administrativa del Agua Huallaga.

RShil1
Rio Shilcayo
28/05/2021
10:30
30317-2021
SAN MARTIN
RShil1

<01
1,015
116,6

<2

19

< 0,002
0,036
< 0,009

< 0,006

< 0,002

< 0,015

< 0,004
0,27
8,38
8,13

8,997

22,4

0,089
< 0,0002
0,0006
0,0797
<0,0002
<0,0002
< 0,003
< 0,0001
10,55
< 0,0002
0,0013

<0,0007"

RShil2
Rio Shilcayo
28/05/2021
11:30
30317-2021
SAN MARTIN
RShil2

18,41

21,13

58

140

< 0,002
1,629
< 0,009

< 0,008

< 0,002

<0,015

< 0,004
17,6
2,89
7.44

42,91

29,8

0,425
0,0003
0,001
0,0859
<0,0002
0,0007
< 0,003
< 0,0001
29,5
0,0005
0,005
0,0009

- i T e

Resultado

RTonc2 RTonc3
Rio Ténchima Rio Ténchima
21/05/2021 25/05/2021
08:20 07:30
28833-2021 29448-2021
SAN MARTIN SAN MARTIN
RTonc2 RTonc3
<0,1 <01
16,6 10,52
308 484
<2 <2
4 7
< 0,002 < 0,002
0,151 0,041
< 0,009 0,085
< 0,006 0,019
< 0,002 0,019
<0,015 <0,015
< 0,004 < 0,004
0,209 0,264
7.11 7.94
7.53 8,23
21,38 14,34
22,8 19,8
1,049 1,194
< 0,0002 < 0,0002
0,0009 0,0009
0,0798 0,0409
< 0,0002 < 0,0002
< 0,0002 < 0,0002
< 0,003 < 0,003
< 0,0001 < 0,0001
42,28 33,18
0,0007 0,0006
0,002 0,0021
0,0012 0,0017

31

RTonc4
Rio Tonchima
21/05/2021
09:00
28833-2021
SAN MARTIN
RTonc4

<0,1
18,52
318

<2

9

< 0,002
0,096
< 0,009

< 0,006

< 0,002
< 0,015
< 0,004
0,156
74
7,76

23,46

21,7

0,581
< 0,0002
0,0007
0,0689
< 0,0002
< 0,0002
< 0,003
< 0,0001
42 11
0,0004
0,0014
0,0024

RUqui1

Rio Uquihua
21/05/2021

11:00

28833-2021
SAN MARTIN

RUqui1

<01
20,1
224

<2

13

< 0,002
0,122
0,253

0,057

0,057
<0,015
< 0,004

0,393

7,06

7,3

0,657
0,0003
0,0007
0,0404

< 0,0002
< 0,0002
< 0,003
< 0,0001

25,52
0,0007
0,0021
0,0012

RUqui2
Rio Uquihua
21/05/2021
10:00
28833-2021
SAN MARTIN
RUqui2

<01
20,21
377

2

12

< 0,002
0,118
0,555

0,125

0,125
<0,015
< 0,004

0,552

6,12

7,56

4,083

23,4

0,407
< 0,0002
0,0007
0,0393
<0,0002
< 0,0002
< 0,003
< 0,0001
25,19
0,0006
0,0105
< 0,0007



...Continuacién Cuadro 11. Resultados de los parametros in situ, fisicoquimicos y microbiolégicos de los recursos hidricos superficiales en la Unidad Hidrografica Mayo, 2021.

T el sl o i R SRR ___ Categol
ECA-AGUA Resultado
Cat.3-D1 Cat.3-D2 RMayo9 RShil1 RShil2 RTonc2 RTonc3 RTonc4 RUqui1 RUqui2
Nombre del Cuerpo de Agua Rio Mayo Rio Shilcayo Rio Shilcayo Rio Ténchima Rio Ténchima Rio Ténchima Rio Uquihua Rio Uquihua
Fecha monitoreo DD/MMIYYYY DD/IMM/IYYYY 28/05/2022 28/05/2021 28/05/2021 21/05/2021 25/05/2021 21/05/2021 21/05/2021 21/05/2021
Hora Monitoreo hh:mm hh:mm 07:30 10:30 11:30 08:20 07:30 09:00 11:00 10:00
Nro del Informe del Ensayo analitico 30317-2021 30317-2021 30317-2021 28833-2021 29448-2021 28833-2021 28833-2021 28833-2021
Departamento SAN MARTIN SAN MARTIN SAN MARTIN SAN MARTIN SAN MARTIN SAN MARTIN SAN MARTIN SAN MARTIN
PARAMETROS UNIDAD Cat.3-D1 Cat.3-D2 RMayo9 RShil1 RShil2 RTonc2 RTonc3 RTonc4 RUqui1 RUqui2
INORGANICOS
Estafio mag/L - ---- < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Estroncio mg/L - -—— 0,2013 0,0767 0,1211 0,3082 0,2411 0,3276 0,177 0,1735
Hierro mg/L <=5 —-- 2,351 0,102 09 1,11 0,99 0,628 1,833 1,68
Litio mg/L <=25 <=25 0,0024 0,0041 0,0038 0,0014 0,0021 < 0,0007 < 0,0007 < 0,0007
Magnesio mg/L ———- <=250 3,238 4,232 5,306 3,793 3,096 3,916 2,145 2,035
Manganeso mg/L <=0,2 <=0,2 0,1171 0,0045 0,133 0,0584 0,0406 0,0512 0,1037 0,113
Mercurio mg/L <=0,001 <=0,01 < 0,00005 < 0,00005 < 0,00005 < 0,00005 < 0,00005 < 0,00005 < 0,00005 < 0,00005
Molibdeno mg/L -—— ———- 0,0006 < 0,0002 0,0007 0,0009 0,0008 0,0012 0,0006 0,0006
Niquel mag/L <=0,2 <=1 0,002 0,0004 0,0013 0,0012 0,0018 0,0009 0,0009 0,0007
Plata mg/L ———e e < 0,00008 < 0,00008 0,00081 < 0,00008 < 0,00008 < 0,00008 < 0,00008 < 0,00008
Plomo ma/L <=0,05 <=0,05 0,0021 0,0025 0,001 0,0009 0,0008 0,0005 0,0007 0,0007
Potasio mg/L e e 1,41 1,22 7,39 1,08 0,93 0,88 1,17 1,18
Selenio mg/L <=0,02 <=0,05 < 0,0006 < 0,0006 < 0,00086 < 0,0006 < 0,0006 < 0,0006 < 0,0006 < 0,0006
Silicio mg/L - - 56 6,2 6,5 5,2 4.3 4.3 5,1 5
Sodio mg/L e - 13,55 4,44 26,92 13,07 8,2 14,49 14,91 14,46
Talio mg/L - ——- < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Titanio mg/L -—-- -—- 0,0175 0,0023 0,0076 0,0089 0,0114 0,0058 0,0087 0,005
Uranio mg/L -—— 0,0003 < 0,0002 < 0,0002 0,0003 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Vanadio mg/L —— - 0,0049 0,0016 0,0019 0,0036 0,004 0,0025 0,0033 0,0022
Zinc mg/L <=2 <=24 0,011 < 0,008 0,037 < 0,008 < 0,008 0,015 < 0,008 < 0,008
MICROBIOLOGICO Y PARASITOLOGICOS
Coliformes Termotolerantes NMP/100ml <=1000 <=1000 3500 170 700000 5400 790 700 490 11000
Escherichia coli NMP/100ml 1000 e 2400 130 220000 3500 330 490 330 7000
PLAGUICIDAS
Aldrin ug/L <=0,004 <=0,7 e - e - - e e -—--
Aldrin + Dieldrin mg/L e - < 0,00000006 < 0,00000006 < 0,00000006 < 0,00000006 < 0,00000006 < 0,00000006 < 0,00000006 < 0,00000006
alfa Clordano Mg/l - - e e e - o —een - -
Beta-BHC Mo/l e e e e - - —en e -
Clordano Mg/l <=0,006 <=7 e e — - e e -
DDD Mg/l e e —-en - e - o - - -
DDE ug/L S e e - - ——— e e - -
RO (S”:’j_%%‘g"”m y mgiL o — < 0,00000009 <0,00000008  <0,00000009  <0,00000009  <0,00000009  <0,00000009 < 0,00000009
Notas:
El simbolo ** significa que el pardmetro no aplica para esta Subcategoria; "—--"significa, Parametro no evaluado

Fuente: Informes de Ensayo / Registro de datos in situ - Laboratorio ALS Pert SAC.
Elaborado por: Proyecto de Gestién Integrada de los Recursos Hidricos en Diez Cué
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...Continuacioén Cuadro 11. Resultados de los parametros in situ, fisicoquimicos y microbiolégicos de los recursos hidricos superficiales en la Unidad Hidrografica Mayo, 2021.

: SUAIRAOAT Se R e e e T e e e B e B T S
ECA-AGUA Resultado
Cat.3-D1 Cat.3-D2 RMayo9 RShil1 RShil2 RTonc2 RTonc3 RTonc4 RUqui1 RUqui2
Nombre del Cuerpo de Agua Rio Mayo Rio Shilcayo Rio Shilcayo Rio Ténchima Rio Ténchima Rio Ténchima Rio Uquihua Rio Uquihua
Fecha monitoreo DDIMMIYYYY DD/MMIYYYY 28/05/2022 28/05/2021 28/05/2021 21/05/2021 25/05/2021 21/05/2021 21/05/2021 21/05/2021
Hora Monitoreo hh:mm hh:mm 07:30 10:30 11:30 08:20 07:30 09:00 11:00 10:00
Nro del Informe del Ensayo analitico 30317-2021 30317-2021 30317-2021 28833-2021 29448-2021 28833-2021 28833-2021 28833-2021
Departamento SAN MARTIN SAN MARTIN SAN MARTIN SAN MARTIN SAN MARTIN SAN MARTIN SAN MARTIN SAN MARTIN
PARAMETROS UNIDAD Cat.3-D1 Cat.3-D2 RMayo9 RShil1 RShil2 RTonc2 RTonc3 RTonc4 RUqui1 RUqui2
PLAGUICIDAS
Delta-BHC Hg/L - - - — — e -——- - -—-- -
Dicloro le?Bl'I:)]r'_l)'lcroroetano uglL <=0,001 <=30 L . . L L L L .
Dieldrin Mg/l <=0,5 <=0,5 - -—— — - - ——— -
Dimetoato Hg/L ———- - - —- —— ———— - - - ———
Disulfoton Hg/L ——- e - - ———- e -— - —- ———
Endosulfan Mg/l <=0,01 <=0,01 - ———- — - — - --n- -
Endosulfan | (Alfa) Mg/l - - - -— — - —— ———— - -
Endosulfan Il (Beta) Mg/L e —- s — e ——— —— e —-
Endosulfan sulfato ug/L ——-- - ---- ——- e --e- ——ee - -—--
Endrin ug/L <=0,004 <=0,2 - - - e ——— - - -—--
Endrin aldehido (Aldehyde) Hg/L --ne - - - - -—-- e e - e
Endrin cetona (ketone) Hg/L - - - ———— - - —--- - - -
Famfur ug/L - —- - — — - — e - -
Forato ug/L - ——- - ——- ——— ——-- -—— e -
Gamma Clordano Mg/l R -—-- - ——e- — - - e - —--
Heptacloro mg/L -—nn - < 0,00000006 < 0,00000006 < 0,00000006 < 0,00000006 < 0,00000006 < 0,00000006 < 0,00000006 < 0,00000006
Heptac"gs 2 ephce uglL 0,01 0,03 i — - - - - -
Hep:;cgc':g rE pBé;mdo Hg/L — - - R -—— - ———- — - e
Lindano pg/L 4 <=4 - e - - ---- - — e
Malatién mg/L e - — s - — --e- ——-- —- ----
Metil Paration Hg/L —ee- - - - ——— e -—- e ---- ———
Metoxicloro Hg/L . - B e - - - - - e
PopTbl | - - - = -
Paration pg/L <=35 <=35 - e ——n- e — -——- —— e
Sulfotep pg/L - -— - m—ee -m- -—-- mme - e ——-
Tionazinén pg/L - - - e e -— e ---- - ——
Notas:
El simbolo ** significa que el parametro no aplica para esta Subcategoria; "-—-"significa, Pardmetro no evaluado /'-"\II

Fuente: Informes de Ensayo / Registro de datos in situ - Laboratorio ALS Perti SAC. f
Elaborado por: Proyecto de Gestion Integrada de los Recursos Hidricos en Diez Cuencas y Autoridad Administrativa del Agua Huallaga.
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6.2 DISCUSION DE RESULTADOS DE LOS PARAMETROS EVALUADOS

6.2.1. Categoria 4: Conservacion del ambiente acuatico

a) Fosforo total:

Los compuestos del fésforo son la base de los nutrientes para las plantas y animales?®;
y junto al nitrégeno son los responsables de la eutrofizacién en los cuerpos de agua

superficial*.

Grafica 1. Valores del parametro fésforo total, segun categoria 4: Conservacion del
ambiente acuatico, subcategoria E2: Rios de la selva, 2021-1.
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Fuente: Infermes de Encayo 27844-20121 2A253. 2001 28618-202 / 6 / Registro de datosinsdu

Fuente: Informes de Ensayo 27944-2021, 28253-2021, 28618-2021 - Laboratorio ALS Pert SAC.

Nota: Los cédigos de los puntos de muestreo RNara3, RNara3y,y RNara2;, se uniformizaron con los cédigos RNara6,
RNari3 y RNari2 respectivamente, segtn Acta N.° 001-2021-ANA-AAA.H-AT/FTD con CUT N.° 2378-2021, por tal motivo
en el presente informe se procede a la actualizacién de los cédigos de los puntos de muestreo.

Elaborado por: Proyecto de Gestién Integrada de los Recursos Hidricos en Diez Cuencas y AAA-Huallaga.

En la Gréfica 1, los resultados para el parametro fésforo total indican que, los puntos
< RTioy1 y RTioy2 (Rio Tioyacu), RNegr1 y RNegr2 (Rio Negro), excedieron el limite
' establecido para los ECA Agua, cuyos valores de fésforo total deben ser menores a 0,05
mg P/L.

o) El rio Negro (RNegr2) presento la concentracion mas alta de fésforo 0,114 mg/l, seguida
2.de los Rios: Tioyacu (RTioy1 y RTioy2) y Negro (RNegr1) cuyas concentraciones fueron
=fle 0,089 mg/l, 0,071 mg/l y 0,071 mg/l respectivamente.

Cabe precisar que, la elevada concentracion estaria potenciando la eutrofizacion y
disminuyendo el contenido de oxigeno disuelto®, generando el crecimiento acelerado de
| algas en el medio acuatico. Las fuentes antrépicas.de fosfato-fésforo incluyen las aguas

residuales humanas e industriales, las escorren agricolas, asi como el empleo de
J fertilizantes y detergentes®.

VEDRA VEGAS

INBENIERA QUIMICA

* I:_)'adzie. G. (2001). Assessment of heavy'metal contamination of fhe Densy River, Weija from Leachate (Doctoral dissertation, Thesis).
w|nforme técnico de identificacion de fuentes contaminantes IT 068-2019-ANA-AAA H-AT/FDT.

| Menitoreo de la Calidad de los Recursos Hidricos Superficiales en la Unidad Hidrografica iy
Mayo. i



6.2.2. Categoria 3: Riego de vegetales y bebida de animales

b) Oxigeno Disuelto (OD):

Las concentraciones de oxigeno disuelto en aguas naturales dependen de las
caracteristicas fisicoquimicas y la actividad bioquimica de los organismos en los cuerpos
de agua. El analisis del oxigeno disuelto es clave en el control de la contaminacién en
las aguas naturales y en los procesos de tratamiento de las aguas residuales industriales

o domésticas’.

Grafica 2. Valores del parametro oxigeno disuelto, segun categoria 3: Riego de
vegetales y bebidas de animales, subcategoria D1: Riego de vegetales, 2021-I.

Fuente:
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Fuente: Informes de Ensayo 28618-2021, 28833-2021, 28904-2021, 29448-2021, 30088-2021, 30317-2021 y 31851-

2021 - Laboratorio ALS Peru SAC.
Elaborado por: Proyecto de Gestion Integrada de los Recursos Hidricos en Diez Cuencas y AAA-Huallaga.

En la Gréfica 2, los resultados para el parametro oxigeno disuelto indican que, los puntos

/-\‘ RCum5, RCumb4 (Rio Cumbaza) y RShil2, (Rio Shilcayo), se encuentran por debajo

| del limite establecido para los ECA Agua, cuyos valores de oxigeno disueltos deben ser
“mayores a 5 mg/l.

| rio Shilcayo (RShil2) present6 la concentracién mas baja de oxigeno disuelto de 2,89
g/l, seguida del rio Cumbaza (RCumb5 y RCumb4) cuya concentracion fue de 4,78

mg/l y 4,71 mg/l respectivamente.

Cabe precisar que, la elevada concentracion del oxigeno disuelto, se encuentra

relacionada con las descargas de aguas residuales y disposicion final de residuos
solidos, segun lo registrado en la actualizacién~de la ldentificacion de Fuentes

Reg. CIP N° 188384

INGENIERA QUIMICA

JESUS SAAVEDRA VEGAS
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c) Demanda Bioquimica de Oxigeno

La demanda bioquimica de oxigeno es una medida de la cantidad de oxigeno utilizado
por los microorganismos en la estabilizaciéon de la materia organica biodegradable, en
condiciones aerdbicas, en un periodo de cinco dias a 20 °C. En aguas residuales
domeésticas, el valor de la demanda bioquimica de oxigeno a cinco dias representa en
promedio un 65 a 70% del total de la materia orgénica oxidable)®.

Grafica 3. Valores del parametro demanda bioquimica de oxigeno, segun categoria 3:
Riego de vegetales y bebidas de animales, subcategoria D1: Riego de vegetales,

2021-1.
58}
40
8
2 " 3 * 2 2
0
RMayo? [5hupl RCumb3d RCumhbé RCumbs Rl Rl
unkos de Muestreo
Cumple ECA 2017 Transgrede el ECA 2017 @ ECA-Agua,Cat.3-D2: <=15(D.S. 004-2017-MINAM)
Fuente: Informes de Ensayo 28618-2021, 28833-2021, 30088-2021, 30317-2021. 31851-2021 / 6 / Registro de dalos wvsitu

Fuente: Informes de Ensayo 28618-2021, 28833-2021, 30088-2021, 30317-2021 y 31851-2021 - Laboratorio ALS Pert

SAC.
Elaborado por: Proyecto de Gestion Integrada de los Recursos Hidricos en Diez Cuencas y AAA-Huallaga.

| En la Grafica 3, los resultados para el parametro demanda bioquimica de oxigeno
| indican que, el punto RShil2, (Rio Shilcayo), excedio el limite establecido para los ECA
Agua, cuyos valores de demanda bioquimica de oxigeno deben ser menores a 15 mg/l.

Cabe precisar que, la elevada concentracion de la demanda bioquimica de oxigeno, se
encuentra relacionada con las descargas de aguas residuales domeésticas y municipales
| (desagtlies clandestinos, puntos declarados de descargas por las EPS), descargas de
..' + actividades industriales, entre otros descritos en la actualizacion de la ldentificacion de
Fuentes Contaminantes en la Unidad Hidrografic;

JESUS SAAVEDRA VEGAS

INGENIERA QUIMICA
Reg. CIP N° 188384

* 2 American Public Health Ass%ciatlon, American Vlater Works Association, Water Pollution Control Federation. 2005.
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 25 ed., New York.
19 Informe Técnico N.° 060-2019-ANA-AAA-H-AT/MEHC.,

| Monitoreo de la Calidad de los Recursos Hidricos Superficiales en la Unidad Hidrografica
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d) Demanda Quimica de Oxigeno

La Demanda Quimica de Oxigeno determina la cantidad de oxigeno requerido para
oxidar la materia organica en una muestra de agua, bajo condiciones especificas de

agente oxidante, temperatura y tiempo*'.

Grafica 4. Valores del parametro demanda quimica de oxigeno, segtn categoria 3:
Riego de vegetales y bebidas de animales, subcategoria D1: Riego de vegetales,
2021-1.

Cumple ECA 2017 Transgrede el ECA2017 @ ECA-Agua, Cat 3-02: <:A0 (DS 0104-2017-MINAM)

Fuente

Fuente: Informes de Ensayo 28833-2021, 28904-2021, 29448-2021, 30088-2021, 30317-2021 y 31851-2021 -

Laboratorio ALS Perti SAC.
Elaborado por: Proyecto de Gestién Integrada de los Recursos Hidricos en Diez Cuencas y AAA-Huallaga.

En la Gréfica 4, los resultados para el parametro demanda quimica de oxigeno indican
~que, el punto RShil2 (Rio Shilcayo), excedio el limite establecido para los ECA Agua,
| cuyo valor de demanda quimica de oxigeno debe ser menor a 40 mg/I.

El rio Shilcayo (RShil2) presenté la concentracion mas alta de demanda quimica de

s_xigeno con 140 mg/l.

-
ﬁ abe precisar que, la elevada concentracion de la demanda quimica de oxigeno, se
encuentra relacionada con las descargas de aguas residuales domésticas y municipales
(desaglies clandestinos, puntos declarados de descargas por las EPS), descargas de
actividades industriales, entre otros descritos en la actualizacion de la Identificacion de
| Fuentes Contaminantes en la Unidad Hidrografica Mayo'2.
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11 American Public Health Association, Americah Water Works Association, Water Pollution Control Federation. 2005.
Standard Methods for the Examination of Waterland Wastewater. 25 ed., New York.
12 Informe Técnico N.° 060-2019-ANA-AAA-H-AY/MEHC.
I Monitoreo de la Calidad de los Recursos Hidricos Superficiales en la Unidad Hidrografica
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e) Aceites y Grasas

Las grasas y aceites son compuestos organicos constituidos principalmente por acidos
grasos de origen animal y vegetal, asi como los hidrocarburos del petréleo. Algunas de
sus caracteristicas mas representativas son baja densidad, poca solubilidad en agua,
baja o nula biodegradabilidad. Por ello, si no son controladas se acumulan en el agua

formando natas en la superficie del liquido®>.

Grafica 5. Valores del parametro aceites y grasas, segun categoria 3: Riego de
vegetales y bebidas de animales, subcategoria D1: Riego de vegetales, 2021-1.
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Cumple ECA 2017 Transgrede el ECA2017 @ ECA-Agua, Cat.3-D2: <=10 (D.5.004-2017-MINAM)
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Fuente: Informes de Ensayo 294482021, 3008

Fuente: Informes de Ensayo 29448-2021, 30088-2021 y 30317-2021 - Laboratorio ALS Pert SAC.
Elaborado por: Proyecto de Gestién Integrada de los Recursos Hidricos en Diez Cuencas y AAA-Huallaga.

~~,  EnlaGrafica 5, los resultados para el parametro aceites y grasas indican que, el punto
| RShil2 (Rio Shilcayo), excedio el limite establecido para los ECA Agua, cuyo valor de

_ | aceites y grasas debe ser menor a 10 mg/l.

\El rio Shilcayo (RShil2) presentd la concentracion mas alta de aceites y grasas con
18,41 mgl/l.

Cabe precisar que, la elevada concentracion de aceites y grasas, se encuentra
relacionada con las descargas de aguas residuales domésticas y municipales
(desagties clandestinos, puntos declarados de descargas por las EPS), descargas de
| actividades industriales, entre otros descritos en la actualizacion de la Identificacion de

' * Fuentes Contaminantes en la Unidad Hidrografica NMayo™.

INGENIERA QUIMICA
Reg. CIP N° 188384

LA L R ¥ T el B L TR R T
JESUS SAAVEDRA VEGAS

* 13 Standard Methods for the Exa&jnation of Watgr and Wastewater. American Public Health Association, American
Water Works Association, Water Pollution Control Federation. 25 ed., New York. 2005

1% Informe Técnico N.° 060-2019-ANA-AAA-H-AT/MEHC.
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f) Manganeso

La abundancia promedio de Manganeso en la corteza terrestre es de 1060 ppm; en
suelos es de 61 a 1010 ppm; en arroyos es de 7 ug/l y en aguas subterraneas es <0,1
mg/l. El manganeso esta asociado con minerales de hierro y se encuentra en nédulos
en el océano, aguas dulces y suelos. Los minerales comunes son pirolusita (MnO2) y

psilomelano’.

Grafica 6. Valores del parametro manganeso, segln categoria 3: Riego de vegetales y
bebidas de animales, subcategoria D1: Riego de vegetales, 2021-1.
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Fuente: Informes de Ensayo 28618-2021, 28833-2021, 28904-2021, 29448-2021, 30088-2021, 30317-2021 y 31851-
2021 - Laboratorio ALS Peri SAC.
Elaborado por: Proyecto de Gestion Integrada de los Recursos Hidricos en Diez Cuencas y AAA-Huallaga.

En la Grafica 6, los resultados para el parametro manganeso indican que, el punto
RCumb5 (Rio Cumbaza), excedié el limite establecido para los ECA Agua, cuyos

™ valores de manganeso deben ser menor a 0,2 mg/l.

El rio Cumbaza (RCumb5) presentd la concentracion mas alta de manganeso con

fuentes contaminantes antropogénicas de tipo aguas residuales industriales,
domeésticas y/o municipales, residuos sélidos, entre otros; segun lo registrado en la
actualizacion de la Identificacion de Fuentes Contaminantes en la Unidad Hidrografica

,l y Mayo™®.

15 American Public Health Associati\np, American V{ater Works Association, Water Pollution Control Federation. 2005.
Standard Methods for the Examination of Water an§l Wastewater. 25 ed., New York.
1 Informe Técnico N.° 060-2019-ANA-AAA-H-AT/MEHC.
| Monitoreo de la Calidad de los Recursos Hidricos Superficiales en la Unidad Hidrografica 39
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g) Coliformes Termotolerantes

Los Coliformes termotolerantes son capaces de crecer a 44° - 45° C y se encuentran
densamente distribuidos en las heces de los animales de sangre caliente, pero también
pueden encontrarse en el suelo, los medios acudticos y la vegetacién (Tallon et al.,
2005)".

Grafica 7. Valores del parametro coliformes termotolerantes, segun categoria 3: Riego
de vegetales y bebidas de animales, subcategoria D1: Riego de vegetales, 2021-I.
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Fuente: Informes de Ensayo 28618-2021, 28833-2021, 28904-2021, 29448-2021, 30088-2021, 30317-2021 y 31851-
2021 - Laboratorio ALS Perti SAC.
Elaborado por: Proyecto de Gestion Integrada de los Recursos Hidricos en Diez Cuencas y AAA-Huallaga.

En la Grafica 7, los resultados para el parametro coliformes termotolerantes indican que,
los puntos RTonc2 (Rio Ténchima), RUqui2 (Rio Uquihua), QRumi2 (Quebrada
Rumiyacu), RMayo3, RMayo4, RMayo10, RMayo5 RMayo6, RMayo7, RMayo8,
RMayo9 (Rio Mayo), RCumb2, RCumb3, RCumb4, RCumb5 (Rio Cumbaza), RShil2
(Rio Shilcayo), QAhua1 (Quebrada Ahuashiyacu), QShup1 (Quebrada Shupishifia),
~, QShit1 (Quebrada Shitariyacu), excedieron el limite establecido para los ECA Agua,
'\ cuyos valores de coliformes termotolerantes deben ser menor a 1000 NMP/ 100 ml.

'g..i-ar .. El rio Shilcayo (RShil2) presentd6 la concentracion mas alta de coliformes

“s% termotolerantes (700000 NMP/ 100ml), seguida de la quebrada Shupishifia (QShup1) y

gﬂ qar- *la quebrada Shitariyacu (QShit1), cuya concentracion fue de 460000 NMP/ 100ml y
3 T Oesjude ﬁ 0000 NMP/ 100ml respectivamente.

24.+6%" Cabe precisar que, la elevada concentracién de Coliformes termotolerantes se
encontraria relacionada con las descargas de aguas residuales domésticas y
| ‘ municipales (desaglies clandestinos, puntos declarados de descargas por las EPS,
I cumulos de residuos solidos, descargas de actividades agroindustriales, entre otros)
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& RESUMEN DE LA EVALUACION
7.5 PUNTOS DE MUESTREO QUE CUMPLEN CON LOS ECA PARA AGUA

El Cuadro 12 presenta el resumen de los puntos de muestreo en la Unidad
Hidrografica Mayo, que cumplen los Estandares de Calidad Ambiental para Agua (ECA-
Agua), establecido mediante el Decreto Supremo N.° 004-2017-MINAM.

Cuadro 12. Resumen de los puntos de muestreo que cumplen los ECA para agua,

mayo 2021.
Unidad
N.° hidrografica Nombre del cuerpo de agua Cadigo Categoria
menor

1 498449 Rio Naranjos RNara1 4
2 498449 Rio Naranjos RNara6 4
3 498449 Rio Naranijillo RNari3 4
4 498449 Rio Naranijillo RNari2 4
5 498449 Rio Yuracyacu RYura4 4
6 498449 Rio Yuracyacu RYura3 4
7 498449 Rio Yuracyacu RYura2 4
8 498449 Rio Mayo RMayo1 4
9 498449 Rio Mayo RMayo2 4
10 498448 Rio Uquihua RUqui1 3
11 498448 Rio Ténchima RTonc3 3
12 498448 Rio Ténchima RTonc4 3
13 498447 Rio Avisado RAvis1 3
14 498444 Quebrada Rumiyacu QRumi1 3
15 498444 Rio Gera RGera1 3
| "r\"a_ 16 498442 Rio Cumbaza RCumb1 3
] | 17 498442 Rio Cumbaza RCumb6 3
18 498442 Rio Shilcayo RShil1 3

% Elaborado por: Autoridad Administrativa de Agua Huallaga/ Proyecto de Gestion Integrada de los Recursos Hidricos
%\en Diez Cuencas.

.6 PARAMETROS QUE EXCEDEN LOS ECA PARA AGUA

En el Cuadro 13 se presenta el resumen de los resultados de los parametros
| fisicos, quimicos y microbioldgicos de los recursos hidricos en la Unidad Hidrografica
Mayo, que exceden los Estandares de Calidad Ambiental para Agua (ECA-Agua),

. establecidos mediante el Decreto Supremo N.° 004-2017-MINAM.

JESUS SAAVEDRA VEGAS
INGENIERA QUIMICA
Reg. CIP N° 188384
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Cuadro 13. Resumen de los parametros que exceden los ECA para agua, mayo 2021.

: Nombre del
Hic:Jrgg]r:(:ica C":rg'::)ade Cédigo Categoria Parametros qu?::l:n:greden el ECA
49844 Rio Negro RNegr1 Cat4 Fésforo Total
49844 Rio Negro RNegr2 Cat.4 Fésforo Total
49844 Rio Tioyacu RTioy1 Cat4 Fosforo Total
49844 Rio Tioyacu RTioy2 Cat.4 Fosforo Total
49844 Otros QRumi2 Cat.3 Coliformes Termotolerantes
49844 Rio Mayo RMayo10 Cat.3 Coliformes Termotolerantes
49844 Rio Mayo RMayo3 Cat.3 Coliformes Termotolerantes
49844 Rio Mayo RMayo4 Cat.3 Coliformes Termotolerantes
49844 Rio Ténchima RTonc2 Cat.3 Coliformes Termotolerantes
49844 Rio Uquihua RUqui2 Cat.3 Coliformes Termotolerantes
49844 Otros QAhua1 Cat.3 Coliformes Termotolerantes
49844 Otros QShit1 Cat.3 Coliformes Termotolerantes
49844 Otros QShup1 Cat.3 Coliformes Termotolerantes
49844 Rio Cumbaza RCumb2 Cat.3 Coliformes Termotolerantes
49844 Rio Cumbaza RCumb3 Cat.3 Coliformes Termotolerantes
49844 Rio Cumbaza RCumb4 Cat.3 Sulinrie TehDidoNIN
Oxigeno Disuelto
Manganeso
49844 Rio Cumbaza RCumb5 Cat.3 Coliformes Termotolerantes
Oxigeno Disuelto
49844 Rio Mayo RMayo5 Cat.3 Coliformes Termotolerantes
49844 Rio Mayo RMayo6 Cat.3 Coliformes Termotolerantes
49844 Rio Mayo RMayo7 Cat.3 Coliformes Termotolerantes
49844 Rio Mayo RMayo8 Cat.3 Coliformes Termotolerantes
49844 Rio Mayo RMayo9 Cat.3 Coliformes Termotolerantes
Coliformes Termotolerantes
; "f\"i-, Demanda Bioguimica de Oxigeno
f | (DBO5)
~ 49844 Rio Shilcayo RShil2 Cat.3 Aceites y Grasas
Oxigeno Disuelto [
Demanda Quimica de Oxigeno (DQO) \

Elaborado por: Autoridad Administrativa de Agua Huallagal Proyecto de Gestion Integrada de 05 Recursos Hidricos em\ g~ 0
Diez Cuencas. oM

8. CONCLUSIONES

R

)

(1
QM)
)

Se ejecuté el monitoreo de la calidad de los recursos hidricos superficiales en le
Unidad Hidrografica Mayo en época de transicion, del 18 al 28 de mayo de 2021
siendo liderado por la Autoridad Administrativa del Agua Huallaga, la
Administraciéon Local de Agua Tarapoto, la Administracion Local de Agua Alto
Mayo y el Proyecto de Gestion Integrada de los Recursos Hidricos.

el X X

o ESUS SAAVEDRA VEGAS o

o INGENERAQUIMICA =
Reg. CIP N° 188354

El monitoreo de la calidad de los recursos hidricos superficiales de la Unidad
Hidrografica Mayo 2021, no se realizé con la participacion de los actores del

| Monitoreo de la Calidad de los Recursos Hidricos Superficiales en la Unidad Hidrogréafica 29
Mayo.



8.3

8.4

ambito de la cuenca Mayo, en cumplimiento a las medidas excepcionales y
temporales establecidas en el territorio nacional para prevenir la propagacién del
coronavirus (COVID-19)°.

Se evalud la calidad de los recursos hidricos superficiales en 41 de puntos de
muestreo en la unidad hidrografica Mayo, comparando los resultados de los
parametros fisicos, quimicos y microbiolégicos analizados en un laboratorio ALS
LS PERU S.A.C., acreditado por el Instituto Nacional de Calidad (INACAL) y los
Estandares de Calidad Ambiental para Agua (ECA — Agua), teniendo en cuenta la
clasificacion de los rios principales y sus tributarios segun la Categoria 3 y la
Categoria 4, Sub categoria E2, establecidos en la Clasificacion de los cuerpos de
agua marino costeros establecido por la Autoridad Nacional del Agua o tercera
disposicion complementaria transitoria del D.S. 004-2017-MINAM.

Los resultados del monitoreo de la calidad de los recursos hidricos superficiales
de la Cuenca Mayo 2021, indican un total de 18 puntos de muestreo que cumplen
con los Estandares de Calidad Ambiental para Agua segun la categoria a la cual
corresponden, estos se ubican en las nacientes de los cuerpos de agua: rio
Naranjos (RNara1, RNara6), rio Naranjillo (RNari2), rio Ténchima (RTonc3), rio
Shilcayo (RShil1) y rio Cumbaza (RCumb1, RCumb6), ademas de los puntos de
muestreo que se ubican en la zona intermedia de la cuenca: rio Naranjillo (RNari3),
rio Yuracyacu (RYura4, RYura3, RYura2), rio Mayo (RMayo1, RMayo2), rio
Uquihua (RUqui1), rio Tonchima (RTonc4), rio Avisado (RAvis1), quebrada
Rumiyacu (QRumi1) y rio Gera (RGera1). De otro lado, 23 puntos de muestreo
exceden los ECA — Agua en uno o mas parametros.

El parametro fésforo total excede los ECA - Agua para la Categoria 4, Sub
categoria E2 en cuatro puntos de muestreo, pertenecientes a los rios: Tioyacu y
Negro; cuyo incumplimiento estaria relacionado con las descargas de aguas
residuales, las escorrentias agricolas y disposicién final de residuos soélidos.

El parametro oxigeno disuelto excede los ECA - Agua para la Categoria 3
subcategoria D1 en tres puntos de muestreo, pertenecientes a los rios: Cumbaza
y Shilcayo; cuyo incumplimiento estaria relacionado con las descargas de aguas
residuales y disposicion final de residuos sélidos.

El parametro Demanda Bioquimica de Oxigeno excede los ECA - Agua para la
Categoria 3 subcategoria D1 en un punto de muestreo, perteneciente al rio
Shilcayo; cuyo incumplimiento estaria relacionado con las descargas de aguas
residuales domésticas y municipales (desagiies clandestinos, puntos declarados
de descargas por las EPS), descargas de actividades industriales.

El parametro Demanda Quimica de Oxigeno excede los ECA - Agua para la
Categoria 3 subcategoria D1 en un punto de muestreo, perteneciente al rio
Shilcayo; cuyo incumplimiento estaria relacionado con las descargas de aguas
residuales domeésticas y municipales (desagues clandestinos, puntos declarados

de descargas por las EPS), descargas de actividades industriales.
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8.10
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El parametro aceites y grasas excede los ECA - Agua para la Categoria 3
subcategoria D1 en un punto de muestreo, perteneciente al rio Shilcayo; cuyo
incumplimiento estaria relacionado con las descargas de aguas residuales
domeésticas y municipales (desagiies clandestinos, puntos declarados de
descargas por las EPS), descargas de actividades industriales.

El parametro manganeso excede los ECA - Agua para la Categoria 3 subcategoria
D1 en un punto de muestreo, perteneciente al rio Cumbaza; cuyo incumplimiento
estaria relacionado con la formacién geoquimica ubicada en entorno de los rios,
asi como a las fuentes contaminantes antropogénicas de tipo aguas residuales
industriales, domésticas y/o municipales, residuos solidos, entre otros.

El parametro coliformes termotolerantes excede los ECA - Agua para la Categoria
3 subcategoria D1 en diecinueve puntos de muestreo, pertenecientes a los rios:
Ténchima, Uquihua, Mayo, Cumbaza, Shilcayo, y las quebradas Rumiyacu,
Shupishifia, Shitariyacu y Ahuashiyacu; cuyo incumplimiento estaria relacionado
con las descargas de aguas residuales domésticas y municipales (desaglies
clandestinos, puntos declarados de descargas por las EPS, cumulos de residuos
solidos, descargas de actividades agroindustriales, entre otros).

Se procedio a la inscripcion de los resultados de laboratorio obtenidos, en el
desarrollo del Primer monitoreo de la calidad de los recursos hidricos superficiales
en la unidad hidrografica Mayo (2021-1), en la plataforma de la Direccién de
Calidad y evaluacion de Recursos Hidricos (DCERH), del Sistema Nacional de
Informacién de los Recursos Hidricos (SNIRH), en cumplimiento a la Resolucion
Jefatural N.° 143- 2021-ANA.

RECOMENDACIONES

Continuar con las acciones de monitoreo de la calidad de los recursos hidricos en
la unidad hidrografica Mayo de acuerdo con el régimen hidrolégico, puesto que
permite verificar la variacion de la calidad del cuerpo de agua en funcién de la
estacionalidad, los factores climaticos; la formacioén geolégica y la afectaciéon de
las fuentes contaminantes, entre ellas la mala disposicion de residuos sdlidos,
vertimientos de aguas residuales, entre otros.

Continuar con las acciones de sensibilizacién y conocimiento de acciones de
vigilancia que viene realizando la Entidad, en el ambito de la unidad hidrografica
Mayo, en coordinaciéon con la Autoridad Administrativa del Agua Huallaga, las
Autoridades Locales de Agua Tarapoto y Alto Mayo y el Proyecto Gestion
Integrada de los Recursos Hidricos en Diez Cuencas. A fin de promover la gestion
sostenible de los recursos hidricos con énfasis en aquellos cuerpos de agua que
presenten incumpliendo de los Estandares de Calidad Ambiental para Agua.

HO Remitir copia del presente informe a la Autoridad Administrativa del Agua Huallaga

E 2 _ Ppara las acciones que corresponda en el marco de sus funciones.

- 3

1SS - . . - —_— .

:g 3 < Remitir copia del presente informe a las instituciones publicas, ubicadas en las

'3 % & provincias de Rioja, Moyobamba Lamas y San Martin de la unidad hidrografica

2 8 & Mayo, en el marco de sus competencias relacionadas en la gestion de los recursos

E@ = hidricos.

" ON L0,
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10. ANEXOS

Anexo 1. Registro de mediciones in situ

Anexo 2: Panel fotografico

Anexo 3: Actas de Monitoreo

Anexo 4: Acta de uniformizacién de puntos de muestreo N.° 001-2021-ANA-
AAA H-AT/FTD.

Anexo 5: Informes de Ensayo de Laboratorio

Anexo 6: Mapa de red de puntos de muestreo de calidad de agua superficial

Es todo cuanto informamos a usted, para su conocimiento y fines consiguientes.

Atentamente,

San Martin, Moyobamba 12/10/2021.
(—_/,’

Ing. Jesus Saavedra Vegas
Especialista en Gestion de la Calidad de Recursos Hidricos
PGIRH - Autoridad Nacional del Agua

-
—

—

\
Blgo. Froy Torkes Delgado
Profesional Responsable én Calidad de Recursos Hidricos
Autoridad Administrativa del Agua Huallaga

.

Ing. Gary Ghota fﬁ%/
Profesional en Calidaf de Recursos Hidricos
Administracion Local de Agua Alto Mayo.

| Monitoreo de la Calidad de los Recursos Hidricos Superficiales en la Unidad Hidrografica
Mayo.



Ab

Blgd. Ruth Gonzales Veliz
Analista | en Calidad de los Recursos Hidricos
Administracién Local de Agua Tarapoto.

San Martin, Moyobamba 01/12/2021.

Visto el informe que antecede, procedo a suscribirlo por encontrarlo conforme.

| Monitoreo de la Calidad de los Recursos Hidricos Superficiales en la Unidad Hidrografica
Mayo.
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ANEXO 1
Registro de datos In situ
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ANEXO 2
Panel Fotografico

I Manitoreo de la Calidad de los Recursos Hidricos Superficiales en la Unidad Hidrografica
Mayo.
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FOTOGRAFIA N.° 1
Rio Avisado, en la bocatoma Luchador, sector CC.NN.
Huascayacu, distrito de Moyobamba (margen izquierda),
se ubica el punto de muestreo Ravis1.
- a : "““"'T'_. Ty ™

:'Q.} v L v 7,.—.-,3

- = FOTOGRAFIANS5

FOTOGRAFIAN. 3
Se miden los pardametros de campo (Temperatura, OD,
Conductividad y Ph) en la quebrada Rumiyacu en el
punto de muestreo QRumif.

FOTOGRAFIA N.°
Se realiza la preservacion de las muestras tomadas en el rio
Negro, segun los pardmetros de los ECA - Agua.

FOTOGRAFIA N.° 4
Toma de muestrea en el rio Uquihua, en la Bocatoma del
canal de riego Pésic, Centro Poblado Las Palmeras, distrito
de Rioja (margen izquierda), con codigo de muestreo
Ruquii.

Quebrada Rumiyacu, aproximadamente a 30 m aguas
arriba del cruce de la quebrada Rumiyacu con la carretera

Jepelacio, centro poblado San Mateo, distrito de

2
’ g_goyobamba (margen izquierda).

FOTOGRAFIA N.°6
Rio Mayo, Puerto Metoyacu, en el centro poblado puerto
Metoyacu, distrito de Moyobamba (margen derecha).

| Monitoreo de la Calidad de los Recursos Hidricos Superficiales en la Unidad Hidrografica

Mayo.
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ANEXO 3
Actas de Monitoreo Participativo

I Monitoreo de la Calidad de los Recursos Hidricos Superficiales en la Unidad Hidrografica
Mayo.



PERU

Mm:sterfo :
de Desarrollo Agrario

y Riego

= ANA

Autoridad Nacional del Agua

ACTA DE MONITOREO

Habiendo realizado el monitoreo participativo de la calidad de los Recursos Hidricos
de la cuenca Mayo a cargo de la Autoridad Nacional del Agua, PGIRH -DC, AAA —
Huallaga, ALA Alto Mayo y ALA Tarapoto en las estaciones de monitoreo indicados
en el numeral |, y contando con la participacién de los representantes de las
instituciones indicadas en el numeral IV se suscribe la presente acta en sefial de
conformidad, siendo las............... horas del dia 17 de mayo del 2021:

. PUNTOS DE MONITOREO:

CcODIGO

DESCRIPCION

COORDENADAS

UTM — WG84 OBSERVACIONES

RNara1

Rio Naranjos, aproximadamente
a 140 m aguas arriba del
vertimiento de la laguna de
oxidacién del centro poblado
San Agustin, distrito de Pardo
Miguel Naranjos (margen
derecha)

N 9360223

E 219986

RNara6

Rio Naranjos, aproximadamente
a 600 m aguas después de
tributar la quebrada Huangana al
rio Naranjos, Centro Poblado
Naranjos, distrito de Pardo
Miguel Naranjos (margen
derecha)

N 9365310

E 223168

RNari3

Rio Naranjillo, aproximadamente
a 50 m del colegio del Centro
Poblado Tupac Amaru, distrito
de Nueva Cajamarca (margen
derecha).

N 9354177

E 230771

RNari2

Rio Naranjillo, aproximadamente
a 100 m aguas abajo del
vertimiento de la laguna de
oxidacion del centro poblado
Naranjillo, distrito Awajn

(margen derecha)

N 9359076

E 235794

E

Il. OBSERVACIONES:

‘.”)'//

\\\ r.u,,‘
///ml‘ \
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BICENTENARIO
PERD 2011

Calle Diecisiete N°355, Urb. El Palomar —
San Isidro

T:(511) 224 3298

www.gob.pe/ana




o e "
4 . | Ministerio
w PERU | de Desarrollo Agrario
' ~ | v Riego

lll. RESPONSABLES DEL MONITOREO:

A= ANA

Autoridad Naclonal del Agua

s Sameden Nagges,

IV.PARTICIPANTES

Nombre: 3'@&59 Saweda Uc,jas‘
DNI: Us 3% @008

Institucion: Pg ey - ANR.

Nombre:

DNI:
Institucion:

Nombre:

DNI:
Institucion:

Nombre:

DNI:
Institucién:

Nombre:

DNI:
Institucion:

Institucion:

117
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BICENTENARIO
PERU 2021

Nombre:
DNI:
Institucion:

Nombre:
DNI:
Institucion:

Calle Diecisiete N°355, Urb. El Palomar —
San Isidro

T: (511) 224 3298

www.gob.pe/ana



gn:‘g ".'PERU-. b .irg'steriu-ll A o E ANA
é: AL e Desarrollo Agrario =

|| Y Riego .

Auteridad Maclonal del Agua

ACTA DE MONITOREO

Habiendo realizado el monitoreo participativo de la calidad de los Recursos Hidricos
de la cuenca Mayo a cargo de la Autoridad Nacional del Agua, PGIRH -DC, AAA —
Huallaga, ALA Alto Mayo y ALA Tarapoto en las estaciones de monitoreo indicados
en el numeral | y contando con la participacion de los representantes de las
instituciones indicadas en el numeral IV se suscribe la presente acta en sefial de
conformidad, siendo las............... horas del dia 18 de mayo del 2021:

. PUNTOS DE MONITOREO:

CODIGO DESCRIPCION e
Rio Yuracyacu, aproximadamente| N 9339763

a 50 m de la captacion de agua
potable del distrito Nueva
Cajamarca, Centro Poblado La E 239042
Florida, distrito Nueva Cajamarca
(margen izquierda).

Rio Yuracyacu, aproximadamente| N 9342757
a 100 m aguas abajo de la
Bocatoma Bajo Plantanoyacu-
Naranjal, Centro Poblado Ucrania,| g 247491
distrito de Nueva Cajamarca
(margen derecha).

OBSERVACIONES

RYura4

RYura2

Rio Yuracyacu, aproximadamente| N 9344655
a 1,1 km antes de tributar al rio
RYura3 Mayo, centro poblado de
Yuracyacu, distrito de Yuracyacu | E 253467
(margen derecha).
Rio Mayo, aproximadamente a N 9345823
750 m antes que el rio Yuracyacu
RMayo1 tribute centro poblado Bellavista,
distrito de Yuracyacu (margen E 254579
izquierda).

Rio Mayo, aproximadamente a N 9345063
100 m aguas abajo del puente
RMayo2 Yuracyacu, centro poblado de
Yuracyacu, distrito de Yuracyacu | E 254561
(margen derecha).

Il. OBSERVACIONES:

N,

= Calle Diecisiete N°355, Urb. El Palomar —
{,'i’j‘i‘fﬁ“ : San Isidro

BICENTENARIO T [511} 224 3298

PERO 2021
www.gob.pe/ana



Lo | Ministerio
LN PERU| de Besarrollo Agrario
3 v Riego

lll. RESPONSABLES DEL MONITOREO:

AS ANA

Autoridad Nacional del Agua

ey Sesds. Samedea Vegas T

IV.PARTICIPANTES

DNI: US318003
Institucion: i@ W - ANK

-------------------------------------

Nombre:
DNI:
Institucion:

Nombre:

DNI:
Institucién:

Nombre:

DNI:
Institucion:
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Nombre: —%

DNI:
Institucién:

Nombre:
DNI:
Institucion:

Nombre:
DNI:
Institucion:

Nombre:
DNI:
Institucion:

Institucion:
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--------------------

--------------------
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Ministerio
de Desarrollo Agrario

PERU.

| Y Riego

A2 ANA

Autoridad MNacional del Agua

ACTA DE MONITOREO

Habiendo realizado el monitoreo participativo de la calidad de los Recursos Hidricos
de la cuenca Mayo a cargo de la Autoridad Nacional del Agua, PGIRH -DC, AAA —
Huallaga, ALA Alto Mayo y ALA Tarapoto en las estaciones de monitoreo indicados
en el numeral | y contando con la participacion de los representantes de las
instituciones indicadas en el numeral IV se suscribe la presente acta en sefial de
conformidad, siendo las............... horas del dia 19 de mayo del 2021:

I. PUNTOS DE MONITOREO:

Tioyacu, centro poblado

: : COORDENADAS
CODIGO DESCRIPCION UTM — WG84 OBSERVACIONES
Rio Tioyacu, debajo del puente N 9336542

RTioy1 Segunda Jerusalén, distrito Elias| g 248805

Soplin Vargas (margen derecha)

Rio Tioyacu, naciente del rio N 9337152
RTioy2 Tioyacu, centro poblado

Segunda Jerulalén, distrito Elias | g 246792

Soplin Vargas (margen derecha)

Rio Negro, naciente del rio N 9326583
RNegr1 Negro, centro poblado naciente

del rio negro, distrito de Rioja E 249575

(margen derecha)

Rio Negro, en la captacion de E 255791
RNegr2 agua del centro poblado de

Yuracyacu, sector Lloros, distrito| N 9341548

de Yuracyacu (margen derecha)

Rio Avisado, en la bocatoma N 9354079
RAvis1 Luchador, sector CC.NN.

Huascayacu, distrito de E 258270

Moyobamba (margen izquierda)

Il. OBSERVACIONES:
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DNI: 4SBT 9003 "
Institucién: P61t — ANF:

Nombre:
DNI:
Institucion:

Nombre:

DNI:
Institucion:

Nombre:

DNI:
Institucion:
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Autoridad Nacional del Agua

-------------------------------------

Nombre:
DNI:
Institucion:

-------------------------------------

Nombre:

DNI:
Institucion:

Institucion:
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| Ministerio

'PERU | de Desarrollo Agrario

||'Y Riego

A2 ANA

Autoridad Nacional del Agua

ACTA DE MONITOREOQ

Habiendo realizado el monitoreo participativo de la calidad de los Recursos Hidricos
de la cuenca Mayo a cargo de la Autoridad Nacional del Agua, PGIRH -DC, AAA —
Huallaga, ALA Alto Mayo y ALA Tarapoto en las estaciones de monitoreo indicados
en el numeral |, y contando con la participacion de los representantes de las
instituciones indicadas en el numeral IV, se suscribe la presente acta en sefial de
conformidad, siendo las............. horas del dia 20 de mayo del 2021:

Il. PUNTOS DE MONITOREO:

CODIGO DESCRIPCION R N aas OBSERVACIONES
Rio Ténchima, aproximadamente a N 9339554
frso m aguas arriba de la plaza de
armas de Santa Rosa del bajo de

priemes angumi, centro poblado Faustino E 262993
Maldonado, distrito Calzada (margen
derecha)

Rio Tonchima aproximadamente a 100| |\ 9331230

RTonc4 m aguas abajo de la PTAR Rioja,
sector Ajial, distrito de Pésic (margen E 261754
izquierda).

Rio Mayo, aproximadamente a 650 m | N 9343219

RMayo3 después de tributar el rio Ténchima al
rio Mayo centro poblado El Eden, E 263216
distrito de Yantal6 (margen derecha)

Rio Uquihua, en la Bocatoma del N 9330644

RUqui2 canal de riego Pésic, Centro Poblado
Las Palmeras, distrito de Rioja E 259950
(margen izquierda).

Rio Uguihua, aproximadamente a 30 N 9328851
m aguas abajo del puente Zarandajos
RUqui1 centro poblado Santa Rosa de
E 257604

Cocayacu, distrito de Rioja (margen
derecha).

Il. OBSERVACIONES:
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Autoridad Nacional del Agua

lll. RESPONSABLES DEL MONITOREO:

)
Nombre: Jusws Scumedia \’Qfo‘@ Nombre: \w-( 30
DNI: USteco > DNI: 8o
Institucion: el w - RNA Institucién:  olo-om

--------------------------------------------------------------------------

Nombre Nombre:
DNI: DNI:
Institucion Institucion:
Nombre: Nombre:
DNI: DNI:
Institucion: Institucion:
Nombre: Nombre:
DNI: DNI:
Institucion: Institucion
Nombre: Nombre
DNI: DNI:
Institucion Institucion
Nombre: Nombre:
DNI: DNI:
Institucion: Institucion:

Nz,

E% Calle Diecisiete N°355, Urb. El Palomar —

'Zﬁn\\\\\ San Isidro
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www.gob.pe/ana

BICENTENARIO
PERD 2021



Ministerio

| PERU

de Desarrollo Agrario

| v Riego

A2 ANA

Autoridad Maclonal del Agua

ACTA DE MONITOREO

Habiendo realizado el monitoreo participativo de la calidad de los Recursos Hidricos
de la cuenca Mayo a cargo de la Autoridad Nacional del Agua, PGIRH -DC, AAA —
Huallaga, ALA Alto Mayo y ALA Tarapoto en las estaciones de monitoreo indicados
en el numeral |, y contando con la participacién de los representantes de las
instituciones indicadas en el numeral IV se suscribe la presente acta en sefial de
conformidad, siendo las............. horas del dia 21 de mayo del 2021:

. PUNTOS DE MONITOREO:

CcODIGO DESCRIPCION O e s |  OBSERVACIONES

Rio Gera, aproximadamente a N 9325924
40 m aguas arriba del puente

RGera1 Gera,centro poblado Brisas del
Gera, distrito Moyobamba E 292489
(margen derecha)
Rio Mayo, aproximadamente a N 9334426
500 m aguas abajo del

RMayod vertimiento de aguas residuales
de la provincia de Moyobamba, E 282582
sector Juan Antonio, distrito
Moyobamba (margen derecha)
Rio Mayo, aproximadamente a N 9325695
40 m aguas abajo de la
descarga de la Central

e e Hidroelectrica Gera I, sector E 292828
Brisas del Gera, distrito de
Moyobamba (margen derecha)
Rio Mayo, Puerto Metoyacu, en | N 9333848
el centro poblado puerto

AMaye10 Metoyacu, distrito de E 284993
Moyobamba (margen derecha)

Il. OBSERVACIONES:
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Autoridad Nacional del Agua

lll. RESPONSABLES DEL MONITOREO:

IV.PARTICIPANTES

Nombre: Qexs Suoned® \f% ad Nombre: 6{;;2,.1 cm&n‘m
DNI: WS 3Y @oo3 a DNI: LEB2LSOD
Instituciéon: PGtk - AN Institucion: Acip - s
Nombre Nombre:
DNI: DNI:
Institucion Institucion:
Nombre Nombre:
DNI: DNI:
Institucion Institucion:
Nombre: Nombre
DNI: DNI:
Institucion: Institucion
Nombre: Nombre:
DNI: DNI:
Institucion: Institucion:
Nombre: Nombre:
DNI: DNI:
Institucion: Institucion:
W2
= ”f-_:‘: Calle Diecisiete N°355, Urb. El Palomar —
./{ﬁii\:‘\\?‘ San Isidro
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Ministerio
de Desarrollo’'Agrario

Y Riego

A= ANA

Autoridad Naclonal del Agua

ACTA DE MONITOREO

Habiendo realizado el monitoreo participativo de la calidad de los Recursos Hidricos
de la cuenca Mayo a cargo de la Autoridad Nacional del Agua, PGIRH -DC, AAA —
Huallaga, ALA Alto Mayo y ALA Tarapoto en las estaciones de monitoreo indicados
en el numeral | y contando con la participacion de los representantes de las
instituciones indicadas en el numeral IV se suscribe la presente acta en sefial de
conformidad, siendo las............... horas del dia 24 de mayo del 2021:

I. PUNTOS DE MONITOREO:

cODIGO

DESCRIPCION

COORDENADAS

UTM — WG84 OBSERVACIONES

QRumi1

Quebrada Rumiyacu,
aproximadamente a 30 m aguas
arriba del cruce de la quebrada
Rumiyacu con la carretera a
Jepelacio (carretera nacional
PE-5N), centro poblado San
Mateo, distrito de Moyobamba
(margen izquierda)

N 9326296

E 283232

QRumi2

Quebrada Rumiyacu,
aproximadamente a 20 m aguas
arriba del cruce de la quebrada
Rumiyacu con la carretera
Fernando Belaunde Terry
(carretera nacional PE-5N)
centro poblado Las Palmeras,
distrito de Moyobamba (margen
izquierda)

N 9331492

E 283002

RTonc3

Rio Ténchima, debajo del
puente colgante en el centro
poblado Nuevo Tabalosos-San
Marcos, distrito de Yorongos
(margen izquierda)

N 9313149

E 263814

Il. OBSERVACIONES:
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. RESPONSABLES DEL MONITOREO:

IV.PARTICIPANTES

Nombre: G 04y et Loafas

Nombre: Jesbs & aowedia \)0-500

DNI: 4337 800D DNI: TE 2SI
Institucion: QGieW ~ ANA. Institucion: A¢n ~on
Nombre: Nombre:
DNI: DNI:
Institucion: Institucion:
Nombre: Nombre:
DNI: DNI:
Institucion: Institucion:
Nombre: Nombre:
DNI: DNI:
Institucion: Institucion:
Nombre Nombre
DNI: DNI:
Institucion Institucion
Nombre Nombre:
DNI: DNI:
Institucién: Institucion:
A
%%_ ::'-_‘._'; Calle Diecisiete N°355, Urb. El Palomar—
ﬁ:ﬂ\t‘\& San Isidro
BICENTENARIO T:(511) 224 3298

www.gob.pe/ana



Ministerio
de Desarrollo Agrarlo

2§ PERU

| ¥ Riego

ACTA DE MONITOREO

AS ANA

Autoridad Naclonal del Agua

Habiendo realizado el monitoreo participativo de la calidad de los Recursos Hidricos
de la cuenca Mayo a cargo de la Autoridad Nacional del Agua, PGIRH -DC, AAA —
Huallaga, ALA Alto Mayo y ALA Tarapoto en las estaciones de monitoreo indicados
en el numeral | y contando con la participacién de los representantes de las
instituciones indicadas en el numeral IV se suscribe la presente acta en sefial de
conformidad, siendo las............... horas del dia 25 de mayo del 2021:

. PUNTOS DE MONITOREO:

cODIGO

DESCRIPCION

COORDENADAS
UTM - WG84

OBSERVACIONES

RMayo6

Rio Mayo, aproximadamente a
600 m antes de tributar el rio
Chumbakiwi al rio Mayo, centro
poblado Lucitana, distrito Pinto
Recodo (margen izquierda)

N 9294440

E 323293

RMayo7

Rio Mayo, aproximadamente a
400 m aguas arriba del puente
Bolivia,centro poblado Shanao,
distrito de Shanao (margen
izquierda).

N 9290986

E 323461

QShup

Quebrada Shupishifia,
aproximadamente a 700 m
aguas arriba del campo
deportivo del centro poblado
Pomalca, distrito Rumisapa
(margen derecha)

N 9287749

E 336388

RMayo8

Rio Mayo, aproximadamente a
80 m aguas abajo del centro
poblado Estero del rio Mayo,
distrito de Cufiumbuqui (margen
derecha)

N 9276904

E 338508

QShit1

Quebrada Shitariyacu,
aproximadamente a 50 m aguas
abajo del puente del centro
poblado de Cufiumbuqui, distrito
de CuAumbuqui (margen
izquierda)

N 9279623

E 335570

Il. OBSERVACIONES:
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Ill. RESPONSABLES DEL MONITOREO:

o ey Jeshs Samvedn Vo

IV.PARTICIPANTES

L)

Nombre: J¢s¢S Laowe oG \J%“D Nombre:
DNI: UsS3x 9003 DNI:
Institucién: Q461w - AN Institucion:
Nombre Nombre:
DNI: DNI:
Institucion Institucion:
Nombre Nombre:
DNI: DNI:
Institucion Institucion:
Nombre Nombre:
DNI: DNI:
Institucion Institucion:
Nombre Nombre:
DNI: DNI:
Institucion Institucion:
Nombre: Nombre
DNI: DNI:
Institucion: Institucion:
W2
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» | Ministerio TENy W,
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y Riega

Autoridad Nacional del Agua

ACTA DE MONITOREO

Habiendo realizado el monitoreo participativo de la calidad de los Recursos Hidricos
de la cuenca Mayo a cargo de la Autoridad Nacional del Agua, PGIRH -DC, AAA —
Huallaga, ALA Alto Mayo y ALA Tarapoto en las estaciones de monitoreo indicados
en el numeral | y contando con la participacién de los representantes de las
instituciones indicadas en el numeral IV se suscribe la presente acta en sefial de
conformidad, siendo las...............horas del dia 26 de mayo del 2021:

. PUNTOS DE MONITOREO:

' ' COORDENAD
cODIGO DESCRIPCION AS OBSERVACIONES
UTM - WG84

Rio Cumbaza, aproximadamente
a 30m aguas arriba del puente N 9293992
RCumb1 peatonal del centro poblado San
Roque, distrito San Roque de E 340574
Cumbaza (margen derecha)

Rio Cumbaza, aproximadamente
a 40 m aguas arriba de la N 9286229
bocatoma Cumbaza, centro

RCumb2
poblado Nueva Esperanza,
distrito de San Antonio de E 347027
Cumbaza (margen derecha)
Rio Cumbaza, a la alturadel Jr. | N 9278535
Santa Rosa del centro poblado
RCumb3 Santa Rosa de Cumbaza, distrito E 347949
de Tarapoto (Margen derecha)
Rio Cumbaza, debajo del puente
San Antonio, en el centro N 9290164
RCumb6 poblado San Antonio, distrito
San Antonio de Cumbaza E 344373

(margen derecha)

Il. OBSERVACIONES:
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@ PERU{ de Desarrollo Agrario -I::‘ANA

Autoridad Naclonal del Agua

lll. RESPONSABLES DEL MONITOREO:
........ gy Sesho Seawedon Negao

IV.PARTICIPANTES
-_.____._.--‘

SOV \]ﬂ{)ﬁ-‘) Nombre:

Nombre: tB G

DNI: 1 S338003 DNI:
Institucién: p6iRW - PNK Institucién:
Nombre: Nombre:
DNI: DNI:
Institucion: Institucion:

---------------------

Nombre: Nombre:
DNI: DNI:
Institucion: Institucion:
Nombre Nombre:
DNI: DNI:
Institucion Institucion:
Nombre: Nombre:
DNI: DNI:
Institucion: Institucion:
Nombre: Nombre
DNI: DNI:
Institucion: Institucion:
22
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| Ministerio

U | de Desarrollo Agrario

~ | Y Riego

AS ANA

Autoridad Maclonal del Agua

ACTA DE MONITOREO

Habiendo realizado el monitoreo participativo de la calidad de los Recursos Hidricos
de la cuenca Mayo a cargo de la Autoridad Nacional del Agua, PGIRH -DC, AAA —
Huallaga, ALA Alto Mayo y ALA Tarapoto en las estaciones de monitoreo indicados
en el numeral | y contando con la participacion de los representantes de las
instituciones indicadas en el numeral IV se suscribe la presente acta en sefial de
conformidad, siendo las............... horas del dia 27 de mayo del 2021:

. PUNTOS DE MONITOREO:

2 2 COORDENADAS
CODIGO DESCRIPCION UTM — WG84 OBSERVACIONES
Quebrada Ahuashiyacu,
aproximadamente a 50 m aguas arriba de| N 9283622
QAhua1 1@ captacién de EMAPA SAN MARTIN
S.A. centro poblado La Carafa, distrito
de La Banda del Shilcayo (margen E 354280
derecha).
Rio Cumbaza, aproximadamente a 210 m
RCUMb5 antes de tributar a rio Mayo, centro N 9270233
poblado Puerto Tingana, distrito de San
Juan Guerra (margen izquierda). E 353008
Rio Mayo, aproximadamente a 200 m
RMayo9 aguas abajo del puente Colombia, N 9271688
estacién experimental El Porvenir, distrito
de Juan Guerra (margen izquierda). E 355707
Rio Shilcayo, aproximadamente a 200 m
antes de tributar al rio Cumbaza, centro N 9277981
RShil2 |poblado San Juan de Cumbaza, distrito
La Banda del Shilcayo (margen
izquierda). E 349134
Rio Cumbaza, aproximadamente a 300 m
aguas abajo del puente Tarapoto, centro | N 9277029
RCumb4 |poblado San Juan de Cumbaza, distrito
La Banda de Shilcayo (margen E 349285
izquierda).
Rio Shilcayo, aproximadamente a 10 m
aguas abajo de la captacion de EMAPA N 9285836
RShil1 [San Martin S.A.-Area de Conservacion
Regional Cordillera Escalera distrito de E 350719
La Banda de Shilcayo (margen derecha)
Il. OBSERVACIONES:
Nz,
= e Calle Diecisiete N°355, Urb. El Palomar —
'{’:::;?1\:“\\&*5 San Isidro
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Ministerio
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Ill. RESPONSABLES DEL MONITOREO:

gy Jesds soomedee Negan T

U%ao Nombre:
DNI: WS 3y @203 DNI:
Institucion: ¢6iR -ANA Institucién
Nombre: Nombre:
DNI: DNI:
Institucion: Institucion:
Nombre: Nombre
DNI: DNI:
Institucion: Institucion
Nombre: Nombre:
DNI: DNI:
Institucion: Institucion:
Nombre Nombre
DNI: DNI:
Institucion Institucion
Nombre: Nombre:
DNI: DNI:
Institucion: Institucion:
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ANEXO 4: Acta de uniformizacion de
puntos de muestreo N.° 001-2021-ANA-
AAA.H-AT/FTD.

| Monitoreo de la Calidad de los Recursos Hidricos Superficiales en la Unidad Hidrografica
Mayo.



o - | Ministerio : ' =
ﬁ PERU | de Desarrollo Agrario A-":'AANA

?. Rlego Autaridad Naclonal del Agua

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

Pagina 1 de 26
CUT N.° 2378-2021
Acta N.° 001-2021-ANA-AAA H-AT/FTD
Uniformizacion de la red de puntos de muestreo histéricos y fuentes contaminantes
identificadas en la U. H. 49844 Cuenca Mayo, correspondiente al periodo 2014 a 2020
Proceso de actualizacion del registro historico de datos de monitoreo de la calidad de los recursos
g Proyecto hidricos superficiales de la U. H. 49844 Cuenca Mayo del Proyecto de Gestion Integrada de los
Recursos Hidricos en Diez Cuencas
Organizado | AAA VIl Huallaga, ALA Alto Mayo, ALA Tarapoto, DCERH y PGIRH
Obietivo Uniformizar la red historica de puntos de muestreo y fuentes contaminantes identificadas en la
= _J__ 2 U. H, 49844 Cuenca Mayo
Profesional Cargo
. . . Profesional Especialista de la Direccion de Calidad y
Quirn. Darisl Medrano Mallqul Evaluacion de Recursos Hidricos — DCERH / ANA
Profesional Responsable en Calidad de Recursos
Blgo® Dr. Froy Torres Delgado Hidricos — Autoridad Administrativa del Agua VIII
Huallaga / ANA
Ing. Gary Chota Loaiza isazi?ﬂgt; en Calidad de Recursos Hidricos ALA Alto
Al p———— Especialista en Calidad de Recursos Hidricos ALA
ga. Tarapoto / ANA
p Especialista de la Calidad de los Recursos Hidricos en la
Ing-Jesilo amavena Vogas Cuenca Piloto Mayo — PGIRH / ANA.
g > ¥, Ing. Lourdes Escobar Quispe ggc;';d;lnadora de calidad de los recursos hidricos del
oy ' Ing. Pamela Ataurima Medrano Profesional Especialista del PGIRH
Ing. Ana Torres Turriate Profesional Especialista del PGIRH - Supervisora
~ 1. ANTECEDENTES

SR
AR 1.1. La Resolucién Jefatural N° 072-2019-ANA, que aprueba el Plan Estratégico Institucional, PEI 2019-2024,

3 establece en los lineamientos generales fortalecer el sistema de informacion integrado, oportuno y
G triag e ?ui-g confiable sobre los recursos hidricos para la toma de decisiones y difusion.
&y 1.2, La Resolucion Jefatural N° 165-2019-ANA, que aprueba la actualizacién del Manual de Operaciones del

5 ESCO2AR
g Ceardl

) Proyecto Gestion Integrada de los Recursos Hidricos en Diez Cuencas, contempla el Subcomponente
LA Fortalecimiento de la generacion de informacién para Gestion Integrada de Recursos Hidricos (GIRH)
y el Subcomponente 1.B Mejoramiento de la Planificacién y Toma de Decisiones en GIRH. Asimismo, es
uno de los objetivos del fortalecimiento contar con una base de datos rabusta y de calidad sobre la GIRH
a través de la digitalizacion de informacion y el desarrollo de mecanismos de control de calidad.
=1 1.3. En el marco del proceso de actualizacion del registro historico de datos de monitoreo de la calidad
' de los recursos hidricos superficiales de la U.H. 49844 Cuenca Mayo y objetivos del Sistema Nacional
de Informacién de Recursos Hidricos (SNIRH) de la ANA, que cuenta con el Mddulo de la Direccion de
Calidad y Evaluacién de Recursos Hidricos (Mddulo de la DCERH), se debe registrar los resultados de
los monitoreos de calidad de recursos hidricos realizados hasta el afio 2019.

2, ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Ir. Augusto B. Leguia 1248-Tarapoto — San Martin
Teléfono (042) 341532
aaa-huallaga@ana gob.pe

= : 3
s i o EL Per0 PriMero|




Ministerio —
2= ANA

Autoridad Naclonal del Agua

PERU deDesarrnHoAgrario
| yRiego

‘Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

Pégina 2 de 26
CUT N.° 2378-2021
Acta N.° 001-2021-ANA-AAA H-AT/FTD

2.1, Con fecha 16 de setiembre del afio en curso, se inicia la uniformizacién de puntos de muestreo histéricos
de la calidad de los recursos hidricos en el &mbito de la U.H. 49844 Cuenca Mayo.

2.2. La consolidacién de puntos de muestreo histérico, es un trabajo coordinado que se llevé a cabo con los
profesionales especialistas de calidad de las ALA Alto Mayo y ALA Tarapoto, profesional especialista de
calidad de la AAA Huallaga, y en conjunto con la coordinacion y supervision del PGIRH y la profesional
gestora de la DCERH,

2.3. El desarrollo de reuniones para llevar a cabo el proceso de uniformizacién de puntos de muestreo
histdricos y fuentes contaminantes, ha permitido la revision de la informacién histdrica proveniente de las
acciones de vigilancia en el &mbito de la U.H. 49844 Cuenca Mayo. Las reuniones se realizaron en las
siguientes fechas:

e  Fecha: 17/12/2020 Horario: 11:00 a 13:00 Hrs
e Fecha: 18/12/2020 Horario: 08:00 a 11:30 Hrs

2.4, Elarchivo documental empleado para el proceso de uniformizacién de puntos de muestreo histéricos, esta
conformado por los informes técnicos (y anexos) de monitoreo de calidad de recursos hidricos
superficiales y los informes de ensayo de laboratorio; archivos brindados por las ALA Alto Mayo y ALA
Tarapoto.

Cuadro 1: Informes técnicos de monitoreos de calidad de recursos hidricos superficiales de la U.H. 49844
Cuenca Mayo, 2014-2020

Ntmero de Fecha de
N° | Informe Siglas Informe Técnico Informe rl:l?nr;:)f:; Periodo
} Técnico Técnico
 df g ; 13al 17 de Primer Monitoreo
£y % > 1 | 0322014 ANA-DGCRH-GOCRH Dict4 | combre de 2014 04
e 20 al 30 de octubre | Primer Monitoreo
. 2 005-2016 ANA-AAA H-SDGCRH.H Ene-16 de 2015 2015
14 dejunioal 06 | Primer Moniloreo
3 014-2016 ANA-AAA H-SDGCRH-MEHC Set-16 de julio de 2016 2016
07 al 15 de agosto | Primer Moniloreo
4 006-2017 ANA-AAA H-SDGCRH.HMEHC Nov-17 de 2017 2017
23 de noviembre al Sequndo
5 | 001-2018 ANA-AAA H-AT-MEHC Feb17 | 12dediciembrede | |, ~9 70"
2017 onitoreo 20
12dejunioal 14 | Primer Monitoreo
6 016-2018 ANA-AAA HATMEHC Set-18 de julio de 2018 2018
13 de agosto al 04 Segundo
7 007-2019 ANA-AAA H-AT/MEHC Ene-19 de setlzzl;};:re de Monitoreo 2018
19 de noviembre al .
8 | 0062019 ANA-AAA H-ATIMEHC Ene-19 | 03 de diciembre de | 1/°° Monloreo
2018
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Nimero de Fecha de
N® | Informe Siglas Informe Técnico Informe ;f:::;;f:; Periodo
Técnico Técnico
18 de febreroal 01 | Primer Monitoreo
9 033-2019 ANA-AAA H-AT/MEHC Jun-19 de marzo de 2019 2019
20 al 30 de mayo Segundo
10 | 062-2019 ANA-AAA H-ATIFDT Ago-19 de 2019 Monitoreo 2019
16 al 28 de agosto | Tercer Monitoreo
1 016-2020 ANA-AAA H-AT/FDT Abr-20 de 2019 2019
28 de noviembre al ;
12 | 0212020 ANA-AAA H-AT/FDT Juk20 | 11 de diciembre de | CV2 Monioreo
2019

Fuente: Archiva fisico y/o digilal de informes técnicos de monitoreo de calidad de agua superficial de las ALA Alto Mayo y ALA Tarapoto,
AAA Huallaga, PGIRH y DCERH.

2.5, El resumen del andlisis efectuado durante el proceso de uniformizacion a los cddigos, coordenadas,
descripcién, clasificacion, ubicacion politica y estado de los puntos de muestreo de la U. H. 49844 Cuenca
Mayo, se detalla en el anexo 4.

2.6. El archivo documental empleado para el proceso de uniformizacion de fuentes contaminantes, esta
conformado por los informes técnicos (v anexos) de la identificacion de fuentes contaminantes
relacionadas con los recursos hidricos superficiales; archivos brindados por las ALA Alto Mayo y ALA

_ Tarapoto.
i | {{ , Cuadro 2: Informes de identificacion de fuentes contaminantes, U.H. 49844 Cuenca Mayo, 2019
\Gy o e o N.° Informe Técnico Fecha de identificacion
1 .N° 018-2013-ANA-DGCRH/DMM Enero 2013
2 N® 10-2016-ANA-AAA H-SDGCRH.H/MEHC Junio 2016
3 N° 023-2019-ANA-AAA H-AT/FDT Abril 2019

Fuente: Archivo fisico y/o digital de informes técnicos de monitoreo de calidad de agua superficial de las ALA Alto Mayo y ALA Tarapoto,
AAA Huallaga, PGIRH y DCERH.

La informacion indicada en los cuadros 1y 2 se encuentra disponible en el siguiente enlace:

https://drive.qoogle.com/drive/folders/ TWTKKpzTmeAtYsua UGP2UGWY 0 5fVzN

i 3. ACUERDOS

3.1, En consenso se uniformiza y consolida los cddigos y coordenadas histéricas reportadas en 12 informes
técnicos de monitoreos de calidad de recursos hidricos superficiales de la U.H. 49844 Cuenca Mayo, en
el periodo de los afios 2014 a 2020, los cuales se detallan en el cuadro 1 de la presente acta.

p o  Los cddigos y coordenadas uniformizados de los puntos de muestreo histéricos de la unidad
hidrografica Mayo, comprendidos en el periodo de los afios 2014 a 2019, seran registrados en |a
Plataforma del SNIRH.
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e Lared de monitoreo de calidad de recursos hidricos superficiales de la U.H. 49844 Cuenca Mayo,
esta constituida por 52 puntos de muestreo, de los cuales 33 puntos se ubican en el ambito de la
ALA Alto Mayo y 19 puntos en el ambito de la ALA Tarapoto.

il o  De los 52 puntos de muestreo histéricos de la red de monitoreo de calidad de recursos hidricos
superficiales de la U.H. 49844 Cuenca Mayo, se definen 41 puntos activos y 11 puntos inactivos.

e  Con base en la Clasificacion de los Cuerpos de Agua Continentales Superficiales, la red de
monitoreo de calidad de recursos hidricos superficiales de la U.H. 49844 Cuenca Mayo, presenta
10 puntos de muestreo clasificados con las Categorias 3 y 4, segtin la Resolucién Jefatural N.°
056-2018-ANA. En tanto que, 42 puntos de muestreo se encuentran clasificados transitoriamente
segun la Tercera Disposicion Complementaria del Decreto Supremo N.° 004-2017-MINAM.

e Enlos anexos 1y 2 de la presente acta, se detalla el resumen historico de cadigos y coordenadas
de los puntos de muestreo histéricos de la U. H. 49844 Cuenca Mayo y los resultados del consenso
para la actualizacion de la descripcion de los 52 puntos de muestreo y la ubicacion politica de los

puntos.
J 3.2. En consenso se uniformiza y consolida los cédigos y coordenadas historicas reportadas en 3 informes
i o técnicos de identificacion de fuentes contaminantes de la U. H. 49844 Cuenca Mayo, en el periodo de los
- -;.‘?- " afios 2013 a 2019, los cuales se detallan en el cuadro 2 de la presente acta.

e Los codigos y coordenadas uniformizados de las fuentes contaminantes identificadas en la
U. H. 49844 Cuenca Mayo, comprendidos en el periodo de los afios 2013 a 2019, seran
registrados en la Plataforma del SNIRH.

o  Se uniformizé la clasificacion de 89 fuentes contaminantes identificadas en el ambito de la U. H.
49844 Cuenca Mayo, de las cuales 50 pertenecen al ambito de la ALA Alto Mayo y 39 al ambito
de la ALA Tarapoto; segtn el Lineamiento para la Identificacion y Seguimiento de Fuentes
Cantaminantes relacionadas con los Recursos Hidricos aprobado mediante Resolucion Jefatural
N.” 136-2018-ANA. El detalle se encuentra en el Anexo 3.

3.3. En el ambito de la U. H. 49844 Cuenca Mayo se hara uso de la informacion registrada en la Plataforma
SNIRH, a la cual se le ha aplicado criterios para la uniformizacion de los cddigos, coordenadas,
descripcion, clasificacion y estado de los puntos de muestreo. Estos criterios deberan considerarse para
el registro de los puntos de muestreo en los informes de monitoreo subsecuentes.

3.4. En el ambito de la U. H. 49844 Cuenca Mayo se hara uso de la informacién consensuada en el anexo 3
i de la presente acta, para la gestion de las fuentes contaminantes.

4. RECOMENDACION

/ ﬁj 4.1. Durante el proceso de uniformizacion de la red de puntos de muestreo historicos en la U. H. 49844 Cuenca
& Mayo, correspondiente al periodo 2014 a 2020-, se identifico seis (6) cuerpos de agua cuya toponimia
corresponde a una nominacion local. En ese sentido, se exhorta a efectuar el inventario, aplicando la
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Resolucion Jefatural N.° 319-2015-ANA “Guia para realizar inventarios de fuentes naturales de agua
superficial” o normativa vigente.

El contenido de la presente acta ha sido aceptado, por lo que los asistentes proceden a firmarla en sefial de
conformidad, con fecha 06 de enero de 2021 a las 12:15 hrs.

Por la Direccion de Calidad y Evaluacion de los Recursos Hidricos:

Quim, Daniel P. Medrano Mallqui
Profesional Especialista
DCERH
Autoridad Nacional del Agua

De la Autoridad Administrativa del Agua Huallaga:

s Iy |
AL A

Blgo. Dr. Fray Torres Delgado
Profesional Responsable en Calidad de los Recursos Hidricos
Auforidad Administrativa del Agua Huallaga
Autoridad Nacional del Agua

Ing. Gary Chota-Loaiza Blga.Ruth Gonzales Veliz
Profesional Calidad de Recursos Hidricos Profesional Calidad de Recursos Hidricos
Autoridad Administrativa del Agua Alto Mayo Autoridad Administrativa del Agua Tarapoto

Autoridad Nacional del Agua Autoridad Nacional del Agua
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Del Proyecto de Gestion Integrada de Recursos Hidricos en Diez Cuencas:

U IRGIAATRAveR RS T -
INGERIERA QUItCA
PR .. .../ .51 SO
Ing. Jesiis Saavedra Vegas
Coordinadora de Calidad de Recursos Hidricos del PGIRH Especialista de la Calidad de los Recursos Hidricos en la Cuenca
Piloto Mayo del PGIRH

(Locadora)

[/

Reg, CIP N' 146044

T R R R R RN R PR AR RN AN I

Ing. Pamela Ataurima Medrano Ing. Ana Torres Turriate
Profesional Especialista del PGIRH Profesional Especialista del PGIRH-Supervisora.

(Locadora)
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“Decenio de la |gualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

Pégina 23 de 26
CUT N.° 2378-2021
Acta N.° 001-2021-ANA-AAA H-AT/FTD

ANEXO 4

Resumen del anélisis efectuado durante el proceso de uniformizacion a los datos cualitativos de los puntos de

muestreo de la U.H. 49844 Cuenca Mayo

NO

Cadigo
Final

Andlisis

RNarad

La toponimia del recurso hidrico coincide con la informacion de la Carta Nacional 1: 100 000 (versién
digital al 2002 automatizada por INRENA, MINEDU), ya que se consigna como rio Naranjos. El punto de
muestreo se presenta en estado inactivo.

RNara1

La toponimia del recurso hidrico coincide con la informacion de la Carta Nacional 1; 100 000 (versién
digital al 2002 automatizada por INRENA, MINEDU), ya que se consigna como rio Naranjos.

RNara2

La toponimia del recurso hidrico coincide con la informacion de la Carta Nacional 1: 100 000 (version
digital al 2002 automatizada por INRENA, MINEDU), ya que se consigna como rio Naranjos. El punto de
muestreo se presenta en estado inactivo.

RNara5

Se aclualizo el codigo RNara3 de los IT N® 032-2014 y 005-2016 por presentar distancias mayores a los
200 m que la ubicacion del punto RNara3. La toponimia del recurso hidrico coincide con la informacion de
la Carta Nacional 1: 100 000 (version digital al 2002 automatizada por INRENA, MINEDU), ya que se
consigna como rio Naranjos. El punto de muestreo se presenta en estado inactivo.

RNara3

La toponimia del recurso hidrico coincide con la informacion de la Carta Nacional 1: 100 000 (version
digital al 2002 automatizada por INRENA, MINEDU), ya que se consigna como rio Naranjos. El punto de
muestreo se presenta en estado inactivo.

RNara6

Se actualizd el codigo RNara3 del IT N® 021-2020 por presentar distancias mayores a los 200 m que la
ubicacion del punto RNara3. La toponimia del recurso hidrico coincide con la informacion de la Carta
Nacional 1: 100 000 (version digital al 2002 automatizada por INRENA, MINEDU), ya que se consigna
como rio Naranjos.

RNari3

Se actualizd el codigo RNara3(1) en base a los criterios del Protocole Nacional para el Monitoreo de la
Calidad de los Recursos Hidricos Superficiales aprobado mediante Resolucion Jefatural N® 010-2016-
ANA., La toponimia del recurso hidrico coincide con la informacion de la Carta Nacional 1: 100 000 (versién
digital al 2002 automatizada por INRENA, MINEDU), ya que se consigna como rio Naranijillo.

RNari1

Se actualizo el codigo RNara1(1) en base a los criterios del Protocolo Nacional para el Monitoreo de la
Calidad de los Recursos Hidricos Superficiales aprobado mediante Resolucidn Jefatural N° 010-2016-
ANA. La toponimia del recurso hidrico coincide con la informacién de la Carta Nacional 1: 100 000 (version
digital al 2002 automatizada por INRENA, MINEDU), ya que se consigna como rio Naranjillo. El punto de
muestreo se presenta en estado inactivo.

RNari2

Se actualizd el codigo RNara2(1) en base a los criterios del Protocolo Nacional para el Monitoreo de la
Calidad de los Recursos Hidricos Superficiales aprobado mediante Resolucion Jefatural N° 010-2016-
ANA, La toponimia del recurso hidrico coincide con la informacion de la Carta Nacional 1: 100 000 (versién
digital al 2002 automatizada por INRENA, MINEDU), ya que se consigna como rio Naranijillo.

10

RMayo1

La toponimia del recurso hidrico coincide con la informacion de la Carta Nacional 1: 100 000 (versién
digital al 2002 automatizada por INRENA, MINEDU), ya que se consigna como rio Mayo.

1"

RYurad

La toponimia del recurso hidrico coincide con la informacion de la Carta Nacional 1: 100 000 (version
digital al 2002 automatizada por INRENA, MINEDU), ya que se consigna como rio Yuracyacu.

Ir. Augusto B. Leguia 1248-Tarapoto — San Martin
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La toponimia del recurso hidrico coincide con la informacion de la Carta Nacional 1: 100 000 (version
12| RYural | digital al 2002 automatizada por INRENA, MINEDU), ya que se consigna como rio Yuracyacu. El punto de
muestreo se presenta en estado inactivo.
Se actualizé el cadigo del punto de muestreo RYura2 del IT N° 014-2016, por presentar distancias
13| RYurag | Mavoresa los 200 m que la ubicacién del punto RYura2. La toponimia del recurso hidrico coincide con la
informacién de la Carta Nacional 1: 100 000 (versién digital al 2002 automatizada por INRENA, MINEDU),
ya que se consigna como rio Yuracyacu. El punto de muestreo se presenta en estado inactivo.
14| RYura2 La toponimia del recurso hidrico coincide con la informacién de la Carta Nacional 1: 100 000 (version
digital al 2002 automatizada por INRENA, MINEDU), ya que se consigna como rio Yuracyacu.
15| RYura3 La toponimia del recurso hidrico coincide con la informacion de la Carta Nacional 1: 100 000 (version
digital al 2002 automatizada por INRENA, MINEDU), ya que se consigna como rio Yuracyacu.
16 | RMayo2 La toponimia del recurso hidrico coincide con la informacién de la Carta Nacional 1: 100 000 (versian
4 digital al 2002 automatizada por INRENA, MINEDU), ya que se consigna como rlo Mayo,
17| RTioy2 La toponimia del recurso hidrico coincide con la informacion de la Carta Nacional 1: 100 000 (versién
digital al 2002 automatizada por INRENA, MINEDU), ya que se consigna como rio Tioyacu.
18| RTiovt La toponimia del recurso hidrico coincide con la informacion de la Carta Nacional 1; 100 000 (version
y digital al 2002 automatizada por INRENA, MINEDU), ya que se consigna como rio Tioyacu
19| RNeart La toponimia del recurso hidrico coincide con la informacién de la Carta Nacional 1: 100 000 (versién
9 digital al 2002 automatizada por INRENA, MINEDU), ya que se consigna como rio Negro,
20| RNear2 La toponimia del recurso hidrico coincide con la informacion de la Carta Nacional 1: 100 000 (version
g digital al 2002 automatizada por INRENA, MINEDU), ya que se consigna como rio Negro.
Para la toponimia se consensué con la fuente local o informe técnico con el nombre Uquihua y tipo de
21| RuUqui1 recurso hidrico como rio. Cabe precisar que en la Carta Nacional 1: 100 000 (version digital al 2002
automatizada por INRENA, MINEDU) se consigna como quebrada Uquigua.
Para la toponimia se consensut con la fuente local o informe técnico con el nombre Uquihua y tipo de
22 | RuUqui2 recurso hidrico como rio. Cabe precisar que en la Carta Nacional 1: 100 000 (versién digital al 2002
automatizada por INRENA, MINEDU) se consigna como quebrada Uquigua
23| RToncd La toponimia del recurso hidrico coincide con la informacion de la Carta Nacional 1; 100 000 (versién
digital al 2002 automatizada por INRENA, MINEDU), ya que se consigna como rio Tonchima.
24| RTone3 La toponimia del recurso hidrico coincide con la informacién de la Carta Nacional 1: 100 000 (version
digital al 2002 automatizada por INRENA, MINEDU), ya que se consigna como ric Tonchima.
La toponimia del recurso hidrico coincide con la informacian de la Carta Nacional 1: 100 000 (versién
25 RTonc1 | digital al 2002 automatizada por INRENA, MINEDU), ya que se consigna como rio Tonchima. El punto de
muestreo se presenta en estado inactivo.
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26 | RTonc2 La toponimia del recurso hidrico coincide con la informacion de la Carta Nacional 1: 100 000 (version
digital al 2002 automatizada por INRENA, MINEDU), ya que se consigna como rio Tonchima,
27 | RMavo3 La toponimia del recurso hidrico coincide con la informacion de la Carta Nacional 1: 100 000 (versién
Y digital al 2002 automatizada por INRENA, MINEDU), ya que se consigna como rio Mayo.

28| RAvist La toponimia del recurso hidrico coincide con la informacion de la Carta Nacional 1: 100 000 (version
digital al 2002 automatizada por INRENA, MINEDU), ya que se consigna como rio Avisado.

Se actualizd el codigo RMayo4 de los IT N® 032-2014 y 005-2016 por presentar distancias mayores a los
200 m gue la ubicacion del punto RMayo4. La toponimia del recurso hidrico coincide con la informacion de
29 | RMayo11 la Carta Nacional 1: 100 000 (versidn digital al 2002 automatizada por INRENA, MINEDU), ya que se
consigna como rio Mayo. Las coordenadas registradas en el acta de uniformizacion son referenciales
debido a que presenian error tipografico. El punto de muestreo se presenta en estado inactivo.

30 | RMavo4 La toponimia del recurso hidrico coincide con la informacion de la Carta Nacional 1: 100 000 (version
i digital al 2002 automatizada por INRENA, MINEDU), ya que se consigna como rio Mayo.

31 | RMavo10 La toponimia del recurso hidrico coincide con la informacion de la Carta Nacional 1: 100 000 (version
y digital al 2002 automatizada por INRENA, MINEDU), ya que se consigna como rlo Mayo.

Para la toponimia se consensud con la fuente local o informe técnico con el nombre Rumiyacu y tipo de

32 | QRumi1 recurso hidrico como quebrada. Cabe precisar que el cuerpo de agua no se encuentra en la Carta
Nacional 1: 100 000 (version digital al 2002 automatizada por INRENA, MINEDU.

Para la toponimia se consensué con la fuente local o informe técnico con el nombre Rumiyacu y tipo de

33 | QRumi2 recurso hidrico como quebrada. Cabe precisar que el cuerpo de agua no se encuentra en la Cara

Nacional 1: 100 000 (version digital al 2002 automatizada por INRENA, MINEDU.

Para |a toponimia se consensué con la fuente local o informe técnico con el nombre Gera y tipo de recurso

34| RGeral | hidrico como rio. Cabe precisar que el cuerpo de agua no se encuentra en la Carta Nacional 1: 100 000

(version digital al 2002 automatizada por INRENA, MINEDU.

La toponimia del recurso hidrico coincide con la informacion de la Carta Nacional 1: 100 000 (versién

%8| Riayos digital al 2002 automatizada por INRENA, MINEDU), ya que se consigna como rio Mayo.
36 | RMayos La toponimia del recurso hidrico coincide con la informacion de la Carta Nacional 1: 100 000 (versién
Y digital al 2002 automatizada por INRENA, MINEDU), ya que se consigna como rio Mayo.

37 | RMayo7 La toponimia del recurso hidrico coincide con la informacion de la Carta Nacional 1: 100 000 (versién
v digital al 2002 automatizada por INRENA, MINEDU), ya que se consigna como ric Mayo.

La toponimia del recurso hidrico se consensud con la fuente local e informe técnico como quebrada
Romeroyacu; cabe precisar que en la Carta Nacional 1: 100 000 (version digital al 2002 automatizada por
INRENA, MINEDU) no se consigna el cuerpo de agua. La toponimia del cuerpo de agua se encontraba en

la base de datos que utiliza la plataforma DCERH. El punto de muestreo se presenta en estado inactivo.

La toponimia del recurso hidrico se consensu6 con la fuente local e informe técnico como quebrada
39| QShup1 | Shupishifia; cabe precisar que en la Carta Nacional 1: 100 000 (version digilal al 2002 automatizada por
INRENA, MINEDU) no se consigna el cuerpo de agua.

38 | QRome1
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La toponimia del recurso hidrico se consensug con la fuente local e informe técnico como quebrada
Shitarlyacu; cabe precisar que en la Carta Nacional 1: 100 000 (version digital al 2002 automatizada por
INRENA, MINEDU) no se consig na el nombre cuerpo de agua solo se verifica sy tipologia.

RMayo8 La toponimia del recurso hidrico coincide con Ia informacién de la Carta Nacional 1: 100 000 (versién
Y digital al 2002 automatizada por INRENA, MINEDU), ya que se consigna como rio Mayo.

RCumb1 La toponimia del recurso hidrico coincide con Ja informacion de la Carta Nacional 1: 100 000 (version

- digital al 2002 automatizada por INRENA, MINEDU), ya que se consigna como rfo Cumbaza,

43 | RCumb7 digital al 2002 automatizada por INRENA, MINEDU), ¥aque se consigna como rio Cumbaza, E| punto de

La toponimia del recurso hidrico coincide con Ia informacion de la Carta Nacional 1: 100 000 (version
muestreo se presenta en estado inactivo,

44 | RCumbs La toponimia del recurso hidrico coincide con la informacion de |a Carta Nacional 1: 100 000 (version
digital al 2002 automatizada por INRENA, MINEDU), ya que se consigna como rio Cumbaza,

RCumb2 La toponimia del recurso hidrico coincide con la informacién de [a Carta Nacional 1: 100 000 (version
digital al 2002 automatizada por INRENA, MINEDU), ya que se consigna como rio Cumbaza,

La toponimia del recurso hidrico coincide con |a informacién de la Carta Nacional 1: 100 000 (versidn
digital al 2002 automatizada por INRENA, MINEDU), ya que se consigna como rio Cumbaza,

digital al 2002 automatizada por INRENA, MINEDU), Ya que se consigna como rfo Shilcayo.

La toponimia del recurso higrico S€ consensu con la fuente local e informe técnico como quebrada
Ahuashiyacu; cabe precisar que en la Carta Nacional 1: 100 000 (versicn digital al 2002 automatizada por

47| Rshilt ! La toponimia del recurso hidrico coincide con la informacian de la Carta Nacional 1: 100 000 (versién
48 | QAhuat
INRENA, MINEDU), no se consigna el cuerpo de agua,

49| Rshi La toponimia del recurso hidrico coincide con la informacién de la Carta Nacional 1: 100 000 (version
digital al 2002 automatizada por INRENA, MINEDU), ya que se consigna como rio Shilcayo,

La toponimia del recurso hidrico coincide con la informacién de la Carta Nacional 1: 100 000 (versién
digital al 2002 automatizada por INRENA, MINEDU), ya que se consigna como rio Cumbaza,
51 | RCumbs La toponimia del recurso hidrico coincide con [a informacion de la Carta Nacional 1; 100 000 (versién"
digital al 2002 automatizada por INRENA, MINEDU), ¥a que se consigna como rio Cumbagza,

La toponimia del recurso hidrico coincide con la informacion de fa Carta Nacional 1: 100 000 (version
digital al 2002 automatizada por INRENA, MINEDU), ¥a que se consigna como rio Mayo,

Ir. Augusto B, Leguia 1248-Tarapoto - San Martin
Teléfono (042) 341532

aaa-hualiana@ana_uob_ge ‘ ™ e}
Www.midagtigob.pe EL EEERU P E!MERQ ’




ANEXO 5
Informes de Ensayo de Laboratorio

| Monitoreo de la Calidad de los Recursos Hidricos Superficiales en la Unidad Hidrogréfica
Mayo.

52



- INAGAL

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL ( ( e DA - P \

ORGANISMO DE ACREDITACION INACAL - DA s
CON REGISTRO N° LE-029 \o— S

FDT 001 - 01

INFORME DE ENSAYO: 27944/2021

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

Calle Diecisiete Nro. 355 Urb. El Palomar San Isidro Lima Lima

MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL - CUENCA
MAYO - PGIRH

Emitido por: Karin Zelada Trigoso - Luis Rodriguez Carranza

Fecha de Emision: 31/05/2021

Karin Zelada Trigoso ¢ g’éarranza
CQP: 830 CBP: 7856
Personal Signatario - Quimico Personal Signatario - Microbiologico

Renovaciénde Acreditacion a ALS LS Perti S.A.C. mediante registro LE-029
Divisién - MedioAmbiente

Pég.1de 10

Fchads Rodison: 24092020 Av. Reptiblica de Argentina N° 1859, Cercado de Lima - Perti Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Pert Telf: (054) 424-570

www.alsglobal.com
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACION INACAL - DA
CON REGISTRO N° LE-029

Posintion N 0L 029

FDT 001 - 02

INFORME DE ENSAYO: 27944/2021

RESULTADOS ANALITICOS
Muestras delitem: 1
N2 ALS LS 258064/2021-1.1
Fecha de Muestreo 18/05/2021
Hora de Muestreo 07:45:00
Tipo de Muestra Aguas Supericiales
Identificacién RNaral
Parametro :;ft F:: ;avd: Unidad Lo La Resultado
003 ENSAYOS FISICOQUIMICOS
Aceites y Grasas 20493 | 22/05/2021 mg/L 0,100 0,400 < (0,100
f;;;as';”a Bloquimica de Oxigeno 12413 | 19/05/2021 me/L 2 5 <2
Fésforo Total 10818 | 25/05/2021 mE FJL 0,007 0,018 <0,007
Nitrageno Amoniacal 11620 | 22/05/2021 | mpg NH3-N/L 0,008 0,019 <0,008
Nitrégeno Total 11636 ?}os;zun mg N/L 0,024 0,071 0,318
5élidos Suspendidos Tolales 20242 | 20/05/2021 mg/L 3 5 30
Sulfuros 11652 | 23/05/2021 mg/L 0,0010 0,0020 <0,0010
003 ENSAYOS FISICOQUIMICOS - Aniones por Cromatografia lonica
Nitratos, NO3- 8100 | 19/05/2021 meg NO3-/L 0,009 0,023 0,827
Nitratos, (como N) 8100 19/05/2021 mg NO3-N/L 0,002 0,005 0,187
005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFIA - Pesticidas Organotiorados
4,4-DDD 20232 | 20/05/2021 mg/L 0,00000006 | 0,00000024 <0,00000006
4,4" DDE 20232_| 20/05/2021 mg/L 0,00000004_| 0,00000024_| <0,00000004
4,4'- DDT 20232 | 20/05/2021 me/L 0,00000006 | 0,00000024 <0,00000006
Aldrin 20232 | 20/05/2021 ma/L 0,00000005 | 0,00000020 <0,00000005
alfa BHC 20232 | 20/05/2021 mg/L 0,00000005 | 0,00000020 <0,00000005
alfa Clordano 20232 | 20/05/2021 me/L 0,00000005 | 0,00000020 <0,00000005
beta BHC 20232 | 20/05/2021 mg/L 0,00000003 | 0,00000021 <0,00000003
delta BHC 70232 | 20/05/2021 me/L 0,00000006 | 0,00000024 <0,00000006
Dieldrin 70232 | 20/05/2021 mE/L 0,00000005 | 0,00000020 <0,00000005 |
Endosulian | 20232 | 20/05/2021 me/L 0,00000005 | 000000020 <0,00000005
Endosulfan It 20232 | 20/05/2021 me/L 0,00000005 | 0,00000020 <0,00000005
Endosulfén Sullato 20232 | 20/05/2021 me/L 0,00000005 | 0,00000020 < 0,00000005
Endrin 20232 | 20/05/2021 mg/L 0,00000004 | 0,00000020 <0,00000004
Endrin Aldehid 20232 | 20/05/2021 mg/L 0,00000005 | 0,00000020 <0,00000005
Endrin Cetona 20232 | 20/05/2021 mg/L 0,00000005 | 0,00000020 <0,00000005
Gamma Clordano 70232 | 20/05/2021 me/L 0,00000005 | 0,00000020 <0,00000005
Heptadoro 20232 | 20/05/2021 mEfL 0,00000006 | 0,00000024 < 0,00000006
Tieptacloro Epoxido (Ismero B) 70232 | 20/05/2021 ma/L 0,00000006 | 0,00000024 <0,00000006
Lindano (gamma BHC) 20232 | 20/05/2021 mg/L 0,00000006 | 0,00000024 <0,00000006
Metoxicloro 20232 | 20/05/2021 me/L 0,00000003 | 0,00000024 < 0,00000003
Aldrin + Dieldrin 20232 | 20/05/2021 mg/L 0,00000006 | 0,00000042 < 0,00000006
Heptacloro + Heplacloro Epdxido 20232 | 20/05/2021 mg/L 0,00000004 0,00000040 < 0,00000004
Clordano 20232 | 20/05/2021 mp/L 0,00000007 | 0,00000042 < 0,00000007
Endosulfan 20232 | 20/05/2021 me/L 0,00000012 | 0,00000060 <0,00000012
DDT (Suma de 4,4~ DDD y 4,4- DDE) 20232 | 20/05/2021 mE/L 0,00000003 | 0,00000045 | <0,00000009
005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFIA - Pesticldas Organofosforados
Dimetoato 12964 | 24/05/2021 meg/L 0,0000012 0,0000120 <0,0000012
Disulfoton 12964 | 24/05/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 <0,0000012
Famfur 12064 | 24/05/2021 mg/L 0,0000012 | 0,0000120 <0,0000012
Forato 12964 | 24/05/2021 me/L 0,0000012 0,0000120 <0,0000012
Malation 12964 | 24/05/2021 me/L 0,0000012 | 0,0000120 <0,0000012
Metil Paration 12964 | 24/05/2021 mE/L 0,0000012 0,0000120 <0,0000012
0,0,0-Trielil tiofésforo tioato 12964 | 24/05/2021 me/L 0,0000012 0,0000120 <0,0000012
Paration 12964 | 24/05/2021 me/L 0,0000012 0,0000120 <0,0000012
Sulfotep 12964 | 24/05/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 <0,0000012
Tionazinén 12964 | 24/05/2021 me/L 0,0000012 0,0000120 <0,0000012
007 ENSAYOS DE METALES - Metales Totales por ICP MS
Plata (Ag) 20237 | 20/05/2021 mg/L 0,00008 | 0,00030 |  <0,00008
Aluminio (Al} 20237 | 20/05/2021 mg/L 0003 | o011 | 0,743
pag. 2 de 10
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL

ORGANISMO DE ACREDITACION INACAL - DA

CON REGISTRO N° LE-029

INFORME DE ENSAYO: 27944/2021

N2 ALS LS 258064/2021-1.1
Fecha de Muestreo 18/05/2021
Hora de Muestreo 07:45:00
Tipo de Muestra Aguas Superficiales
Identificacién ANaral
Pardmetro ;l;ft F::STV? Unidad LD [ Le] Resultado
Arsénico (As) 20237 | 20/05/2021 mg/L 0,0001 0,0000 0,0006
Boro (B) 20237 | 20/05/2021 mg/L 0,003 0,012 <(0,003
Bario (Ba) 20237 | 20/05/2021 mg/L 0,0006 0,0014 0,0253
Berilio (Be) 20237 | 20/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 <0,0002
Bismuto (Bi) 20237 | 20/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 <0,0002
Calclo (Ca) 20237 | 20/05/2021 m‘g‘}'L 0,10 0,25 28,74
Cadmio (Cd) 20237 | 20/05/2021 mgiL 0,00010 0,00025 <0,00010
Caballo {Co) 20237 | 20/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 0,0004
Croma (Cr) 20237 | 20/05/2021 mg/L 0,0007 0,0012 0,0018
Caobre {Cu) 20237 | 20/05/2021 mg_fL 0,0003 0,0009 0,0014
Hierro (Fe) 20237 | 20/05/2021 mg/L 0,016 0,048 0,748
Mercurio (Hg) 20237 | 20/05/2021 mg/L 0,00005 0,00010 <0,00005
Potasio (K 20237 | 20/05/2021 mg/L 0,02 0,05 0,57
Litio (L) 20237 | 20/05/2021 mg/L 0,0007 0,0013 0,0021
Magnesio (Mg) 20237 | 20/05/2021 mg/L 0,002 0,012 2,259
Manganeso (Mn) 20237 | 20/05/2021 mg/L 0,0002 0,0005 0,0331
Malibdeno (Mo) 20237 | 20/05/2021 mg/L IJ,EG-EZ 0,0004 0,0005
Sotlio (Na) 20237 | 20/05/2021 mg/fL 0,01 0,02 0,66
Nigquel (Ni} 20237 | 20/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 0,0015
Plomo (Pb) 20237 | 20/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 0,0012
Antimonlo (Sb) 20237 | 20/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 <0,0002
Selenio (Se] 20237 | 20/05/2021 mg/L 0,0006 0,0014 <0,0006
Silicio (Si) 20237 20/05/2021 mg/L 0,10 0,39 3,30
Estaiio (Sn) 20237 | 20/05/2021 mg/fL 0,0002 0,0005 <0,0002
Estroncio (5r) 20237 | 20/05/2021 mg/L 0,00020 0,00049 0, 1493
Titanio (Ti) 20237 | 20/05/2021 mg/L 0,0005 0,0013 0,0094
Talio (T1) 20237 | 20/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 <0,0002
Uranio (U] 20237 | 20/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 <0,0002
Vanadio (V) 20237 | 20/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 0,0022
Zinc {Zn) 20237 | 20/05/2021 mg/L 0,008 0,020 < 0,008
N2 ALS LS 258064/2021-1.1
Fecha de Muestreo 18/05/2021
Hora de Muestreo 07:45:00
Tipo de Muestra Aguas Superficiales
Identificacién RiNaral
Pardmetro :1;:' F:‘::‘:’E Unidad ] La Resultado
D15 ENSAYQS MICROBIOLOGICOS

Coliformes Termotolerantes [ 12146 | 19/05/2021 | NMP/100 mL | 1,8 130
N2 ALS LS 258066/2021-1.1
Fecha de Muestreo 18/05/2021
Hora de Muestreo 10:45:00
Tipo de Muestra Aguas Superficiales
Identificackén RNal3
Pardmetro ;:’t F::sh:v? Unidad Lo La Resultado
003 ENSAYOS FISICOQUIMICOS
Acelles y Grasas 20193 | 22/05/2021 mg/L 0,100 0,400 < 0,100
?;;“0‘5’;‘” Bioquimica:de Oxigena 12413 | 197052021 mg/L 2 5 <2
Fasforo Total 10818 | 25/05/2021 mg P/L 0,007 0,018 0,028
Nitrégeno Amoniacal 11620 | 22/05/2021 mg NH3-N/L 0,008 0,019 < 0,008
Nitrégeno Total 11636 | 25/05/2021 mg M/L 0,024 0,071 0,336
Solldos Suspendidos Tolales 20242 | 20/05/2021 me/fL 3 5 34
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INFORME DE ENSAYO: 27944/2021

NeALS LS 258066/2021-1.1
Fecha de Muestreo 18/05/2021
Hora de Muestreo 10:45:00
Tipo de Muestra Aguas Superficiales
1dentificacién RNari3
Pardmetro o Facha:da Unidad LD L Resultado
Mét. Ensayo
Sulluros [ 11652 | 23/05/2021 | mg/L [ 00010 | 00020 |  <0,0010
003 ENSAYOS FISICOQUINICOS - Ani por Cromalografia lonica
Nitratos, NO3- 8100 19/05/2021 mg NO3-/L 0,009 0,023 0,935
Nitratos, {como N} 8100 19/05/2021 mg NO3-N/L 0,002 0,005 0,211
D05 ENSAYOS POR CROMATOGRAFIA - Peslicidas Organoclorados
4,4'- DOD 20232 | 20/05/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006
4,4'- DDE 20232 | 20/05/2021 mg/L 0,00000004 0,00000024 < 0,00000004
4,4'-0DDT 20232 | 20/05/2021 mE?l. 0,00000006 0,00000024 <(0,00000006
Aldrin 20232 | 20/05/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 <0,00000005
alfa BHC 20232 | 20/05/2021 mefL 0,00000005 0,00000020 <(,00000005
alfa Clordano 20232 | 20/05/2021 mgfL 0,00000005 0,00000020 <0,00000005
beta BHC 20232 | 20/05/2021 mg/L 0,00000003 0,00000021 <0,00000003
delta BHC 20232 20/05/2021 mg/fL 0,00000006 0,00000024 < (,00000006
Dieldrin 20232 | 20/05/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005
Endosulfdn | 20232 | 20/05/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005
Endosullan Il 20232 | 20/05/2021 mg/l 0,00000005 | 0,00000020 | < 0,00000005
Endasulfdn Sulfato 20232 | 20/05/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005
Endrin 20232 | 20/05/2021 mgfL 0,00000004 0,00000020 <0,00000004
Endrin Aldehid 20232 | 20/05/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < (0,00000005
Endrin Cetona 20232 | 20/05/2021 mefL 0,00000005 0,00000020 <0,00000005
Gamma Clordano 20232 | 20/05/2021 mgfL 0,00000005 0,00000020 < (,00000005
Heptacloro 20232 | 20/05/2021 mgfL 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006
Heptacloro Epdxido (Isémero B) 20232 | 20/05/2021 m_g'fl 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006
Lindano (gamma BHC) 20232 | 20/05/2021 mefL 0,00000006 0,00000024 <0,00000006
M icloro 20232 | 20/05/2021 mgfL 0,00000003 0,00000024 < (,00000003
Aldrin + Dieldrin 20232 | 20/05/2021 mg/L 0,00000006 0,00000042 < 0,00000006
Heptacloro + Heplacdloro Epduido 20232 | 20/05/2021 mgfL 0,00000004 0,00000040 <0,00000004
Clordano 20232 20/05/2021 mg/L 0,00000007 0,00000042 < 0,00000007
Endosulfdn 20232 20/05/2021 mg/L 0,00000012 0,00000060 <0,00000012
DDT (Suma de 4,4'- DDD y 4,4'- DDE) 20232 | 20/05/2021 mg/L 0,00000009 0,00000045 < 0,00000009
005 ENSAYOS POR CROMATOGRAF(A - Pesticidas Organofosforados
Dimeloato 120964 | 24/05/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 <0,0000012
Disulfotan 12964 24/05/2021 mg/fL 0,0000012 0,0000120 <(1,0000012
Famfur 12964 24/05/2021 m ,1_;_;‘ L 0,0000012 0,0000120 <0,0000012
Forato 12964 24/05/2021 m_g_f_l. 0,0000012 0,0000120 <0,0000012
Malation 12964 | 24/05/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 <0,0000012
Metil Paration 12964 | 24/05/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 <(,0000012
0,0,0-Trielil tiofdsforo tioato 12964 24/05/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 <0,0000012
Paration 12964 | 24/05/2021 mgfL 0,0000012 0,0000120 <0,0000012
Sulfatep 12964 | 24/05/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012
Tionazind 12964 24/05/2021 m&“L 0,0000012 0,0000120 <0,0000012
007 ENSAYOS DE METALES - Metales Totales por ICP MS
Plata (Ag) 20237 | 20/05/2021 me/L 0,00008 0,00030 <0,00008
Aluminlo (Al) 20237 | 20/05/2021 mgfL 0,003 0,011 0,557
Arsénico (As) 20237 | 20/05/2021 mg/L 0,0001 0,0006 0,0007
Boro (B) 20237 20/05/2021 mg/L 0,003 0,012 <0,003
Bario (Ba) 70237 | 20/05/2021 me/L 0,0006 0,0014 0,0348
Berilio (Be) 20237 | 20/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 <0,0002
Bismuto (Bi) 20237 20/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002
Calcio (Ca) 20237 | 20/05/2021 mg_]L 0,10 0,25 27,00
Cadmio {Cd) 20237 | 20/05/2021 mg/L 0,00010 0,00025 <0,00010
Cobalto {Co) 20237 | 20/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 0,0004
Cromo {Cr) 20237 | 20/05/2021 mg/L 0,0007 0,0012 0,0017
Cobre (Cu) 20237 | 20/05/2021 mg/fL 0,0003 0,0009 0,0012
Hierro (Fe) 70237 | 20/05/2021 mell 0,016 0,048 0,620
Mercurio (Hg) 20237 20}3?[2021 mg/L 0,00005 0,00010 < 0,00005
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INFORME DE ENSAYO: 27944/2021

N2 ALS LS 258066/2021-1.1
Fecha de Muestreo 18/05/2021
Hora de Muestreo 10:45:00
Tipo de Muestra Aguas Superiiclales
Identificacidn ANari3
Parametro ;Z‘t F:::-:v:e Unidad LD (o] Resultado
Potasio [K) 20237 20[65/2011 mg/L 0,02 0,05 0,45
Litio (Li) 20237 20/05/2021 me/L 0,0007 0,0013 0,0018
Magnesio (Mg) 20237 | 20/05/2021 mg/L 0,002 0,012 2,685
Manganeso (Mn) 20237 | 20/05/2021 mg/L 0,0002 0,0005 0,0304
Molibdeno {Mo) 20237 | 20/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 0,0005
Sodio (Na) 20237 | 20/05/2021 m&d’i 0,01 0,02 1,00
Niguel (Mi) 20237 | 20/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 0,0010
Plomo (Pb) 20237 | 20/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 0,0012
Antimonio (Sb) 20237 | 20/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 <0,0002
Selenio (5e) 20237 | 20/05/2021 mg/L 0,0006 0,0014 <0,0006
Silicia (Si) 20237 | 20/05/2021 mp/L 0,10 0,39 3,40
Estailo (Sn) 20237 | 20/05/2021 mep/L 0,0002 0,0005 <0,0002
Estroncio (5r) 20237 | 20/05/2021 mg/L 0,00020 0,00049 0,1954
Titanio {Ti) 20237 | 20/05/2021 mgfL 0,0005 0,0013 0,0123
Talio (T1) 20237 | 20/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 <0,0002
Uranio (U} 20237 | 20/05/2021 mgfL 0,0002 0,0004 <0,0002
Vanadio (V) 20237 | 20/05/2021 mefL 0,0002 0,0004 0,0022
Zinc {Zn) 20237 | 20/05/2021 mg/L 0,008 0,020 < 0,008
N2ALS LS 258066/2021-1.1
Fecha de Muestreo 18/05/2021
Hora de Muestreo 10:45:00
Tipo de Muestra Aguas Superficiales
Identificacidn RNarl3
Pardmetro I'\?'I:ft F:::vﬂ: Unidad Lo L Resultado
015 ENSAYOS MICROBIOLOGICOS
Coliformes Termotolerantes | 12146 | 19/05/2021 | ~mp/100mL | 1,8 | - | 330
N2ALS LS 258068/2021-1.1
Fecha de Muestreo 18/05/2021
Hora de Muestreo 11:30:00
Tipo de Muestra Aguas Superficiales
Identificacidn RANari2
Pardmetro :I‘Z: F::sh:;:e Unidad Lo 1] Resultado
003 ENSAYOS FISICOQUIMICOS
Aceites y Grasas 20493 | 22/05/2021 mg/L 0,100 0,400 < 0,100
?;n'g“s‘;"a Rionuifce: de Clhigann 12413 | 19/05/2021 me/L 2 5 <2
Fésforo Total 10818 | 25/05/2021 mg P/L 0,007 0,018 0,039
Nitrégeno Amoniacal 11620 | 22/05/2021 mp NH3-N/L 0,008 0,019 <0,008
Nitrégeno Total 11636 | 25/05/2021 mg NfL 0,024 0,071 0,329
| Sdlidos Suspendidos Totales 20242 | 20/05/2021 mg/L 3 5 PE]
Sulfuros 11652 23/05/2021 mg/L 0,0010 0,0020 <0,0010
003 ENSAYOS FISICOQUIMICOS - Aniones por Cromatografia lonica
Nilratos, NO3- 8100 19/05/2021 mg NO3-/L 0,009 0,023 0,957
Nilratos, (como N} 8100 19/05/2021 mg NO3-N/L 0,002 0,005 0,216
005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFIA - Pesticidas Organoclorados
4,4'- DDD 20232 20/05/2021 mg_.{ L 0,00000006 0,00000024 <0,00000006
4,4"- DDE 20232 20/05/2021 mg/L 0,00000004 0,00000024 <0,00000004
4,4'- DDT 20232 20/05/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006
Aldrin 20232 | 20/05/2021 mgfL 0,00000005 0,00000020 <0,00000005
alfa BHC 20232 20/05/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 <0,00000005
alfa Clordano 20232 20/05/2021 ﬁf L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005
beta BHC 20232 20/05/2021 mg/L 0,00000003 0,00000021 <0,00000003
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INACAL
LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL 4y - Pt
ORGANISMO DE ACREDITACION INACAL - DA o O VX
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INFORME DE ENSAYO: 27944/2021

N2ALS LS 258066/2021-1.1
Fecha de Muestreo 18/05/2021
Hora de Muestreo 11:30:00
Tipo de Muestra Aguas Superficizles
Identificacién RNari2
Parédmetro :;I:: F::::v:e Unidad Lo a Resultado
delta BHC 20232 | 20/05/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006
Dieldrin 20232 | 20f05/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 <0,00000005
Endosulfén | 20232 | 20/05/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005
Endosulfin 1l 20232 | 20/05/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005
Endosulfdn Sulfato 20232 | 20/05/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 <(J,00000005
Endrin 20232 | 20/05/2021 mg{ L 0,00000004 0,00000020 < 0,00000004
Endrin Aldehida 20232 | 20/05/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < (1,00000005
Endrin Cetona 20232 | 20/05/2021 mg/L D,DDUI}DU'E-S‘ 0,00000020 < 0,00000005
Gamma Clordano 20232 | 20/05/2021 “mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005
Heptacloro 20232 | 20/05/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006
Heptacloro Epdxido (Isdmero B) 20232 | 20/05/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006
Lindano (gamma BHC) 20232 | 20/05/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006
Metoxicloro 20232 | 20/05/2021 mg/L 0,00000003 0,00000024 <0,00000003
Aldrin + Dieldrin 20232 | 20/05/2021 mg/L 0,00000006 0,00000042 < 0,00000006
Heptacloro + Heptacloro Epdxid 20232 | 20/05/2021 mg/L 0,00000004 0,00000040 <(,00000004
Clordano 20232 | 20/05/2021 mg/L 0,00000007 0,000000492 < 0,00000007
Endosulfdn 20232 | 20/05/2021 mg/L 0,00000012 0,00000060 < 0,00000012
DDT (Suma de 4,4™- DDD y 4,4'- DDE) 20232 | 20/05/2021 mE.fL 0,00000009 0,00000045 < 0,00000009
005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFIA - Pesticidas Organofosforados
Dimetoato 12964 | 24/05/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 <0,0000012
Disulfoton 12964 | 24/05/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 <0,0000012
Famfur 12964 | 24/05/2021 me/L 0,0000012 0,0000120 <0,0000012
Forato 12964 | 24/05/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 <0,0000012
Malation 12964 24/05/2021 mg/fL 0,0000012 0,0000120 <0,0000012
Metil Paration 12964 | 24/05/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 <0,0000012
0,0,0-Trletil tiofésforo tioato 12964 | 24/05/2021 mp/L 0,0000012 0,0000120 <0,0000012
Paration 12964 | 24/05/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 <0,0000012
Sulfotep 12964 | 24/05/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 <0,0000012
Tionazlndn 12964 | 24/05/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012
007 ENSAYOS DE METALES - Metales Totales por ICP MS
Plata (Ag) 20237 | 20/05/2021 mg/L 0,00008 0,00030 <0,00008
Aluminio [Al} 20237 | 20/05/2021 mg/L 0,003 0,011 0,544
Arsénico (As) 20237 | 20/05/2021 mg/L 0,0001 0,0006 0,0007
Boro (B) 20237 | 20/05/2021 mg/L 0,003 0,012 <0,003
Bario (Ba) 20237 | 20/05/2021 mg/L 0,0006 0,0014 0,0345
Berilio (Be) 20237 | 20/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 <0,0002
Bismuto (Bi) 20237 | 20/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 <0,0002
Calclo (Ca) 20237 | 20/05/2021 mgfL 0,10 0,25 26,90
Cadmio (Cd) 20237 | 20/05/2021 mg/L 0,00010 0,00025 <0,00010
Cobalto (Co) 20237 | 20/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 0,0005
Crama (Cr) 20237 | 20/05/2021 mg/L 0,0007 0,0012 0,0024
Cobre (Cu) 20237 | 20/05/2021 me/fL 0,0003 0,0009 0,0015
Hierro (Fe) 20237 | 20/05/2021 mg/L 0,016 0,048 0,626
Mercurio (Hg) 20237 | 20/05/2021 mg/L 0,00005 0,00010 <0,00005
Polasio (K) 20237 | 20/05/2021 mg/L 0,02 0,05 0,49
Litlo (L) 20237 | 20/05/2021 mgfL 0,0007 0,0013 0,0021
Magneslo (Mg) 20237 20765}2021 mg/L 0,002 0,012 2,645
Manganeso (Mn) 20237 | 20/05/2021 mg/L 0,0002 0,0005 0,0265
Molibdeno (Mo) 20237 | 20/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 0,0005
Sodio (Na) 20237 | 20/05/2021 me/L 0,01 0,02 0,98
Niguel (Ni) 20237 | 20/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 0,0012
Plomo (Pb) 20237 | 20/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 0,0015
Antimonio (5b) 20237 | 20/05/1021 mg/L 0,0002 0,0004 <0,0002
Selenio (Se) 20237 | 20/05/2021 mg/L 0,0006 0,0014 <(0,0006
Silicio (51) 20237 | 20/05/2021 mg/L 0,10 0,39 B,ﬁ
Estafio (Sn) 20237 | 20/05/2021 mg/L 0,0002 0,0005 <0,0002
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ORGANISMO DE ACREDITACION INACAL - DA
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INFORME DE ENSAYO: 27944/2021

N2 ALS LS 258068/2021-1.1
Fecha de Muestreo 18/05/2021
Hora de Muestreo 11:30:00
Tipo de Muestra Aguas Superficiales
Identificacion RNari2
Parametro :1:2 F:::‘:yie Unidad Lo L Resultado
Estrontio (5r) 20237 | 20/05/2021 mgfL 0,00020 0,00049 0,1841
Titanio [Ti) 20237 | 20/05/2021 meg/L 0,0005 0,0013 0,0119
Talio (T} 20237 | 20/05/2021 mpfL 0,0002 0,0004 <(,0002
Uranio (U) 20237 | 20/05/2021 meg/L 0,0002 0,0004 <0,0002
Vanadio (V) 20237 | 20/05/2021 mg/L 0,0002 0,000 0,0022
Zinc (Zn) 20237 | 20/05/2021 me/L 0,008 0,020 < 0,008
N2 ALS LS 25B068/2021-1.1
Fecha de Muestreo 18/05/2021
Hora de Muestreo 11:30:00
Tipo de Muestra Aguas supericiales
Identificacién RANari2
Pardmetro :i:ft FEE:::\!? Unidad LD L Resultado
015 ENSAYDS MICROBIOLOGICOS

Imormes Termololerantes [ 12146 | 19/05/2021 | NMP/100mL | 1,8 [ | 700

N2 ALS LS 258069/2021-1.1
Fecha de Muestreo 18/05/2021
Hora de Muestreo 08:45:00
Tipo de Muestra Aguas Superficiales
Identificacidn RANaraG
Pardmetro :‘:ft F::::v? Unidad o 1 Resultado
003 ENSAYOS FISICOQUIMICOS
Aceites y Grasas 70493 | 22/05/2021 mg/L 0,100 0,400 <(0,100
ﬁ:;;’;“ Blogumica de Dugann 12413 | 19/05/2021 me/L 2 5 <2
Fasforo Total 10818 | 25/05/2021 mg P/L 0,007 0,018 0,024
Nitrdgeno Amaoniacal 11620 | 22/05/2021 mg NH3-N/L 0,008 0,019 <0,008
Nilrégeno Total 11636 | 25/05/2021 mg N/L 0,024 0,071 0,343
Sdlidos Suspendidos Totales 20242 | 20/05/2021 mg/L 3 5 41
Sulluros 11652 | 23/05/2021 mg/L 0,0010 0,0020 <0,0010
003 ENSAYOS FISICOQUIMICOS -Aniones por Cr afia lonica
Nitratos, NO3- 8100 | 19/05/2021 | mgNO3-/L | 0,009 0,023 | 0,804
Nitratos, (como N] 8100 | 19/05/2021 | mgNO3-N/L | 0,002 0,005 | 0,182
005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFIA - Pesticidas Organoclorados
4,4'-DDD 20232 | 20/05/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < (0,00000006
4,4"- DDE 20232 | 20/05/2021 mg/L 0,00000004 0,00000024 < 0,00000004
4,4'-DDT 20232 | 20/05/2021 mgfL 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006
Aldrin 20232 | 20/05/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 <0,00000005
alfa BHC 2_(_]132 20/05/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005
alfa Clordano 20232 | 20/05/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005
eta BHC 20232 | 20/05/2021 mg/L 0,00000003 0,00000021 <0,00000003
delta BHC 20232 | 20/05/2021 mgfL 0,00000006 0,00000024 < (,00000006
Dieldrin 20232 | 20/05/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005
Endosulfén | 20232 | 20/05/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < (0,00000005
Endosulfén Il 20232 | 20/05/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005
Endosulfén Sulfato 20232 | 20/05/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < (,00000005
Endrin 20232 | 20/05/2021 mefL 0, D_M_me 0,00000020 <0,00000004
Endrin Aldehido 20232 | 20/05fi021 mg/fL 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005
Endrin Cetona 20232 | 20/05/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005
Gamma Clordano 20232 | 20/05/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < (0,00000005
Heplacloro 20232 | 20/05/2021 me/L 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006
Heplacloro Epdxido (Isdmero B) 20232 | 20/05/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < (,00000006
Lindano (gamma BHC) 20232 | 20/05/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < (),00000006
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INFORME DE ENSAYO: 27944/2021

N2ALSLS 258069/2021-1.1
Fecha de Muestreo 18/05/2021
Hora de Muestreo 08:45:00
Tipo de Muestra Aguas Superficiales
Identificacién RANarab
Parametro :1‘;1 F::rv‘:“ Unidad o ) Resultado
Meloxicloro 20232 | 20/05/2021 mg/L 0,00000003 0,00000024 <0,00000003
Aldrin + Dieldrin 20232 | 20/05/2021 mg/L 0,00000006 0,00000042 <(,00000006
Heptacloro + Heptacloro Epdsido 20232 | 20/05/2021 mg/fL 0,00000004 0,00000040 < 0,00000004
Clordano 20232 | 20/05/2021 mg/L 0,00000007 0,00000042 < 0,00000007
Endosulfin 20232 | 20/05/2021 mg/L 0,00000012 0,00000060 <0,00000012
DOT (Suma de 4,4'- DDD y 4,4'- DDE) 20232 | 20/05/2021 m?.-"L 0,00000009 0,00000045 < 0,00000009
005 ENSAYODS POR CROMATOGRAFIA - Pesticidas Organofosforados
Dimetoato 12964 24/05/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 <0,0000012
Disulfoton 12964 | 24/05/2021 mg/L 0,00WH 0,0000120 <0,0000012
Famfur 12964 24/05/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 <0,0000012
Foralo 12964 | 24/05/2021 mgL 0,0000012 0,0000120 <0,0000012
Malation 12964 | 24/05/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 <0,0000012
Metil Paration 12964 | 24/05/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 <(0,0000012
0,0,0-Trietil tiefdsforo tioato 12964 | 24/05/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012
Paration 12964 24/05/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 <0,0000012
Sulfotep 12964 | 24/05/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 <0,0000012
Tlonazindn 12964 | 24/05/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 <0,0000012
007 ENSAYDS DE METALES - Metales Tolales por ICP M5
Plata (Ag) 20237 | 20/05/2021 mg/L 0,00008 0,00030 <0,00008
Aluminio (Al) 20237 | 20/05/2021 mg/fL 0,003 0,011 0,790
Arsénico (As) 20237 | 20/05/2021 me/fL 0,0001 0,0006 0,0006
Boro (B) 20237 | 20/05/2021 mg/L 0,003 0,012 < 0,003
Bario (Ba) 20237 | 20/05/2021 mg/L 0,0006 0,0014 0,0268
Berilio (Be) 20237 | 20/05/2021 mg/fL 0,0002 0,0004 <0,0002
Bismuto (Bi) 20237 zo}'u‘s?ﬁn mg/L 0,0002 0,0004 <0,0002
Calcio (Ca) 20237 | 20/05/2021 mgfL 0,10 0,25 30,20
Cadmio (Cd) 20237 | 20/05/2021 mg/L 0,00010 0,00025 <(,00010
Cobalto {Co) 20237 | 20/05/2021 mgfL 0,0002 0,0004 0,0005
Cromo (Cr) 20237 | 20/05/2021 mgfL 0,0007 0,0012 0,0013
Cobire {Cu! 20237 | 20/05/2021 ms'_."L 0,0003 0,0009 0,0014
Hierro (Fe, 20237 | 20/05/2021 mg/L 0,016 0,048 0,844
Mercurio (Hg) 20237 | 20/05/2021 me/L 0,00005 0,00010 <0,00005
Potasio (K) 20237 20/05/2021 mg/L 0,02 0,05 0,58
Litio (U) 20237 | 20/05/2021 mg/L 0,0007 0,0013 0,0021
Aagnesio (Mg) 20237 | 20/05/2021 mg/L 0,002 0,012 2,403
Manganeso (Mn) 20237 | 20/05/2021 mg/L 0,0002 0,0005 0,0339
Molibdeno (Ma) 20237 | 20/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 0,0004
Sodio (Na) 20237 | 20/05/2021 mg/L 0,01 0,02 0,63
Niguel [Ni) 20237 | 20/05/2021 mE{'_L 0,0002 0,0004 0,0012
Plomo (Pb) 20237 | 20/05/2021 mg/fL 0,0002 0,0004 0,0009
Antimonio [Sb) 20237 | 20/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002
Selenio (Se) 20237 | 20/05/2021 mg/L 0,0006 0,0014 < 0,0006
Silicla {Si) 20237 | 20/05/2021 mg/L 0,10 0,39 3,20
Eslaiio (Sn) 20237 | 20/05/2021 mg/L 0,0002 0,0005 <0,0002
Estroncio (5r) 20237 | 20/05/2021 mg/L 0,00020 0,00049 0,1493
Titanio {Ti) 20237 | 20/05/2021 mg/L 0,0005 0,0013 0,0094
Talio (T1) 20237 | 20/05/2021 mE/L 0,0002 0,0004 <0,0002
Uranio (U] 20237 | 20/05/2021 me/L 0,0002 0,0004 <0,0002
Vanadio (V) 20237 | 20/05/2021 me/L 0,0002 0,0004 0,0023
Zinc {Zn) 20237 | 20/05/2021 mg/L 0,008 0,020 < 0,008
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INFORME DE ENSAYO: 27944/2021

N2 ALS LS 258069/2021-1.1
Fecha de Muestreo 18/05/2021
Hora de Muestreo 08:45:00
Tipo de Muestra Aguas Superficiales
Identificacién ANarab
Ref. Fecha de
Parametro Mét. Ensayo Unidad LD La Resultado
| 015 ENSAYOS MICROBIOLOGICOS
[ Coliformes Termotolerantes [ 12146 | 19/05/2021 | NMP/100 mL | 1,8 [ | 1400
Observaciones

. LD: Limite de deleccidn.

° LQ: Limite de cuantificacidn,

- Los resultados que se encuentren por debajo del Limite de Cuantificacidn, no aplican para comparativos de consistencia.

. Las fechas de ejecucidn del andlisis para los ensayos en camporealizados por ALS LS Peri S.A.C., se refiere a las fechas Indicadas como fecha de muestreo.
Mo Aplica para datos proporcionados por el cliente.

. Ref. Mét.: Cddigo interno que referencia a la metodologia de andlisis.
- Los Coliformes Termotolerantes equivalen a decir Coliformes Fecales, de acuerdo al SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 9221 €-1, 23rd Ed. 2017.
DESCRIPCION Y UBICACION GEOGRAFICA DE LAS ESTACIONES DE MIONITOREO
Estaclén de Resp.del Tipo de Fecha de Fecha de Wiueackin Condicién dela Descripcién de la Estacién de
Geogrdfica UTM Zona
Muestreo Muestreo Muestra Recepcién Muestreo WGsa4 muestra Muestreo
Aguas Proporcionado o
RMaral Cliente Superficales 19/05/2021 | 18/05/2021 . ciar ef clients Reservado por el cliente
Aguas Proporcionado i
RNari3 Cliente Superficiales 19/05/2021 | 18/05/2021 por ¢l ente Reservado por el cliente
RNari2 Cliente eles 19/05/2021 | 18/05/2021 == s || DBEERIND Reservado por el cliente
Super ficiales por el cliente
Z Aguas Proporcionado .
RNarag Cliente Superficiales 19/05/2021 | 18/05/2021 por el cliente Reservado por el cliente
REFERENCIA DE LOS METODOS DE ENSAYO
:112' Sede Ensayo Método de Referencia Descripcién
Standard Test Method for dimer/trimer of chlorolrilluoroethylene (S-
20493 LME Aceites y Grasas (IR) ASTM D7066-04 (Validado, 2019) 316) Recoverable Oil and Grease and Nonpolar Material by Infrared
Detlermination
8100 LME Aniones por Cromatografia EPA METHOD 300.1 Rev. 1 Determination of Inorganic Anlons in Driking Water by lon
lonica (Validado, 2019) _ Chr graphy
. SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part Multiple-Tube Fermentation Technique for Members ?! the Coliform
12146 LME Coliformes Termotolerantes Group. Fecal Coliform Procedure. Thermatolerant Coliform Test (EC
9221 €1, 23rd Ed.2017 Medium)
Demanda Dioquimica de SMEWW-APHA-AWWA-WEF Parl " "
12413 LME Oxigeno (DBOS) 5210 B, 23rd £4.2017 Biochemical Oxygen Demand (B00): 5-Day BOD Test
10818 | LME Fd’f"[;';‘s‘r‘:f: ;:i:l‘;”"“ EPA METHOD 365.3, 1983 Phosphorous, all forms {Colorimetric Ascorbic Acid, Tvio Reagent)
: EPA Method 6020B Rev. 2 July R
20237 LME Metales Totales por ICP MS (2014) (Validado Maodificado, 2018) Inductively Coupled Plasma - Mass Specirometry
11620 LME Nitrégeno Amoniacal, Amoniaco 150 11732, 2nd. Ed.(Validado, Water quality - Determination of ammonium nitrogen - Methad by flow
(Skalar) 2019) analysis (CFA and FIA) and spectromelric detection
; Water quality - Determination of total nilrogen after UV digestion -
11636 LME Nitrégeno Total (Skalar) 150 29441 1st. Ed.(Validado, 2019) Method using flow analysis (CFA and FIA) and spectrometric detection
20232 LME Pesticidas Organoclorados EER Mﬂ??d.iuell [;;JI:;‘]’ 2,2007, Organochlorine Pesticides by Gas Cromalography
¥ EPA Melhod 8270 E Rev. 6 June. Semivolatile Organic Compounds By Gas Chromatography / Mass
12964 LME Pesticidas Organofosforados 2018 Spectrometey
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part
20242 LME Solidos Suspendidos Totales 2540 D, 23rd Ed, 2017. (Validado Solids: Total Suspended Solids Dried at 103-105°C
2018)
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part ’
11652 LME Sulfuros (Skalar) 4500 S2- 23rd, Ed (Validado, 2019) Sulfide. Gas Dialysis, Automated Methylene Blue Method
Pdg.9 de 10
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACION INACAL - DA
CON REGISTRO N° LE-029
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INFORME DE ENSAYO: 27944/2021

CODIGOS DE AUTENTICIDAD DEL INFORME DE ENSAYO

ALS LS Perti 5.A.C. asegura a sus clientes una completa autenticidad del Informe de Ensayo 27944/2021, para que este informe pueda ser verificado en su totalidad. Para
comprobar la autenticidad de los mismos en la base de datos de ALS LS Perdi S.A.C., visitar el sitio Web wvawv.alsglobal.com e introducir los siguientes cddigos de

autenticidad que se detallan a continuacion:

Estacién de Muestreo N*ALS LS Cédigo tnico de Autenticidad
RNaral 258064/2021-1.1 qpuslit&2460852
RNari3 258066/2021-1.1 upuslité2660852
RiNari2 258068/2021-1.1 lqusiit&2860852
RNara6 258069/2021-1.1 tpuslit&2960852

ALS LS Perii 5.A.C. asegurando la marca y prestigio de su empresa.

COMENTARIOS

LME: Av, Argentina 1859 - Cercado - Lima

"EPA™: U.S. Enviranmental Protection Agency.

"SM": Standard Methods for the Examination of Water and Waslewater.

"ASTM": American Society for Testing and Materials.

£l presente documento es redactado integramente en ALS LS Perdi S.A.C., su alteracidn o su uso indebido constituye delito contra la fe piblica y se regula por las
disposiciones civiles y penales de la materia, queda prohibida la reproduccidn parcial el presente informe, salvo autorizacion escrita de ALS LS Perd 5.A.C.; sdlo es vilido
para las muestras referidas en el presente informe.

Ellote de muestras que incluye el presente informe seré descartado a los 30 dias calendarios de haber ingresado la muestra al laboratorio.

Los resultados de los ensayos no deben ser ulilizados camo una certificacién de conformidad con normas de producto o como certificado del sistemade calidad de fa
entidad que lo produce.

ALS LS Per(i S.A.C. deslinda responsabilidad de la informacidn proporcionada por el cliente.

SiALS LS Peri 5.A.C. no realizd el muestreo, los resullados se aplicaran a la muestra tal cémo se recibid.
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. FOP 048
ALS CADENA DE CUSTODIA - MONITOREOS AGUAS Y/O MUESTRAS ACUOSAS - CLIENTES
N° de Documento Grupo N° Z ‘?‘? o' (m{
Hoja N° de Orden de Servicio N°
Proceso N°
Sede CERCADO 4 Sede AREQUIPA
Av. Repiblica de Argentina 1859 Urb. Industrial Conde, Lima Av. Dolores N® 167 José Luis Bustmante y Rivero, Arequipa
Teléfono: 01- 488 9500 Teléfono: 054-424570
SALME.ServicioalCliente®alsglobal.com SAAREServicioalCliente@alsglobal.com
ENVIAR INFORME DE ENSAYO A; P s
CLIENTE : Autoridad  Neeional did Acyra };7 z
CONTACTO  : Dnaw - n cuaa, r-:,l: pm 5 g
DIRECCION t‘.’./ﬂ'f’r Pio o l e }U” '-?S.J L" “)E} Pn,ol)w"ru‘ Iy g
EMAIL Cppp .2 60 mun- cob. p? i
rr FACTURARA: o . Qr UVESTRA FILTRADA
RAZONSOUAL : A toridad  Meacional dd Magg d 7 .—g Ei
DIECCION & Gl () TaWeIdLS i AP2NS Urhp Plemer H ﬁh ) W
RuC P 205 3 1l B6S 2. 477 H g $
CONTACTO  : PLcLﬁ-}, ferez g 92 2 ? e A g e
WEO0 P se Sgdos J{9 N 33 VNG (S| 4 &
DATOS DEL PROYECTO: 1.9 8 = G X L - EN
PROVECTO  : JTov bnron of L[ ({‘.u(—wlr:(‘f’ A, 0“4 _2-\' E\‘}_- ¥isy g g\ml'% \Z‘h ~§ &
Recursee [ dncos ppamno HEY ~ AAA Hfhlrcl«;b ‘E\l gl | o & il s —,i %
COTIZACION ~ : ‘-4; S 8 5 ;«1 o jﬂ_ Y P (. :f"_\:; _
MUESTREADO POR: T €S5S Sraquedie U&qn 2 A 3 1 A 2 MR g
{ 2z Al & 4 \ i | S’ [ f I b
ESTACION DE MUESTREQ | TiPo de piestr Piysiatind mmm e | <8 Wlal<| A o <=2 4 < MM =- oBSERVACIONES
g Noa 1 | AS [/8-07 [2:us . BIIOIEI 1OP|SRie@ 6] &2 s8ocy
opere | A0 [ 1B-0¥[8 4 |33 90 I&1D|2{Flc|eg g & 252049
Eplace 3 | AS |1B-05ho: 4y ... |8|X|a %,% NEEEER g 8. 25evs¢
(ENexl Z | AS [18-081)1:34 . |2 R ER! B 2rsocs

—

e

i

\_

\

=

OBSERVACIONES :
50 O0wle. \va o (o r @ K {_ A koo 1r s dlia LD v ficey, ok
Lo Ccin(:)orfq L(

DATOS DE ENVIO: (INDICADOS POR EL CLIENTE): DATOS A SER LLENADOS PO EL LAEOZATORID

Envegadopor: locg Saaodlie Ulgns iicanal sl sicsord ol BRI U ) [ 5032580 8 272 iz
Fecha : AR -OF - 2  (ZO5(20 2 vemomm: S 2o ©

Hora (hivmm) : /{_g- i O A Revisado por:

CONDICION DE RECEPCION DE LA MUESTRA (PARA USO DEL LAEORATORIO) : v TR BT
En buen estado: 5i | No Datoy Muestreo Hlanajbg[ib""‘
Recipiente apropiado: Si | No YRllkoen (LAGUS]

Dentro del fiempo de conservacian: | Si | No

Correctamente preservadas ; Si | No

(1} Tipo de muesira:

ASUB=Agu1 Subterrinea, AM=Agua Manantial AT=Agua Termal AS»Agua Suparfical, R=Ao,LaLaguna, Lags, *ALL=Agun de Ulvia,” APL=Agua Pluvial, ARD=Aqua Residual Damé ARL-A Ind LARM=Ag
Residual Municipal AB=Agua de Bebida,” "AP=Agua potable,” *AMS=Agua de Mesa," "AEwAgua B\wmu-\?s-.agua de Piseina, ALA=Agua de Laguna Arufieial AMR=Agua de Mar, ASD=Agua s;hbrexa.ggu;

Salmuera AlR=Agua d¢ Inyaccién y Reinyeccion ACE=Agua de Circulacion o enfi AAC=Agua de A dn para calderas ACL=Agua de Calderas AlX=Agua de Uxiviacion APU=Agua purificada AD=Aceite

Dielicrrico.
(2) Informacian llenada en recepcion de muestras.
{3) Cddigos pardmetros en el POS 01 7-ANEXO 1,
* Agua de lluvia o Agua Pluvial corresponde al tUpo de Agua de Deposicidn Atmosférica
** Agua Polable. Agua de Mesa y Agua Envasada corresponden al tipo de Agua de Bebida,

Revision: 16
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL ( e DA - Pei )

FDT 001 - 01

INFORME DE ENSAYO: 28253/2021

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

Calle Diecisiete Nro. 365 Urb. El Palomar San Isidro Lima Lima

MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL - CUENCA
MAYO - PGIRH

Emitido por: Karin Zelada Trigoso - Luis Rodriguez Carranza

Fecha de Emision: 31/05/2021

Karin Zelada Trigoso

arranza
CQP: 830 CBP: 7856
Personal Signatario - Quimico Personal Signatario - Microbioldgico

Renovacidnde Acreditacidn a ALS LS Per(i S.A.C. mediante registro LE-029
Division - Medio Ambiente

Pdp.1de 12
Fachs 63 Roison: 24042020 Av. Repliblica de Argentina N° 1859, Cercado de Lima - Peri Telf: &511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Pert Telf: (054) 424-570

www.alsgiobal.com



LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL

ORGANISMO DE ACREDITACI

CON REGISTRO N° LE-029

N INACAL - DA

INAGAL )
Ly = Pon

F,

INFORME DE ENSAYO: 28253/2021

FDT Q01 - 02

RESULTADOS ANALITICOS
Muestras delitem: 1

N2 ALS LS 260268/2021-1.0
Fecha de Muestreo 19/05/2021
Hora de Muestreo 07:00:00
Tipo de Muestra Aguas Supericiales
Identificacién RYurad
Parametro ;th F:: ::\f:e Unidad LD La Resultado
003 ENSAYOS FISICOQUIMICOS
Aceites y Grasas 20493 | 24f05/2021 mg/L 0, 100 0,400 <(,100
D da Bioquimica de Oxig,
(DBOS) 12413 | 20/05/2021 mg/L 2 5 <2
Fosloro Tolal 10818 | 25/05/2021 mg P/L 0,007 0,018 0,023
Nitrégeno Amoniacal 11620 | 22/05/2021 mg NH3-N/L 0,008 0,019 <0,008
Nilrégeno Tolal 11636 | 25/05/2021 mg N/L 0,024 0,071 0,272
Sélidos Suspendidos Totales 20242 | 23/05/2021 mg/L 3 5 9
Sulfuros® 11652 | 24/05/2021 mg/L 0,0010 0,0020 <0,0010
003 ENSAYOS FISICOQUIMICOS - Anlones por Cromatografia lonica
Nitratos, NO3- 8100 | 20/05/2021 mg NO3-/L 0,009 0,023 0,606
Nitratos, {como N) 8100 | 20/05/2021 mg NO3-N/L 0,002 0,005 0,137
005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFIA - Pesticidas Organoclorados
4,4"- DDD 20232 | 21/05/2021 meg/L 0,00000006 | 0,00000024 <0,00000006
4,4~ DDE 20232 | 21/05/2021 mg/L 0,00000004 | 0,00000024 <0,00000004
4,4'- DDT 20232 | 21/05/2021 mg/L 0,00000006 | 0,00000024 <0,00000006
Aldrin 20232 | 21/05/2021 mg/L 0,00000005 | 0,00000020 < 0,00000005
alfa BHC 20232 | 21/05/2021 mg/L 0,00000005 | 0,00000020 <0,00000005
alfa Clordano 20232 | 21/05/2021 mgfL 0,00000005 | 0,00000020 < 0,00000005
beta BHC 20232 | 21/05/2021 mg/L 0,00000003 | 0,00000021 < 0,00000003
delta BHC 20232 | 21/05/2021 mg/L 0,00000006 | 0,00000024 < 0,00000006
Dieldrin 70232 | 21/05/2021 mglL 0,00000005 | 0,00000020 <0,00000005
Endosulfan | 20232 | 21/05/2021 me/L 0,00000005 | 0,00000020 < 0,00000005
Endosulldn 11 20232 | 21/05/2021 mg/L 0,00000005 | 0,00000020 <0,00000005
Endosulfan Sulfato 20232 | 21/05/2021 ma/L 0,00000005 | 0,00000020 <0,00000005
Endrin 20232 | 21/05/2021 mg/L 0,00000004 | 0,00000020 < 0,00000004
Endrin 20232 | 21/05/2021 mgfL 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005
Endrin Cetona 20232 | 21/05/2021 mg/L 0,00000005 | 0,00000020 < 0,00000005
Gamma Clordano 20232 | 21/05/2021 me/l 0,00000005 | 0,00000020 <0,00000005
Heptacioro 20232 | 21/05/2021 mg/L 0,00000006 | 0,00000024 <0,00000006
Heplacloro Epoxido ({Isomero B] 20232 | 21/05/2021 mg/L 0,00000006 | 0,00000024 < 0,00000006
Lindano (gamma BHC) 20232 | 21/05/2021 mg/L 0,00000006 | 0,00000024 < 0,00000006
Metoxicloro 20232 | 21/05/2021 mg/L 0,00000003 | 0,00000024 <0,00000003
Aldrin + Dieldrin 20232 | 21/05/2021 mg/L 0,00000006 | 0,00000042 < 0,00000006
Heptacloro + Heptacloro Epdxido 20232 | 21/05/2021 me/fL 0,00000004 | 0,00000040 <0,00000004
Clordano 20232 | 21/05/2021 mg/fL 0,00000007 | 0,00000042 <0,00000007
Endosulfdn 20232 | 21/05/2021 ~ mg/L 0,00000012 | 0,00000060 <0,00000012
DDT (Suma de 4,4°-DDD y 4,4 DDE) 20232 | 21/05/2021 mg/L 0,00000009 | 0,00000045 <0,00000009
005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFIA - Pesticidas Organofosforados
Dimeloato 12964 | 24/05/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 <0,0000012
Disulfe 12964 | 24/05/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 <0,0000012
Famfur 12964 | 24/05/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 <0,0000012
Forato 12964 | 24/05/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 <0,0000012

lati 12964 | 24/05/2021 mg/L_ 0,0000012 0,0000120 <0,0000012
Metil Paration 12964 | 24/05/2021 me/L 0,0000012 0,0000120 <0,0000012
0,0,0-Trietil tiolosforo ticato 12964 | 24/05/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 <0,0000012
Paration 12964 | 24/05/2021 ma/L 0,0000012 0,0000120 <0,0000012
sulfotep 12964 | 24/05/2021 me/L 0,0000012 0,0000120 <0,0000012
Tionazinén 12964 | 24/05/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 <0,0000012
007 ENSAYOS DE METALES - Metales Totales por ICP M5
Plata (Ag) [ 20237 T 22/05/2021 | mg/L | ooo0008 | 0,00030 <0,00008
Aluminio (A} [ 20237 | 22/05/2021 | mg/L | 0003 | 0011 0,219

Pég.2de 12
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INFORME DE ENSAYO: 28253/2021

N2 ALS LS 260268/2021-1.0
Fecha de Muestreo 13/05/2021
Hora de Muestreo 07:00:00
Tipo de Muestra Aguas Superficiales
Identificacién RYurad
Pardmetro :I'I:rt F; ::;ay:.ne Unidad Lo L Resultado
Arsénico (As) 20237 | 22/05/2021 me/L 0,0001 0,0006 0,0008
Boro (B) 20237 | 22/05/2021 mg/L 0,003 0,012 <0,003
Dario (Ba) 20237 | 22/05/2021 mg/L 0,0006 0,0014 0,0431
Berilio (Be) 20237 | 22/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 <0,0002
Bismuto (Bi) 20237 | 22/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 <0,0002
Calcio [Ca) 20237 | 22/05/2021 mg/L 0,10 0,25 34,93
Cadmio (Cd) 20237 | 22/05/2021 mg/L 0,00010 0,00025 <0,00010
Cobalto (Co} 20237 | 22/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 <0,0002
Cromo (Cr) 20237 | 22/05/2021 mg/L 0,0007 0,0012 0,0019
Cobre (Cu) 20237 | 22/05/2021 me/L 0,0003 0,0009 0,0006
Hierro (Fe) - 20237 | 22/05/2021 mg/L 0,016 0,048 0,210
Mercurio {Hg) 20237 | 22/05/2021 mg/L 0,00005 0,00010 <0,00005
Potasio (K) 20237 | 22/05/2021 mg/L 0,02 0,05 0,36
Litio {Li) 20237 | 22/05/2021 mg/L 0,0007 0,0013 <0,0007
Aagnesio (Mg) 20237 | 22/05/2021 mg/L 0,002 0,012 3,529
Manganeso (Mn) 20237 | 22/05/2021 mg/L 0,0002 0,0005 0,0112
Molbdeno {(Mo) 20237 | 22/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 <0,0002
Sodio (Na) 20237 | 22/05/2021 mg/L 0,01 0,02 0,93
Niquel (M) 20237 | 22/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 <0,0002
Plomo (Pb) 20237 | 22/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 0,0005
Antimonio {Sh) 20237 | 22/05/2021 L‘E!L 0,0002 0,0004 <0,0002
Selenio {Se) 20237 | 22/05/2021 mg/L 0,0006 0,0014 <0,0006
Silicio (S1) 20237 | 22/05/2021 mg/L 0,10 0,39 3,80
Estafio {Sn) 20237 | 22/05/2021 mg/L 0,0002 0,0005 <0,0002
Estroncio {5r) 20237 | 22/05/2021 mg/L 0,00020 0,00049 0,1176
Titanio (T1) 20237 | 22/05/2021 me/L 0,0005 0,0013 0,0019
Talio (TI) 20237 | 22/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 <0,0002
Uranio (U) 20237 | 22/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 <0,0002
Vanadio (V) 20237 | 22/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 0,0011
Zinc (Zn) 20237 | 22/05/2021 mg/L 0,008 0,020 < (0,008
N2ALS LS 260268/2021-1.0
Fecha de Muestreo 19/05/2021
Hora de Muestreo 07:00:00
Tipo de Muestra Aguas Superficiales
Identificacién AY¥urad
Pardmetro :!:‘t F::sh:v:e Unidad Lo a Resultado
015 ENSAYOS MICROBIOLOGICOS I
Coliformes Termotolerantes | 12146 | 20/05/2021 | NMP/100mL | 1,8 | — | 49 |
N2ALS LS 260269/2021-1.0
Fecha de Muestreo 19/05/2021
Hora de Muestreo 08:00:00
Tipo de Muestra Aguas Superficiales
Identificacién RYura2
Pardmetro i Facha da Unidad LD La Resultado
Mét. Ensayo

003 ENSAYOS FISICOQUIMICOS
Aceites y Grasas 20493 | 24/05/2021 mg/L 0,100 0,400 < 0,100
ﬁ;‘gfs’;d“ BRouiice idg Dxgsna 12413 | 20/05/2021 mg/t 2 5 <2
Fosforo Total 10818 | 25/05/2021 mg P/L 0,007 0,018 0,027
Nitrégeno Amaniacal 11620 | 22/05/2021 mg NH3-N/L 0,008 0,019 < (0,008

_NELdgeno Total 11636 | 25/05/2021 mg N/L 0,024 0,071 0,353
56lidos Suspentlidos Totales 20242 | 23/05/2021 mgfL 3 5 12
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL ( (c— sara )
ORGANISMO DE ACREDITACION INACAL - DA W , poaaeen’
CON REGISTRO N° LE-029 \No—— e

FDT 001 - 02

INFORME DE ENSAYO: 28253/2021

N2ALS LS 260269/2021-1.0
Fecha de Muestreo 19f05f2021
Hora de Muestreo 08:00:00
Tipo de Muestra Aguas Superficiales
Identificacién RYura2
Parémetro :1:: F:::;av:e Unidad LD La Resultado
Sulfuros [ 11652 | 2a/05/2021 | meg/L [ 00010 | 00000 | <o,000
003 ENSAYOS FISICOQUIMICOS - Ariones por Cromatografia lonica
Nitratos, NO3- 8100 | 20/05/2021 mg NO3-/L 0,009 0,023 0,685
Nitratos, (como N) 8100 | 20/05/2021 mg NO3-N/L 0,002 0,005 0,155
005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFIA - Pesticidas Organotlorados
4,4~ DDD 20232 | 21/05/2021 mg/L 0,00000006 | 0,00000024 <0,00000006
4,4'- DDE 20232 | 21/05/2021 mg/L 0,00000004 | 0,00000024 < 0,00000004
4,4-DDT 20232 | 21/05/2021 mg/L 0,00000006 | 0,00000024 < 0,00000006
Aldrin 20232 | 21/05/2021 mg/L 0,00000005 | 0,00000020 <0,00000005
alla BHC 20232 | 21/05/2021 mg/L 0,00000005 | 0,00000020 <0,00000005
alfa Clordano 20232 | 21/05/2021 mg/L 0,00000005 | 0,00000020 < 0,00000005
beta BHC 20232 | 21/05/2021 mg/L 0,00000003 | 0,00000021 < 0,00000003
delta BHC 20232 | 21/05/2021 me/L 0,00000006 | 0,00000024 < 0,00000006
Dieldrin 20232 | 21/05/2021 mg/L 0,00000005 | 0,00000020 < 0,00000005
Endosulfan | 20232 | 21/05/2021 mg/L 0,00000005 | 0,00000020 < 0,00000005
Endosulian 1l 20232 | 21/05/2021 mg/L 0,00000005 | 0,00000020 <0,00000005
Endosulfan Sulfato 20232 | 21/05/2021 me/L 0,00000005 | 0,00000020 <0,00000005
Endrin 20232 | 21/05/2021 mg/L 0,00000004 | 0,00000020 < 0,00000004
Endrin Aldehido 20232 | 21/05/2021 mg/L 0,00000005 | 0,00000020 < 0,00000005
Endrin Celona 20232 | 21/05/2021 mg/L 0,00000005 | 0,00000020 < 0,00000005
Gamma Clordano 20232 | 21/05/2021 meg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005
Heptacloro 20232 | 21/05/2021 me/L 0,00000006 | 0,00000024 <0,00000006
Heptacloro Epdxido (Isdmero B) 20232 | 21/05/2021 mg/L 0,00000006 | 0,00000024 < (0,00000006
Lindano {gamma BHC) 20232 | 21/05/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 <(,00000006
Metoxicloro 20232 | 21/05/2021 mg/L 0,00000003 | 0,00000024 <0,00000003
Aldrin + Dieldrin 20232 | 21/05/2021 me/L 0,00000006 | 0,00000042 < 0,00000006
Heptacloro + Heptacloro Epdxido 20232 | 21/05/2021 mg/L 0,00000004 | 0,00000040 <0,00000004
Clordano 20232 | 21/05/2021 mg/L 0,00000007 | 0,00000042 <0,00000007
Endosulfdn 20232 | 21/05/2021 mg/fL 0,00000012 | 0,00000060 < 0,00000012
DDT [Suma de 4,4'- DOD y 4,4'- DDE) 20232 | 21/05/2021 mg/L 0,00000009 | 0,00000045 < 0,00000009
005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFIA - Pesticidas Organofosforados
Dimetoato 12964 | 24/05/2021 me/L 0,0000012 0,0000120 <0,0000012
Disulfoton 12964 | 24/05/2021 mglL 0,0000012 0,0000120 <0,0000012
Famfur 12964 | 24/05/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 <0,0000012
Foralo 12964 | 24/05/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 <0,0000012
Malation 12964 | 24/05/2021 me/L 0,0000012 0,0000120 <0,0000012
Metil Paration 12964 | 24/05/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 <0,0000012
0,0,0-Trietil tiofdsforo licato 12964 | 24/05/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 <0,0000012
Paration 12964 | 24/05/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 <0,0000012
Sullotep 12964 | 24/05/2021 me/L 0,0000012 0,0000120 <0,0000012
Tionazinan 12964 | 24/05/2021 me/L 0,0000012 0,0000120 <0,0000012
007 ENSAYOS DE METALES - Metales Totales por ICP MS
Plata (Ag) 20237 | 22/05/2021 malL 0,00008 0,00030 <0,00308
Aluminio {Al 20237 | 22/065/2021 mafL 0,003 0,011 0,226
Arsénico (As! 20237 | 22/05/2021 malL 0,0001 0,0606 0,0008
Boro (B) 20237 | 23/05/2021 ma/L 0,003 0,012 <0,003
Bario (Ba) 20237 | 22/05/2021 mg/L 0,0005 0,0014 0,0464
Berilio (Be) 20237 | 22/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 <0,0002
Bismuto (B) 20237 | 22/05/2021 mE/L 0,0002 0,0004 <0,0002
Calcio (Ca) 20237 | 22/05/2021 mg/L 0,10 0,25 37,57
Cadmio (Cd) 20237 | 22/05/2021 me/L 0,00010 0,00025 <0,00010
Coballo (Co) 20237 | 22/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 <0,0002
Cramo (Cr) 20237 | 22/05/2021 me/l. 0,0007 0,0012 0,0020
Cobre [Cu) 20237 | 22/05/2021 mg/L 0,0003 0,0009 0,0008
Hierro (Fe) 20237 | 22/05/2021 mg/L 0,016 0,048 0,233
Mercurio (Hg) 20237 | 22/05/2021 mg/L 0,00005 0,00010 <0,00005
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL (('( . pe DA - Pori )

ORGANISMO DE ACREDITACION INACAL - DA woulin
CON REGISTRO N° LE-029

FDT 001 - 02

INFORME DE ENSAYO: 28253/2021

N2ALS LS 260269/2021-1.0
Fecha de Muestreo 19/05/2021
Hora de Muestreo 08:00:00
Tipo de Muestra Aguas Supericiales
Identificacién RYura2
Pardmetro :1?; F::shaa\rie Unidad Lo La Resultado
Potasio (K} 20237 | 22/05/2021 me/lL 0,02 0,05 0,41
Litio (L) 20237 | 22/05/2021 mg/L 0,0007 0,0013 < 0,0007
Magnesio (M) 20237 | 22/05/2021 me/L_ 0,002 0,012 3,608
Mang {Mn) 20237 | 22/05/2021 mg/L 0,0002 0,0005 0,0227
Molibdeno (Mo) 20237 | 22/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 0,0005
Sodio (Na) 20237 | 22/05/2021 me/L 0,01 0,02 1,01
Niguel (Ni) 20237 | 22/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 <0,0002
Plomo (Pb) 20237 | 22/05/2021 me/L 0,0002 0,0004 0,0007
Antimonio {Sb) 20237 | 22/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 <0,0002
Selenio (5e) 20237 | 22/05/2021 mg/L 0,0006 0,0014 <0,0006
Silicio (Si) 20237 | 22/05/2021 mg/L 0,10 0,39 3,40
Estaiio (Sn) 20237 | 22/05/2021 mg/L 0,0002 0,0005 <0,0002
Estroncio (Sr) 20237 | 22/05/2021 mg/L 0,00020 0,00049 0,1258
Titanio (Ti) 20237 | 22/05/2021 me/L 0,0005 0,0013 0,0020
Talio (1) 20237 | 22/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 <0,0002
Uranio (U} 20237 | 22/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 <0,0002
Vanadio (V] 20237 | 22/05/2021 mE/L 0,0002 0,0004 0,0012
Zinc (Zn) 20237 | 22/05/2021 mg/L 0,008 0,020 < 0,008
N2 ALS LS 260269/2021-1.0
Fecha de Muestreo 19/05/2021
Hora de Muestreo 08:00:00
Tipo de Muestra Aguas Supericlales
Identificacién RYura2
pardmetro :1:’: F:::’:y‘;“ Unidad o 1a Resultado
015 ENSAYOS MICROBIOLOGICOS
Coliformes Termotolerantes [ 12146 [ 20/05/2021 | nmp/ioomt | 1,8 | — | 1100
N2ALSLS 260270/2021-1.0
Fecha de Muestreo 19/05/2021
Hora de Muestreo 09:00:00
Tipo de Muestra Aguas Superficales
Identificacidn AYura3
Pardmetro :12: F;:;_‘:’ Unidad 0 L Resultado
003 ENSAYOS FISICOQUIMICOS
Aceites y Grasas 20493 | 24/05/2021 mg/L 0,100 0,400 <0,100
?;;g“s';da Rluquitsicx de Oxlgena 12413 | 20/05/2021 mg/L 2 5 <2
Fasforo Total 10818 | 25/05/2021 mg P/L 0,007 0,018 0,015
Nitrégeno Amoniacal 11620 | 22/05/2021 mg NH3-N/L 0,008 0,019 0,058
Nitrégeno Total 11636 | 25/05/2021 mg /L 0,024 0,071 0,475
Sdlidos Suspendidos Totales 20242 | 23/05/2021 mg/L 3 5 25
Sulfuras 11652 | 24/05/2021 mg/L 0,0010 0,0020 <0,0010
003 ENSAYOS FISICOQUIMICOS - Aniones por Cr grafia lonica
Nitratos, NO3- 8100 | 20/05/2021 mg NO3-/L 0,009 0,023 0,935
Nitralos, (como N} 8100 | 20/05/2021 mg NO3-N/L 0,002 0,005 0,211
005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFIA - Pesticidas Organoclorados
4,4"- DDD 20232 | 21/05/2021 ma/L 0,00000006 | 0,00000024 <0,00000006
2,4'- DDE 20232 | 21/05/2021 melL 0,00000004 | 0,00000024 <0,00000004
2,4- DDT 20232 | 21/05/2021 me/L 0,00000006 | 0,00000024 <0,00000006
Aldrin 20232 | 21/05/2021 mg/L 0,00000005 | 0,00000020 <0,00000005
alfa BHC 20232 | 21/05/2021 me/L 0,00000005 | 0,00000020 <0,00000005
alfa Clordano 20232 | 21/05/2021 mg/L 0,00000005 | 0,00000020 <0,00000005
beta BHC 20232 | 21/05/2021 mg/L 0,00000003 | 0,00000021 <0,00000003
Pdg.5 de 12
Faci g6 Rovisen: 2110872020 Av. Repiiblica de Argentina N° 1859, Cercado de Lima - Per( Telf: (511) 488-9500

Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Per(i Telf: (054) 424-570
www.alsglobal.com
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL ({ i A - Peri )
ORGANISMO DE ACREDITACION INACAL - DA A e T
CON REGISTRO N° LE-029 e i

FDT 001 - 02

INFORME DE ENSAYO: 28253/2021

N2ALSLS 260270/2021-1.0
Fecha de Muestreo 19/05/2021
Hora de Muestreo 09:00:00
Tipo de Muestra Aguas Supericiales
Identificacién AYurad
Pardmetro n?‘:f‘ F::sh:v:e Unidad LD Lq Resultado
delta BHC 20232 | 21/05/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 <(0,00000006
Dieldrin 20232 | 21/05/2021 mg/L 0,00000005 | 0,00000020 <0,00000005 |
Endosulfdn 1 20232 | 21/05/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005
Endosulfn I 20232 | 21/05/2021 mg/fL 0,00000005 0,00000020 < (0,00000005
Endosulfdn Sulfato 20232 | 21/05/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < (0,00000005
Endrin 20232 | 21/05/2021 mg/L 0,00000004 0,00000020 < 0,00000004
Endrin Aldehid 20232 | 21/05/2021 mgfL 0,00000005 0,00000020 <0,00000005
Endrin Cetona 20232 | 21/05/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < (,00000005
Gamma Clordano 20232 | 21/05/2021 mefL 0,00000005 | O,00000020 <0,00000005
Heptadoro 20232 | 21/05/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006
Heptadoro Epdxido (Isd 0B) 20232 | 21/05/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006
Lind. (gamma BHC) 20232 | 21/05/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006
M iclora 20232 | 21/05/2021 mg/L 0,00000003 0,00000024 < 0,00000003
Aldrin + Dieldrin 20232 | 21/05/2021 mg/L 0,00000006 0,00000042 <0,00000006
Heptacloro + Heptacloro Epdxido 20232 | 21/05/2021 mg/L 0,00000004 0,00000040 <(,00000004
Clardano 20232 | 21/05/2021 mg/L 0,00000007 0,00000042 <(,00000007
Endosulfan 20232 | 21/05/2021 me/L 0,00000012 0,00000060 <0,00000012
DOT (Suma de 4,4'-DDD y 4,4'- DDE) 20232 | 21/05/2021 mg/L 0,00000009 0,00000045 < (,00000009
005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFIA - Pesticidas Organofosforados
Dimeloata 12964 | 24/05/2021 m&{[ 0,0000012 0,0000120 <0,0000012
Disulfoton 12964 | 24/05/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < (,0000012
Famfur 12964 | 24/05/2021 mgfL 0,0000012 0,0000120 <0,0000012
Forato 12964 | 24/05/2021 mg/L O,UD_QDDIZ 0,0000120 <(0,0000012
Malation 12964 24/05/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012
Metil Paration 12964 | 24/05/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012
0,0,0-Trietil tiofésforo tioato 12964 | 24/05/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 <0,0000012
Paration 12964 | 24/05/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 <(0,0000012
Sulfotep 12964 24/05/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 <(0,0000012
Ti ind 12964 | 24/05/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 <0,0000012
007 ENSAYOS DE METALES - Metales Totales por ICP MS
Plata (Ag) 20237 | 22/05/2021 mg/L 0,00008 0,00030 < 0,00008
Aluminio [Al) 20237 | 22/05/2021 mg/L 0,003 0,011 0,469
Arsénico (As) 20237 | 22/05/2021 mg/L 0,0001 0,0006 0,0017
Boro (B) 20237 | 22/05/2021 mg/L 0,003 0,012 <0,003
Bario (Ba) 20237 | 22/05/2021 mg/L 0,0006 0,0014 0,0586
Berilio () 20237 | 22/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 <0,0002
Bismulo (Bi) 20237 | 22/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002
Calcio (Ca) 20237 | 22/05/2021 mg/L 0,10 0,25 43,75
Cadmio (Cd) 20237 | 22/05/2021 mg/L 0,00010 0,00025 < 0,00010
Cobalto (Co) 20237 | 22/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 0,0004
Cromo (Cr) 20237 | 22/05/2021 mg/L 0,0007 0,0012 0.06—33
Cobire (Cu) 20237 | 22/05/2021 me/L 0,0003 0,0009 0,0019
Hierro (Fe) 20237 | 22/05/2021 mg/L 0,016 0,048 0,704
Mereurio (Hg) 20237 | 22/05/2021 me/L 0,00005 0,00010 < 0,00005
Potasio (K) 20237 | 22/05/2021 mg/L 0,02 0,05 1,24
Litio (Li) 20237 | 22/05/2021 “mg/L 0,0007 0,0013 <0,0007
Magnesio (Mg) 20237 2255}1021 mg/L 0,002 0,012 3,849
Manganeso (Mn) 20237 | 22/05/2021L me/L 0,0002 0,0005 0,0824
Molibdeno (Mo) 20237 | 22/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 0.0007
Sodio (Na) 20237 | 22/05/2021 mg/L 0,01 0,02 1,18
Niquel (Ni) 20237 | 22f05/2021 mgfL 0,0002 0,0004 0,0008
Plomo (Ph) 20237 | 22/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 0,0017
Antimonio {Sb) 20237 | 22/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 0,0014
Selenio (5e) 20237 | 22/05/2021 meg/L 0,0006 0,0014 <0,0006
Silicio (S1) 20237 | 22/05/2021 mg/L 0,10 0,39 4,00
Estaiio (5n) 20237 | 22/05/2021 ma/L 0,0002 0,0005 <0,0002
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INFORME DE ENSAYO: 28253/2021

NEALS LS 260270/2021-1.0
Fecha de Muestreo 19/05/2021
Hora de Muestreo 09:00:00
Tipo de Muestra Aguas Superficlales
Identificacidn A¥ura3
Pardmetro :;;: F:::':v‘;“ Unidad 10 1 Resuitado
Estroncio (5r) 20237 | 22/05/2021 mgfL 0,00020 0,00049 0,1507
Titanio (Ti) 20237 | 22/05/2021 mg/L 0,0005 0,0013 0,0050
Talio (T1) 20237 | 22/05/2021 mg/fL 0,0002 0,0004 <0,0002
Uranio (U) 20237 | 22/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 0,0004
Vanadio (V) 20237 | 22/05/2021 me/L 0,0002 0,0004 0,0020
Zinc {2n) 20237 | 22/05/2021 mg/L 0,008 0,020 0,032
N2 ALS LS 260270/2021-1.0
Fecha de Muestreo 19/05/2021
Hora de Muestreo 09:00:00
Tipo de Muestra Aguas Superficiales
Identificacién R¥urad
parémetro :,1:1 F:::':Vie Unidad 1o ta Resultado
lﬂms.«ms MICROBIOLOGICOS _ |
Coliformes Ter antes [ 12146 | 20/05/2021 | NMP/100 mL | 1,8 | 1300 ]
N2ALS LS 260274/2021-1.0
Fecha de Muestreo 19/05/2021
Hora de Muestreo 10:00:00
Tipo de Muestra Aguas Superficlales
Identificacién RMayol
Parametro :I:‘t‘_ F;;sh;‘:" Unidad ) 1 Resultado
003 ENSAYOS FISICOQUIMICOS
Aceites y Grasas 70493 | 24/05/2021 me/L 0,100 0,400 <0,100 |
:’;;;ﬂs';da Vioguiiece; SoOxER 12413 | 20/05/2021 mg/L 2 5 <2
Fésforo Total 10818 | 25/05/2021 mg P/L 0,007 0,018 0,008
Nitrégeno Amaniacal 11620 | 22/05/2021 mpg NH3-N/L 0,008 0,019 <(,008
Nitrdégeno Total 11636 | 25/05/2021 mg NfL 0,024 0,071 0,368
Sélidos Suspendidos Totales 20242 | 23/05/2021 mgfL 3 5 60
Sulfuros 11652 | 24/05/2021 mg/fL 0,0010 0,0020 <0,0010
003 ENSAYOS FISICOQUIMICOS - Aniones por Cromatografia lonica
Nitratos, NO3- 8100 | 20/05/2021 |  mghO3-/L | 0,009 0023 | 0,510
Nitratos, (como N) 8100 | 20/05/2021 |  mpNO3-N/L | 0,002 0,005 | 0,115
005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFIA - Pesticidas Organoclorados
4,4"- DDD 20232 21/05/2021 mE‘(l 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006
4,4'- DDE 20232 | 21/05/2021 mg/L 0,00000004 0,00000024 < 0,00000004
4,4"- DDT 20232 | 21/05/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < (0,00000006
Aldrin 20232 21/05/2021 mg/fL 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005
alfa BHC 20232 21/05/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 <0,00000005
alfa Clordano 70237 | 21/05/2021 mg/L 0,00000005 | 0,00000020 <0,00000005
bela BHC 20232 | 2 l,’ﬂi,’ 2021 mg/L 0,00000003 0,00000021 <0,00000003
delta BHC 20232 | 21/05/2021 mgfL 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006
Dieldrin 20232 | 21/05/2021 meg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005
Endosulfan | 20232 | 21/05/2021 m?fl. 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005
Endosulldn 1l 20232 21/05/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < (0,00000005
Endosulfin Sulfato 20232 | 21/05/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005
Endrin 20232 | 21/05/2021 mg/L 0,00000004 0,00000020 <0,00000004
Endrin Aldehido 20232 | 21/05/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005
Endrin Cetona 20232 | 21/05/2021 me/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005
Gamma Clordano 20232 | 21/05/2021 mefL 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005
Heptacloro 20232 21/05/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 <0,00000006
Heptacloro Epdxido (IsémeroB) 20232 | 21/05/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006
tndano {gamma BHC) 20232 | 21/05/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 <0,00000006
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f = INACAL \

ra
LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL {4‘ { C 134 - Perie
ORGANISMO DE ACREDITACION INACAL - DA A\ - /
CON REGISTRO N° LE-029 \ "
Mopivtre S 0
FDT 001 - 02
INFORME DE ENSAYO: 28253/2021
NEALSLS 260274/2021-1.0
Fecha de Muestreo 19/05/2021
Hora de Muestreo 10:00:00
Tipo de Muestra Aguas Superficiales
Identificacién RAMayol
Pardmetro :1:: F::sh:‘r:e Unildad Lo La Resultado
Metoxicloro 20232 | 21/05/2021 mE/L 0,00000003 | 0,00000024 <0,00000003
Aldrin + Dieldrin 20232 | 21/05/2021 mg/L 0,00000006 | 0,00000042 <0,00000006 |
Heptacloro + Heptadoro Epéxido 20232 | 21/05/2021 mg/L 0,00000004 | 0,00000040 <0,00000004
Clordano 20232 | 21/05/2021 mg/L 0,00000007 | 0,00000042 <0,00000007
Endosulfan 20232 | 21/05/2021 mg/L 0,00000012 | 0,00000060 <0,00000012
DDT (Suma de 4,4™- DDD y 4,4'- DDE) 20232 | 21/05/2021 mg/L 0,00000009 | 0,00000045 <0,00000009
005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFIA - Pestitidas Organofosforados
Dimeloato 12964 | 24/05/2021 me/L 0,0000012 | 0,0000120 <0,0000012
Disulfoton 12964 | 24/05/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 <0,0000012
Famiur 12964 | 24/05/2021 me/L 0,0000012 0,0000120 <0,0000012
Foralo 12964 | 24/05/2021 me/L 0,0000012 0,0000120 <0,0000012
Malali 12964 | 24/05/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 <0,0000012
Metil Paration 12964 24/05/2021 mg_.fL 0,0000012 0,0000120 < [0,0000012
0,0,0-Trietil tiofésforo tioato 12964 | 24/05/2021 mg/L 0,0000012 | 0,0000120 <0,0000012
Paration 12964 | 24/05/2021 mg/L 0,0000012 | 0,0000120 <0,0000012
Sulfolep 12964 | 24/05/2021 mg/L 0,0000012 | 0,0000120 <0,0000012
Tlonazinbn 12964 | 24/05/2021 mg/L 0,0000012 | 0,0000120 |  <0,0000012
007 ENSAYOS DE METALES - Metales Totales por ICP MS
Plata (Ag) 20237 | 22/05/2021 mg/L 0,00008 0,00030 <0,00008
Aluminio (AT} 20237 | 22/05/2021 mg/L 0,003 0,011 1,117
Arsénico (As) 20237 | 22/05/2021 mg/L 0,0001 0,0006 0,0008
Boro {B) 20237 | 22/05/2021 mg/L 0,003 0,012 <0,003
Bario (Ba) 20237 | 22/05/2021 me/L 0,0006 0,0014 0,0337
Berilio (Be} 70237 | 22/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 <0,0002
Bismuto (BI) 20237 | 22/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 <0,0002
Calcio (Ca) 20237 | 22/05/2021 mg/L 0,10 0,25 31,13
Cadmio (Cd) 20237 | 22/05/2021 mg/L 0,00010 0,00025 <0,00010
Cabalto (Co) 20237 | 22/05/2021 mgfL 0,0002 0,0004 0,0006
Cromo (Cr) 20237 | 22/05/2021 me/L 0,0007 0,0012 0,0025
Cobre (Cu) 20237 | 22/05/2021 me/L 0,0003 0,0009 0,0023
Hierro (Fe 20237 | 22/05/2021 mg/L 0,016 0,048 1,283
Mer curio (Hg) 20237 | 22/05/2021 me/L 0,00005 0,00010 <0,00005
Patasio (K 20237 | 22/05/2021 me/L 0,02 0,05 0,95
Litio () 20237 | 22/05/2021 me/L 0,0007 0,0013 0,0019
Magnesio (Mg) 20237 | 22/05/2021 me/L 0,002 0,012 3,045
Manganeso (Mn} 20237 | 22/05/2021 mg/L 0,0002 0,0005 0,0526
Molibdeno (Mo) 20237 | 22/05/2021 me/L 0,0002 0,0004 0,0005
Sodio (Na) 20237 | 22/05/2021 me/L 0,01 0,02 8,52
Niquel (M) 20237 | 22/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 0,0016
Plomo (Pb) 20237 | 22/05/2021 mg/L 0,0002 0,6004 0,0014
Antimonio (Sb) 20237 | 22/05/2021 me/L 0,0002 0,0004 0,0005
Selenio (Se) 20237 | 22/05/2021 me/L 0,0006 0,0014 <0,0006
Silicio (Si) 20237 | 22/05/2021 mg/L 0,10 0,39 4,40
Estaio (Sn) 20237 | 22/05/2021 me/L 0,0002 0,0005 <0,0002
Estronclo (Sr) 20237 | 22/05/2021 mgfL 0,00020 0,00049 0,1930
Titanio {Ti) 20237 | 22/05/2021 mg/L 0,0005 0,0013 0,0129
Tallo {11) 20237 | 22/05/2021 mg/L 0,0002 0,0009 <0,0002
Uranio [U) 20237 | 22/05/2021 me/L 0,0002 0,0004 <0,0002
Vanadio (V) 20237 | 22/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 0,0031
Zinc (Zn} 20237 | 22/05/2021 me/L 0,008 0,020 <0,008
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-~ INACAL
LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL /{ (c— ik - Popt
ORGANISMO DE ACREDITACION INACAL - DA W y,
CON REGISTRO N° LE-029
B Chetnan ™
FDT 001 - 02

INFORME DE ENSAYO: 28253/2021

NZALS LS 260274/2021-1.0
Fecha de Muestreo 19/05/2021
Hara de Muestreo 10:00:00
Tipo de Muestra Aguas Superficiales
Identificacién Riiayol
Ref. Fecha de
Pardmetro Unidad Lo Lo ] Resultado
Mét. Ensayo
015 ENSAYOS MICROBIOLOGICOS |
Imnrmes Ter lerantes [ 12146 | 20/05/2021 | NmMP/100 mL | 1,8 - 700 |
N2ZALSLS 260276/2021-1.0
Fecha de Muestreo 19/05f2021
Hora de Muestreo 11:00:00
Tipo de Muestra Aguas Supericiales
Identificacién AMayo2
Pardmetro Het, Endhiace Unidad Lo L Resultado
Mét, Ensayo
003 ENSAYOS FISICOQUIMICOS
Aceites y Grasas 20493 | 24/05/2021 mg/L 0,100 0,400 <0,100
Demanda Floqmica e Ougeno 12413 | 20/05/2021 meg/L 2 5 2
{DBOS)
Fosforo Total 10818 | 25/05/2021 mg P/fL 0,007 0,018 0,008
Nitrégeno Amoniacal 11620 | 22/05/2021 mg NH3-N/L 0,008 0,019 < 0,008
Nitrdgeno Tolal 11636 | 25/05/2021 mg N/L 0,024 0,071 0,438
Sdlidos Suspendidos Totales 20242 | 23/05/2021 mg/L 3 5 Al
Sulfuros 11652 | 24/05/2021 mg/L 0,0010 0,0020 <0,0010
003 ENSAYOS FISICOQUIMICOS - Anjones por Cr grafia lonica
Nitratos, NO3- 8100 | 20/05/2021 mg NO3-/L 0,009 0,023 0,461
Nitratos, {como N) 8100 | 20/05/2021 mg NO3-N/L 0,002 0,005 0,104
005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFIA - Pesticidas Organoclorados
4,4'-DDD 20232 | 21/05/2021 mg/L 0,00000006 | 0,00000024 < (,00000006
4,4'- DDE 20232 | 21/05/2021 mg/L 0,00000004 0,00000024 < (,00000004
4,4'- DDT 20232 | 21/05/2021 mg/L 0,00000006 | 0,00000024 <0,00000006
Aldrin 20232 | 21/05/2021 meg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005
alfa BHC 20232 | 21/05/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005
alfa Clordano 20232 | 21/05/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005
beta BHC 20232 | 21/05/2021 mg/L 0,00000003 0,00000021 < 0,00000003
delta BHC 20232 | 21/05/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006
Dieldrin 20232 | 21/05/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < (0,00000005
Endosulfdn | 20232 | 21/05/2021 mgfL 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005
Endosulfan 1l 20232 | 21/05/2021 mg/fL 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005
Endosulfn Sulfato 20232 | 21/05/2021 mgfL 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005
Endrin 20232 | 21/05/1021 mg/L 0,00000004 0,00000020 < 0,00000004
Endrin Aldehid 20232 | 21/05/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005
Endrin Cetona 20232 | 21/05/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005
Gi Clordano 20232 | 21/05/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 <0,00000005
Heptacioro 20232 | 21/05/2021 mgfL 0,00000006 | 0,00000024 < (,00000006
Heptacloro Epdxido (Isdmero 8] 20232 | 21/05/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006
Lindano {gamma BHC) 20232 | 21/05/2021 mg/fL 0,00000006 | 0,00000024 < 0,00000006
Metoxicloro 20232 | 21/05/2021 mg/L 0,00000003 0,00000024 < 0,00000003
Aldrin + Dieldrin 20232 | 21/05/2021 mg/L 0,00000006 | 0,00000042 < 0,00000006
Heptacloro + Heptacloro Epdxido 20232 | 21/05/2021 mg/L 0,00000004 0,00000040 < 0,00000004
Clordano 20232 | 21j05/2021 mgfL 0,00000007 | 0,00000042 < 0,00000007
Endosulldn 20232 | 21/05/2021 mgfL 0,00000012 0,00000060 <0,00000012
DDT (Suma de 4,4'-DDD y 4,4'- DDE) 20232 | 21j05/2021 mgfL 0,00000009 | 0,00000045 < 0,00G00009
005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFIA - Pesticidas Organofosforados
Dimetoato 12964 | 24/05/2021 mg/L 0,00600012 0,0000120 <0,0000012
Disulfoton 12964 | 24/05/2021 mpfL 0,0000012 0,0000120 <0,0000012
Famfur 12964 | 24/05/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 <0,0000012
Forato 12964 | 24/05/2021 mgfL 0,0000012 0,0000120 <0,0000012
Malation 12964 | 24/05/2021 megflL 0,0000012 0,0000120 <0,0000012
Metil Paralion 12964 | 24/05/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 <(,0000012
0,0,0-Triclil liofdsforo ticato 12964 | 24/05/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 <(,0000012
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INACAL

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL (((=— e

ORGANISMO DE ACREDITACION INACAL - DA
CON REGISTRO N° LE-029

FDT 001 - 02

INFORME DE ENSAYO: 28253/2021

N2 ALS LS 260276/2021-1.0
Fecha de Muestreo 19/05/2021
Hera de Muestreo 11:00:00
Tipo de Muestra Aguas Superficiales
Identificacién AMaya2
Pardmetro ;e;t F::::y? Unidad 1+] a Resultado
Paration 12964 | 24/05/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,5000012
Sulfotep 12964 24/05/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 <0,0000012
Tionazindn 12964 | 24/05/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 <0,0000012
007 ENSAYDS DE METALES - Metales Totales por ICP MS

Plata [Ag) 20237 | 22/05/2021 mg/L 0,00008 0,00030 <0,00008
Aluminio [Al) 20237 | 22/05/2021 mg/L 0,003 0,011 1,104
Arsénico (As) 20237 | 22/05/2021 mg/L 0,0001 0,0006 0,0010
Boro (B) 20237 | 22/05/2021 mg/L 0,003 0,012 <0,003
Barlo {Ba) 20237 | 22/05/2021 mg/L 0,0006 0,0014 0,0363
Berilio {Be) 20237 | 22/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 <0,0002
Bismulo (Bi) 20237 | 22/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 <0,0002
Calcio (Ca) 20237 | 22/05/2021 mg/L 0,10 0,25 31,25
Cadmio (Cd) 20237 | 22/05/2021 mg/L 0,00010 0,00025 < (0,00010
Caobalto (Co) 20237 | 232/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 0,0006
Cromo (Cr) 20237 | 22/05/2021 mg/L 0,0007 0,0012 0,0023
Cobre (Cu) 20237 | 22/05/2021 mg/L 0,0003 0,0009 0,0023
Hierro (Fe) 20237 | 22/05/2021 mg/L 0,016 0,048 1,300
Mercurlo (Hg) 20237 | 22/05/2021 mg/L 0,00005 0,00010 < 0,00005
Potasio [K) 20237 | 22/05/2021 mgjt 0,02 0,05 0,96
Litio (L) 20237 | 22/05/2021 mg/L 0,0007 0,0013 0,0018
Magnesio (Mg) 20237 | 22/05/2021 mg/L 0,002 0,012 3,022
Mang. (Mn) 20237 | 22/05/2021 mg/L 0,0002 0,0005 0,0563
Malibdeno (Mo) 20237 | 22/05/2021 mp/L 0,0002 0,0004 0,0006
Sodio (Na) 20237 | 22/05/2021 mg/L 0,01 0,02 7,54
Niquel (Ni] 20237 | 22/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 0,0015
Plomo (Pb) 20237 | 22f05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 0,0014
Antimonio (Sb) 20237 | 22/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 <0,0002
Selenio (Se) 20237 | 22/05/2021 mg/L 0,0006 0,0014 <0,0006
Silicio {5i) 20237 | 22/05/2021 mgfL 0,10 0,39 3,90
Estaiio (Sn) 20237 | 22/05/2021 mgfL 0,0002 0,0005 <0,0002
Estroncio (5r) 20237 | 22/05/2021 mgfL 0,00020 0,00049 0,1857
Titanio {Ti) 20237 | 22/05/2021 mgfL 0,0005 0,0013 D,Olﬁ
Talio (T1) 20237 | 22/05/2021 mefl 0,0002 0,0004 <0,0002
Uranio {U) 20237 | 22/05/2021 mg/fL 0,0002 0,0004 <0,0002
Vanadio (V) 20237 | 22/05/2021 mefL 0,0002 0,0004 0,0031
Zinc (Zn) 20237 | 22/05/2021 mg/L 0,008 0,020 0,028
N2 ALS LS 260276f2021-1.0
Fecha de Muestreo 19/05/2021
Hora de Muestreo 11:00:00
Tipo de Muestra Aguas Superiiciales
|dentificacidn AMayo2
Pardmetro :'I:ft F;:::vie Unidad Lo g Resultado
015 ENSAYOS MICROBIOLOGICOS

Coliformes Termotolerantes | 12146 | 20/05/2021 | NMP/100mL | 1,8 | - | 790

Observaciones

® |*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA.

. LD: Limite de deteccidn.
LQ: Limite de cuantificacidn.

. Los resultados que se encuentren por debajo del Limite de Cuantificacidn, no aplican para comparativos de consistencia.

® Las fechas de ejecucidn del andlisis para los ensayos en campoa realizados por ALS LS Perd 5.A.C., serefiere alas fechas indicadas como fecha de muestreo.
Mo Aplica para dalos proporcionados por el chente.

*  Ref. Mét.: Cédigo interno que referencia a la metodologia de andlisls.

. Los Coliformes Termotolerantes equivalen a decir Coliformes Fecales, de acuerdo al SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 9221 E-1, 23rd Ed. 2017,
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL (( o A - Pt )
ORGANISMO DE ACREDITACION INACAL - DA —- paney
CON REGISTRO N° LE-029 P

FDT 001 - 02

INFORME DE ENSAYO: 28253/2021

DESCRIPCION Y UBICACION GEOGRAFICA DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO

Estacién de Resp.del |  Tipo de Fechade | Fechade | U:’:&:"STM Jona | Condiién dela |  Descripdén dela Estacién de
Muestreo Muestreo Muestra Recepcidn Muestreo OBWGSN muestra Muestreo
y Apuas B . Proporcionado
R¥urad Cliente Sugerficiales 20/05/2021 | 19/05/2021 - por o cliente Reservado por el cliente
’ Aguas Proporcionado ;
RYura2 Cliente Superficiales 20/05/2021 | 19/05/2021 poralclante Reservado por ¢l cliente
Aguas Proporcionado "
-— — (|
RYura3 Cliente Superficiales 20/05/2021 | 19/05/2021 for el clente Reservado por el ciente
Aguas Proporcionado :
RMayol Cliente Superfidales 20/05/2021 | 19f05f/2021 por el cliente Reservado por el cliente
; Aguas Propercionado m
e - |
RMayo2 Cliente Superficiales 20/05/2021 | 19/05/2021 por el cliente Reservado por el cliente
REFERENCIA DE LOS METODOS DE ENSAYO
{*) Los resultados oblenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA,
:1';: Sede Ensayo Método de Referencia Descripcidn
Standard Test Method for dimer/trimer of chlorotrifluoroethylene (S-
20493 LME Aceites y Grasas (IR) ASTM D7066-04 (Validado, 2019) 316) Recoverable Oil and Grease and Nonpolar Material by Infrared
Determination
4100 LME Aniones por Cromatografia EPA METHOD 300.1 Rev. 1 Delermination of Inorganic Anions in Driking Water by lon
lonica (validado, 2019) Chromalography
] SMEWW-APHA-AWWA-WEE Part Multiple-Tube Fermentation Technique for Members pr the Coliform
12146 LME Coliformes Termotolerantes Group. Fecal Coliform Procedure. Thermotolerant Coliform Test (EC
9221 E 1, 23rd Ed.2017 Medium)
Demanda Bloquimica de SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part i £ .
12413 LME Oxlgeno (DBOS) 5210 B, 23rd £6.2017 Biochemical Oxygen Demand (BOD): 5-Day BOD Test
10818 | ME F‘s‘f"[?:i;‘:::’: 1'_2::3’"“"‘ EPA METHOD 365.3, 1983 Phospharous, all forms {Colorimelric Ascorbic Acid, Two Reagent)
EPA Method 60208 Rev, 2 July .
|| -
20237 LME Melales Totales por ICP MS (2014) [Validado Modificado, 2018} Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry
11620 IME Nitrégeno Amoniacal, Amonlaco 150 11732, 2nd. Ed.(Validado, Water quality - Determination of nitrogen - Method by flow
{Skalar) 2019) analysis (CFA and FIA) and spectrametric detection
; - Waler qualily - Determination of total nitrogen after UV digestion -
11636 LME Nitrdgeno Total (Skalar) 150 29441 ist. Ed.(Validado, 2019) Method using flow analysis (CFA and FIA) and spectrometric detection
20232 | e Pesticidas Organaclorados EPR Me“{‘sd,ﬂugf g'u':‘;‘; 32007 Organochlorine Pesticides by Gas Cromatography
. EPA Method B270 E Rev. 6 June, Semivolatile Organic Compounds By Gas Chromatography / Mass
12964 LME Pesticidas Organofosforados 2018 Specirometry
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part
20242 LME Sdlidos Suspendidos Totales 2540 D, 23rd Ed, 2017. (Validado Solids: Total Suspended Solids Dried at 103-105°C
2018}
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part .
11652 LME Sulfuros (Skalar) 4500 52-E 23rd. Ed (Validado, 2019) Sulfide.Gas Dialysis, Aulomated Methylene Blue Method
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part .
-
11652 LME Sulfuros [Skalar) 4500 S2-E 23rd. Ed (Validado, 2019) Sulfide. Gas Dialysis, Automated Methylene Blue Method

CODIGOS DE AUTENTICIDAD DEL INFORME DE ENSAYO

ALS LS Per(i 5.A.C. asegura a sus clientes una completa autenticidad delInforme de Ensayo 28253/2021, para que este informe pueda ser verificado en su lotalidad. Para
comprobar la autenticidad de los mismos en la base de datos de ALS LS Perdi 5.A.C,, visitar el sitio Web vnwnw.alsglobal.com e intraducir los siguientes cddigos de

autenticidad que se detallan a continuacion:

Estacién de Muestreo N®ALS LS Cddigo tinkco de Autenticidad
RYurad 260268/2021-1.0 psoolus&2862062
RYura2 260269/2021-1.0 nsoolus&2962062
RYura3 260270/2021-1.0 1500lus&2072062
AMayol 260274/2021-1.0 ss00lus&2472062
AMayol 260276/2021-1.0 1soolus&2672062

ALS LS Pera 5.A.C. asegurando la marca y prestigio de su empresa.
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F INACAL

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL (CS DA - Peri
ORGANISMO DE ACREDITACION INACAL - DA R A
CON REGISTRO N° LE-029 W — o L

FDT 001 - 02

INFORME DE ENSAYO: 28253/2021

COMENTARIOS

LME: Av. Argenltina 1859 - Cercado - Lima

"EPA": U.S. Environmental Protection Agency.

"S§M": Standard Methods for the Examinalion of Water and Wastewater.

“ASTM": American Society for Testing and Materials.

Ei presente documento es redactado integramente en ALS LS Perdi 5.A.C., su alteracidn o su uso indebido constituye delito contra la fe piblica y se regula por las
posiciones civiles y | de la materia, queda prohibida la reproduccién parcial del presente informe, salvo autorizacién escrita de ALS LS PerGS.A. C.; sélo es valdo

para las muestras referidas en el presente informe.

Ellote de muestras que incluye el presente informe serd descartado a los 30 dias calendarios de habier ingresado la muestra al laboratorio.

Los resultados de los ensayos no deben ser ulilizados como una certificacion de conformidad con normas de producto o como cer tificado del sistema de calidad de la

entidad que lo produce.
ALS LS Perd 5.A.C. deslinda responsabilidad de la informacion proporcionada por el cliente.
SPALS LS Perd 5.A.C. no realizd el muestreo, los resultados se aplicaran a la muestra tal como se recibid.
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. FOP 048
ALS CADENA DE CUSTODIA - MONITOREOS AGUAS Y/O MUESTRAS ACUOSAS - CLIENTES
N°de Documente ____ Grupo N° Vil o o P = Z(
Hoja N° 4 Orden de Servicio N®
Proceso N®
Sede CERCADO Sede AREQUIPA
Av. Repiblica de Argentina 1859 Urb. Industrial Conde, Lima Av. Dolores N° 167 José Luis ¥ Rivero, Arequip
Teléfono: 01- 488 9500 Teléfono: 054-424570
SALME ServicicalCliente@alsglobal.com SAAREServicioalCliente2alsglobal.com
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OBSERVACIONES : X suieudd PH Accon (1)
50 owtie, W ceolor con S AT Ao puning e cgionge.
Sf-*-*-f Lerflaecny S (b @ E <otie 4
DATOS DE ENVID: (IRDICADOS POR EL CLIENTE): e 2 DAYOS 4 SER LLEHADDS 0R EL LAEDRATORO
Entregado por: 7{0506 ,_‘}()l_q \JC)‘J\‘J‘G UG(‘(‘\J’ Recibido en Laboratoria por: U (C:?‘_m_ AS T sar A (m
Fecha : jox — O w 29 - feca: 7 0 [y P02 Hoathmm: M~ ~g/ ¢~ T
Hora (hhimm): 7 /' Hiob 'DM_ Revisado por: (o
CONDICION DE RECEFCION DE LA MUESTRA (PARA USO DEL LAGORATORION : A
En buen estado: 5i | No uamuumummﬁmieq é
Recipiente apropiado: Si | No ol b h“'“mi;an(m'l

Dentro del tiempo de conservacidn: | Si | No

Correctamente preservadas : Si | Ne

{1) Tipo de muestra:
ASUB=Agua § inea AM=Ag ial AT=Agua Termal AS=Agua Superficial ReRio,Lelaguna, Lago, "ALL=Agua de Lluvia,"APL=Agu3 Pluvial, ARD-Agua Residual Damé ARl=Ag Indusirial ARM=Agua
Residual Munlcipal AB=Agua d2 Beblda, *AP=Agua patable.” “AMS=Agua de Mesa,"AE=Agua Envasada APS=Agua de Piscina ALA=Agua de Laguna Antificial AMR=Agua da Mar,ASO=Agua Salobre ASA=Agua

Salmuera AlR=Agua de Inyzccidn y Relnyeccidn ACE=Agu3 de Circulacién o enlfriamlento,AAC=Agua de Alimentacidn para caldzrs. ACL=Agya de Calderas ALX=Agua de Lixiviacidn APU=Agua purificada AD=Acelte
Dlaléctrico.
{2) Informacion Henada en recepcion de muestras,

(3) Cédigos pardmetros en el POS 017-ANEXO I,

* Agua de lluvia o Agua Pluvial corresponde al tipo de Agua de Deposicidn Atmosférica
** Agua Patable. Agua da Mesa y Agua Envasada corresponden al tipo de Agua de Bebida.
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL ( Ll - TS X
ORGANISMO DE ACREDITACION INACAL - DA & o )
CON REGISTRO N° LE-029 SRy

e . T -

FDT 001 - 01

INFORME DE ENSAYO: 28618/2021

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

Calle Diecisiete Nro. 355 Urb. El Palomar San Isidro Lima Lima

MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL - CUENCA
MAYO - PGIRH

Emitido por: Karin Zelada Trigoso - Luis Rodriguez Carranza

Fecha de Emisién: 02/06/2021
L lisi/jgrigug‘éarranza

Karin Zelada Trigoso
CQP: 830 CBP: 7856
Personal Signatario - Quimico Personal Signatario - Microbioldgico

Renovacidnde Acreditacidn a ALS LS Perti S.A.C. mediante registro LE-029
Divisidn - Medio Ambiente

Pig.1de 12

Revisibne 1

Fechalo Revson 2402620 Av. Repuiblica de Argentina N° 1859, Cercado de Lima - Per( Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Per(i Telf: (054) 424-570

www.alsglobal.com
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{ f— INACAL N\
LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL { ( e PR Pem
ORGANISMO DE ACREDITACION INACAL - DA \ = e
CON REGISTRO N° LE-029 W i s
A L :4_5 1 1 (N
FDT 001 - 02

INFORME DE ENSAYO: 28618/2021

RESULTADOS ANALITICOS
Muestras delitem: 1
N2 ALS LS 263122/2021-10
Fecha de Muestreo 20/05/2021
Hora de Muestreo 08:00:00
Tipo de Muestra Aguas Superficiales
Identificacién RTloyl
Parametro :ﬂ::. F::::yt;e Unidad [13] Q Resultado
003 ENSAYOS FISICOQUIMICOS
Aceites y Grasas 20493 | 26/05/2021 ma/L 0,100 0,400 <0,100
?;[:gﬁ;;da Bioquimica de Oxigeno 12413 | 22/05/2021 malL 2 c <2
Fasforo Total 10818 | 26/05/2021 mE PIL 0,007 0,018 0,089
Nilrdgeno Amoniacal 11620 | 23/05/1021 mg NH3-N/L 0,008 0,019 0,023
Nilrdgeno Total 11636 | 26/05/2021 mg N/L 0,024 0,071 0,741
Sélidos Suspendidos Tolales 20242 | 24/05/2021 mefL 3 5 <3
Sulfuros 11652 | 26/05/2021 mg/L 0,0010 0,0020 <0,0010
003 ENSAYOS FISICOQUIMICOS - Aniones por Cromatografia lanica
Nitratos, NO3- 8100 21/05/2021 mg NO3-/L 0,009 0,023 1,525
Nitratos, {como NJ 8100 21/05/2021 mg NO3-N/L 0,002 0,005 0,345
005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFIA - Pesticidas Organoclorados
4,4 DDD 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < (1,00000006
4,4'- DDE 20232 | 24/05/2021 mgfL 0,00000004 0,00000024 < 0,00000004
4,4-DDT 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 <(,00000006
Aldrin 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005
alfa BHC 20232 | 24/05/2021 mgfL 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005
alfa Clordano 20232 24/05/2021 mg/fL 0,00000005 0,00000020 <0,00000005
beta BHC 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000003 0,00000021 <(,00000003
delta BHC 30732 | 24/05/2021 | _ me/L ~]70,00000006 | 0,00000024 <0,00000006
Dieldrin 20232 24/05/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 <(,00000005
Endosulfdn | 20232 | 2a/05/2021 me/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005
Endosulfan 1l 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 <(1,00000005
Endosulfdn Sulfato 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < (,00000005
Endrin 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000004 0,00000020 < (0,00000004
Endrin Aldehido 20232 24/05/2021 me/L 0,00000005 0,00000020 <0,00000005
Endrin Cetona 20232 | 24/05/2021 ma/L 0,00000005 0,00000020 < (0,00000005
Gamma Clordano 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005
Heplacloro 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006
Heptacloro Epoxido {Isémero B) 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006
Lindano {gamma BHC) 20232 24/05/2021 mg/fL 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006
Metoxicloro 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000003 0,00000024 <(0,00000003
Aldrin + Dieldrin 20232 24/05/2021 mg/fL 0,00000006 0,00000042 <(,00000006
Heptacloro + Heplacloro Epéxido 20232 | 24/05/2021 mgfL 0,00000004 | 0,00000040 < (1,00000004
Clordano 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000007 0,00000042 < (0,00000007
Endosulldn 20232 24/05/2021 mgfL 0,00000012 0,00000060 <0,00000012
DOT (Suma de 4,4'-00D y 4,4'- DDE) 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000009 0,00000045 <0,00000009
005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFIA - Pesticidas Organofosforados
Dimetoalo 12964 | 24/05/2021 mgfL 0,0000012 0,0000120 <(0,0000012
Disulfoton 12964 | 24/05/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 <(,0000012
Famfur 12964 24/05/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 <0,0000012
Forato 12964 24/05/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 <0,0000012
Malation 12964 | 24/05/2021 mgfL 0,0000012 0,0000120 <0,0000012
tetil Paration 12964 24/05/2021 mE?L 0,0000012 0,0000120 <0,0000012
0,0,0-Triéi'ii tiofdsforo tioato 12964 24/05/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 <(,0000012
Paration 12964 | 24/05/2021 mgfL 0,0000012 0,0000120 <(,0000012
Sulfolep 12964 24/05/2021 me/L 0,0000012 0,0000120 <(0,0000012
Tionazindn 12964 24/05/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 <(,0000012
007 ENSAYOS DE METALES - Metales Totales por ICP M5
Plata (Ag) [ 20237 [ 23/05/2021 | mg/L [ oo00008 | 000030 |  <0.00008
Aluminio_(Al] | 20237_| 23/05/2021 | mg/L | o003 | oo11 | 0,124
Pég.2 de 12
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACION INACAL - DA
CON REGISTRO N° LE-029

|i~;/-{c_:f\|., - \

/

sedlitile ¥,

INFORME DE ENSAYO: 28618/2021

Ne2ALS LS 263122202110
Fecha de Muestreo 20/05/2021
Hora de Muestreo 08:00:00
Tipo de Muestra Aguas Superficiales
Identificacién RTioyl
Pardmetro :"I:i F::::v‘;e Unidad LD La Resultado
Arsénico (As) 20237 | 23/05/2021 mg/L 0,0001 0,0006 0,0005
Boro (B) 20237 | 23f05/2021 mg/L 0,003 0,012 <(0,003
Bario (Ba) 20237 | 23/05/2021 mg/L 0,0006 0,0014 0,0203
Berilio (Be) 20237 | 23/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 <0,0002
Bismulo (8i) 20237 | 23/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 <0,0002
Caldo {Ca) 20237 | 23/05/2021 mg/L 0,10 0,25 42,12
Cadmio (Cd) 20237 | 23/05/2021 mg/L 0,00010 0,00025 < 0,00010
Cobalto (Co) 20237 | 23/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 <0,0002
Cromao (Cr) 20237 | 23/05/2021 mg/L 0,0"557 0,0012 0,0276
Cobre (Cu) 20237 | 23/05/2021 mg/L 0,0003 0,0009 0,0009
Hierro(Fe) 20237 | 23/05/2021 mgfL 0,016 0,048 0,535
Mercurio (Hg) 20237 | 23/05/2021 mg/L 0,00005 0,00010 <0,00005
Potasio (K] 20237 | 23/05/2021 m_'g_ﬂ. 0,02 0,05 0,45
Litio (Li) 20237 | 23/05/2021 mgfL 0,0007 0,0013 0,0017
Magnesio (Mg) 20237 | 23/05/2021 mgfL 0,002 0,012 3,595
Manganeso (Mn) 20237 23/05/2021 mg/L 0,0002 0,0005 0,0159
Molibdeno (Mo) 20237 23!05]2021 mg/L U,OTJEZ 0,0004 0,0018
Sodio [Na) 20237 | 23/05/2021 mg/L 0,01 0,02 2,12
Niguel |Ni) 20237 | 23/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 0,0021
Plomo (Pb) 20237 | 23/05/2021 mgfL 0,0002 0,0004 0,0005
Anti io (Sh) 20237 | 23/05/2021 mgfL 0,0002 0,0004 <0,0002
Selenio (Se) 20237 | 23/05/2021 mg/L 0,0006 0,0014 <(,0006
Silicio (5i) 20237 | 23/05/2021 meg/L 0,10 0,39 2,20
Estaiio [$n) 20237 23/05/2021 mg/L 0,0002 0,0005 0,0009
Estroncio (5r) 20237 | 23/05/2021 ma/L 0,00020 0,00049 0,3736
Titanlo (Ti) 20237 | 23/05/2021 mg/L 0,0005 0,0013 0,0023
Talio (T1) 20237 | 23/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 <0,0002
Uranio (U) 20237 | 23/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002
Vanadio (V) 20237 | 23/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 0,0014
Zinc {Zn) 20237 | 23/05/2021 mgfL 0,008 0,020 <0,008
NeALS LS 263122/2021-1.0
Fecha de Muestreo 20/05/2021
Hora de Muestreo 08:00:00
Tipo de Muestra Aguas Superficiales
Identificacién RTioyl
Parametro :12 F:::l:‘:'e Unidad LD L Resultado
015 ENSAYOS MICROBIOLOGICOS

| Califormes Termotalerantes [ 12146 | 21/05/2021 | NMP/i00mL | 1,8 - | 1100
N2 ALS LS 263146/2021-1.0
Fecha de Muestreo 20/05/2021
Hora de Muestreo 09:00:00
Tipo de Muestra Aguas Superliclales
Identiflcacién RTioy2
Pardmetro I'l:'I:‘l F::r:;e Unidad Lo La Resultado
003 ENSAYOS FISICOQUIMICOS
Aceites y Grasas 20493 | 26/05/2021 mg/L 0,100 0,400 <0,100
(rmsus] Sloguinics. de Oy 12413 | 22/05/2021 meg/L 2 5 <2
Fasforo Total 10818 | 26/05/2021 mg P/L 0,007 0,018 0,071
Nilrégeno Amaniacal 11620 | 23/05/2021 | meNH3-N/L 0,008 0,019 <0,008
Nitrégeno Total 11636 | 26/05/2021 mg N/L 0,024 0,071 0,661
Sdlidos Suspendidos Totales 20242 | 24/05/2021 mg/L i 5 <3

Pag. 3 de 12
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7% INACAL Y\

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL ((c—  vp-res )
ORGANISMO DE ACREDITACION INACAL - DA \o—. G
CON REGISTRO N° LE-029 . -

J

FDT 001 - 02

INFORME DE ENSAYO: 28618/2021

NeALSLS 263146/2021-1.0
Fecha de Muestreo 20/05/2021
Hora de Muestreo 09:00:00
Tipo de Muestra Aguas Supericiales
Identificacién RTioy2
Pardmetro :‘:i F::::vie Unidad LD Lq Resultado
Sulfuros ] 11652 | 26/05/2021 ! mg/L | 0,0010 | 0,0020 | <0,0010
003 ENSAYOS FISICOQUIMICOS - Aniones par Cromatografia lonica
Nitratos, NO3- 8100 21/05/2021 mg NO3-/L 0,009 0,023 1,406
Nitratos, (como N) 8100 21/05/2021 mg NO3-N/L 0,002 0,005 0,318
005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFIA - Pesticidas Organoclorados
4,4'-DDD 20232 | 24/05/2021 mgjL 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006
4,4'- DDE 20232 | 24/05/2021 mE';' L 0,00000004 0,00000024 < 0,00000004
4,4 DDT 20232 24/05/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 <0,00000006
Aldrin 20232 | 24/05/2021 mp/L 0,00000005 0,00000020 <(),00000005
alfa BHC 20232 24/05/2021 me/L 0,00000005 0,00000020 <0,00000005
alfa Clordano 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 <(0,00000005
beta BHC 20232 24/05/2021 mg/L 0,00000003 0,00000021 <0,00000003
delta BHC 20232 | 24/05/2021 mgfL 0,00000006 0,00000024 < (0,00000006
Dieldrin 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005
Endosulfdn | 20232 24/05/2021 mgfL 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005
Endosulfan 11 20232 24/05/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005
Entdosulldn Sulfato 20232 24/05/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < (,00000005
Endrin 20232 24/05/2021 mg/L 0,00000004 0,00000020 < 0,00000004
Endrin Aldehid 20232 | 24/05/2021 me/L 0,00000005 0,00000020 < (1,00000005
Endrin Cetana 20232 | 24/05/2021 mgfL 0,00000005 0,00000020 < (0,00000005
Gamma Clordano 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 <0,00000005
Heptacloro 20232 | 24/05/2021 mg/fL 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006
Heptacloro Epoxido {Isémera B) 20232 | 24/05/2021 mgfL 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006
Undano (gamma BHC) 20232 | 24/05/2021 mgfL 0,00000006 0,00000024 < (,00000006
M icloro 20232 | 24/05/2021 mgL 0,00000003 0,00000024 <0,00000003
Aldrin + Dieldrin 20232 24/05/2021 mefl 0,00000006 0,00000042 < 0,00000006
Heptacloro + Heptacloro Epdxido 20232 | 2a/o05/2021 mg/L 0,00000004 | 0,00000040 <(),00000004
Clordano 20232 | 24/05/2021 mg/fL 0,00000007 0,00000042 < 0,00000007
Endosulfin 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000012 0,00000060 < 0,00000012
DDT (Suma de 4,4'-DDD y 4,4'- DDE) 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000009 0,00000045 < (0,00000009
005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFIA - Peslicidas Organofosforados
Dimetoato 12964 | 24/05/2021 mgfl 0,0000012 0,0000120 <0,0000012
Disulfolon 12964 | 24/05/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 <(,0000012
Famfur 12964 24/05/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 <0,0000012
Foralo 12964 24/05/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 <0,0000012
Malation 12964 24/05/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 <(,0000012
Metil Paration 12964 24/05/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 <0,0000012
0,0,0-Trietil tiofasforo tioato 12964 24/05/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 <0,0000012
Paralion 12964 24/05/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 <(,0000012
Sulfotep 12964 24/05/2021 mg?l_ 0,0000012 0,0000120 <(0,0000012
Tionazindn 17964 24/05/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 <0,0000012
007 ENSAYOS DE METALES - Metales Totales por ICP MS
Plata (Ag) 20237 | 23/05/2021 mg/L 0,00008 0,00030 < 0,00008
Aluminio (Al) 20237 | 23/05/2021 mg/L 0,003 0,011 0,051
Arsénico (As) 20237 | 23/05/2021 mg/L 0,0001 0,0006 <0,0001
Boro (B) 20237 | 23/05/2021 mefL 0,003 0,012 <0,003
Bario (Ba) 20237 | 23/05/2021 mg/L 0,0006 0,0014 0,0187
Berilio (De) 20237 23/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 <0,0002
Bismuto (Bi) 20237 | 23/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 <0,0002
Calcio (Ca) 20237 | 23f05/2021 mg/L 0,10 0,25 40,37
Cadmio {Cd] 20237 | 23/05/2021 mg/L 0,00010 0,00025 <0,00010
Cobalto (Co) 20237 | 23/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 <0,0002
Cromo [Cr) 20237 | 23/05/2021 mg/L 0,0007 0,0012 0,0013
Cobre (Cu) 20237 | 23/05/2021 mg/L 0,0003 0,0009 0,0009
Hierro (Fe) 20237 | 23/05/2021 mg/L 0,016 0,048 0,059
Mercurio (Hg) 20237 | 23/05/2021 mefL 0,00005 0,00010 < 0,00005
Pag. 4 de 12
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INACAL ™\

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL DA - Peti 1

ORGANISMO DE ACREDITACION INACAL - DA ,j
CON REGISTRO N° LE-029 R

INFORME

DE ENSAYO: 28618/2021

Ne ALS LS 263146/2021-1.0
Fecha de Muestreo 20/05/2021
Hora de Muestreo 09:00:00
Tipo de Muestra Aguas Superficiales
Identificacion RTioy2
par&metro :qift F::::;E Unidad o 1a Resultado
Potasio (K) 20237 | 23f05/2021 mg/L 0,02 0,05 0,24
Litio (L) 20237 | 23/05/2021 mg/L 0,0007 0,0013 <0,0007
Magneslo (Mg) 20237 | 23/05/2021 mg/L 0,002 0,012 2,338
Manganeso {Mn) 20237 | 23/05/2021 mgfL 0,0002 0,0005 0,0036
Molibdeno {Mo) 20237 | 23/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 <(,0002
Sodio (Na) 20237 | 23/05/2021 mg/L 0,01 0,02 <0,01
Niguel (Ni) 20237 | 23/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 <0,0002
Plomo (Pb) 20237 | 23/05/2021 mgfL 0,0002 0,0004 <(0,0002
Antimonio {5b) 20237 | 23/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 <0,0002
Selenio (5e) 20237 | 23/05/2021 meg/L 0,0006 0,0014 <0,0000
Silicio (S1) 20237 | 23/05/2021 mgfL 0,10 0,39 1,70
Estafio (Sn) 20237 23/05/2021 mg/L 0,0002 0,0005 0,0009
Estroncio (5r) 20237 | 23/05/2021 me/L 0,00020 0,00049 0,3195
Titanio (Ti} 20237 | 23/05/2021 mgfL 0,0005 0,0013 <0,0005
Talio [T1) 20237 | 23/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 <0,0002
Uranio (U) 20237 | 23/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002
Vanadio (V) 20237 | 23/05/2021 mgfL 0,0002 0,0004 0,0008
Zinc {Zn) 20237 23/05/2021 mg/L 0,008 0,020 <(,008
NeALSLS 263146/2021-1.0
Fecha de Muestreo 20/05/2021
Hora de Muestreo 09:00:00
Tipo de Muestra Aguas Superficiales
Identificacion RTioy2
Parédmetro :1?‘ F:::‘? Unidad [L2] La Resultado
D15 ENSAYOS MICROBIOLOGICOS
Coliformes Termotolerantes [12146 | 21/05/2021 | NMP/100 ml | 18 | | 79
Ne2ALSLS 263148/2021-1.0
Fecha de Muestreo 20f05/2021
Hora de Muestreo 10:00:00
Tipo de Muestra Aguas Superficiales
Identificacién ANegrl
Pardmetro :ﬁift F:::':v? Unidad Lo L Resultado
003 ENSAYOS FISIcOQUIMICOS
Aceltes y Grasas 20493 | 26/05/2021 mefL 0,100 0,100 <0,100
?;;:;;da Bioquimica de Oxigeno 12413 | 22/05/2021 mg/L 2 5 <2
Fasforo Total 10818 | 26/05/2021 mg P/L 0,007 0,018 0,071
Nitrogeno Amaniacal 11620 | 23/05/2021 mg NH3-N/L 0,008 0,019 < (0,008
Nitrogeno Total 11636 | 26/05/2021 me N/L 0,024 0,071 0,438
Solidos Suspendidos Tolales 20242 | 24/05/2021 mg/L 3 5 4
Sulfuros 11652 | 26/05/2021 mg/L 0,0010 0,0020 <0,0010
003 ENSAYOS FISICOQUIMICOS - Anlones por Cromatografia lonica
Nitratos, NO3- 8100 21/05/2021 mg NO3-/L 0,009 0,023 0,559
Nitratos, {como N} 8100 21/05/2021 mg NO3-N/L 0,002 0,005 0,126
005 ENSAYDS FORCROMATOGRAFIA - Pesticidas Organoclorados
4,4'-D0OD 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 <0,00000006
4,4'- DDE 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000004 0,00000024 < 0,00000004
4,4"-DDT 20232 | 24/05/2021 mgfL 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006
Aldrin 20232 | 24/05/2021 mg/lL 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005
alfa BHC 20232 | 24/05/2021 mg/fL 0,00000005 0,00000020 < (,00000005
alfa Clordano 20232 | 24/05/2021 mgfL 0,00000005 0,00000020 <0,00000005
beta BHC 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000003 0,00000021 < 0,00000003
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INFORME DE ENSAYO: 28618/2021

NeALS LS 263148/2021-1.0
Fecha de Muestreo 20/05/2021
Hora de Muestreo 10:00:00
Tipo de Muestra Aguas Superiiciales
Identificacién ANeprl
Pardmetro :‘Ieé't F:::‘:vze Unidad [[}] Lo Resultado
delta BHC 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 <0,00000006
Dieldrin 20232 | 24/05/2021 me/L 0,00000005 0,00000020 <0,00000005
Endosulfédn | 20232 | 24/05/2021 mg/l 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005
Endosullén 1I 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005
Endosulfdn Sulfato 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005
Endrin 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000004 0,00000020 < 0,00000004
Endrin Aldehido 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005
Endrin Cetona 20232 | 24/05/2021 me/L 0,00000005 | 0,00000020 <0,00000005
Gamma Clordano 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000005 | 0,00000020 <0,00000005
Heptacloro 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006
Heptatloro Epdxido (Isémero B) 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 «<0,00000006
Lindano {gamma BHC) 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 <(0,00000006
Metaxicloro 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000003 0,00000024 «<0,00000003
Aldrin + Dieldrin 20232 | 24/05/2021 mEg/fL 0,00000006 0,00000042 < (,00000006
Heptacloro + Heptacloro Epdyido 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000004 0,00000040 <0,00000004
Clordano 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000007 0,00000042 <0,00000007
Endosulfan 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000012 0,00000060 <0,00000012
DDT [Suma de 4,4"- DDD y 4,4'- DDE) 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000009 0,00000045 <0,00000009
005 ENSAYDS POR CROMATOGRAFIA - Pesticidas Organofosforados
Dimet 12964 24/05/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 <0,0000012
Disulfi 12964 | 24/05/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < (0,0000012
Famfur 12964 | 24/05/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 <0,0000012
Forato 12964 24/05/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012
Malation 12964 24/05/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012
Mctil Paralion 12964 | 24/05/2021 me/L 0,0000012 0,0000120 <0,0000012
0,0,0-Trietil tiofésforo lioato 12964 24/05/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 <0,0000012
Paration 12964 | 24/05/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 <0,0000012
Sulfotep 12964 | 24/05/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 <(0,0000012
Tionazindn 12964 24/05/2021 mgfL 0,0000012 0,0000120 < (,0000012
007 ENSAYOS DE METALES - Metales Totales por ICP MS
Plata (Ag) 20237 | 23/05/2021 mg/L 0,00008 0,00030 < 0,00008
Aluminio (A1) 20237 | 23/05/2021 me/L 0,003 0,011 0,079
Arsénico (As) 20237 | 23/05/2021 mg/L 0,0001 0,0006 0,5?]7]5
Boro (B) 20237 | 23/05/2021 mg/L 0,003 0,012 0,016
Bario {Ba) 20237 | 23/05/2021 mg/L 0,0006 0,0014 0,0226
Berilio (Be) 20237 | 23/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002
Bismulto (Bi) 20237 | 23/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002
Calcio (Ca) 20237 | 23/05/2021 mg/L 0,10 0,25 48,17
Cadmio (Cd) 20237 | 23/05/2021 mg/L 0,00010 0,00025 <0,00010
Cobalto (Co) 20237 | 23/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 <EEI-O_02
Cromo (Cr) 20237 | 23/05/2021 mgj!. 0,0007 0,00TI—Z 0,0018
Cobre (Cu, 20237 | 23/05/2021 me/t 0,0003 0,0009 0,0006
Hierro (Fe) 20237 | 23/05/2021 mg/L 0,016 0,048 0,097
Mercurio (Hg) 20237 | 23/05/2021 mg/L 0,00005 0,00010 < 0,00005
Potasio (K 20237 | 23/05/2021 mg/L 0,02 0,05 0,40
Litlo (U) 20237 23{05!2_[!2 1 me/L 0,0007 0,0013 <0,0007
Magnesio (Mg) 20237 | 23/05/2021 mg/L 0,002 0,012 3,742
Manganeso (Mn) 20237 | 23/05/2021 mg/L 0,0002 0,0005 0,0033
Molibdeno (Mo) 20237 | 23/05/2021 mg/L 0,5'002 0,0004 0,0009
Sodio [Na) 20237 | 23/05/2021 mg/L 0,01 0,02 2,04
Niquel (Ni) 20237 | 23/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 0,0005
Plomo (Pb) 20237 | 23/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 0,0019
Antimonio (Sb) 20237 | 23/05/2021 mgfL 0,0002 0,0004 <0,0002
Selenlo [Se) 20237 | 23/05/2021 mg/fL 0,0006 0,0014 <0,0006
Silicio (Si) 20237 | 23/05/2021 me/L 0,10 0,39 2,60
Eslaiio (Sn) 20237 | 23/05/2021 mg/L 0,0002 0,0005 0,0009
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INFORME DE ENSAYO: 28618/2021

N2ALS LS 263148/2021-1.0
Fecha de Muestreo 20/05/2021
Hora de Muestreo 10:00:00
Tipo de Muestra Aguas Superficiales
Identificacién RNegrl
Parametro :‘ﬂ F::?:wie Unidad D 1 Resultado
Estroncio (5r) 20237 | 23/05/2021 mg/L 0,00020 0,00049 0,3403
Titanio (1)) 30237 | 23/05/2021 me/L 0,0005 0,0013 <0,0005
Talio (T1) 20237 | 23/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 <0,0002
Uranio (U) 20237 | 23/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 0,0004
Vanadio (V) 20237 | 23/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 0,0018
Zinc {Zn) 20237 | 23/05/2021 mg/L 0,008 0,020 <0,008
N2ALS LS 263148/2021-1.0
Fecha de Muestreo 20/05/2021
Hora de Muestreo 10:00:00
Tipo de Muestra Aguas Superficiales
Identificacidn RNegrl
Pardmetro Ret Fede e Unidad D L] Resuftado
Mét. Ensayo
015 ENSAYOS MICROBIOLOGICOS |
Coliformes Termotolerantes [ 12146 | 21j05/2021 | NMP/100mt | 1,8 | [ 4,5 |
N2 ALS LS 263149/20211.0
Fecha de Muestreo 20/05/2021
Hora de Muestreo 11:00:00
Tipo de Muestra Aguas Supericiales
Identificacién RNegr2
Pardmetro l:l:ft F:‘::a:vze Unidad LD La Resultado
003 ENSAYOS FISICOQUIMICOS
Aceites y Grasas 20493 | 26/05/2021 mg/L 0,100 0,400 <(,100
Fgg"s';"" Bloquinsica. de Caigeno 12413 | 22/05/2021 me/L 2 5 <2
Fdsforo Total 10818 | 26/05/2021 mgP/L 0,007 0,018 0,114
Nitrdgeno Amaoniacal 11620 | 23/05/2021 mg NH3-N/L 0,008 0,019 < 0,008
Nitrégeno Total 11636 | 26/05/2021 mg N/L 0,024 0,071 0,476
Sélidos Suspendidos Tolales 20242 24/05/2021 me/L 3 5 7
Sulfuros 11652 | 26/05/2021 mg/L 0,0010 0,0020 <(,0010
003 ENSAYOS FISICOQUIMICOS - Aniones por Cromatografia lonica
Nitratos, NO3- 8100 | 21/05/2021 | mgNO3/L_| 0009 | 0023 0,490
Nitratos, {como N) B100 | 21/05/2021 | mgMO3-W/L | 0,002 | 0,005 0,111
005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFIA - Pesticidas Organoclorados
4,4-DDD 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 <(,00000006
4,4'- DDE 20232 | 24/05/2021 mg/fL 0,00000004 0,00000024 <0,00000004
4,4'- DDT 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 <0,00000006
Aldrin 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 <(,00000005
alfa BHC 20232 | 24/05/2021 mg/l 0,00000005 0,00000020 < (,00000005
alfa Clordano 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < (,00000005
beta BHC 20232 24/05/2021 mg/L 0,00000003 0,00000021 < U,UDD_{EI—JUS
delta BHC 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000006 | 0,00000024 < 0,00000006
Dieldrin 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 <(,00000005
Endosulfdn | 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005
Endosulfan Il 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005
Endosulfidn Sulfato 20232 24/05/2021 me/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005
Endrin 20232 24/05/2021 mg/L 0,00000004 0,00000020 <0,00000004
Endrin Aldehido 20232 | 24/05/2021 ma/L 0,00000005 | 0,00000020 <0,00000005
Endrin Cetona 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005
Gamma Clordano 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000005 | 0,00000020 <(,00040005
Heptacloro 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < (),00000006
Heptacloro Epdxido (Isémera B) 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 <(,00000006
Lind |gamma BHC) 20232 | 24/05/2021 mg__.-"_l. 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL DA~ Pord }
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INFORME DE ENSAYO: 28618/2021

N2 ALS LS 263149/20211.0
Fecha de Muestreo 20/05/2021
Hora de Muestreo 11:00:00
Tipo de Muestra Aguas Superficiales
Identificacién ANegr2
Pardmetro l\’:l:i F:::':v:e Unidad o L Resultado
Metoxicloro 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000003 | 0,00000024 <0,00000003
Aldrin + Dieldrin 20232 | 24/05/2021 me/L 0,00000006 | 0,00000042 <0,00000006 |
Heplacloro + Heplacloro Epéxid 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000004 | 0,00000040 < 0,00000004
Clordano 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000007 | 0,00000042 < 0,00000007
Endosulfdn 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000012 | 0,00000060 <0,00000012
DDT [Suma de 4,4™- DDD y 4,4" DDE) 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000009 | 0,00000045 <0,00000009
005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFIA - Pesticidas Organofosforados
Dimetoato 12964 | 24/05/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 <0,0000012
Disulfoton 12964 | 24/05/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 <0,0000012
Famiur 12964 | 24/05/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 <0,0000012
Foralo 12964 | 24/05/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 <0,0000012
Malati 12964 | 24/05/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 <0,0000012
Melil Paration 12964 | 24/05/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 <0,0000012
0,0, 0-Trietil tiofésfaro tioalo 12964 | 24/05/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 <0,0000012
Paration 12964 | 24/05/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 <0,0000012
Sulfotep 12964 | 24/05/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 <0,0000012
Tionazingn 17964 | 24/05/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 <0,0000012
007 ENSAYOS DE METALES - Metales Totales por ICP MS
Plata (Ag) 20237 | 23/05/2021 mg/L 0,00008 0,00030 <0,00008
Aluminio (Al) 20237 | 23/05/2021 mg/L 0,003 0,011 0,215
Arsénico (As) 20237 | 23/05/2021 mg/L 0,000L 0,0006 0,0007
Boro (B} 20237 | 23/05/2021 mg/L 0,003 0,012 <0,003
Barlo (Ba) 20237 | 23/05/2021 me/L 0,0006 0,0014 0,0238
Berilio (Be) 20237 | 23/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 <0,0002
Bismuto (Bi) 20237 | 23/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 <0,0002
Calcio (Ca) 20237 | 23/05/2021 mg/L 0,10 0,25 49,34
Cadmio (Cd) 20237 | 23/05/2021 mg/L 0,00010 0,00025 <0,00010
Cobalto (Co) 20237 | 23/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 <0,0002
Cromo (Cr) 20237 | 23/05/2021 mg/L 0,0007 0,0012 0,0018
Cobre {Cu) 20237 | 23/05/2021 mg/L 0,0003 0,0009 0,0010
Hierro (Fe) 20237 | 23/05/2021 mg/L 0,016 0,048 0,347
Mercurio (Hg) 20237 | 23/05/2021 ma/L 0,00005 0,00010 <0,00005
Polasio (K) 20237 | 23/05/2021 mg/L 0,02 0,05 0,69
Litio (Li) 20237 | 23/05/2021 mg/L 0,0007 0,0013 <0,0007
Magnesio (Mg) 20237 | 23/05/2021 ma/L 0,002 0,012 3,679
Manganeso (Mn) 20237 | 23/05/2021 mg/L 0,0002 0,0005 0,0333
Molibdeno (Mo) 20237 | 23/05/2021 ma/L 0,0002 0,0004 0,0009
Sodio (Na) 20237 | 23/05/2021 me/lL 0,01 0,02 2,24
Niquel {ni) 20237 | 23/05/2021 mg/fL 0,0002 0,0004 0,0007
Plomo (Pb) 20237 | 23/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 0,0005
Anlimonio (5b) 20237 | 23/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 <0,0002
Selenio (5e) 20237 | 23/05/2021 mg/L 0,0006 0,0014 <0,0006
silicio (Si) 20237 | 23/05/2021 mg/L 0,10 0,39 2,70
Estaiio (Sn) 20237 | 23/05/2021 mg/L 0,0002 0,0005 0,0006
Estroncio (Sr) 20237 | 23/05/2021 mgfL 0,00020 0,00049 0,3127
Titanio (Ti) 20237 | 23/05/2021 mg/L 0,0005 0,0013 0,0018
Talio (TI) 20237 | 23/05/2021 mg/L 0,0002 0,000% <0,0002
Uranio (U] 20237 | 23/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 0,0004
Vanadio (V) 20237 | 23/05/2021 me/L 0,0002 0,0004 0,0019
Zinc (Zn) 20237 | 23/05/2021 mg/L 0,008 0,020 <0,008
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INFORME DE ENSAYO: 28618/2021

FDT 001 - 02

NeALS LS 263149/2021-1.0
Fecha de Muestreo 20/05/2021
Hora de Muestreo 11:00:00
Tipo de Muestra Aguas Superficlales
Identificacién ANegr2
Pardmetro :ﬂ:i F;::;? Unidad LD L Resultado
l@nsnms MICROBIOLOGICOS
Coliformes Termatolerantes [ 12146 | 21/05/2021 | NMP/100 mL 1,8 - 790
N2 ALS LS 263150/2021-1.0
Fecha de Muestreo 20/05/2021
Hora de Muestreo 07:00:00
Tipo de Muestra Aguas Superficiales
Identificacién RAvis1
Pardmetro i fetnde Unidad Lo 4] Resultado
Mét. Ensayo
003 ENSAYOS FISICOQUIMICOS
Aceites y Grasas 20493 | 26/05/2021 mg_ﬂ. 0,100 0,400 <0,100
?[)E:(‘Ijzl‘;da Bioguimica de Oxigeno 12413 | 22/05/2021 malt 2 " 3
Fasforo Total 10818 | 26/05/2021 mgPfL 0,007 0,018 0.063
Nitrdgeno Amaoniacal 11620 | 23/05/2021 mp NHI-N/L 0,008 0,019 0,035
Nitrdgeno Total 11636 | 26/05/2021 mg NfL 0,024 0,071 0,352
Sdlidos Suspendidos Totales 20242 | 24/05/2021 mg/L 3 5 14
Sulfuros 11652 | 26/05/2021 mg/L 0,0010 0,0020 <0,0010
003 ENSAYOS FISICOOQUIMICOS - Ani por Cromatografia lonica
Nitratos, NO3- 8100 22/05/2021 mg NO3-/L 0,009 0,023 0,064
Nitratos, (como N) 8100 22/05/2021 mg NO3-N/L 0,002 0,005 0,014
005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFIA - Pesticidas Organoclorados
4,4'-DDD 20232 | 24/05/2021 mE_."L_ 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006
4,4"- DDE 20232 24/05/2021 mg/L 0,00000004 0,00000024 <0,00000004
4,4-DDT 20232 | 24/05/2021 mg/ll 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006
Aldrin 20232 | 24/05f2021 mgfL 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005
alfa BHC 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005
alfa Clordano 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < (0,00000005
beta BHC 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000003 0,00000021 < (),00000003
delta BHC 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006
Dieldrin 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005
Endosulfén | 20232 24/05/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005
Endosulfan 11 20232 | 24/05/2021 mg/fL 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005
Endosulfan Sulfato 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 <0,00000005
Endrin 20232 | 24/05/2021 me/L 0,00000004 0,00000020 <(),00000004
Endrin Aldehidi 20232 | 24/05/2021 mgfL 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005
Endrin Cetona 20232 | 2a/05/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005
Clordano 20232 24/05/2021 mg/lL 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005
Heptacloro 20232 | 24/05/2021 mgfL 0,00000006 0,00000024 < (,00000006
Heptacloro Epéxido (Isdémero B) 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006
Lindano (gamma BHC) 20232 | 24/05/2021 mE]L_ D,DDD_T.BEIDB 0,00000024 < (0,00000006
Meloxiclor o 20232 | 24J05/2021 mg/L 0,00000003 | 0,00000024 <0,00000003
Aldrin + Dieldrin 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000006 0,00000042 < (,00000006
Heptacloro + Heptacloro Epdxido 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000004 | 0,00000040 <0,00000004
Clordano 20232 | 24/05/2021 me/L 0,00000007 | 0,00000042 <0,00000007
Endosulldn 20232 24/05/2021 mg/L 0,00000012 0,00000060 <0,00000012
DDT (Suma de 4,4'- DDD y 4,4'- DDE) 20232 | 24/05/2021 mgfL 0,00000009 0,00000045 < 0,00000009
005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFIA - Pesticidas Organofosforados
Dimetoato 12964 24/05/2021 mgfL 0,0000012 0,0000120 <0,0000012
Disulfoton 12964 24[6572021 mefL 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012
Famfur 12964 24/05/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < (,0000012
Forato 12964 | 24/05/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 <0,0000012
Malation 12964 | 24/05/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < (,0000012
Metil Paration 12964 | 24/05/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 <0,0000012
0,0,0-Trietil tiofdsforo tioato 12964 | 24/05/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 <0,0000012
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INFORME DE ENSAYO: 28618/2021

N2 ALS LS 263150/202L-1.0
Fecha de Muestreo 20/05/2021
Hora de Muestreo 07:00:00
Tipo de Muestra Aguas Superficiales
Identificacién RAvis1
Pardmetro ;:: F:::‘:;:E Unidad Lo L Resultado
Paration 12964 24/05/2021 me/fL 0,0000012 0,0000120 <0,0000012
Sulfotey 12964 24/05/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012
Tionazindn 12964 24/05/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 <0,0000012
007 ENSAYOS DE METALES - Metales Totales por ICP MS

Plata {Ag) 20237 | 23/05/2021 mg/L 0,00008 0,00030 <0,00008
Aluminio (Al 20237 | 23/05/2021 mg/L 0,003 0,011 0,244
Arsé n_‘sﬁ_o (As 20237 | 23/05/2021 mg/L 0,0001 0,0006 0,0007
Boro (B) 20237 23/05/2021 mg/L 0,003 0,012 <0,003
Bario (Ba) 20237 | 23/05/2021 mg/L 0,0006 0,0014 0,0384
Berilio [Be) 20237 | 23/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 <0,0002
Bismuto (Bi) 20237 | 23/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002
Calcio (Ca) 20237 | 23/05/2021 mg/l 0,10 0,25 4,34
Cadmio (Cd) 20237 | 23/05/2021 mg/L 0,00010 0,00025 <0,00010
Cobalto (Ca) 20237 | 23/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 0,0005
Cromo {Cr) 20237 | 23/05/2021 mg/L 0,0007 0,0012 0,0009
Cobre (Cu) 20237 | 23/05/2021 mg/L 0,0003 0,0009 0,0013
Hierro (Fe) 20237 | 23/05/2021 mg/L 0,016 0,048 2,051
Mercurio [Hg) 20237 | 23/05/2021 mg/L 0,00005 0,00010 <0,00005
Patasio (K) 20237 | 23/05/2021 mg_}l. 0,02 0,05 1,44
Litio (Li) 20237 | 23/05/2021 mg/L 0,0007 0,0013 0,0022
Magnesio (Mg) 20237 | 23/05/2021 mg.,f_l. 0,002 0,012 1,396
Manganeso (Mn) 20237 | 23/05/2021 mg/L 0,0002 0,0005 0,1018
Molibdeno {(Mo) 20237 | 23/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002
Sodio (Na) 20237 | 23/05/2021 mg/fL 0,01 0,02 16,35
Niguel (Ni) 20237 | 23/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 0,0010
Plomo (Pb) 20237 | 23/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 0,0004
Antimenio (Sb) 20237 | 23/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 <0,0002
Selenio (Se) 20237 | 23/05/2021 mg/L 0,0006 0,0014 < 10,0006
Silicia (Si) 20237 | 23/05/2021 mg/L 0,10 0,39 7,20
Estaiio {Sn) 20237 | 23/05/2021 mg/L 0,0002 0,0005 0,0010
Estroncio (Sr) 20237 | 23/05/2021 me/L 0,00020 0,00049 0,02460
Titanio (Ti) 20237 | 23/05/2021 mg/L 0,0005 0,0013 0,0033
Talio (T1} 20237 23/05/2021 mgflL 0,0002 0,0004 <0,0002
Uranio (U) 20237 | 23/05/2021 mg/fL 0,0002 0,0004 <0,0002
Vanadio (V) 20237 | 23/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 0,0014
zinc {Zn) 20237 | 23/05/2021 me/L 0,008 0,020 <0,008
N2 ALS LS 263150/2021-1.0
Fecha de Muestreo 20/05/2021
Hora de Muestreo 07:00:00
Tipo de Muestra Aguas Superficiales
Identificacion RAvis1
Pardmetro :!:ft r:::::“ Unidad LD La Resultado
015 ENSAYOS MICROBIOLGGICOS

Coliformes Termololeranies | 12146 | 21/05/2021 | NmP/100mL | 1,8 | — | 240

Observaciones
LD: Limite de deteccién.

LQ: Limite de cuantificacidn,
Los resultados que se encuentren por debajo del Uimite de Cuantificacion, no aplican para comparatives de consistencia.
Las fechas de ejecucidn del anélisis para los ensayos en campo realizados por ALS LS Perti 5.A.C., se reflere a las fechas indicadas como fecha de muestreo,

No Aplica para datos proporcionados por el cliente.
Ref. Mél.: Cédigo interno que referencia a la metodologla de andlisis.
. Los Coliformes Termotolerantes equivalen a decir Coliformes Fecales, de acuerdo al SMEWW -APHA-AWWA-WEF Part 9221 E-1, 23rd Ed. 2017.
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACION INACAL - DA
CON REGISTRO N° LE-029

FDT 001 - 02
INFORME DE ENSAYO: 28618/2021
DESCRIPCION Y UBICACION GEOGRAFICA DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO
Estacién de Resp.del Tipo de Fecha de Fechade | ”:’;:_“"’JTM i Condiclén dela | Descripcién de fa Estacion de
Muestreo Muestreo Muestra Recepcidn Muestreo eogw G(;: 4 e muestra Muestreo
Aguas Proparcionado
RTioy1 Cliente Superficiales 21/05/2021 | 20{05/2021 por o cliente Reservado por el cliente
Aguas Proporcionado "
ioy2 2 S
RTioy2 Cliente Superfidales 21/05/2021 | 20/05/2021 Sor ¢l chaile Reservado por el cliente
. Aguas . . Proporcionado i
RiNegrl Cliente Superficiales 21/05/2021 | 20/05/2021 - por el diente Reservada par el cliente
_ Aguas _ . Proporcionado .
RMegr2 Cliente §iisrhiciales 21f05/2021 | 20/05/2021 por e} clienits Reservado por el cliente
% Apuas s Proporcionado %
RAvis1 Cliente Super fiiales 21/05/2021 | 20/05/2021 por el chenta Reservado por el cliente
REFERENCIA DE LOS METODOS DE ENSAYQ
Ref.
M:.l Sede Ensayo Método de Referencia Descripcién
Standard Test Method for dimer /trimer of chlorotrilluaroethylene (5-
20493 LME Aceites y Grasas (IR) ASTM D7066-04 (Validado, 2019) 316) Recoverable Oil and Grease and Nonpolar Material by Infrared
Determination
8100 LME Anlones por Cromatografia EPA METHOD 300.1 Rev.1 Determination of Inorganic Anions in Driking Water by lon
lonica {Validado, 2019) Chromatography
Multiple-Tube Fermentation Technique for Members of the Caliform
12146 LME Coliformes Termotolerantes SMEVW AR AN NEP Rary Group. Fecal Caliform Procedure, Thermotolerant Caliform Test (EC
9221 €1, 23rd Ed.2017 Medium)
Demanda Bioquimica de SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part i :
12413 LME Oxigeno (DBOS) 5210 B, 23rd £d.2017 Biochemical Oxygen Demand (BOD): 5-Day BOD Test
10818 | LME Fasions thdns te formns EPA METHOD 365.3, 1983 Phosphorous, all forms [Colorimetric Ascorbic Acid, Two Reagent)
(Fdsforo Total)
EPA Method 60208 Rev. 2 July
20237 E Metal ICP MS Indi Plasma - M
023 LM etales Totales por {2014) (Validado Modificado, 2018) nductively Coupled Plasma - Mass Spectromelry
163t IME Nitrégeno Amoniacal, Amoniaco 150 11732, 2nd. Ed.{Validado, Water quality - Determination of ium nitrogen - Method by flow
(Skalar) 2019) analysis (CFA and FIA) and spectrometric detection
. Water quality - Determination of total nitrogen after UV digestion -
1636 ME NitrGgeno Total {Skalar) 15020441 13t Ed.(Validado, 2019) Method using flow analysis (CFA and FIA) and spectrometric detection
s EPA Method 8081 B, Rev 2, 2007, .
20232 LME Pesticidas Organoclorados {Validado 2018) Organochlorine Pesticides by Gas Cromatography
12964 IME Pesticidas Organofosforados EPA Method 8270 E Rev. 6 June. Semivolatile Organic Compounds By Gas Chromatography / Mass
2018 Spectrometry
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Parl
20242 LME Sdlidos Suspendidos Totales 2540 D, 23rd Ed, 2017. (Validado Solids: Total Suspended Solids Dried at 103-105°C
2018)
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part .
11652 LME Sulfuros (Skalar) 4500 52-F 23rd. Ed (Validado, 2019 Sulfide.Gas Dialysis, Automated Methylene Blue Method

CODIGOS DE AUTENTICIDAD DEL INFORME DE ENSAYO

ALS LS Perd 5.A.C. asegura a sus clientes una completa autenticidad del Informe de Ensayo 28618/2021, para que este informe pueda ser verificado en sutotalidad. Para
comprobar la autenticidad de los mismos en la base de datos de ALS LS Perd 5.A.C., visitar el sitic Web wanw.alsglobal.com e intraducir los siguientes cddigos de

idad que se detallan a continuacién:
Estacién de Muestreo N*ALS LS Cédigo Unico de Autenticidad
RTioy1 263122/2021-1.0 usoolus& 2221362
RTioy2 263146/2021-1,0 lloolus&2641362
ANegrl 263148/2021-1.0 mtoolus&2841362
ANepr2 263149/20721-1.0 ntoolus&2941362
RAvisl 263150/2021-1.0 otoolus& 2051362

ALS LS Perti 5.A.C. asegurando la marca y prestigio de su empresa.
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL (c— DA - P
ORGANISMO DE ACRED|TACION INACAL - DA N s st
CON REGISTRO N° LE-029 - o S

FDT 001 - 02
INFORME DE ENSAYO: 28618/2021

COMENTARIOS

LME: Av. Argentina 1859 - Cercado - Lima
“EPA": LS. Environmental Protection Agency.
“§M": Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater,

"ASTM": American Society for Testing and Materials.
El presente documento es redactado integramente en ALS LS Perd S.A.C., su alleracién o su uso indebido constituye delito contra la fe piblica y se regula por las

dispasiciones civiles y penales de la maleria, queda prohibida la reproduccidn parcial del presente informe, salvo autorizacion escrita de ALS LS Perd 5.A.C,; sélo es valdo
para las muestras referidas en el presente informe.

Ellote de muestras que incluye el presente informe serd descartado a los 30 dias calendarios de haber ingresado la muestra al laboratorio.

Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificacién de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la

entidad que lo produce.
ALS LS Perd 5.A.C. deslinda responsabilidad de la informacidn proporcionada por el cliente,
Si ALS LS Perii S.A.C. no realizd el muestreo, los resultados se aplicaran a la muestra tal cémo se recibio.
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ALS CADENA DE CUSTODIA - MONITOREOS AGUAS Y/O MUESTRAS ACUOSAS - CLIENTES

5o
N° de Documento Grupo N° ?5’5/?/?0(_.{
Hoja N da Orden de Servicio N® 77
Proceso N°® 2776
Sede CERCADO Sede AREQUIPA
Av. Repiblica de Argentina 1859 Urb. Industrial Conde, Lima Av. Dolores N° 167 José Luis Bustmante y Rivero, Arequipa
Teléfono: 01- 488 9500 Teléfono: 054-424570
SALME.ServicinalCliente@alsglobal.cam SAARE ServicloalCli Dalsglobal.com
ENVIAR INF‘QRME DE ENSAYO A: @
CLIENTE s Avtoridod Narimpad 2.0 /{Z,un B
CONTACTO - iﬁ{/‘\ﬁl’é’ 2 (A pany, Mgalj Pa H
I e dipelsioln AP zse (Mo B byl g
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DATOS DEL PROYECTO: Bl d b o ¢ %’ i Qe 3
PROYECTO 3 ;‘f_e}\.“.‘-‘nr‘a(\ rgr LF‘\ an:gigzﬂ j:fﬂ 1’&!; g _Ji@ ~fh o é,, _‘;‘_5 # ‘h"f§ *
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A Avisl AS |90 -0F | 7 cO|a., 281503 1 8 G QAN H
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OBSERVACIONES : 2 "
Se amvig S \Un ceol@y o ST da *‘\-U-wh‘ =N d»q- Ay

A la G)m:,)mrio\ Y

DATOS DE ENVIO: (INDICADOS POR EL CLIENTE): OATOS A SER LLEHADOS FOR EL LABORATONO e - o s 4 e o oo oo e s

L]
Evenidoror: 71 Gol Gl e {] C5AD | maenimawir: ___Fernando ACURG VAroas
Fecha : =] '!FI\-' —_ BN e 24 ) 7 Fecha : vuvnumﬁgrj'{ﬁﬁ ‘b, >
)

AU ),
Ly ?

KR 1 arj SA C
Hora (hh:mm) = = )| \{ ka L‘Z D .Iﬁ ’:r- Revisado por: DA, &1, MES 22, ANO .-..."L HORA 4

CONDICION DE RECEPOION DE LA MUESTRA (PARA LIS DEL LABORATORIO) :

En buen estado: Si | No n'amkmmﬂ!&ei[ﬂﬁg_
Reclpiente apropiado: Si | No b e Mmﬁmt‘:bﬁmm!m‘i |

Dentro del tiempo de consenvacién: | Si | No

Correctamente preservadas ! Si | No

(1) Tipo de muestra:
ASUB=Agua Subterrinea, AM=Agua M |, ATaAgua Termal AS=Agua Supedicial R=Rio.L=Laguna, Lago, *ALL=Agud d2 Uuvia,"APL=Agua Pluwal, ARD=Agua Residual éstica ARI=Agua Resldual Ind, | ARM=Agua
Residual Munlcipal AB=Agua de Bebida,""AP=Agua potible, 'AMS«Agua de Mesa,"*AE=Agua Envasada APS=Agua de PistinaALA=Agua de Laguna Anificial AMR=Agua de Mar,ASO=Agua Salobre ASA=Agua
Salmugra AlR=Agua de Inyeccidn y Relnyeceién ACEsAgua de Clreulacién o enl AAC=Aqua de Ali én para ca'deras ACL=Agua de Calderas, AL=Aqua de Lixiviacién AFU=Agua purificada, ADsAcelte
Dieléetrico,
(2) Informacién llenada en recepcidn de muestras.
(3) Cédigos pardmetros en el POS 017-ANEXO I.
* Agua de lluvia o Agua Pluvial corresponde al tipo de Agua de Deposicién Atmosférica.
** Agua Potable. Agua de Mesa y Agua Envasada corresponden al tipo de Agua de Bebida.

Revision: 16
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INFORME DE ENSAYO: 28833/2021

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

Calle Diecisiete Nro. 355 Urb. El Palomar San Isidro Lima Lima

MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL - CUENCA
MAYO - PGIRH

Emitido por: Karin Zelada Trigoso - Luis Rodriguez Carranza

Fecha de Emision: 02/06/2021
¢ gEarranza

Karin Zelada Trigoso Lyiis Radrigu
CQP: 830 CBP: 7856
Personal Signatario - Quimico Personal Signatario - Microbioldgico

Renovacionde Acreditacidn a ALS LS Perti S.A.C. mediante registro LE-029
Division - Medio Ambiente
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL i(f’g g Pori |
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FDT 001 - 02
INFORME DE ENSAYO: 28833/2021
RESULTADOS ANALITICOS
Muestras delitem: 3
N2ALS LS 265180f2021-1.0
Fecha de Muestreo 21/05/2021
Hora de Muestreo 08:20:00
Tipo de Muestra Aguas Superficiales
Identificacién RTonc2
Parametro ;ﬂ F:::':v? Unidad Lo L Resultado
003 ENSAYDS FISICOQUIMICOS
Aceites y Grasas 20493 | 26/05/2021 mp/L 0,100 0,400 < 0,100
Nitratos, [como N) + Nitritos, {como N}* 7427 22f05/2021 mg?L 0,006 0,015 <(,006
?;;g;‘;d’ Bospimice, s xigen 12413 | 22/05/2021 mg/L 2 5 <2
Demanda Quimica de Oxigena 17336 | 26/05/2021 mg 02/L 2 5 4
Detergentes Anidnicos 20196 | 24/05/2021 mgfL 0,002 0,020 <0,002
FdsforoTotal 10818 | 26/05/2021 mg P/L 0,007 0,018 0,151
Nitrégeno Tatal 11636 | 26/05/2021 ma N/L 0,024 0,071 0,209
003 ENSAYOS FISICOQUIMICOS - Aniones por Cr tografia lonica
Cloruros, Cl- 8100 22/05/2021 mg/L 0,061 0,200 16,60
Nitratos, NO3- 8100 22/05/2021 mg NO3-/L 0,000 0,023 < 0,009
Nitratos, {como N} 8100 22/05/2021 mg NO3-N/L 0,002 0,005 <0,002
Nitritos, NO2- 8100 22/05/2021 mg NO2-/L 0,015 0,038 <0,015
Nitritos, {como N) 8100 22/05/2021 mg NO2-N/L 0,004 0,010 < 0,004
Sullatos, 5042 8100 22/05/2021 mg/L 0,050 0,200 21,38
005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFIA - Pesticidas Organoclorados
4,4'-0DD 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006
4,4'- DDE 20232 24/05/2021 mg/L 0,00000004 0,00000024 < 0,00000004
4,4'-DDT 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006
Aldrin 20232 | 2af05/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 <(0,00000005
alia BHC 20232 | 24/05/2021 me/L 0,00000005 0,00000020 <(1,00000005
alfa Clordano 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005
beta BHC 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000003 0,00000021 <(),00000003
delta BHC 20232 24/05/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 <0,00000006
Dieldrin 20232 24/05/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 <(),00000005
Endosulldn | 20232 | 24/05/2021 mg/fL 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005
Endosulfan 1l 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005
Endosulfan Sulfalo 70232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000005 | 0,00000020 <(,00000005
Endrin 20232 | 24/05/2021 mgfL 0,00000004 0,00000020 <(,00000004
Endrin Aldehido 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 <(,00000005
Endrin Cetona 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005
Gamma Clordano 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < (,00000005
Heptacloro 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < (,00000006
Heptacloro Epdxido (Isémero B) 20232 24/05/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 <0,00000006
Lindano (gamma BHC) 20232 | 24/05/2021 meg/L 0,00000006 0,00000024 < (0,00000006
Metaxicloro 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000003 0,00000024 <(0,00000003
Aldrin + Dieldrin 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000006 | 0,00000042 < 0,00000006
Heptacloro + Heptacloro Epdxido 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000004 0,00000040 < (,00000004
Clordano 20232 24/05/2021 meg/L 0,00000007 0,00000042 < 0,00000007
Endosulldn 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000012 0,00000060 < 0,00000012
DOT (Suma de 4,4'- DDD y 4,4'- DDE) 20232 24/05/2021 mg/L 0,00000009 0,00000045 < (0,00000009
007 ENSAYOS DE METALES - Metales Totales por 1CP MS
Plata (Ag) 20237 | 24/05/2021 mg/L 0,00008 0,00030 <(,00008
Alunvinio (A1) 70237 | 24/05/2021 mg/L 0,003 0,011 1,048
Arsénica (As) 20237 24/05/2021 mgfL 0,0001 0,0006 0,0009
Boro (B) 20237 | 24/05/2021 mg/L 0,003 0,012 <0,003
Bario (Ba) 20237 | 24/05/2021 mg/L 0,0006 0,0014 0,0798
Derilio (Be) 20237 | 24/05/2021 _m_g_;:L 0,0002 0,0004 <0,0002
Bismuto (Bi) 20237 | 24/05/2021 mg/fL 0,0002 0,0004 <0,0002
Calcio {Ca) 20237 | 24/05/2021 mg/L 0,10 0,25 42,28
Cadmio (Cd) 20237 | 24/05/2021 mgfL 0,00010 0,00025 <0,00010
Pag.2de 11
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACION INACAL - DA AT
CON REGISTRO N° LE-029 N

FDT 001 - 02

INFORME DE ENSAYO: 28833/2021

N2 ALS LS 265180/2021-1.0
Fecha de Muestreo 21/05/2021
Hora de Muestreo 08:20:00
Tipo de Muestra Aguas Superficiales
Identificacidn RTonc2
Pardmetro :qift F::::;:E Unidad LD L Resultado
Cobalto (Co) 20237 | 24/05/2021 mg/L 0,0'552 0,0004 0,0007
Cromo (Cr) 20237 | 24/05/2021 mg/L 0,0007 0,0012 0,0012
Cobre (Cu) 20237 | 24/05/2021 mg/L 0,0003 0,0009 0,0020
Hierro (Fe) 20237 | 24/05/2021 mgfL 0,016 0,048 1,110
Mercurio (Hg) 20237 | 24/05/2021 mgfL 0,00005 0,00010 < 0,00005
Potasio (K) 20237 | 24/05/2021 mp/L 0,02 0,05 1,08
Litio (i) 20237 | 24/05/2021 meg/L 0,0007 0,0013 0,0014
Magneslo (Mg) 20237 | 24/05/2021 mgfL 0,002 0,012 3,793
Manganeso [Mn) 20237 | 24/05/2021 mgfL 0,0002 0,0005 0,0584
Molibdeno (Mo) 20237 | 24/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 0,0009
Sodio (Na) 20237 | 24/05/2021 mg/L 0,01 0,02 13,07
Niguel (Ni) 20237 | 24/05/2021 mg/fL 0,0002 0,0004 0,0012
Plomo {Pb) 20237 | 24/05/2021 mgfL 0,0002 0,0004 0,0009
Antimonio (5b) 20237 | 24/05/2021 mEi"L 0,0002 0,0004 <0,0002
Selenio (Se} 20237 | 24/05/2021 mg/L 0,0006 0,0014 <0,0006
Silicio (Si) 20237 | 24/05/2021 me/L 0,10 0,39 5,20
Estano (5n) 20237 | 24/05/2021 me/L 0,0002 10,0005 < 10,0002
Estroncio (5r) 20237 | 24/05/2021 mg/L 0,00020 0,00045 0,3082
Titanio (Ti) 20237 | 24/05/2021 mg/L 0,0005 0,0013 0,0089
Talio (T} 20237 | 24/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 <0,0002
Uranio (U) 20237 | 24/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 0,0003
Vanadio {V) 20237 | 24/05/2021 me/L 0,0002 0,0004 0,0036
2Zinc (Zn) 20237 | 24/05/2021 mg/L 0,008 0,020 <0,008
N2 ALS LS 265180/2021-1.0
Fecha de Muestreo 21/05/2021
Hora de Muestreo 08:20:00
Tipo de Muestra Nguas Superiiciales
Identificacién RTonc2
Pardmetro hah Fachid Unidad Lo a Resultado
Mét. Ensayo

015 ENSAYDS MICROBIOLOGICOS
Coliformes Termotolerantes [ 12146 | 22/05/2021 | NMP/100 mL 1,8 I I 5400
Escherichia coli | 7218 | 22/05/2021 | NMP/i00 mL 1,8 | | 3500
N2 ALS LS 265181/2021-1.0
Fecha de Muestreo 21f05/2021
Hora de Muestreo 07:00:00
Tipo de Muestra Aguas Superficiales
Identificacién RMayo3
Parimetro ;‘;’;_ F:I:s":;;“ Unidad o La Resultado
003 ENSAYOS FISICOQUIMICOS
Aceites y Grasas 20433 | 26/05/2021 mgfL 0,100 0,400 <0,100
Nitralos, (como N} + Nitritos, (coma N)* | 7427 | 22/05/2021 mg/L 0,006 0,015 <0,008
?;;E)asr;da Bloquimica de Oxigeno 12413 | 22/05/2021 — 2 5 <2
D la Quimica de Oxigena 12336 | 26/05/2021 mg 02/L 2 5 12
Detergentes Anldnicos 20496 | 24/05/2021 mg/L 0,002 0,020 <0,002

_Egsforo Tolal 10818 | 26/05/2021 mg P/L 0,007 0,018 0,149
Nitrdgeno Total 11636 | 26/05/2021 mg N/L 0,024 0,071 0,273
003 ENSAYOS FISICOQUIMICOS - Aniones por Cromatografia lonica
Cloruros, Cl- 8100 22/05/2021 mg/L 0,061 0,200 13,35
Nitratos, NO3- 8100 22/05/2021 mg NO3-/L 0,009 0,023 < 0,009
Nitratos, {como N) 8100 22/05/2021 mg NO3-N/L 0,002 0,005 <0,002
Nitritos, NO2- 8100 22/05/2021 mg ND2-/L 0,015 0,038 <0,015

Pdg.3de 11
e Reisien: 2410972020 Av. Republica de Argentina N° 1859, Cercado de Lima - Perd Telf: (51 1) 488-9500

Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Per( Telf: (054) 424-570
www.alsglobal.com



/7 ( =T INAGAL N
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INFORME DE ENSAYO: 28833/2021

NeALSLS 265181/2021-1.0
Fecha de Muestreo 21/05/2021
Hora de Muestreo 07:00:00
Tipo de Muestra Aguas Supericiales
Identificacién AMayo3
parémetro :,:;t F:::‘:v? Unidad o o Resultado
Nilritos, (como M) [ BI00 | 22/05/2021 | mgNOZ-NL | 0,004 [ o010 <0,000
Sulfatos, 504-2 | 8100 | 22/05/2021 | mg/L | 0050 | 0,200 14,48
005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFIA - Pesticidas Organoclorados
4,4'-DDD 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000006 | 0,00000024 < 0,00000006
4,4' DDE 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000004 | 0,00000024 <0,00000004
4,4'- DDT 20232 | 24/05/2021 ma/l 0,00000006 | 0,00000024 <0,00000006
Aldrin 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000005 | 0,00000020 <0,00000005
alla BHC 20232 | 24/05/2021 me/L 0,00000005 | 0,00000020 <0,00000005
alfa Clordano 70232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000005 | 0,00000020 <0,00000005
beta BHC 70232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000003 | 0,00000021 <0,00000003
delta BHC 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000006 | 0,00000024 <0,00000006
Dieldrin 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000005 | 0,00000020 <0,00000005
Endosulfin | 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000005 | 0,00000020 <0,00000005
Endosulfan 11 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000005 | 0,00000020 < 0,00000005
Endosulfan Sulfato 20232 | 24/05/2021 mg/fL 0,00000005 | 0,00000020 <0,00000005
Endrin 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000005 | 0,00000020 <0,00000004
Endrin Aldehid 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000005 | 0,00000020 <0,00000005
Endrin Cetona 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000005 | 0,00000020 < 0,00000005
G Clordano 20232 | 24/05/2021 me/L 0,00000005 | 0,00000020 <0,00000005
Heptacloro 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000006 | 0,00000024 < 0,00000006
Heplacloro Epdxido (Isémero B) 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000006 | 0,00000024 <0,00000006
lindano (gamma BHC) 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000006 | 0,00000024 < 0,00000006
Metoxicloro 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000003 | 0,00000024 < 0,00000003
Aldrin + Dicldrin 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000006 | 0,00000042 <0,00000006
Heptacloro + Heptacloro Epdxido 20232 | 24/05/2021 mgfL 0,00000004 0,00000040 < 0,00000004
Clordano 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000007 | 0,00000042 <0,00000007
Endosulfdn 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000012 | 0,00000060 < 0,00000012
DDT (Suma de 4,4'-DDD y 4,4'- DDE) 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000009 | 0,00000045 <0,00000009
007 ENSAYOS DE METALES - Metales Totales por ICP MS
Plata (Ag) 20237 | 24/05/2021 mg/L 0,00008 0,00030 <0,00008
Aluminio (Al) 20237 | 24/05/2021 mg/L 0,003 0,011 0,972
Arsénico (As) 20237 | 24/05/2021 mg/L 0,0001 0,0006 0,0009
Boro (8) 20237 | 24/05/2021 mg/L 0,003 0,012 <0,003
Bario (Ba) 20237 | 24/05/2021 mg/L 0,0006 0,0014 0,0597
Berilio (Be) 20237 | 24/05/2021 meg/L 0,0002 0,0004 <0,0002
Bismuto (Bi) 20237 | 24/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 <0,0002
Calcio [Ca) 20237 | 24/05/2021 meg/L 0,10 0,25 38,32
Cadmio (Cd) 20237 | 24/05/2021 mg/L 0,00010 0,00025 < 0,00010
Cobalto [Co) 20237 | 24/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 0,0006
Cromo (Cr) 20237 | 24/05/2021 mg/L 0,0007 0,0012 0,0026
Cobre (Cu] 20237 | 24/05/2021 me/L 0,0003 60,0009 0,0018
Hierro (Fe) 20237 | 24/05/2021 mg/L 0,016 0,018 1,115
Mercurio (Hg) 20237 | 24/05/2021 mg/L 0,00005 0,00010 <0,00005
Potasio (K) 20237 | 24/05/2021 meg/L 0,02 0,05 0,98
Litio (L) 20237 | 24/05/2021 mg/L 0,0007 0,0013 <0,0007
Magnasio (Mg) 20237 | 24/05/2021 mg/L 0,002 0,012 3,427
Manganesa (Mn) 20237 | 24/05/2021 me/L 0,0002 0,0005 0,0562
Molibdeno (Mo) 20237 | 24/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 0,0007
Sodio (Na) 20237 | 24/05/2021 mg/L 0,01 0,02 10,09
Niquel (Ni) 20237 | 24/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 0,0018
Plomo (Pb) 20237 | 24/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 0,0010
Antl io (Sb) 20237 | 24/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002
Selenio (Se) 20237 | 24/05/2021 mg/L 0,0006 0,0014 <0,0006
silicio {S1) 20237 | 24/05/2021 me/L 0,10 0,39 4,60 B
Estario (5n) 20237 | 24/05/2021 mg/L 0,0002 0,0005 <0,0002
Estroncio (Sr) 20237 | 24/05/2021 ma/L 0,00020 0,00049 0,2645
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACION INACAL - DA
CON REGISTRO N° LE-029

(/" INACAL \

140 - P ?

FDT 001 - 02

INFORME DE ENSAYO: 28833/2021

N2 ALS LS 265181/2021-1.0
Fecha de Muestreo 21/05/2021
Hora de Muestreo 07:00:00
Tipo de Muestra Aguas Superflciales
Identificacidn RMayo3
Parametro :'lift F:::n:yie Unidad Lo La Resultado
Titanlo (Ti) 20237 | 24f05/2021 mg/L 0,0005 0,0013 I],fI-O-ﬂ-g
Talio [T1) 20237 | 24/05/2021 mgfL 0,0002 0,0004 <(,0002
Uranlo (U) 20237 | 24/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 0,0003
Vanadio {V) 20237 | 24/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 0,0033
Zinc [Zn}) 20237 | 24/05/2021 mg/L 0,008 0,020 < 0,008
NeALSLS 265181/2021-1.0
Fecha de Muestreo 21/05/2021
Hora de Muestreo 07:00:00
Tipo de Muestra Aguas Superficiales
Identificacién RMayo3
Pardmetro ':‘:ift" F::::v';e Unidad Lo a Resultado
015 ENSAYOS MICROBIOLOGICOS
Coliformes Termotolerantes [ 12146 [ 22/05/2021 | NMP/100 mL 1,8 o 1300
Escherichia call | 7218 | 22/05/2021 | NMP/100 mL 1,8 750
N2 ALS LS 265182/2021-1.0
Fecha de Muestreo 21/05/2021
Hora de Muestreo 09:00:00
Tipo de Muestra Aguas Superficiales
Identificacién RToncd
Pardmetro :ﬁ:ft F:r:::‘? Unidad LD {Le} Resultado
003 ENSAYOS FISICOQUIMICOS
Aceites y Grasas 20493 | 26/05/2021 mg/l 0,100 0,400 < (0,100
Nitratos, (coma N} + Nitritos, (como N)* 7427 | 22/05/2021 mg/L 0,006 0,015 <0,006
(D;;gas';"a Bloméimica. e Ngany 12413 | 22/05/2021 me/L 2 5 <2
Demanda Quimica de Oxigeno 12336 | 26/05/2021 mg 02/L 2 5 9
Delergentes Anidnicos 20446 | 25/05/2021 mg/L 0,002 0,020 =0,002
Fosforo Total 10818 | 26/05/2021 mg P/L 0,007 0,018 0,096
Nitrégeno Total 11636 | 26/05/2021 mg NfL 0,024 0,071 0,155
003 ENSAYOS FISICOQUIMICOS - Ani por Cromatografia lonica
Cloruros, Cl- 8100 22/05/2021 mg/L 0,061 0,200 18,52
Nitralos, NO3- 8100 22/05/2021 mg NO3-/L 0,009 0,023 <0,009
Nitratos, (como N) 8100 22/05/2021 mg NO3-NfL 0,002 0,005 <(0,002
Nitritos, NO2- 8100 22/05/2021 mg NO2-/L 0,015 0,038 <(0,015
Nitritos, {como N) 8100 22/05/2021 mg NO2-N/L 0,004 0,010 < 0,004
Sulfatos, 504-2 8100 22/05/2021 mg/L 0,050 0,200 23,46
005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFIA - Pesticidas Organoclorados
4,4'-DDD 20232 | 24/05/2021 mgfL 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006
4,4 DDE 70232 | 24/05/2021 me/L 0,00000004 | 0,00000024 <0,00000004
4,4'- DDT 20232 | 24/05/2021 mg/fL 0,00000006 0.000001624 < 0,00000006
Aldrin 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < (,00000005
alfa BHC 20232 | 24/05/2021 mE_IL 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005
alfa Clordano 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < (0,00000005
beta BHC 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000003 0,00000021 <(0,00000003
delta BHC 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006
Dieldrin 20232 | 24/05/2021 mg/L 0.009_00005 0,00000020 < (J,00000005
Endosulfan | 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < (00000005
Endosulfan 11 20232 | 24/05/2021 ma/L 0,00000005 | 0,00000020 <10,00000005
Endosulfan Sulfato 20232 | 24/05/2021 mgfL 0,00000005 0,00000020 <(),00000005
Endrin 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000004 0,00000020 < 0,00000004
Endrin Aldehid 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005
Endrin Cetona 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < (,00000005
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL (( == vA-Pe )
ORGANISMO DE ACREDITACION INACAL - DA A\ —— : /
CON REGISTRO N° LE-029 /
ALS —
FDT 001 - 02

INFORME DE ENSAYO: 28833/2021

N2ALSLS 265182/2021-1.0
Fecha de Muestreo 21/05/2021
Hora de Muestreo 09:00:00
Tipo de Muestra Aguas Superdiciales
Identificacién RToned
Parametro :&:[t FEe :::;:E Unidad o L] Resultado
Gamma Clordano 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005
Heptacloro 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < (,00000006
Heptacloro Epdxido (Isémero B} 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000006 | 0,00000024 < (),00000006
Lindano (gamma BHC) 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006
Metoxicloro 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000003 0,00000024 < ,00000003
Aldrin + Dieldrin 20232 | 24/05/2021 mg_.f_L 0,00000006 0,00000042 <0,00000006
Heptacloro + Heptacloro Epdxido 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000004 0,00000040 < 0,00000004
Clordano 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000007 | 0,00000042 < 0,00000007
Endosulfdn 20232 | 24/05/2021 mgfL 0,00000012 0,00000060 <0,00000012
DDT (Suma de 4,4-DDD y 4,4'- DDE) 20232 24/05/2021 mg/L 0,00000009 0,00000045 < 0,00000009
007 ENSAYOS DE METALES - Metales Totales por ICP MS
Plata (Ag) 20237 | 24/05/2021 mg/L 0,00008 0,00030 <0,00008
Aluminio (Al} 20237 | 24/05/2021 malL 0,002 0,011 0,581
Arsénico (As) 20237 | 24/05/2021 mefL 0,0001 0,0006 0,0007
Boro (B) 20237 | 24/05/2021 mg/L 0,003 0,012 <0,003
Bario (Ba) 30237 | 24/05/2021 me/L 0,0006 0,0014 0,0689
Berilio {Be) 20237 | 24/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 <0,0002
Bismulo (Bi) 20237 | 24/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 <0,0002
Calcio (Ca) 20237 | 24/05/2021 mg/L 0,10 0,25 42,11
Cadmio (Cd) 20237 | 24/05/2021 mg/L 0,00010 0,00025 <0,00010
Cobalto (Co) 20237 | 24/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 0,0004
Cromo (Cr) 20237 | 24/05/2021 mp/L 0,0007 0,0012 0,0024
Cobre (Cu) 20237 24/05/2021 mg/L 0,0003 0,0009 0,0014
Hierro (Fe) 20237 | 24/05/2021 mgfL 0,016 0,048 0,628
Mercurio (Hg) 20237 | 24/05/2021 mg/L 0,00005 0,00010 < 0,00005
Potasio (K) 20237 | 24/05/2021 mgfL 0,02 0,05 0,88
Litio (L) 20237 | 24/05/2021 mg/L 0,0007 0,0013 <0,0007
Magnesio (Mg) 20237 24/05/2021 mg/L 0,002 0,012 3,916
Mang (Mn) 20237 | 24/05/2021 mg/L 0,0002 0,0005 0,0512
Molibdeno (Mo) 20237 | 24/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 0,0012
Sodio (Na) 20237 | 24/05/2021 mg/L 0,01 0,02 14,49
Niguel (Ni) 20237 | 24/05/2021 mgfL 0,0002 0,0004 0,0009
Plomo (Pb) 20237 | 24/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 0,0005
Antimonio (5b) 20237 | 24/05/2021 "‘E{‘L 0,0002 0,0004 <0,0002
Selenio (Se) 20237 | 24/05/2021 mgfL 0,0006 0,0014 <0,0006
Silicio (5i) 20237 | 24/05/2021 mg/L 0,10 0,39 4,30
Estafio (Sn) 20237 | 24/05/2021 mg/L 0,0002 0,0005 <0,0002
Estroncio (5r) 20237 | 24/05/2021 mg/L 0,00020 0,00049 0,3276
Titanio (Ti) 20237 | 24/05/2021 mg/L 0,0005 0,0013 0,0058
Tallo (T1) 20237 | 24/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 <(,0002
Uranio (U) 20237 | 24/05/2021 mgfL 0,0002 0,0004 <0,0002
Vanadio (V] 20237 | 2a/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 0,0025
Zinc (Zn) 20237 | 24/05/2021 me/L 0,008 0,020 0,015
N2 ALS LS 265182/2021-1.0
Fecha de Muestreo 21f05/2021
Hora de Muestreo 09:00:00
Tipo de Muestra Aguas Superficiales
Identificacién RToncd
Parametro pe; Fecha de Unidad Lo La Resultado
Mét. Ensayo
D15 ENSAYOS MICROBIOLOGICOS
Coliformes Termotolerantes 12146 | 22/05/2021 NMP/100 mL 18 700
Escherichia coli 7218 22/05/2021 NMP/100 mL 1,8 -— 490
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INFORME DE ENSAYO: 28833/2021

N2ALS LS 265183f2021-1.0
Fecha de Muestreo 21f05/2021
Hora de Muestreo 11:00:00
Tipo de Muestra Aguas Superficlales
Identificaciin RUquil
Parametro :1:1 F:::yie Unidad Lo L Resultado
003 ENSAYOS FISICOQUIMICOS
Aceiles y Grasas 20493 | 26/05/2021 mg/L 0,100 0,400 <0,100
Nitratos, (como N) + Nitritos, (como N)* 7427 22/05/2021 mg/L 0,006 0,015 0,057
f:;c‘fs';d“ e 12413 | 22/05/2021 me/L 2 5 <2
Demanda Quimica de Dxigeno 12336 | 26/05/2021 mg 02/L 2 5 13
Delergentes Anidnicos 20496 | 25/05/2021 mg/L 0,002 0,020 < 0,002
Fosforo Total 10818 | 26/05/2021 mg P/L 0,007 0,018 0,122
Nitrdgeno Total 11636 | 26/05/2021 mg N/L 0,024 0,071 0,393
003 ENSAYOS FISICOQUIMICOS - Aniones por Cromatografia lonica
Cloruros, Cl- 8100 | 22/05/2021 mg/L 0,061 0,200 20,10

[ Nitratos, NO3- 8100 22/05/2021 mg NO3-/L 0,009 0,023 0,253
Nitratos, (como N) 8100 22/05/2021 mg NO3-NfL 0,002 0,005 0,057
Nitritos, NO2- 8100 22/05/2021 mg NO2-/L 0,015 0,038 <0,015
Nitritos, {como N) 8100 | 22/05/2021 mp NO2-N/L 0,004 0,010 < 0,004
Sulfatos, 504-2 8100 22/05/2021 mp/L 0,050 0,200 5,380
005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFIA - Pesticidas Organoclorados
4,4-DDD 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006
4,4°- DDE 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000004 0,00000024 < 0,00000004
4,4'- DDT 20232 | 24/05/2021 mg_(L 0,00000006 0,00000024 <0,00000006
Aldrin 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005
alfa BHC 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < (,00000005
alfa Clordano 20232 | 24/05/2021 n;Ef_L 0,00000005 0,00000020 < (0,00000005
beta BHC 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000003 0,00000021 <(,00000003
delta BHC 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < (0,00000006
Dieldrin 20232 | 24f05/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < (,00000005
Endosullan | 70232 | 24/05/2021 mE/L 0,00000005 | 0,00000020 <0,00000005
Endosulfan 11 20232 | 24/05/2021 gg_ﬂ. 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005
Endosulfdn Sulfato 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005
Endrin 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000004 0,00000020 < (,00000004
Endrin Aldehido 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < (),00000005
Endrin Cetona 20232 | 24/05/2021 mp/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005
Gamma Clordano 20232 24/05/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005
Heptacloro 20232 | 24/05/2021 mgfl u,wmmﬁi? 0,00000024 < 0,00000006
Heptacloro Epéxido {Isémero B) 20232 | 24/05/2021 mgfL 0,00000006 0,00000024 < (,00000006
lindano (gamma BHC) 20232 | 24052021 mg/L 5,00000006 | 0,00000024 | _<0,00000006 |
Metoxicloro 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000003 0,00000024 < (,00000003
Aldrin + Dieldrin 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000006 0,00000042 < (,00000006
Heptacloro + Heplacloro Epdxido 20232 | 24/05/2021 mefL 0,00000004 | 0,00000040 <0,00000004
Clordano 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000007 0,00000042 < (0,00000007
Endosulfan 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000012 0,00000060 <(0,00000012
DDT (Suma de 4,4™- DDD y 4,4'- DDE) 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000009 0,00000045 < (0,00000009
007 ENSAYOS DE METALES - Metales Totales por ICP M5
Plata (Ag) 20237 | 24/05/2021 mg/L 0,00008 0,00030 <0,00008
Aluminio [Al) 20237 | 24/05/2021 mg/L 0,003 0,011 0,657
Arsénico (As) 20237 | 24/05/2021 mefl 0,0001 0,0006 0,0007
Boro (B) 20237 | 24/05/2021 mg/L 0,003 0,012 <0,003
Barlo (Ba) 20237 | 24/05/2021 mg/L 0,0006 0,0014 0,0404
Berilio [Be) 20237 | 24/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 <0,0002
Bismuto (Bi) 20237 | 24/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 <0,0002
Calcio (Ca) 20237 | 24/05/2021 mg/L 0,10 0,25 25,52
Cadmio {Cd) 20237 | 24/05/2021 mg/L 0,00010 0,00025 < 0,00010
Cobalto (Co) 20237 | 24/05/2021 mgfL 0,0002 0,0004 0,0007
Cromo (Cr) 20237 24/05/2021 mg/L 0,0007 0,0012 0,0012
Caobre {Cu) 20237 | 24/05/2021 m;fi 0,0003 0,0009 0,0021
Hierro (Fe) 20237 | 24/05/2021 mgfL 0,016 0,048 1,833
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL ((c DA - Perth \
ORGANISMO DE ACREDITACION INACAL - DA = /
CON REGISTRO N° LE-029 F e Mg
ALS "
FDT 001 - 02

INFORME DE ENSAYO: 28833/2021

NeALS LS 265183f2021-1.0
Fecha de Muestreo 21/05/2021
Hora de Muestreo 11:00:00
Tipo de Muestra Aguas Superficiales
Identificacién RUquit
Parametro I:If!i F:::':vie Unidad w 1 Resultado
Mercurio (Hg) 20237 | 24/05/2021 mgfL 0,00005 0,00010 <0,00005
Potasio (K) 20237 | 24/05/2021 mg/L 0,02 0,05 1,17

Litio (Li) 20237 | 24/05/2021 mg/L 0,0007 0,0013 <0,0007
Magnesio [M:a_)_ 20237 | 24/05/2021 mg/L 0,002 0,012 2,145
Manganeso (Mn) 20237 | 24/05/2021 mg/L 0,0002 0,0005 0,1037
Molibdeno (Mo) 20237 | 24/05/2021 mg"l._ 0,0002 0,0004 0,0006
Sodio (Na) 20237 | 24/05/2021 mg/L 0,01 0,02 14,91
Niquel (Ni) 20237 | 24/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 0,0003
Plomo (Pb) 20237 | 24/05/2021 mp/L 0,0002 0,0004 0,0007
Antimonio [Sb) 20237 | 24/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 0,0003
Selenio [Se) 20237 | 24/05/2021 meg/L 0,0006 0,0014 < 0,0006
Silicio (Si) 20237 | 24/05/2021 mg/L 0,10 0,39 5,10
Estafio {Sn) 20237 | 24/05/2021 mg/L 0,0002 0,0005 < 00,0002
Estroncio (Sr) 20237 | 24/05/2021 mg/L 0,00020 0,00043 0,1770
Titanlo (T1) 20237 | 24/05/2021 mg/L 0,0005 0,0013 0,0087
Talio (T} 20237 | 24/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 <(,0002
Uranlo (U} 20237 | 24/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 <0,0002
Vanadio (V) 20237 | 24/05/2021 mg/l 0,0002 0,0004 0,0033
Zinc (Zn} 20237 | 2a/05/2021 mg/L 0,008 0,020 < 0,008
N2ALS LS 265183/2021-1.0
Fecha de Muestreo 21052021
Hora de Muestreo 11:00:00
Tipo de Muestra Aguas Superficiales
Identificacién RUquil
Pardmetro :I:‘t F::“T‘:;e Unidad Lo La Resultado
015 ENSAYOS MICROBIOLOGICOS

Coliformes Termololerantes 12146 | 22/05/2021 NMP/100 mL 1,8 — 490
Escherichia coli 7218 | 22/05/2021 NMP/100 mL 1,8 330

N2 ALS LS 265184/2021-1.0
Fecha de Muestreo 21/05/2021
Hora de Muestreo 10:00:00
Tipo de Muestra Aguas Supericiales
Identificacién RUQqui2
Parametro :1:1 F:'::? Unidad LD g Resultado
003 ENSAYOS FISICOQUIMICOS

Aceiles y Grasas 20493 | 26/05/2021 mg/L 0,100 0,400 <0,100
Nitratos, [coma NJ + Nitritos, {como N)* 7427 | 22/05/2021 mgfL 0,006 0,015 0,125
Demanda Bioquimica de Oxigeno 12413 | 22/08/2021 wall 3 5 2
(DBOS)

Demanda Quimica de Oxigeno 12336 | 26/05/2021 mg 02/L 2 5 12
Detergentes Anidnicos 20496 | 25/05/2021 mg/L 0,002 0,020 <0,002
Fdsforo Tolal 10818 | 26/05/2021 mg P/L 0,007 0,018 0,118
Nitrégeno Total 11636 | 26/05/2021 mg N/L 0,024 0,071 0,552

003 ENSAYOS FISICOQUIMICOS - Ani or Cromatografia lonica

Cloruros, Cl- 8100 | 22/05/2021 mg/fL 0,061 0,200 20,21
Nitratos, NO3- 8100 | 22/05/2021 mg NO3-/L 0,009 0,023 0,555
Nitratos, {como N} 8100 | 22/05/2021 mg NO3-NfL 0,002 0,005 0,125
Nitrltos, NO2- 8100 | 22/05/2021 mg NO2-/L 0,015 0,038 <0,015
Nitritos, {como N) 8100 | 22/05/2021 mg NO2-NfL 0,004 0,010 < 0,004
Sulfatos, SO4-2 8100 | 22/05/2021 mg/L 0,050 0,200 4,083

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFIA - Pesticidas Organaclorados

4,4'-DDD [ zoz32 | 24/05/2021 | me/L | 0,00000006 | 0,00000024 | <0,00000006
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACION INACAL - DA
CON REGISTRO N° LE-029

INACAL N

M- Pam 3

INFORME DE ENSAYO: 28833/2021

FDT 001 - 02

NE ALS LS 265184/2021-1.0
Fecha de Muestreo 21f05/2021
Hora de Muestreo 10:00:00
Tipe de Muestra Aguas Superficisles
Identificackin Rugui2
Pardmetro :13 F::s I;:e Unidad 1:] 1Q Resultado
4,4'- DDE 20232 24;'351 2021 mg/L 0,00000004 0,00000024 < 0,00000004
4,4 DDT 20232 | 24/05/2021 me/L 0,00000006 | 0,00000024 | <0,00000006 |
Aldrin 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 <0,00000005
alfa BHC 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 <(3,00000005
alfa Clordano 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 <0,00000005
beta BHC 20232 | 2a4/05/2021 mg/L 0,00000003 0,00000021 <0,00000003
delta BHC 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006
Dieldrin 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < EI,IJEIUODOGE_'
Endosulfan | 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < (0,00000005
Endosull@n 1l 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005
Endosulfdn Sulfato 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005
Endrin 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000004 0,00000020 <0,00000004
Endrin Aldehid 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005
Endrin Cetona 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 <0,00000005
Gamma Clordano 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 <0,00000005
Heptadoro 20232 | 24/05/2021 me/L 0,00000006 | 0,00000024 <0,00000006
Heptacloro Epdxido (IsémeroB) 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < (,00000006
Lindano (gamma BHC) 20232 | 24/05/2021 me/L 0,00000006 | 0,00000024 <0,00000006
Metoxicloro 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000003 0,00000024 < 0,00000003
Aldrin + Dieldrin 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000006 0,00000042 <0,00000006
Heptacloro + Heptacloro Epdxido 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000004 0,00000040 <0,00000004
Clordane 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000007 0,00000042 < (,00000007
Endosullén 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000012 0,00000060 <0,00000012
DOT {Suma de 4,4'- DDD y 4,4™- DDE) 20232 | 24/05/2021 mg/L 0,00000008 0,00000045 < 0,00000009
007 ENSAYOS DE METALES - Metales Totales por ICP M5
Plala (Ag) 20237 | 24/05/2021 mg/t 0,00008 0,00030 < (,00008
Aluminio (Al) 20237 | 24/05/2021 mg/L 0,003 0,011 0,407
Arsénico (As) 20237 | 24/05/2021 mg/L 0,0001 0,0006 0,0007
Boro (B) 20237 | 24f05/2021 meg/L 0,003 0,012 <0,003
Bario (Ba) 20237 | 24/05/2021 mg/L 0,0006 0,0014 0,0393
Berilio (Be) 20237 | 24/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 <0,0002
Bismuto (Bi) 20237 | 24/05/2021 me/L 0,0002 0,0004 <0,0002
Calcio (Ca) 20237 | 24/05/2021 mg/L 0,10 0,25 25,19
Cadmio (Cd) 20237 | 24/05/2021 mg/L 0,00010 0,00025 <0,00010
Cobalto (Co) 20237 | 24/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 0,0006
Cromo (Cr) 20237 | 24/05/2021 mg/L 0,0007 0,0012 <0,0007
Cobre (Cu) 20237 | 24/05/2021 mg/L 0,0003 0,0009 0,0105
Hierro (Fe) 20237 24/05f2021 mg/L 0,016 0,048 1,680
Mereurio (Hg) 20237 | 24/05/2021 mg/L 0,00005 0,00010 < 0,00005
Potasio [K) 20237 24/05/2021 mg/L 0,02 0,05 1,18
Litio (Li) 20237 | 24/05/2021 mg/L 0,0007 0,0013 <0,0007
M io (Mg) 20237 | 24/05/2021 mg/L 0,002 0,012 2,035
Manganeso (Mn) 20237 | 24/05/2021 mg/L 0,0002 0,0005 0,1130
Molibdeno (Mo) 20237 | 24/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 0,0006
Sodio (Na) 20237 | 24/05/2021 mg_{ L 0,01 0,02 14,46
Niguel (Ni) 20237 | 24/05/2021 mefL 0,0002 0,0004 0,0007

" Plomo (PD) 20237 | 24/05/2021 me/L 0,0002 0,0004 0,0007
Antimonio (Sb) 20237 24/05/2021 mg/L 0,0002 0,0004 <0,0002
Selenlo {Se) 20237 | 24/05/2021 mg/L 0,0006 0,0014 <0,0006
Silicio (Si) 20237 | 24/05/2021 mg/L 0,10 0,39 5,00
Estaiio (5n) 20237 | 24/05/2021 mg/L 0,0002 0,0005 <0,0002
Estroncio (Sr) 20237 | 24/05/2021 mg/lL 0,00020 0,00049 0,1735
Titanio {Ti) 20237 | 24/05/2021 me/L 0,0005 0,0013 0,0050
Talio (T1} 20237 | 24/05/2021 mgfL 0,0002 0,0004 <(0,0002
Uranio (U) 20237 | 24/05/2021 mE]L_ 0,0002 0,0004 <0,0002
Vanadio [V) 20237 | 24J05/2021 mg/L 0,0002 0,0009 0,0022
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACION INACAL - DA

CON REGISTRO N° LE-029
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INFORME DE ENSAYO: 28833/2021

N2ALS LS 265184/2021-1.0
Fecha de Muestreo 21/05/2021
Hora de Muestreo 10:00:00
Tipo de Muestra Aguas Superficiales
Identificacién AUqui2
Pardmetro I\r:!‘t F::::Y? Unidad LD Lq Resultado

| Zinc {Zn) | 20237 | 24/05/2021 mg/L | 0008 | 0,020 | <0,008 |
N2 ALS LS 265184/2021-1.0
Fecha de Muestreo 21/05/2021
Hora de Muestreo 10:00:00
Tipo de Muestra Aguas Superficlales
identificacién Rugui2
Parametro :&:‘t F::::’? Unidad LD La Resultado
015 ENSAYOS MICROBIOLOGICOS
Coliformes Termotalerantes 12146 | 22/05/2021 NMP/100 mL 18 = 11000
Escherichia coli 7218 | 22/05/2021 NMP/100 mL 1,8 - 7000

Observaciones

- (") Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA,

LD: Limite de deteccidn.

LQ: Limite de cuantificacidn.
Los resultados que se encuentren por debajo del Umite de Cuantificacién, no aplican para comparalivos de consistencia,

Las fechas de ejecucidn del andlisis para los ensayos en camporealizados por ALS LS Perd 5.A.C., se refiere a las fechas indicadas como fecha de muestreo.

No Aplica para datos praporcionados por el cliente.

Ref. Mét.: Cédigo interno que referencia a la metodologia de analisis.

. Los Coliformes Termotelerantes equivalen a decir Coliformes Fecales, de acuerdo al SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 9221 E-1, 23rd Ed. 2017.

DESCRIPCION Y UBICACION GEOGRAFICA DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO

u I
Estacitn de Resp.del Tipo de Fecha de Fecha de e Condickin de la Descripcion de la Estacidn de
Geografica UTM Zona
Muestreo Muestreo Muestra Recepcidn Muestreo WGSE4 muestra Muestreo
: Aguas Proporcionado
RTonc2 Cliente Sugerficiales 22/05/2021 | 21/05/2021 por el cliente Reservada por el cliente
. Aguas - Proporcionado "
RMayo3 Cliente Superfciales 22/05/2021 | 21/05/2021 - por el clente Reservado por el cliente
Apuas Proporcionado
RToncd Cliente Superfidales 22/05/2021 | 21/05/2021 - por ul clente Reservado por el cliente
Aguas . Proporcionado '
RUgquil Cliente Sugerficiales 22/05/2021 | 21/05/2021 e e diiente Reservado por el dliente
" Aguas . Proparcionado i
RUqui2 Cliente Sugerficlales 22/05/2021 | 21/05/2021 pacel diente Reservado por el cliente
REFERENCIA DE LOS METODOS DE ENSAYO
(*] Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA,
:1:1 Sede Ensayo Método de Referencia Descripeién
Standard Test Method for dimerfirimer of chlorotrifluoroethylene (S-
20493 LME Aceites y Grasas (IR) ASTM D7066-04 (Validado, 2019) 316) Recoverable Oil and Grease and Nonpolar Material by Infrared
Determination
8100 IME Aniones por Cromatografia EPA METHOD 300.1 Rev.1 Determination of Inorganic Anions in Driking Waler by lon
lonica (Validado, 2019) Chromatography
2427 LME Anlones por Cromatografia EPA METHOD 300.1 Rev.1 Determination of Inorganic Anions in Driking Water by lon
lonica* (Validado, 2019) Chromatography
Multiple-Tube Fermenlation Technique for Members of the Coliform
12146 LME Coliformes Termololerantes SMEWW-AFHA-AWWA-WEF art Group, Fecal Coliform Procedure. Thermotolerant Coliform Test (EC
9221 E 1, 23rd Ed.2017 ¢
Medium)
Demanda Bioquimica de SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part z £ i
12413 LME Oxigeno (DBOS) 5210 B, 23rd £4.2017 Biochemical Oxygen Demand (BOD): 5-Day BOD Test
Demanda Quimica de Oxigeno SMEWW-APHA-AWWA-WEF Parl 1 :
12336 LME (0ao) 5220 D, 23rd £, 2017 Chemical Oxygen Demand (COD): Closed Reflux, Colorimetric Method
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INFORME DE ENSAYO: 28833/2021

“I::i Sede Ensayo Miétodo de Referencia Descripcién
2 150 16265, 1ra Ed , 20089 (Validado, Water quality - Determination of the methylene blue active substances
dse | A HetergentesAnionicas 2019) (MBAS) index - Methad using cc flow analysis (CFA)
Multiple-Tube Fermentation Technique for Members of the Coliform
7218 | imE Escherichia coli 1,8 SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part | croup. Other Escherichia coll Procedures {Proposed), Escherichia coll
9221 G-2, 23rd Ed. 2017 5
Test {Indole Production)
10818 | ME Festoratodas lasTormias E£PA METHOD 365.3, 1983 Phasphoraus, all forms (Colorimelric Ascorbic Acid, Two Reagent)
(Fdsforo Total)
20237 LME Metales Totales por ICP MS ( 2::; ??.eglm_?o;izim&ij:&m Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry
: : Water quality - Deter of total nilrogen after UV digestion -
M u
11636 LME Nitrdgeno Total (Skalar) 150 29441 1st. Ed.(Validado, 2019) Method using flows analysls {CFA and F1A) and spectrametric detection
i EPA Method 8081 B, Rev 2, 2007.
20232 LME Pesticidas Organoclorados (Validado 2018) Organochlorine Pesticides by Gas Cromatography

CODIGOS DE AUTENTICIDAD DEL INFORME DE ENSAYO

ALS LS Perii 5.A.C. asegura a sus clienles una completa autenticidad del Informe de Ensayo 28833/2021, para que este informe pueda ser verificado en sutotalidad. Para
comprobar la autenticidad de los mismos en la base de datos de ALS LS Perd 5.A.C., visitar el sitio Web www.alsglobal.com e introducic los siguientes cddigos de
autenticidad que se delallan a continuacidn:

Estacién de Muestreo N"ALS LS Cddigo tinico de Autenticidad
RTonc2 265180/2021-1.0 gqtoolus& 2081562
Riiayo3 265181/2021-1.0 rtoolus&2181562
RToncd 265182/2021-1.0 sloolus& 2281562
RUquil 265183/2021-1.0 ttoolus& 2381562
RUqui2 265184/2021-1.0 utoolus& 2481562

ALS LS Perd 5.A.C. asegurando la marca y prestigio de su empresa.

LME: Av. Argenlina 1859 - Cercado - Lima

"EPA": U.5. Environmental Protection Agency.
“5M": Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.
"ASTM": American Society for Tesling and Materials.
EI presente documento es redaclado integramente en ALS LS Peri 5.A.C., su alteracion o su uso indebido constituye delito contra la fe piblica v se regula por las

iciones civiles y p

para las muestras referidas en el presente informe.
Ellote de muestras que incluye el presente informe serd descartado a los 30 dias calendarios de haber Ingresado la muestra al laboratorio,
Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificacion de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la

entidad que lo produce.

COMENTARIOS

ALS L5 Perd 5.A.C. deslinda responsabilidad de lainformacién proporcionada por el cliente.
S5iALS LS Perid 5.A.C. norealizd el muestreo, los resultados se aplicaran a la muestra tal cémo se recibio.
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ALS CADENA DE CUSTODIA - MONITOREOS AGUAS Y/O MUESTRAS ACUOSAS - CLIENTES

N° de Documento Grupo N° ; s = ) =4
Hoja N© dis 4 Orden de Servicio N°
Proceso N®
Sede CERCADO Sede AREQUIPA
Av. Repablica de Argentina 1859 Urb. Industrial Conde, Lima Av. Dolores N° 167 José Luis B ¥ Rivero, Arequip
Teléfono: 01- 468 9500 Teléfono: 054-424570
SALMEServicioalClienteRalsglobal.com SAARE.ServicioalCli Falsglobal.com
ENVIAR INFORME DE ENSAYO A: : ¥
cwee: Ayber) dod Nedonall L Ao ! 2
CONTACTO  : 000(&@ oLa ST‘"'Pa J E
omeccion < Coflly ' tipciciete A 25°S Lk € RJTMAQ ¥
A P PP @ ora <ol . po i
Ll " FACTURARA: | »y g MUESTRAPRTRADA
RAzONSOCAL : Aslod dedd Matecned Al Acdmn 45'-’-“ &
omeccon (ol DioelSieli. pe 35¢ s < | g
RUC P 72052 SHIURES Lol [ J |+ g
CONTACTO ] ‘ﬂ-(-lf(.b PO'OZ —gjj/ﬁ’) ' '=-§: 6'-‘:/ g
TEEONO A ¢d $30311F 3 H b LS gﬁ s
DATOS DEL PROYECTO: \fl 3 P, i) Ao H 3
e _Mndne Lla Gldefl 4 @s |\ 714 | (] 4. Sl iy =
Ruasac W diims  (lawe Moo ANA - B 229 9. Hh S " \%_g
COTIZACION i @ j\‘i\f E". d-L, '?4_&:_{ 9 (-_‘:'5.3‘ \
MUESTREADO POR: 'd@g._;__g SC?WQ&{'-C\ UQ{S»QLS & 7 % Y Lv L-r_j 3 t é 8 A
ESTACION DE MUESTREO Ts et e st e A 4« af N2 3 = K <L i § OBSERVACIONES
EHayo3 [ AS [2-os-ul[Fi00), S ESNAAS A AR Z 52
2 Tone 2 s |n-os-l[g: |~ | & @rggﬂ?ﬁ@‘g%@ﬂ@ ZESIED
¢ Tone. Y AS |2 051y 00 [an S ER R E R SrE
R Ul de | AS bi_os-2]uvl gb ANARR| & AR QDB 2 <, 20
AVPIATN Az fel-o5-2)| {7 o] o D HPDEAVN B AR D 25722

\\

"-\\

[~

OBSERVACIONES :

Se. ewda 4 o {@,,, wa S A f '(p M@JL g A1 el ix;oor%z(g?;
S la 4o chVio R

| DATOS DE ENVIO: UNDICADOS POR €L CLIENTER: A DATO5A SER LLERADOS FOA £L LATOTATOND
Entregado por: ’:?LQS U< \5 1) QOC/E U(_Jfgia((} Recibido en Laboratorio por : \) e =T e A IO, ‘ﬁ’)
Fecha 24 — o5~ 2( = Feha: 2 D 6 /D ,5( Horhmm: E s
Hora (hh:mm) ¢ AR Yo lvvc Revisado gor:
CONDICIOK DE RECEPCION DE LA MUESTRA (PARA USO DEL LASORATORIO) -
En buen estado: Si | No Datos Mussven HIGoBeIehes
Recipiente aprapiado: 51 | No Volizmen (Litras)

Denteo del tiempo de conservadidn: | si | No

Correctamente preservadas : 5i | No

(1) Tipo de muestra:
ASUB=Agua Sublerrinea AM=Agua Manantial AT=Agua Termal AS=Agua Superficisl R=Rio,L=Laguna, Lago, *AlL=Agua de Uluvia."APL=Agua Puial, ARD=Agua Residual Domésgi L ARI=Agua Residual Industrial A Ag
Resldual Munleipal, AS=Agua de Behida,”*AP=Agua potab le," ‘AME-Agua de Mesa,”"AE=Agua Envasada APS =Agua de Pistina. ALA=Agua de Laguna Artificial AMR=Agua de Mar ASO=Agua Salobre ASA=Agua

S";lnlulﬂ.lihﬁguﬂ de Inyecdény Relnyzccion ACE=Agua de Circulacisn o enflilamieato AAC=Agua de Allmentacidn para calderas ACL=Agua de Calderas ALX=Agua de Lixiviacion APU=Agua purificada AD=Aceile
Dieléctrica.

(2) Informacién llenada en recepcin de muestras,
(3) Cadigos pardmetros an el POS 01 7-ANEXO 1.
* Agua de lluvia o Agua Pluvial corresponde al tipo de Agua de Deposicién Atmosférica
"* Agua Polable. Agua de Mesa y Agua Envasada corresponden al tipo de Agua de Bebida,

Revislén: 16
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INFORME DE ENSAYO: 28904/2021

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

Calle Diecisiete Nro. 355 Urb. El Palomar San Isidro Lima Lima

MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL - CUENCA
MAYO - PGIRH

Emitido por: Karin Zelada Trigoso - Luis Rodriguez Carranza

Fecha de Emision: 03/06/2021

Karin Zelada Trigoso

Lhis Rodrigu

Jéarranza

CQP: 830 CBP: 7856
Personal Signatario - Quimico Personal Signatario - Microbioldgico
Renovacidnde Acreditacion a ALS LS Perti S.A.C. mediante registro LE-029
Divisidn- MedioAmbiente
Pig.1de9
Fesiin e Royisit: 240302020 Av. Republica de Argentina N° 1859, Cercado de Lima - Pert Telf: (|511} 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Per( Telf: (054) 424-570

www.alsglobal.com
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FDT 001 -02
INFORME DE ENSAYO: 28904/2021
RESULTADOS ANALITICOS
Muestras delitem: 3
N2 ALS LS 268981/2021-1.0
Fecha de Muestreo 24/05/2021
Hora de Muestreo 09:00